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1. Verfugender Teil
1.1 Feststellung

Der von der TenneT Offshore GmbH, Bernecker Strafl3e 70, 95448 Bayreuth, — nachfolgend Vor-
habentragerin genannt — aufgestellte Plan fur die Errichtung und den Betrieb der Netzanbindung
LanWin5 Konverterplattform NOR-13-1 — Rastede mittels einer +/- 525-kV-Gleichstromleitung wird
im Abschnitt von der 12-Seemeilen-Grenze bis zum Anlandungspunkt Dornumergrode- Abschnitt
Seetrasse — in Form der Antragstrasse gem. 8§ 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, Abs. 4 EnWG in Verbindung
mit §8 72 ff. VwVIG mit den sich aus diesem Planfeststellungsbeschluss ergebenden Anderungen
und Ergadnzungen nach MalRgabe der Inhalts- und Nebenbestimmungen sowie Vorbehalte dieses
Beschlusses festgestellt.

Die von der Vorhabentragerin gegebenen Zusagen, auch soweit sie in Erwiderungen zu Stellung-
nahmen und Einwendungen gegenuber der Planfeststellungsbehérde abgegeben wurden, sind fiir
die Vorhabentragerin verbindlich und werden Bestandteil der Planfeststellung.

Das Vorhaben ist nach MalRgabe der unter Abschnitt 1.2.1 aufgefiihrten Planunterlagen auszufih-
ren, soweit sich aus den Nebenbestimmungen und Auflagen sowie der Begriindung zu diesem
Beschluss nicht etwas anderes ergibt. Die im Planfeststellungsbeschluss unter 1.4 und 1.5 aufge-
fuhrten Nebenbestimmungen und Zusagen der Vorhabentrégerin gehen jeder zeichnerischen oder
schriftlichen Darstellung in den festgestellten Planunterlagen vor.

1.2 Planunterlagen

Der Planfeststellung liegen folgende Planunterlagen zugrunde:

1.2.1 Festgestellte Planunterlagen

Die festgestellten Unterlagen sind im Original, das bei der Planfeststellungsbehdrde und der Vor-
habentragerin vorliegt, mit dem Dienstsiegel Nr. 8 der Niedersachsischen Landesbehorde fur Stra-
Benbau und Verkehr in blauer Farbe gekennzeichnet. Die Folgeseiten einer mehrseitigen Unter-
lage sind durch Stanzung gekennzeichnet.

Nr. der Bezeichnung der Unterlage Seiten | MaR3stab
Unterlage

2.1 Ubersichtsplan Grunderwerbsplane 1 1:30.000
2.1 Ubersichtsplan Blattschnitte 1 1:2.000
2.1 Ubersichtsplan Kabelinstallation 1 1:75.000
2.2 Wegenutzungsplan HDD 1 1:25.000
2.3 Wegenutzungsplan Kabelinstallation 1 1:25.000
3.3.1 Ubersichtsplan 1 1:2.000




Niedersachsische Landesbehorde fir StraRenbau und Verkehr

MaRnahme: Netzanbindung LanWin5 Seetrasse

Seite 14 von 237

Planfeststellungsbeschluss vom 04.03.2026

3.3.1 Lage- und Profilplan HDD Anlandung Dornumergrode 1 1:2.000
3.3.1 Lage- und Profilplan HDD Baltrum 1 1:2.000
3.3.1 BE-Plan HDD Dornumergrode 1 1:2.000
3.3.1 Lageplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr. 1/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Dornumer Watt Blatt-Nr. 2/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Dornumer Watt Blatt-Nr. 3/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Baltrumer Inselwatt Blatt-Nr. 4/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Baltrumer Inselwatt Blatt-Nr. 5/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Baltrum Blatt-Nr. 6/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Baltrum Blatt-Nr. 7/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Baltrum Blatt-Nr. 8/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Baltrum Blatt-Nr. 9/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Baltrum Blatt-Nr.10/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Baltrum Blatt-Nr. 11/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr.12/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Baltrum Blatt-Nr. 13/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr. 14/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr. 15/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr. 16/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr. 17/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr. 18/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr.19/20 1 1:1.000
3.3.1 Lageplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr. 20/20 1 1:1.000
3.3.1 Sonderzeichnung Montagebahn 1
3.3.1 Sonderzeichnung Rohraustritt 1
3.3.1 Sonderzeichnung Wattfahre 1 1:2.000
3.3.2 Lageplan Kabelinstallation 8 1:10.000
3.3.2 Systemskizzen Kabelinstallation 6
3.3.2 Ubersichtsplan Kabelinstallation 1 1:75.000
3.3.2 Langsschnitt Kabelinstallation 2

4

3.3.2

BE-Plan Kabelinstallation
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4 Grunderwerbsplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr. 1/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Dornumer Watt Blatt-Nr. 2/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Dornumer Watt Blatt-Nr. 3/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Baltrumer Inselwatt Blatt-Nr. 4/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Baltrumer Inselwatt Blatt-Nr. 5/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Baltrum Blatt-Nr. 6/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Baltrum Blatt-Nr. 7/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Baltrum Blatt-Nr. 8/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Baltrum Blatt-Nr. 9/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Baltrum Blatt-Nr. 10/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Baltrum Blatt-Nr. 11/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr. 12/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Baltrum Blatt-Nr. 13/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr. 14/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr. 15/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Dornumer Watt Blatt-Nr. 16/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr. 17/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr. 18/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr. 19/20 1 1:1.000
4 Grunderwerbsplan HDD Dornumergrode Blatt-Nr. 20/20 1 1:1.000
4 Anhang 1 | Trassenpositionsliste Seetrasse 3

4 Anhang 2 | Trassenpositionsplan 1

5 Kreuzungsverzeichnis 1

6 Bauwerksverzeichnis 1

8.2 Landschaftspflegerische MaRnahmen Malinahmenuber- 35

sicht und MalRnahmenblatter zum Vorhaben
9.1 Grunderwerbsverzeichnis 3
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1.2.2

Nachrichtliche Unterlagen

Die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen sind nachrichtlich beigefuigt und bedirfen keiner Plan-
feststellung.

Nr. der Bezeichnung der Unterlage Seiten | MaRstab
Unterlage
0 Kurzerlauterung 3
0 Ubersicht Antragsunterlagen 3
1 Erlauterungsbericht vom 07.10.2024 85
1.A1 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung der Umwelt- 117
vertraglichkeitsbetrachtung und anderer Fachgutachten
zum Vorhaben vom 07.10.2024
1.A2 Regiedokument bzgl. § 43m EnWG zum Vorhaben vom 11
07.10.2024
3.1 Baubeschreibung Horizontalbohrungen vom 07.10.2024 51
3.2 Baubeschreibung Kabelverlegung vom 07.10.2024 72
3.2Anh. 1 Technische Anforderungen an die Datenerfassung, Daten- 5
aus- und -weitergabe bei der Erfassung von Sedimenten
und Biotopstrukturen im Sublitoral mittels Hydroakustik
3.2 Anh. 2 | Anforderungskatalog Natur- und Umweltschutz fir Bauar- 55
beiten im Naturraum Wattenmeer
8.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan inkl. Biotopschutz 111
zum Vorhaben
8.1 Anhang | Eingriffsbilanzierung 5
1
9.2 Musterbewilligung ,Eintragungsbewilligung fur Leitungs- 3
recht"
10.1 Umweltvertraglichkeitsbetrachtung 401
Anhang zu | Karte 1 Bestand Brutvogel Dornumergrode 2018 1 1:5.000
10.1
Anhang zu | Karte 2 Bestand Brutvogel Dornumergrode 2019 1 1:5.000
10.1
Anhang zu | Karte 3 Bestand Brutvogel Dornumergrode 2020 1 1:5.000
10.1
Anhang zu | Karte 4 Bestand Brutvogel Dornumergrode 2021 1 1:5.000

10.1
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Anhang zu | Karte 5 Bestand Brutvogel Dornumergrode 2022 1 1:5.000
10.1

Anhang zu | Karte 6 Bestand Brutvogel Baltrum 2018 1 1:5.000
10.1.

Anhang zu | Karte 7 Bestand Brutvogel Baltrum 2019 1 1:5.000
10.1

Anhang zu | Karte 8 Bestand Brutvogel Baltrum 2020 1 1:5.000
10.1

Anhang zu | Karte 9 Bestand Brutvogel Baltrum 2021 1 1:5.000
10.1

Anhang zu | Karte 10 Bestand Brutvdgel Baltrum 2022 Teil 1 1 1:5.000
10.1

Anhang zu | Karte 11 Bestand Brutvdgel Baltrum 2022 Teil 2 1 1:5.000
10.1

Anhang zu | Karte 12 Bestand Gastvogel Dornumergrode 2018 1 1:7.000
10.1

Anhang zu | Karte 13 Bestand Gastvogel Dornumergrode 2019 1 1:7.000
10.1

Anhang zu | Karte 14 Bestand Gastvogel Dornumergrode 2020 1 1:7.000
10.1

Anhang zu | Karte 15 Bestand Gastvogel Dornumergrode 2021 1 1:7.000
10.1

Anhang zu | Karte 16 Bestand Gastvogel Dornumergrode 2022 1 1:7.000
10.1

Anhang zu | Karte 17 Bestand Gastvogel Baltrum 2018 1 1:7.000
10.1

Anhang zu | Karte 18 Bestand Gastvogel Baltrum 2019 1 1:7.000
10.1

Anhang zu | Karte 19 Bestand Gastvogel Baltrum 2020 1 1:7.000
10.1

Anhang zu | Karte 20 Bestand Gastvogel Baltrum 2021 1 1:7.000
10.1

Anhang zu | Karte 21 Bestand Gastvogel Baltrum 2022 1 1:7.000
10.1

10.2 Artenschutzfachliche Betrachtung 160
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10.3 Natura 2000-Vetraglichkeitsuntersuchung 238
10.4 Fachbeitrag zur Wasserrahmenlinie 81
10.5 Fachbeitrag zur Meeresstrategierichtlinie 70
11.1 Studie: Magnetische und thermische Eigenschaften von 66

525 kV-HGU-Seekabeltrassen in der Nordsee*

11.2 Schallgutachten Baltrum 25
11.2 Schallgutachten Dorumergrode 35
11.3.1 Morphologische Studie Teil 1 57
11.3.2 Morphologische Studie Teil 2 43
11.4 Benthosbericht Eulitoral 66
11.5 Benthosbericht Sublitoral 74
11.6 Ergebnisbericht Brutvigel 13
11.7 Ergebnisbericht Gastvdgel inkl. Anlagen (22 Karten Watt- 71
vogel Dichteverteilung)
11.8 Bauvariantenvergleich Inselguerung 28
11.9.1 Orientierungsrahmen Naturschutz Teil 1 24
11.9.2 Orientierungsrahmen Naturschutz Teil 2 inkl. Anhang 79
11.11 Anhang 1 zu Anlage 10.3 Natura 2000 Vertraglichkeitsun- 29
tersuchung / Summation
11.12 Gutachten zur SiflRwasserlinse auf der Insel Baltrum 36
1.3 Zuriickweisung von Einwendungen und Stellungnahmen

Alle Einwendungen und Stellungnahmen werden zuriickgewiesen, soweit ihnnen nicht durch Ande-
rungen des Plans oder die folgenden Nebenbestimmungen Rechnung getragen wurde.

1.4 Inhalts- und Nebenbestimmungen

Die Feststellung des Plans wird mit folgenden Nebenbestimmungen und Auflagen verbunden:

141 Technische Anforderungen

a) Soweit im Nachfolgenden keine weitergehenden Anforderungen geregelt sind, sind bei der
Durchfuhrung der Bauarbeiten fir das planfestgestellte Vorhaben die allgemein anerkannten
Regeln der Technik (8 49 Abs. 1 EnWG) zu beachten und die im Bauwesen erforderliche
Sorgfalt anzuwenden.
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b) Eingesetzte Gerate, Verfahren und Materialien haben den deutschen und/oder europaischen
Normen, Vorschriften u. a., insbesondere bezuglich der Sicherheit und Umweltvertraglichkeit,
Zu entsprechen.

c) Beim Einsatz von Geraten und Maschinen sind die Vorschriften der 32. BImSchV zu beachten.

1.4.2 Ausgleichszahlungi. S. v. 8§ 43m EnWG

Die Vorhabentragerin ist verpflichtet, spatestens acht Wochen nach Bekanntgabe dieses Planfest-
stellungsbeschlusses einen finanziellen Ausgleich in Hohe von 900.000,00 € flr nationale Arten-
hilfsprogramme nach 8 45d Abs. 1 BNatSchG, mit denen der Erhaltungszustand der betroffenen
Arten gesichert oder verbessert wird, als zweckgebundene Abgabe gem. § 43m Abs. 2, Satze 2
bis 7 EnWG an den Bund zu zahlen. Die Ausgleichszahlung ist unter Angabe des folgenden Kas-
senzeichens

Kassenzeichen: 1180 0674 1833

von der Vorhabentragerin auf das nachfolgende Konto zu zahlen:
Kontoinhaber: Bundeskasse Halle/Saale

IBAN: DE38 8600 0000 00860 010 40 BIC: MARKDEF1860
Bank: BBk Leipzig (DEUTSCHE BUNDESBANK Filiale Leipzig).

1.4.3 Immissionen
1.4.3.1 Baubedingte Immissionen

a) Wahrend der Bauphase ist sicherzustellen, dass die in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Bauldrm — Gerauschimmissionen — (AVV Baularm) festgesetzten Immissi-
onsrichtwerte fiir die betroffenen Gebiete entsprechend ihrer tatsachlichen Art der baulichen
Nutzung wahrend der Tagzeit und wahrend der Nachtzeit eingehalten werden, soweit dies
nach dem Stand der Larmminderungstechnik mdglich ist und der hierfur erforderliche Aufwand
oder einzelne Larmminderungsmafnhahmen mit Blick auf das 6ffentliche Bauinteresse nicht
aul3er Verhaltnis zum Schutzzweck stehen. Als Nachtzeit gemall AVV Baularm gilt die Zeit
von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr. Hierzu sind die der schalltechnischen Untersuchung der Planun-
terlage 11.2 zugrunde gelegten Schallminderungsmafinahmen — Errichtung von Larmschutz-
wanden und Einhausungen fur Emissionsquellen, Beschrankung der Baggerarbeiten sowie
der Zu- und Abfahrtsverkehre auf die Tagzeit — bei der Baustelleneinrichtung und dem Bau-
stellenbetrieb zu beachten. Eine Entscheidung Uber etwaige erforderliche Larmminderungs-
maflnahmen oder — soweit diese nicht mdglich oder untunlich sind — Uber etwaige Entschadi-
gungsleistungen sowie ggf. erforderliche Uberwachungsmaflnahmen bleibt vorbehalten. Die
Details der ggf. erforderlichen Schallschutzmafinahmen sind im Rahmen der Ausfiihrungspla-
nung darzustellen (vgl. Ziff. 1.4.6.1.5.3).

b) Im Rahmen der Bauausfihrung sind nach den ,LAIl-Hinweisen zur Messung, Beurteilung und
Verminderung von Erschutterungsimmissionen® (LAl Landerausschuss fir Immissionsschutz;
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Mai 2000) die Anhaltswerte nach DIN 4150, Teil 2 (Erschutterungen im Bauwesen; Einwirkun-
gen auf Menschen in Gebauden — Juni 1999) und nach DIN 4150, Teil 3, (Erschitterungen im
Bauwesen, Einwirkung auf bauliche Anlagen) einzuhalten.

c) Die Planfeststellungsbehdrde behalt sich vor, Messungen zu den vorstehenden Nebenbestim-
mungen a) und b) anzuordnen, die die Einhaltung der festgelegten Grenzwerte und der Anfor-
derungen bestétigen.

d) Fur den Baustellenverkehr dirfen Motoren von Fahrzeugen und Geréaten nicht langer als not-
wendig ungenutzt betrieben werden.

1.4.3.2 Staubschutz wahrend der Bauzeit auf Baltrum

Staubemissionen durch Abtrag von Stduben durch Wind bei Abtrocknung der Cuttings bis zum
Abtransport von der Insel sowie durch Bautatigkeit, Fahrbetrieb oder Witterungseinfliisse sind
durch geeignete Maflinahmen wie Befeuchtung, Reinigung oder Befestigung zu vermeiden bzw. zu
minimieren.

1433 Licht

a) Die Beleuchtung der Baustelle im Aul3enbereich wird zwischen 22:00 Uhr abends und 06:00
Uhr morgens auf das fir den ordnungs- und sicherheitsgemafen Bauablauf erforderliche Maf3
nach Anzahl der Leuchtkorper, Hohe Gber Grund und Betriebsdauer begrenzt.

b) Es sind Leuchtmittel mit einem geringen Spektralbereich und von mehr als 410 nm wie z.B.
Natriumdampf-Hochdrucklampen (570-630 nm) und/oder monochromatische ,Gelblichtlam-
pen“ mit engem Spektralbereich wie z.B. Natriumdampf-Niederdrucklampen (590 nm), optio-
nal auch LED-Lampen vom Typ warm/neutral einzusetzen.

c) Erfolgt die Baucontainer-AuRenbeleuchtung durch Leuchtstoffrohren, ist der Farbton
L,warmwhite* zu verwenden.

d) Alleim AulRenbereich der Baustelle installierten Leuchtstellen sind durch Ausrichtung, Abschir-
mung und Reflektoren so zu wahlen, dass der gréRtmdgliche Anteil des Lichtstroms auf die zu
beleuchtende Flache fokussiert.

e) Die Lichtpunkthéhe ist mdglichst niedrig Uber Grund zu wahlen.

f) Alle Leuchtengehause sind gegen das Eindringen von Spinnen und Insekten zu schiitzen
(Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschitzt).

1.4.4 Stilllegung und Riickbau

a) Jede dauerhafte (d.h. eine langer als 12 Monate andauernde) und die endgultige Stilllegung
des Seekabels ist der Planfeststellungsbehérde, dem NLWKN, der NLPV, der Unteren Deich-
behorde des Landkreises Aurich, der Deich- und Sielacht Harlingerland und dem WSA Ems-
Nordsee unverzuglich anzuzeigen.
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b)

d)

Bei einer dauerhaften Stilllegung des Seekabels hat der Betreiber sicherzustellen, dass durch
das Kabel eine Gefahrdung Dritter oder eine Beeintrachtigung der Sicherheit und Leichtigkeit
des Schiffsverkehrs nicht zu besorgen ist. Ein Konzept, wie dies sichergestellt wird, ist dem
WSA Ems-Nordsee und der Planfeststellungsbehdrde unverziglich vorzulegen.

Spatestens ein Jahr nach Anzeige der endgtltigen Stilllegung ist der Planfeststellungsbehdrde
eine Anderungsunterlage vorzulegen, in der samtliche — insbesondere naturschutzfachliche —
Folgen des Kabelriickbaus denjenigen Folgen gegenlbergestellt werden, die aus einem Ver-
bleib des eingebrachten Kabels resultieren, insbesondere:

e der Ist-Zustand im Bereich der Seekabeltrasse (Tiefenlage und Uberdeckung der Seeka-
bel, Stilllegung eines oder mehrerer Seekabel etc.),

e Vor- und Nachteile des Verbleibs und des Riickbaus des Seekabels (Erfordernisse des
Naturschutzes, des Schiffsverkehrs, der Wasserwirtschaft, der Hydromorphologie, kiinfti-
ger Nutzungsanspriche etc.),

e ein Rickbaukonzept (Aussagen zur technischen Ausfuhrung einschlieZlich evtl. Varian-
tenprifung, ganz oder teilweiser Riickbau).

Je nach Ergebnis der Anderungsunterlage behélt sich die Planfeststellungsbehorde vor, unter
Abwéagung der Belange des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der Sicherheit und Leich-
tigkeit des Schiffsverkehrs, der Fischerei, der Wasserwirtschaft, des Naturschutzes oder Nut-
zungsinteressen Dritter, einen Rickbau des Kabelsystems anzuordnen (s. Vorbehalt unter Ziff.
1.6.7).

1.45 Tiefenlage des Kabelsystems

1451 Mindestiberdeckung und Verlegetiefe

a)

b)

c)

d)

Bei der Verlegung ist sicherzustellen, dass Uber alle Trassenabschnitte eine dauerhaft einzu-
haltende Kabelliberdeckung von mindestens 1,50 m gewahrleistet wird (dauerhafte Minde-
stiiberdeckung).

Um die dauerhafte Mindesttiberdeckung entsprechend lit. a) gewahrleisten zu kénnen, muss
bei der Kabelverlegung unter Umstanden eine initiale Verlegetiefe von mehr als 1,5 m gewahlt
werden. Die initiale Verlegetiefe muss die morphologische Dynamik beriicksichtigen und hat
sich an den Aussagen der Referenztopographie (Morphologische Studie, Anlage 11.3 zum
Vorhaben) zu orientieren. Im Rahmen der Erstellung der Ausfiihrungsunterlagen ist eine Ak-
tualisierung der Morphologischen Studie vorzunehmen, um anhand aktuellster méglichst hoch-
aufgeltster selbst und fremderhobener Daten (nicht alter als 2 Jahre) die Verlegtiefe fir die
unterschiedlichen Bauabschnittsbereiche gemeinsam mit dem NLWKN, der NLPV und der
WSV festlegen zu kénnen.

Eine Darstellung der Verlegetiefe ist analog zu der in der Morphologischen Studie dargestell-
ten Grafik vorzunehmen (s. Anlage 11.3 Morphologische Studie (08.09.2020): Abbildung 44).

Die Ermittlung der initialen Verlegetiefe hat folgende Aspekte zu berticksichtigen:
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f)

9)

h)

e Sie soll fir die geplanten Bauabschnitte 2, 4 und 5 (Seekabelverlegung) getrennt ermittelt
werden.

e Sie muss den zukunftig zu erwartenden Niveauschwankungen des Meeresbodens fir die
Nutzungsdauer des Kabels Rechnung tragen.

e Sie soll den ungunstigsten in der Vergangenheit beobachteten Zustand je Abschnitt be-
riicksichtigen.

e Sie kann bei eindeutig positivem Trend (Auflandung) tiber den Beobachtungszeitraum zur
Vermeidung unndétiger Verlegetiefen auf ein ,angemessenes®, im Einzelfall zu ermitteln-
des, Niveau festgelegt werden.

¢ Bei negativem Entwicklungstrend (Erosion) Uber den Beobachtungszeitraum ist zu prifen,
ob durch eine VergroRerung der Verlegetiefe Mindertiberdeckungen innerhalb der projek-
tierten Lebensdauer vermieden werden kénnen.

¢ In den Trassenabschnitten, in denen eine tiefe Rinne gequert wird, ist der zukinftige Ver-
schwenkungsbereich der Rinne innerhalb der Lebens- bzw. Nutzungsdauer der Anlage
mit Hilfe einer Prognose der morphologischen Stabilitdt abzuschatzen. Hier ist unter Be-
riicksichtigung von Aufwand und Auswirkungen zu priifen, ob das Kabel auf dem gleichen
Horizont der Verlegetiefe in der aktuellen Rinne verlegt werden kann.

¢ Die ermittelte Referenztopographie ist mit der Ausfiihrungsplanung vorzulegen.

Die Vorhabentragerin hat die zur Erreichung der erforderlichen Kabeliberdeckung sowie die
zur realzeitlichen Uberwachung der Verlegearbeiten vorgesehenen MafRnahmen, einschlieRR-
lich vorgesehener MalRnahmen bei festgestellten Bodenproblemen oder unerwartet ungiinsti-
gen Bodenverhaltnissen, im Rahmen eines Qualitatssicherungsverfahrens bzw. Qualitatsma-
nagements nach anerkannten internationalen Normen darzustellen. Dies beinhaltet z.B. die
Darstellung der verwendeten Gerate in Verbindung mit Eignungsnachweisen, Verlegekonzept,
Ankerkonzept, Messverfahren zur Lokalisierung der Kabellage.

Messungenauigkeiten sind bei der Einbringung des Kabelsystems nachhaltig zu berticksichti-
gen.

Die Verlegetiefen und Uberdeckungen fiir Priele und Fahrwasser sind (iber den Bereich anzu-
setzen, Uber den die Fahrwasser und Priele verschwenken kdnnen (Umhullende der in Zukunft
aus morphologischen Veranderungen mdglichen Fahrwasserverschwenkungen).

Die anfangliche Tiefenlage ist — soweit technisch und geologisch mdglich — im Bereich etwai-
ger zukUnftiger Kreuzungen mit planungsrechtlich verfestigten Kabeln oder Rohrleitungen
maglichst so zu wéhlen, dass die spatere Verlegung der querenden Bauwerke ohne Errichtung
eines Kreuzungsbauwerks realisiert werden kann.

Die tatsachlich erreichte Tiefenlage/Uberdeckungshohe ist im Verlegebericht (As Laid Re-
port) mit einer vertikalen Genauigkeit von einem Dezimeter oder genauer darzustellen. Samt-
liche Fehlstellen (Bereiche, in denen die tatsachlich erreichte Tiefenlage/ Uberdeckung we-
niger als im Planfeststellungsbeschluss vorgegeben betréagt) sind als solche zu kennzeich-
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nen und deren Auftreten dezidiert zu begriinden. MaRnahmen zur Vermeidung und Behe-
bung der Fehlstellen sind mit den Tragern 6ffentlicher Belange zeitnah abzustimmen und ggf.
entsprechend der abgestimmten Vorgehensweise auszufihren.”

1.4.5.2 Eignung des Verlegeverfahrens

a)

Die Eignung des Verlegeverfahrens und die zum Einsatz kommenden Verlegegerate hin-
sichtlich des Erreichens der vorgegebenen Uberdeckung sowie die zur Uberwachung der
Uberdeckung vorzusehenden MaRnahmen sind in der Ausfiihrungsplanung im Rahmen ei-
nes zertifizierten Qualitatssicherungsverfahrens nach anerkannten internationalen Normen
durch einen nachweislich fachlich anerkannten Sachverstandigen nachzuweisen (Referen-
zen). Der Nachweis hat auch die vorgesehenen MafRnahmen bei festgestellten Bodenprob-
lemen oder unerwartet unginstigen Bodenverhaltnissen zu umfassen. Der Nachweis hat auf
der Grundlage einer Designbasis fur die vorgesehene Trasse zu erfolgen, der die maf3gebli-
chen Angaben Uber die hydrographischen und geologischen Verhéltnisse enthalt. Die Dar-
stellung sowie der Nachweis sind spatestens 8 Wochen vor Beginn der Bauarbeiten im Rah-
men der Ausfihrungsplanung beim NLWKN, dem WSA Ems-Nordsee und der NLPV einzu-
reichen.

b)  Die Aufnahme der Bauarbeiten erfordert die Zustimmung der Planfeststellungsbehérde nach
Abstimmung mit dem WSA Ems-Nordsee und der NLPV fiir den Nationalpark Niederséchsi-
sches Wattenmeer.

1.4.6 Natur- und Gewasserschutz

1.4.6.1 Allgemeines

a) Die artenschutzrechtlichen Vorgaben nach den 8§ 39 ff. und 44 ff. BNatSchG sind nach Malf3-

gabe des § 43m EnWG zu beachten.
b) Der Planfeststellungsbeschluss ist auf der Baustelle zur Einsichtnahme vorzuhalten. Befugten
Personen ist die Einsichtnahme zu gewéhren.

1.4.6.1.1 Vermeidung und Verminderung, Kompensation und Kohérenz

a) Der landschaftspflegerische Begleitplan inklusive der MaBhahmenblatter wird als Bestandteil
der Antragsunterlagen mit dem Planfeststellungsbeschluss verbindlich. Alle darin aufgefiihrten
Schutz- und VermeidungsmafRnahmen betreffend aller dort genannten Schutzgiter sind um-
zusetzen.

b) Eine Umsiedlung oder Zwischenlagerung von Muschelb&nken bedarf einer vorherigen fachli-

chen und behdrdlichen Abstimmung zwischen dem NLWKN und der zustandigen unteren Na-
turschutzbehérde (NLPV), insbesondere im Hinblick auf die Machbarkeit, 6kologische Sinn-
haftigkeit und naturschutzfachliche Zielsetzung.
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c)

d)

e)

f)

9)

Zur Minimierung der Risiken werden die Survey-Arbeiten bei Sichtung mariner Séuger unter-
brochen und erst nach einer 30-minltigen Beobachtungsphase ohne weitere Sichtungen fort-
gesetzt. Wahrend der gesamten Messungen erfolgt eine visuelle Kontrolle der Wasseroberfla-
che um das Tragerschiff. Sichtungen fihren zu einer Verschiebung des Soft-Starts bzw. zur
sofortigen Unterbrechung laufender Messungen.

Die jeweils zustandige Untere Naturschutzbehérde ist Gber die Umsetzung der im UVP-Bericht
und im Landschaftspflegerischen Begleitplan genannten Vermeidungs-, Minimierungs-, Kom-
pensations- und KoharenzmafRhahmen entsprechend zu informieren. Fir den Eingriff in den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild wird die Verpflichtung zur Kompensation gem. 8§ 15
Abs. 2 BNatSchG festgestellt.

Das Kompensationserfordernis betragt insgesamt rd. 8,99 ha, wovon 6,43 ha auf den Zustan-
digkeitsbereich der NLPV, 2,25 ha auf den Zustandigkeitsbereich des NLWKN und 0,31 ha auf
den Zustandigkeitsbereich des Landkreises Aurich entfallen.

Der Eingriff in den Naturhaushalt ist - abweichend von der Darstellung in den Planunterlagen
- im Rahmen einer Realkompensation, tber Kompensationsflachen des NLPV am sudlichen
Jadebusen fur Salzwiesenrenaturierung, zu ersetzen. Da noch keine nahere Planung steht,
sondern lediglich die Konzeptionierung ist die Kompensation, analog zu BorWin5, in einer Ne-
benbestimmung vorbehalten (Vorbehalt) werden, vgl. Ziff. 1.6.2. Eine Realkompensation ist
immer vorrangig, Ersatzgeld kann nur das allerletzte Mittel sein.

Im Umfang von ca. 5,4 ha kann alternativ auch der verbleibende Rest, der fir die LBP Malf3-
nahmen E1 aus LanWin4 (Wiederherstellung von Watt und Salzwiesenlebensraumen im Kom-
pensationsflachenpool Westernelmersommerpolder Ost) reservierte Flachenanteil zum Er-
satz herangezogen werden. Art und Zeitpunkte der Ausfihrung sind mit den bertihrten Natur-
schutzbehoérden auf Basis der Ausfilhrungsplanung abzustimmen. Die Vorhabentragerin hat
der Planfeststellungsbehdrde zur Herstellungskontrolle einen Bericht ber die Umsetzung der
KompensationsmalRnahme vorzulegen. Der verbleibende Kompensationsbedarf von ca. 3,6
ha ist durch andere Kompensationsmafinahmen, nur in letzter Konsequenz durch Ersatzgeld,
zu kompensieren.

1.4.6.1.2 Kohéarenzsicherung

a)

b)

Fur die in Summation aller 5 geplanten ONAS baubedingt nicht sicherzustellende Vertraglich-
keit der Projekte mit den Erhaltungszielen des NLP (Anlage 5, lll., NWattNPG) fiir wertbestim-
mende Gastvogelarten in seiner Eigenschatft als EU-Vogelschutzgebiet (Nr. VO1) und fir den
wertbestimmenden Seehund in seiner Eigenschaft als FFH-Gebiet (Nr. 001) ist eine zeitlich
befristete Koharenzsicherungsmafinahme im Sinne des § 34 Abs. 5 BNatSchG erforderlich.

Zum Schutz von angestammten Hochwasserrastplatzen fur Gastvogel sowie zum Schutz von
Liegeplatzen als bedeutender Teillebensraum von Seehunden ist jahrlich jeweils im Zeitraum
vom 01. April bis 15. Oktober eine Absperrung des Ostendes der Insel Baltrum in Form eines
Zaunes vorzunehmen und zwei transportable Beobachtungsplattformen aufzustellen (LBP
Malinahme E4). Eine durchgangige Betreuung des Zaunes durch qualifiziertes Personal ist
wahrend der jahrlichen Standzeit sicherzustellen. Genaue Lage, Art, Zeitpunkt und Betreuung
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sind mit der NLPV vor Durchfiihrung einvernehmlich abzustimmen. Die Mal3nahme wurde erst-
mals 2024 funktionsfahig eingerichtet. Die Dauer, fiir die der Zaun am Ostende installiert wer-
den muss, richtet sich nicht nach der Dauer der BaumafRnahmen, sondern ist an die Dauer der
vorhabenbedingten Beeintrachtigungen der finf ONAS-Projekte geknlpft. Somit ist die Koha-
renzsicherungsmal3nahme auch in den beiden Jahren nach den letzten Baumalinahmen im
Baltrum-Korridor umzusetzen.

1.46.13 Beginn und Ende der mal3gebenden Bauabschnitte

a) Beginn und Ende der mal3gebenden Bauabschnitte sind dem NLWKN (Betriebsstellen Brake-
Oldenburg, Norden und Aurich und der Direktion, GB VI, Standort Oldenburg), dem WSA Ems-
Nordsee sowie der NLPV unverzuglich schriftlich anzuzeigen.

b) Die Vorhabentragerin hat bei Beendigung der Bauarbeiten alle Gerate und Hilfsmittel restlos
Zu entfernen.

1.4.6.1.4 Anderung der MaRnahmen

Jede (bau-, anlage- oder betriebsbedingte) Anderung der MaRnahme ist rechtzeitig vor inrer Durch-
fuhrung der Planfeststellungsbehorde und den fachlich betroffenen Behdrden mitzuteilen. Wesent-
liche Anderungen bediirfen der vorherigen Zulassung durch die Planfeststellungsbehérde im Be-
nehmen mit NLWKN und NLPV, sofern deren Belange berhrt sind. Anderungen sind so friihzeitig
anzuzeigen, dass das Erfordernis einer Genehmigung geprift und die Entscheidung vor der ge-
planten Durchfihrung getroffen werden kann.

1.4.6.1.5 Ausfihrungsplanung
1.4.6.15.1 Allgemeines

Spatestens acht Wochen vor Beginn der Horizontalbohrung und vor Beginn der Kabelverlegung
sind dem NLWKN nebst Gewasserkundlichem Landesdienst — GLD — (Betriebsstellen Aurich,
Brake-Oldenburg, Norden-Norderney und der Direktion, GB VI, Standort Oldenburg), dem WSA
Ems-Nordsee, der NLPV und der Planfeststellungsbehérde jeweils eine der entsprechenden Ar-
beiten in deutscher Sprache zur Abstimmung vorzulegen. Mit der Aufnahme der Bauarbeiten darf
erst nach Zustimmung der Planfeststellungsbehdrde zur Ausfihrungsplanung im Benehmen mit
dem NLWKN, dem WSA Ems-Nordsee und der NLPV fir ihren jeweiligen Aufgabenbereich begon-
nen werden.

1.4.6.1.5.2 Muffeninstallation

Der Einbau von Muffen in den Gewdassergrund ist nach Mdglichkeit zu vermeiden. Sofern auf dem
Gebiet des Nationalparks der Einsatz einer Muffe notwendig ist, sind im Rahmen der Ausfihrungs-
planung alle zumutbaren technischen Varianten auszuschopfen, die zu geringeren Beeintréachti-
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gungen von Flachen fuhren. Sofern keine zumutbare Alternative zum Einbau einer Muffe zur Ver-
fligung steht, sind der Planfeststellungsbehérde vor Baubeginn begriindende Unterlagen vorzule-

gen.

1.4.6.1.5.3 Inhalt der Ausfihrungsplanung

Die Ausfuihrungsplanung hat zu beinhalten:

Die Zeitplanung (inkl. Bauzeitenplan der einzelnen Bauablaufe, Tidefenster und Angaben zum
Schichtbetrieb);

eine Aufstellung der zum Einsatz kommenden Verlegeverfahren und Verlegegerate in den je-
weiligen Trassenabschnitten inkl. Nachweis der Eignung der Verlegeverfahren, der zum Ein-
satz kommenden Verlegegeréte fir das Erreichen der vorgegebenen Mindestiiberdeckung
und des Erfordernisses fur PrelayRuns/Pretrenches in den Bauabschnitten 2 und 4 auf Grund-
lage der ermittelten Baugrund-Surveydaten und der Berticksichtigung der ortlichen Bodenver-
haltnisse;

Referenzen daruber, dass bei der Wahl der Verlegemethode grundsatzlich das zum Zeitpunkt
der Verlegung umweltschonendste Verfahren bevorzugt wird, mit dem die geforderte Verlege-
tiefe mit Sicherheit gewahrleistet wird;

Nachweis der Durchbohrbarkeit der anstehenden Bdéden/Sedimente im Zuge der Horizontal-
bohrung auf Grundlage der Baugrund-Surveydaten;

Uberlangenkalkulationen fiir die erforderliche Kabellange fiir alle Teilstrecken unter Beriick-
sichtigung des Bedarfs von Muffeninstallationen, Re-Routings, etwaigen Restarbeiten und der
Installationsmethoden; verbindliche Angaben zur Umsetzung des realzeitlichen Surveys der
Tiefenlage des Kabelsystems wéahrend der Verlegearbeiten (Angaben zu vorgesehenen Maf3-
nahmen zur realzeitlichen Uberwachung der Verlegearbeiten);

die abschnittsweise Ermittlung der Referenztopographie zur dauerhaften Gewéhrleistung der
Mindestiiberdeckung des Kabels; verbindliche Angabe der technischen Spezifikation des Ka-
belsystems; Angaben zur Tragfahigkeit und Befahrbarkeit der Misch- und Schlickwatten im
Trassenbereich;

die Beschreibung und Abfolge der Arbeitsschritte, einschlie3lich des Vorgehens bei notwendi-
gen Kabelkreuzungen inklusive der ggf. notwendigen Baumaflnahmen unter Beifligung von
Schnitten und Lagepldnen mit Trassenkilometrierung und verbindlicher Angabe der Muffen-
standorte (Koordinatenangaben in WGS 84 und ETRS89 UTM32);

Die Vorhabentragerin hat eine Burial Assessment Study (BAS), die die nachfolgend genannten
Inhalte umfasst, zu erstellen und dem WSA Ems-Nordsee spatestens drei Monate vor Beginn
der Bauarbeiten zur Prifung vorzulegen:

o die Darstellung und Bewertung aller Malinahmen abgestellt auf definierte Trassenab-
schnitte, die zur Erreichung der erforderlichen Verlegetiefe notwendig sind, unter Einbe-
ziehung der Ergebnisse aller relevanten Trassenerkundungen sowie der konkret fur die
Verlegung der Kabel zum Einsatz kommenden Verlegegerate.
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o Die BAS ist von einem geeigneten, unabhéngigen und auf dem Gebiet der Seekabelver-
legung international anerkannten Sachverstandigen zu Gberprifen.

o Der vorstehende Nachweis hat auf der Grundlage der Erkundungsergebnisse der vorge-
sehenen Trasse zu erfolgen und hat die mal3geblichen Angaben Uber die hydrographi-
schen und geologischen Verhaltnisse zu enthalten.

o Der Nachweis muss die zur Erreichung der erforderlichen Uberdeckung sowie die zur re-
alzeitlichen Uberwachung der Verlegearbeiten vorgesehenen MaRnahmen, einschlielich
vorgesehenen MalRnahmen bei festgestellten Bodenproblemen oder unerwartet ungins-
tigen Bodenverhaltnissen im Rahmen eines Qualitatssicherungsverfahrens bzw. Quali-
tatsmanagements nach anerkannten internationalen Normen umfassen.

o Dies beinhaltet insbesondere z.B. die Darstellung der verwendeten Geréte in Verbindung
mit Eignungsnachweisen, Verlegekonzept, Ankerkonzept, Messverfahren zur Lokalisie-
rung der Kabellage und Uberdeckungen;

Angaben zur Erreichbarkeit der Bohrein- und -austrittsstellen im Watt mit schwimmendem Ge-
rat, einschlieBlich gemessener, auf die Pegeldaten zu beziehender Watth6hen und einer sta-
tistischen Auswertung der sommerlichen Springtidenverlaufe der letzten 10 Jahre;

verbindliche Angaben zur Ausfiihrung der wattseitigen BE-Flachen und deren Umschlief3ung;
verbindliche Angaben zur Lage aller Bohrein- und -austrittspunkte;

verbindliche Angaben zu Transportwegen und BE-Flachen auf der Insel Baltrum und am Fest-
land;

verbindliche Angaben zu Ausfiihrungsart und Positionierung der Dalbenreihen fir die HDD im
Watt stidlich der Insel Baltrum sowie zur ggf. erforderlichen Schutzrohrzwischenlagerung;

Alternatividsungen fur die Durchfihrung der Arbeiten bei niedrigen Hochwasserstanden;

das Ankerkonzept/ der Ankerversetzplan (soweit zwingend erforderlich) flr das Versetzen der
Verlegebarge mit:

o einem Lageplan der vorgesehenen Ankerpositionen (inkl. Koordinatenliste in gradualer
(Grad-Minuten-Sekunden; ggmmss) oder nautischer Notation (Grad- Minuten-Dezimal-
minuten; ggmm.nnnn), Bezugssystem WGS 84 sowie ETRS89 UTM32N;

o bei der Erstellung des Ankerkonzeptes sind die Ankerpositionen so auszuwdahlen, dass
Hartsubstrate/gesetzlich geschitzte Biotoptypen weitrdumig umgangen und Beeintrachti-
gungen vermieden werden;

o Ebenso sind etwaige Einschrdnkungen oder Sperrungen des Baltrumer Wattfahrwassers
auf das bautechnisch unabdingbar notwendige raumliche und zeitliche Mal3 zu beschréan-
ken und so einzurichten, dass die Bedtrfnisse der Ausflugsschifffahrt und der Inselversor-
gung berlcksichtigt werden. Die Verlegeeinheiten haben in diesem Zusammenhang tag-
lich ihre Lage der ortlich zustandigen Verkehrszentrale zu melden. Hinweis: Die Verkehrs-
zentrale German Bight Traffic (Tel: 04421 489282) ist zustandig fur den Bereich nordlich
der Verbindungslinie der Ansteuerungstonne der Seegatten. Die Verkehrszentrale North
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Coast Traffic (Tel: 04421 489281) ist zustandig fur den Bereich sudlich der Ansteuerungs-
tonnen der Seegatten.

o einem Ablaufplan mit den einzelnen Verlegepositionen der Kabelverlegeeinheiten und der
zeitlichen Planung der Ankeraktivitaten;

o einer technischen Beschreibung der Totmannanker mit entsprechender Zuglastberech-
nung;

o einer Beschreibung der Verfahrensweise fir die Einbringung und Bergung der Totman-
nanker;

o einer technischen Beschreibung der Ankerverlegeschiffe;

das schiffs- und bootsgestitzte Transport-, Ver- und Entsorgungskonzept fir HDD und Kabel-
verlegung (inkl. Entsorgung von Cuttings und Bohrspullésung, An- und Abtransport des Per-
sonals, der geplanten Liegeplatze der Pontons- und Begleitschiffe im trockenfallenden Watt
und der Ankerplatze sowie Benennung von Korridoren fur Bewegungen schwimmender Ge-
rate); Uber die Regelungen der NordSBefV hinaus, aus der sich die jeweiligen Hochstge-
schwindigkeiten ergeben, sind die Fahrgeschwindigkeiten im Eulitoral baustellenintern weiter-
gehend zu regeln, um Beeintrachtigungen zu vermeiden;

das Umweltvorsorgekonzept als Bestandteil des ohnehin zu erstellenden Gesundheits-, Ar-
beitssicherheits- und Umweltvorsorgekonzeptes (HSE) mit verbindlichen Angaben zur Lage-
rung und Entsorgung von Abfall und Abwasser- /Brauchwasser einschlief3lich eines Notfallpla-
nes;

Verbindliche Angaben zu den verwendeten Maschinen und Geraten (einschliel3lich aller Sub-
unternehmer) innerhalb der 12-Seemeilen-Zone sowie deren Rufzeichen und Nationalitét.
Dies qilt fur alle Wasserfahrzeuge, Kabelverlegegerate, Kettenfahrzeuge, Seilwinden, motor-
getriebene Drainagepumpen, etc.;

Angaben zu Vorratsbehdltern fir wassergefahrdende Stoffe sowie allen Geraten, bei denen
wassergefahrdende Stoffe zum Einsatz kommen (einschlieRlich einer Auflistung der jeweiligen
Betriebs- und Schmierstoffe und dazugehérigen Schadensverhitungs- und Schadenbekamp-
fungsmittel);

verbindliche Angaben zur abschlieBenden Wiederherstellung der Bohraustritts-, Rohreinzugs-
und Muffenbaustellen am Strand der Insel Baltrum;

verbindliche Angaben zu Kabel- und Pipelinekreuzungen mit:

o dezidierten Beschreibungen notwendiger BaumalRnahmen inklusive beigeflgter Lage-
plane und Schnitte;

o einem detaillierten Konzept zur Trennung und Bergung aul3er Betrieb befindlicher Kabel
im Verlegekorridor, das den aktuellen Regeln der Technik und Sorgfaltspflicht entspricht;
hierbei ist das Null-Einleitungsprinzip zu beachten; verbleibende Enden sind fachgerecht
zu versiegeln, um Schadstoffeintrage ins Kiistenmeer zu unterbinden;

detaillierte Darstellung des Risikomanagements mit Bezug auf etwaige Unwagbarkeiten, z.B.
Bodenhindernisse, Bodenverhéltnisse, etc.;
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e Angaben zur potenziellen Wintersicherung der Bohrbaustellen und -flachen am Strand der In-
sel Baltrum im Wattbereich sudlich der Insel (einschl. der Dalbenreihe) sowie vor Dornume-
rgrode;

o detaillierte Angaben zu den erwarteten Schallimmissionen sowie den ggf. erforderlichen, ver-
bindlich umzusetzenden SchallschutzmalRnahmen;

¢ eine mit der NLPV abgestimmte Zwischenparkposition fur die Kabelschutzrohre im Falle einer
zwingenden tidebedingten Zwischenlagerung;

¢ eine mit dem GLD abgestimmte Darstellung, inwiefern die Messstellen des NLWKN fiir unter-
schiedliche Monitoringzwecke durch das Vorhaben betroffen sind.

Dem WSA Ems-Nordsee ist in geeigneter Weise nachzuweisen, dass sowohl dem Auftragnehmer
fur die Erstellung der BAS als auch dem unabhéangigen Sachverstandigen, der die BAS priift, samt-
liche flr die Erstellung und Prifung der BAS relevanten Unterlagen (inkl. der UXO-Untersuchung)
zur Verfigung gestellt werden.

1.46.1.54 Inhalt der Ausfiuhrungsplanung in kiistenschutzrelevanten Bereichen

Dem Geschéftsbereich 1 der NLWKN-Betriebsstelle Norden als Trager der Deicherhaltung und
Schutzdinensicherung sind dartiber hinaus auch spétestens acht Wochen vor Beginn etwaiger
Arbeiten in kistenschutzrelevanten Bereichen (Schutzdinen, Strand, Katastrophenweg) folgende
Unterlagen in deutscher Sprache vorzulegen:

1.
2.

o o A~ W

9.

detaillierte Beschreibung der MalBhahmen in den kiistenschutzrelevanten Bereichen

Lageplane tber Zuwegungen und Rickspilleitungen in den kiistenschutzrelevanten Berei-
chen

Langsschnitte fiir den Bereich Schutzdiinen/ Strand mit Angabe der Uberdeckungen
Lageplan und Detailplane (Ansichten, Schnitte) der Steganlage
Bauzeitenplan

Detailplan BE-Flache und Zwischenlager Rohrstrdnge Strand mit Hohenangaben des Ge-
landes

Lageplan mit Darstellung der hochwassersicheren Flache, die im Fall erhdhter Wasser-
stande und Raumung der BE-Flache am Strand fir die Zwischenlagerung der Fahrzeuge,
Gerate, Materialien etc. genutzt wird, einschlielich Angabe der Hohenlage

Liste der eingesetzten Fahrzeuge und Gerate (Fahrzeugtyp, tatsachliches Gesamtgewicht,
tatsachliche Achslasten)

Notfallplane fir Arbeiten nach dem 15.09 und vor dem 15.04. des Folgejahres

10. Liste Ansprechpartner bei der Vorhabentrégerin

Spatestens in der Ausfihrungsplanung ist darzulegen, wer die dauerhafte Unterhaltung und Ver-
kehrssicherung der Kompensations- und Koharenzsicherungsmalinahmen tibernehmen wird.
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1.4.6.1.6 Verantwortliche Ansprechpartner

a)

b)

d)

Dem NLWKN (Betriebsstelle Norden, GB | und Direktion, GB 6 am Standort Oldenburg), dem
Landkreis Aurich als Untere Deichbehorde, der Deich- und Sielacht Harlingerland als Tragerin
der Deicherhaltung fur den Hauptdeich in Dornumergrode sowie der NLPV sind bis spatestens
14 Tage vor Beginn der Horizontalbohrung und der Kabelverlegearbeiten schriftlich unter An-
gabe von Name, Berufsbezeichnung, Dienstanschrift und Mobilfunknummer jeweils ein fur die
praktische Ausfiihrung der Bauarbeiten dauerhaft verantwortlicher Ansprechpartner (Bau- und
Projektleiter) des Antragstellers und der ausfiihrenden Firma zu benennen, welcher auch zu
Nacht, an Feiertagen sowie am Wochenende erreichbar ist. Dem WSA Ems-Nordsee sind die
genannten Kontaktdaten spatestens vier Wochen vor Beginn der Arbeiten zu benennen.

Die Vorhabentragerin hat zu gewéhrleisten, dass die verantwortliche Person permanent tiber
die angegeben Kontaktdaten erreichbar ist. Sofern die Vorhabentragerin mehrere Personen
benennen mdchte, hat sie Gber interne Mechanismen wie z.B. Rufumleitungen die leichte Er-
reichbarkeit der jeweils verantwortlichen Person sicherzustellen.

Die verantwortlichen Ansprechpartner haben fir die gesamte Ausfihrungsphase vor Ort zur
Verfiigung zu stehen. Die jeweiligen Zustandigkeiten innerhalb des Projektes sind mit Hilfe
eines entsprechenden Organigramms darzustellen, aus welchem auch die Informations- und
Entscheidungswege hervorgehen.

Bei Auftreten von Problemen in der Bauausfiihrung ist die Fortsetzung einzelner Arbeits-
schritte mit der Naturschutzfachlichen Baubegleitung (NFB) abzustimmen. Die NFB (bt in die-
sen Fallen zusatzlich beratende Tatigkeiten aus. Ist eine Einigung nicht zu erzielen, liegt die
Entscheidung zum weiteren Vorgehen bei der Bau- und Projektleitung des Antragsstellers. Die
Entscheidungsfalle sind durch die NFB schriftlich zu dokumentieren und den zustandigen Be-
hdrden zeitnah vorzulegen.

1.4.6.1.7 Verhalten von Personen

a)

Die an dem Bauvorhaben beteiligte Personen haben sich so zu verhalten, dass die Beschadi-
gung der im jeweilig berlihrten Schutzgebiet wildwachsenden Pflanzen und die Beunruhigung
der dort wildlebenden Tiere auf ein Minimum beschréankt werden.

Die beteiligten Personen dirfen sich lediglich im Arbeitsbereich aufhalten.

Seegrasbestéande und Muschelbénke dirfen nur in zwingend erforderlichem Umfang betreten
werden; der erforderliche Umfang ist der NLPV in der Ausflihrungsplanung nachzuweisen.

Das Deichvorland darf nur auf den vorhandenen oder von der NFB festgelegten Wegen ge-
guert werden.

Es ist eine Liste aller am Bau beteiligter Mitarbeiter aufzustellen und laufend zu aktualisieren.

Alle Mitarbeiter sind vorweg hinsichtlich der naturschutzfachlichen und -rechtlichen Gegeben-
heiten in die Ortlichkeit einzuweisen, ansonsten ist eine Teilnahme am Baugeschehen nicht
zuldssig. Zuwiderhandlungen fihren zum Ausschluss vom Projekt.
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9)

h)

Unnotige Fahrzeugbewegungen sind zu vermeiden. Dies gilt vor allem im Bereich des Natio-
nalparks und hier insbesondere fiir Schiffsbewegungen innerhalb einer Stérzone von
1.000,00 m um Seehundliegeplatze herum.

Fur den Gerate- und Personentransport sind vorhandene Zuwegungen zu benutzen.

Fahrzeugbewegungen im Watt auRerhalb der Baustellen sind mit Start- und Endzeit und
Grund der Fahrten in einem Bordbuch zu protokollieren und auf Verlangen der NFB vorzule-
gen.

1.4.6.1.8 Baudokumentation und Kommunikation

a)

b)

d)

Zur Baudokumentation und Kommunikation ist fur die Baumaflinahmen durch die Vorhaben-
tragerin ein Bautagebuch zu fihren, in dem die Bauzeiten, der Baufortschritt (Bauabschnitt,
tatsachliche Trassenlage und Verlegetiefe) sowie Besonderheiten (z.B. Witterungseinflisse,
Kolkungen, Hindernisse, Unfalle) dokumentiert werden.

Zu erfassen sind insbesondere:

- der Baufortschritt immer mit Koordinatenangaben in ETRS 89/UTM 32N und WGS 84; der
Baufortschritt der HDD Bohrung kann zunéchst im eigenen Koordinatensystem der Vorha-
bentragerin aufgezeichnet werden

- fir die Bestandsplane und GIS - Dokumentation sind die Koordinaten in ETRS89/UTM 32N
und WGS 84 zu transformieren;

- Verlegetiefen und Verlegefortschritt bei der Kabelverlegung;

- Schwierigkeiten und Verzdgerungen;

- Gerate und Personal im Einsatz;

- Lage der Schiffe bei jedem Positionswechsel, genutzte Ankerpositionen (mit Koordinaten);

- Ausblick auf geplante Aktivitaten in den nachsten 24 Stunden inklusive Berlcksichtigung
der Wettervorhersage;

- Auflistung der Personal- und Geratetransporte mit Detailauflistung des Umfangs, Transport-
mittel, Uhrzeit (Start/Ende) mit Angaben tber Start und Ziel fur alle Arbeiten im Bereich der
Wattflachen zwischen Festland und der Insel Baltrum;

- Nicht ausgefuhrte Arbeiten (Abweichungen vom Bauzeitenplan) mit Begriindung.

Mitarbeitern des NLWKN (Geschaftsbereich 6 der Direktion am Standort Oldenburg) und der
NLPV ist jederzeit die Einsichtnahme in das Bautagebuch zu gewahren und auf Verlangen die
Besichtigung der Baustellen ggf. mit Hilfe der Transport- und Baustellenlogistik (Mitfahrten auf
Schiffen und sonstigen Einheiten nach vorheriger Abstimmung) auf Kosten der Vorhabentra-
gerin zu ermdglichen.

In wéchentlichem Turnus sind Projektsitzungen der Bau- und Projektleiter und der Natur-
schutz- und Umweltfachlichen Baubegleitung zum Fortgang der Arbeiten abzuhalten. Dem
NLWKN (Geschéftsbereich 6 der Direktion am Standort Oldenburg) und der NLPV ist auf
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Wunsch Gelegenheit zur Teilnahme zu geben. Alle Protokolle und Dokumente der Projektsit-
zungen werden zeitnah auch an den NLWKN (Geschaftsbereich 6 der Direktion am Standort
Oldenburg) und der NLPV ibergeben.

e) Auf dem Verlegeschiff ist eine fur die Umsetzung der Vorgaben verantwortliche und von der
Vorhabentragerin bzw. von der Vorhabentragerin beauftragten Unternehmen unabhangige
fachlich geeignete und qualifizierte Person einzusetzen, die den Verlegevorgang permanent
Uberwacht und in Echtzeit kontinuierlich dokumentiert. Diese Dokumentation ist dem WSA
Ems-Nordsee, insbesondere in Bezug auf die erreichten Uberdeckungshéhen, im Rahmen der
Tagesberichterstattung zu Gbermitteln. Abweichungen, die eine geringere als die in den jewei-
ligen Bereichen vorgegebene Tiefenlage oder sonstige Beeintrachtigungen der Sicherheit und
Leichtigkeit des Schiffsverkehrs oder des schiffbaren Zustands der Bundeswasserstralde er-
warten lassen, sind zu dokumentieren und dem WSA Ems-Nordsee unverziglich per E-Mail
zu melden. Das Gleiche gilt fur wesentliche Unterbrechungen der Verlegung.

f) Das Ergebnis ist in die Tagesberichte aufzunehmen und taglich an den Seewarndienst Emden
bzw. bei besonderen Vorkommnissen zusatzlich an das WSA Ems-Nordsee zu tbermitteln.

g) Der gesamte Verlegevorgang ist realzeitlich und kontinuierlich durch einen unabhangigen und
namentlich benannten Surveyor zu tberwachen und insbesondere hinsichtlich der Verlegetie-
fen sowie des Verlegefortschritts zu kontrollieren und zu dokumentieren. Das Ergebnis (KP-
Angaben (im Bautagebuch) / koordinatengenaue Auflistung der Verlegetiefe des Kabels (im
as-built Bericht) und der zugehérigen Bathymetrie in mNHN) ist in das Bautagebuch und Ta-
gesberichte aufzunehmen. Hinsichtlich der Tagesberichte ist bezlglich der Belange des WSA
Ems-Nordsee und dem Seewarndienst Emden die Vorgabe aus Ziff. 1.4.9.4 dieses Beschlus-
ses zwingend zu beachten.

h) Etwaige Abweichungen von den geforderten Verlegetiefen oder sonstige Ereignisse, die eine
Beeintrachtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs oder des schiffbaren Zu-
stands der Bundeswasserstral3en oder erhebliche Auswirkungen auf den Bauablauf erwarten
lassen, sind dem NLWKN (Geschaftsbereich 6 der Direktion am Standort Oldenburg), dem
WSA Ems-Nordsee und der NLPV unverziglich mitzuteilen. Dabei sind die Abweichungen und
die Grunde hierfir umfassend zu erlautern und in den Tagesberichten zu dokumentieren. Wei-
terhin sind in den Tagesberichten Unterbrechungen der Verlegung aufzunehmen.

14619 Minderiberdeckungen

Wird festgestellt, dass die erforderlichen Verlegetiefen nicht erreicht wurden, hat die Vorhabentra-
gerin bzw. der von ihr beauftragte Surveyor dem NLWKN (Geschéftsbereich 6 der Direktion am
Standort Oldenburg), dem WSA Ems-Nordsee und der NLPV unverziglich ein Konzept zur Be-
schreibung und Umsetzung geeigneter GegenmalRnahmen vorzulegen. Sofern aus verkehrssi-
cherheitstechnischen oder naturschutzfachlichen Griinden eine geringere Uberdeckung nicht statt-
haft ist, sind mit dem WSA Ems-Nordsee, dem NLWKN (Geschéftsbereich 6 der Direktion am
Standort Oldenburg) und der NLPV Mal3hahmen zur Sicherung des Kabels abzustimmen und der
Planfeststellungsbehérde zur Entscheidung vorzulegen; Steinschittungen sind dabei nur als letzt-
mogliche MalRnahme vorzusehen. Sofern technisch und wirtschaftlich moglich, ist das Kabel bei
Mindertiberdeckung auf Anweisung der Planfeststellungsbehdrde im Benehmen mit dem WSA
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Ems-Nordsee, dem NLWKN (Geschaftsbereich 6 der Direktion am Standort Oldenburg) und der
NLPV wieder auf die geforderte Verlegetiefe zu bringen.

1.4.6.1.10 Vorlage Bestandspléne

Spéatestens sechs Monate nach Ende der Bauarbeiten sind der NLPV und dem NLWKN einschlie(3-
lich dem Gewasserkundlichem Landesdienst (GLD) (Direktion GB 6 Standort Oldenburg, Betriebs-
stelle Aurich GB Il und Betriebsstelle Norden GB I, GB Il und GB Il (Forschungsstelle Kiste))
Bestandsplane der eingebauten Kabel sowie der eingebauten Schutzrohre mit Nachweisen der
Bauzeit, des katastergenau eingemessenen Kabelverlaufs und der Verlegetiefen in mNHN sowie
der Bathymetrie in Papierform sowie als PDF-Dokument und als ArcGIS File-Geodatabase (mind.
Version 9) auf geeigneten Datentragern in gepackter (.zip /.7z) und ungepackter Variante zu tber-
mitteln.

- Die F-Gdb beinhaltet Geodaten in Form von Feature-classes, die als Ubergeordnete Feature
Datasets fur folgendes  Koordinatensystem  bereitzustellen  sind: ETRS_89,
(ETRS_1989 UTM_Zone_32N_8stellen), EPSG: 4647

- Namensgebung Feature-Datasets: ,Datensatzbezeichnung® + , Datenoriginator® +
. ETRS_89% Bsp.: Kabelverlegearbeiten-BalWin 3_NLPV_ETRS_89

- Namensgebung Feature-classes: ,Datenbezeichnung” + , Datenoriginator® + , ETRS 89
Bsp.: Vibroschwerteinsatz-Balwin3_NLPV_ETRS_89

- Bei der Transformation der Geodaten von Gauf3-Kriiger zu ETRS_89 ist eine Transformati-
onsmethode, abgestimmt zu den Genauigkeitsanspriichen der Geodaten in Form von
,BeTA2007“ oder ,GNTRANS NI“ anzuwenden.

- Fir Geodaten die mit ArcGIS Version 10 und neuer erstellt worden sind, ist zusétzlich ein
Kartenpaket (.mpk) und fir jeden Layer ein Layerpaket (.Ipk) mit folgenden Kriterien zu erstel-
len.

o Kartenpaket

Bezeichnung: .Name der F-Gdb* + ,_Originator®.
Eigenschaften des Kartendokuments: Die Felder Titel, Beschreibung und Autor sind ver-
pflichtend und sinngemaf auszufillen.

Pfadname setzen > ,relative Pfadnamen fir Datenquellen speichern®

o Layerpakete
Bezeichnung: ,Datenbezeichnung* + ,_Originator®.
Eigenschaften des Layers: Die Felder Titel, Beschreibung sind verpflichtend und sinn-
gemalR auszufillen. Die F-Gdb ist hinsichtlich der Verlegetiefen und Bauzeiten ab-
schnittsweise entsprechend zu attributieren.

- Die schriftliche Angabe des Kabelverlaufes kann sich auf eine tabellarische Aufstellung der
Kabelkoordinaten fur die Eintritts-, Austritts- und samtliche Richtungsé&nderungspunkte im Ver-
lauf beschranken. Die Angabe der Koordinaten hat mit Benennung des verwendeten Koordi-
naten- und geodatischen Bezugssystems zu erfolgen. Erwartet werden 3 Datensatze:
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Linienfeature: Kabel- und Schutzrohrlage, abschnittsweise attributiert nach Verlegeverfahren,
Bauzeiten, Solltiefen

Punktfeature: Real erreichte Verlegetiefe im Zuge der Erstverlegung

Punktfeature: Projektkilometrierung (KP) in 200m- und 1km-Abschnitten.

1.4.6.2 Durchfihrung der Bauarbeiten/Kabelverlegung

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Die Beeintrachtigungen des Wattbodens z.B. durch Befahren, Ankern, Schraubenstrahl, Ein-
richten von Baugruben ist z.B. durch Optimierung des Bauablaufs, des Gerateeinsatzes, der
Gerateauswahl und der Ausnutzung der Tideverhaltnisse auf das unbedingt notwendige Maf3
zu reduzieren.

Schwimmende Einheiten missen stets so eingesetzt werden, dass der Wattboden nicht be-
eintrachtigt wird. Eine Beeintrachtigung ist anzunehmen, wenn bei Eigenantrieb 30,00 cm und
bei Pontons 10,00 cm Wassertiefe unter dem tiefsten Punkt der Rumpfe/ der Schiffbéden un-
terschritten werden. Fahrten dirfen nur dann begonnen werden, wenn das Fahrtziel hdchst-
wabhrscheinlich erreicht werden kann. Es ist stets defensiv zu fahren, so dass es nicht zu
Grundberiihrungen oder Sedimentaufwirbelungen kommen kann.

Die jeweiligen Hochstgeschwindigkeiten ergeben sich aus der NPNordSBefV. Im Rahmen der
Ausflhrungsplanung sind die Fahrtgeschwindigkeiten im Eulitoral baustellenintern weiterge-
hend zu regeln, um Beeintrachtigungen zu vermeiden. Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung
sind Korridore fiir Schiffs- und Bootsbewegungen festzulegen.

Der Einsatz von Schubbooten mit Jetantrieben ist nur mit Zustimmung der Planfeststellungs-
behdrde nach Abstimmung mit der NLPV zulassig und einem mit der NLPV abgestimmten
Wirkungsmonitoring durch die NFB zu unterziehen.

Speedboote durfen nur fur langsame Fahrten eingesetzt werden, unter der Voraussetzung,
dass sie mit Auf3enbordmotoren mit hoherverstellbarer Antriebsschraube ausgerustet sind. Die
Verwendung von 2-Taktaul3enbordmotoren im Nationalpark ist nicht gestattet.

Das Trockenfallenlassen schwimmender Einheiten auf den Wattflachen ist zu minimieren. Die
betreffenden Liegeplatze sind im Rahmen der Ausfihrungsplanung so festzulegen, dass
schutzwirdige Bereiche geschont werden.

Alle selbstfahrenden schwimmenden Einheiten und Arbeitspontons sind mit AIS-Sendern aus-
zustatten. Eine Ausnahme bilden lediglich komplett offene Boote ohne Aufbauten oder Ruder-
hauser von 5,00-7,00 m Lange, die bauartbedingt nicht schneller als 8,00 kn fahren kénnen.
Die Sender sind wahrend der gesamten Einsatzdauer im Projekt in Betrieb zu halten, auch
wahrend der Arbeitspausen und Liegezeiten.

Auf dem Wattboden abgelegte Kabel sind an deren Kabelenden eindeutig einzumessen bzw.
zu markieren. Auffinden und Aufnehmen des Kabelendes darf nicht mit zusatzlich zu bilanzie-
renden Eingriffen verbunden sein. Dem NLWKN, dem WSA Ems-Nordsee und der NLPV ist
die Lage des Kabelendes mit Koordinaten in WGS 84, ETRS89/UTM mitzuteilen.



Niederséachsische Landesbehorde fir StraRenbau und Verkehr Planfeststellungsbeschluss vom 04.03.2026
MaRnahme: Netzanbindung LanWin5 Seetrasse
Seite 35 von 237

)

k)

Fur das Erreichen der Bohraustrittspunkte im Eulitoral mit schwimmendem Gerét ist die
Springtidezeit vorausschauend zu nutzen, es sei denn, es wird im Vorfeld gegeniber der
NLPV der Nachweis geflihrt, dass auch bei MHW ausreichende Wassertiefen fir das schad-
lose Ein- und Ausschwimmen vorliegen. Die Hochwasserscheitelpunkte sind exakt einzuhal-
ten.

Es ist sicherzustellen, dass im Eulitoral durch das Befahren keine nachhaltige Anderung des
Wasserabflussverhaltens (Entstehung neuer Priele) hervorgerufen wird.

Unvorhergesehene Reparaturarbeiten im Nationalpark sind von der NFB zu begleiten, zu pro-
tokollieren und in den Ergebnisbericht aufzunehmen.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Nationalpark sind nur in geschlossenen Raumen
zulassig.

Eintrage in das Gewasser (z.B. Bohrfllissigkeiten, Betriebsstoffe, Schwei3schlacke) sind z.B.
durch geeignete Auffangvorrichtungen soweit wie moglich zu vermeiden. Sollten dennoch
Schadstoffe in das Gewdasser gelangen, sind diese unverztiglich soweit méglich aufzunehmen
und fachgerecht zu entsorgen. Dem NLWKN und der NLPV ist dartiber unverzuglich zu be-
richten. Die verwendeten Rohr- und Schlauchverbindungen dirfen nur zum Einsatz kommen,
wenn sie sich in einwandfreiem Zustand befinden.

AulRer Betrieb befindliche Kabel im Verlegekorridor sind bei Querung auf ordnungsgemalfe
Weise zu durchtrennen und zu bergen. Beim Durchtrennen ist mit grof3ter Sorgfalt vorzugehen.
Die verbleibenden Enden sind fachgerecht zu versiegeln, um Schadstoff-Eintrage ins Kisten-
meer zu unterbinden. In der Ausfihrungsplanung ist das Vorgehen bei den Kabelkreuzungen
dezidiert zu beschreiben einschlieRlich der ggf. notwendigen Baumalnahmen unter Beifligung
von Lageplénen und Schnitten.

Zum Schutz der Zielgruben gegen Uberschwemmung bei hohen Tidepegeln sowie zur Verhin-
derung, dass Bohrspulung ins Meer gelangt, kann nach Abstimmung mit der NLPV Uber Lage,
Art, Umfang und Zeitpunkt am Strand ein Schutzwall aus Sand errichtet werden.

1.4.6.3 Verlegeverfahren

1.4.6.3.1 Allgemeines

a)

b)

c)

Bei der Verlegemethode ist zur Minimierung des Eingriffs das zum Zeitpunkt der Verlegung
umweltschonendste Verfahren zu wahlen, mit dem die geforderte Verlegetiefe mit Sicherheit
gewahrleistet werden kann. Diese ist im Rahmen der Ausfuhrungsplanung durch Referenzen
zu belegen.

Das konkrete Verlegeverfahren ist im Rahmen der Ausfihrungsplanung ausfuhrlich darzustel-
len. Dabei sind auch die Eignung des Verlegeverfahrens und der zum Einsatz kommenden
Verlegegeréate hinsichtlich des Erreichens der vorgegebenen Verlegetiefe vor dem Hintergrund
der ermittelten Baugrund-Surveydaten nachzuweisen.

Bei der Wahl des Verlegegerétes sind etwaige Erfahrungen aus benachbarten Projekten und/
oder aus Projekten mit vergleichbaren Bodenverhaltnissen zu beriicksichtigen. Die Vergleichs-
stellen sind zu benennen. Die Verlegegenauigkeit (horizontal und vertikal) sowie die Wirkbreite
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d)

f)

9)

(Breite von Kabelgraben, Arbeitsstreifen und Sedimentationszone) des Verlegegerats sind an-
zugeben.

Sofern das ,post lay burial*-Verfahren zur Anwendung kommt, sind die Arbeitsabschnitte so
grol3 zu wahlen, dass das Erreichen der jeweiligen Verlegetiefe mit Sicherheit gewahrleistet
wird.

Die Vorhabentragerin hat die zur Erreichung der erforderlichen Verlegetiefe sowie die zur re-
alzeitlichen Uberwachung der Verlegearbeiten vorgesehenen MaRnahmen im Rahmen der
Ausflhrungsplanung darzustellen.

Vor der Verlegung sind Parameter wie Bottom Tension, Legewinkel und Uberlange zu bestim-
men und festzulegen. Wahrend der Legung sind die berechneten Parameter Cable departure
angle, Touchdown point, Cable top tension und Zugspannung des Kabels an der Kabelrutsche
mittels Systems und Surveyors (redundant) zu Uberwachen und aufzuzeichnen.

Ein Pre-Lay-Run zur Baugrundvorbereitung ist nur im Bereich der Nearshore-Kabelverlegung
(BA4) mittels Spulschwert und im Baltrumer Wattfahrwasser (BA 2) mittels Vibrationsschwert
zulassig, soweit die Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen dies nahelegen. Entsprechende
Darlegungen haben in der Ausfihrungsplanung zu erfolgen.

1.4.6.3.2 Kabelverlegung im Eulitoral

a)

b)

Als Verlegemethode ist zur Minimierung des Eingriffes das zum Zeitpunkt der Verlegung um-
weltschonendste Verfahren zu wahlen. Derzeit stellt im Eulitoral das vibrierende Einbringver-
fahren mit dem Vibro-Schwert ohne Spulunterstitzung bei gleichzeitigem Legen und Eingra-
ben der Kabel (Simultaneous Lay & Burial) zu Hochwasser das umweltschonendste Verfahren
dar. Sollte bis zum Zeitpunkt der Vorlage der Ausfiihrungsplanung kein besseres Verlegever-
fahren zur Minimierung von Beeintrachtigungen der Wattmorphologie verflgbar sein, ist die-
ses Verfahren zu verwenden.

Sofern nicht ein die Wattmorphologie weniger beeintrachtigendes Verlegeverfahren verfligbar
ist, haben die Verlegearbeiten im trockenfallenden Wattengebiet, einschlie3lich der Querung
des Baltrumer Wattfahrwassers, in halbgeschlossener Bauweise mittels auf einer schwimmen-
den Einheit montierten Vibrationsschwertes bei Hochwasser zu erfolgen. Das Gleichstrom-
Kabelsystem, bestehend aus drei Leiterkabeln zzgl. Steuerkabel, ist gebiindelt in einem Ka-
belschlitz/Trench in den Wattboden zu verlegen. Das Kabelsystem ist ausschliel3lich bei aus-
reichenden Wassertiefen in den Wattboden zu verlegen.

Lediglich auf kurzer Strecke zwischen dem Bohraustrittspunkt im Watt und dem Startpunkt der
Vibrationsschwert-Verlegung darf das Kabelsystem in offener Bauweise mittels Hydraulikbag-
ger auf Verlegetiefe gebracht werden. In der Ausfuhrungsplanung ist das Verfahren der offe-
nen Bauweise konkret zu beschreiben. Die Vorhabentréagerin hat enthommenes Baggergut fur
die Herstellung eines Kabelgrabens unmittelbar fiur das Wiederverfillen des Grabens zu ver-
wenden.
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d)

Sollte es nicht gelingen, mit der die Kabeltanks tragende Verlegebarge bis kurz vor den Ein-/
Austritt der Bohrung zu gelangen, so kann die verbleibende Rest-Kabellange mit Hilfe von
Rollenbtcken vor die Baugruben der Schutzrohrenden gezogen werden.

1.4.6.3.3 Kabelverlegung im Sublitoral

a)

b)

d)

e)

Als Verlegemethode ist zur Minimierung des Eingriffes das zum Zeitpunkt der Verlegung um-
weltschonendste Verfahren zu wéhlen. Derzeit stellt im Sublitoral die Verlegung in halbge-
schlossener Bauweise unter Einsatz von Einspiltechnik das umweltschonendste Verfahren
dar. Das Kabelsystem ist dabei in einem Kabelschlitz/Trench in den Meeresboden zu verlegen.

Das Einbetten des Seekabelbindels erfolgt im sog. Simultaneous Lay & Burial (SLB) durch
gleichzeitiges Ablegen und Eingraben des Kabelbiindels in einem Arbeitsschritt. Sollte bis zum
Zeitpunkt der Vorlage der Ausfihrungsplanung kein besseres Verlegeverfahren zur Minimie-
rung von Beeintrachtigungen verfiigbar sein, ist dieses Verfahren zu wahlen.

Das Einbetten mittels Post Lay Burial (PLB) soll lediglich im Brandungsbereich des Baltrumer
Strandes, soweit er nicht mehr mit Spulschwertern tragenden Verlegeeinheiten erreichbar ist,
sowie im Bereich der geplanten Muffe an der 8 m bis 14 m-Tiefenlinie erfolgen. Dort kann das
Kabel vor dem Einbetten auf dem Meeresboden ausgelegt werden.

Der Zeitraum zwischen Ablegen und Einspllen des Seekabelsystems darf eine Dauer von vier
Wochen nicht tUberschreiten. Ausnahmen stellen lediglich externe, nicht veranderbare Ein-
flisse, wie z.B. extreme Wetterbedingungen, dar.

Das Einbetten des Kabels mittels PLB-Verfahren ist im Bauabschnitt 5 (Offshore —Sublitoral
bis 12-sm-Grenze) moglich, wenn zwischen dem Ende des Auslegens des Kabelbiindels und
dem Beginn des kontinuierlichen Eingrabens ein Zeitraum von nicht mehr als vier Wochen
liegt.

1.4.6.34 Einsatz der Verlegebarge

a)

b)

Das Positionieren und Versetzen der Verlegebarge in Flachwasserbereichen und im Eulitoral
erfolgt ausschlieBlich zu Hochwasserzeiten mittels Zuganker im Trassenkorridor. Die Seiten-
steuerung erfolgt Gber ein mit der Barge verbundenes, flachgehendes Arbeitsschiff oder ein
mit dem Zuganker verbundenes, von der Barge gesteuertes Seilsystem.

Auf die Verwendung von Seitenankern ist im Watt grundsétzlich zu verzichten. Sollten Seiten-
anker im Eulitoral unabweislich erforderlich werden, so sind diese bestmdéglichst im Sandwatt.
auszulegen. Die Seitenanker sind vor der eigentlichen Kabelverlegung je nach geplanter An-
kerversetzlange auf bzw. entlang der Trasse auszulegen bzw. einzuvibrieren (Totmannanker)
und mit Schwimmbojen zu markieren. Die Anzahl der Anker ist auf das technische Mindestmalf3
zu begrenzen. Die Ankerpositionen sind vorab zu planen, das Ankerkonzept ist dem NLWKN
und der NLPV zusammen mit der Ausfihrungsplanung vorweg vorzulegen. Sollen Seitenanker
aul3erhalb des Sandwattes eingesetzt werden, ist dies nur mit Zustimmung der NLPV zulassig.
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c)

d)

f)

Die Ankerpositionen sind so zu wéahlen, dass besonders schutzwirdige Bereiche (z.B. Scrobi-
cularia plana, Miesmuschelbanke, Vorkommen gefahrdeter makrobenthischer oder maktropy-
htischer Arten) weitrdumig umgangen und Beeintrachtigungen vermieden werden. Das Ausle-
gen / Einbringen und Einholen der Seitenanker sowie das Umschakeln der Ankerseile hat
ausschlie3lich zu Hochwasserzeiten mit flach gehenden Booten (sog. Ankerziehern/ Anchor
Handling Tugs) oder mit geschobenen/ gezogenen Ankerversetzpontons zu erfolgen.

Fur Zug- und ggf. notwendige Seitenanker der Verlegebarge sind schwimmféhige Polypropy-
lenleinen zu verwenden.

Um Auskolkungen durch Antriebsschrauben an der Wattoberflache zu vermeiden, sind das
Anfahren mit Vollgas und starkes Beschleunigen durch die Ankerzieher oder Schubboote zu
unterlassen.

Ein Trockenfallen der Pontons und Fahren auf Muschelbénken und innerhalb der Misch/
Schlickwattflachen ist im Rahmen der Betriebsplanung auszuschlief3en.

1.4.6.3.5 Einsatz von Kettenfahrzeugen

a)

b)

d)

e)

Der Einsatz von Kettenfahrzeugen ist nur dann zulassig, wenn die Befahrbarkeit/Tragfahigkeit
des Schlick-/Mischwattes im Trassenbereich in der Ausfiihrungsplanung nachgewiesen wird.
Das Befahren des Misch-/ Schlickwatts darf nur im begriindeten Ausnahmefall und auf Basis
der abgestimmten Ausfihrungsplanung erfolgen. Im Regelfall dirfen nur die stabileren Sand-
watten befahren werden.

Die im trockenfallenden Wattbereich eingesetzten Kettenfahrzeuge (z.B. Pflug/ Hydraulikbag-
ger) dirfen einen Bodendruck von 230 g/cmz nicht Uberschreiten.

Die auf das unbedingt notwendige Mal3 zu beschréankenden Baggerfahrten auf dem Arbeits-
streifen sind als Bestandteil der Ausfiihrungsplanung nach Art und Anzahl zu beschreiben.

Alle Kettenfahrzeuge mit Tatigkeiten im Wattgebiet sind vor Projekteintritt von der NFB auf das
Null-Einleitungsprinzip zu kontrollieren.

Kettenlaufwerke haben auf3erlich absolut fett- und o6lfrei zu sein.

1.4.6.3.6 Installationsfreigabe

Vor Ausbringen des Seekabelsystems ist eine Installationsfreigabe durch die Planfeststellungsbe-
horde erforderlich. Eine solche Freigabe wird erst dann erteilt, wenn durch einen fachlich aner-
kannten Sachverstandigen bestatigt wurde, dass das Verlegeverfahren geeignet ist, die vorgege-
bene Verlegetiefe unter den gegebenen Rahmenbedingungen und Bodenverhaltnissen mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erreichen.
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1.4.6.4 Horizontalbohrungen

Treten wahrend der HDD-Bohrarbeiten auf, die nicht durchbohrt werden kénnen und einen Bohr-
stopp verursachen, oder treten unzulassige Abweichungen gegenuiber der Sollbohrlinie in vertika-
ler oder horizontaler Richtung auf, so ist das WSA Ems-Nordsee unverziiglich zu informieren. Die
Kontaktdaten sind der Stellungnahme des WSA Ems-Nordsee vom 17.12.2024 unter Ziff. A2.34
zu entnehmen. Falls eine Hindernisbeseitigung ausschliel3lich von der Wasserseite her erfolgen
muss, entscheidet die Planfeststellungsbehdrde nach Abstimmung mit dem WSA Ems-Nordsee im
Einzelfall Gber den weiteren Fortgang der Bohrarbeiten und der Hindernisbeseitigung.

1.4.6.4.1 Zugelassene Firmen

Zur Durchfuihrung der gesteuerten Horizontalbohrungen werden nur Firmen zugelassen, die eine
DVGW-Zertifizierung fir Rohrleitungsbauunternehmen nachweisen kénnen. Au3erdem sind die
Bohrungen nach den technischen Richtlinien des DCA (Verband Guteschutz Horizontalbohrungen
e.V.) durchzufthren.

1.4.6.4.2 Bentonit

a) Austritte von eventuell zu verwendenden Bohrspllungen bzw. Stitzflissigkeiten an die Ge-
landeoberflache sind zu vermeiden. Als Bohr- oder Stitzflissigkeit ist eine Suspension auf
natirlicher Basis zu wéahlen, welche keine Umwelt- oder Grundwasser gefdhrdenden Bestand-
teile enthalten darf. FUr den Fall, dass die Bohrungen durch kiesige Bereiche fuhren, ist zur
Stabilisierung des Bohrloches eine Suspension zu wahlen, die den Abstrom der Suspension
in den Porenraum weitgehend verhindert.

b) Eventuell entstandene Hohlr&ume zwischen dem Mantelrohr und dem anstehenden Baugrund
bei den HDDs am Anlandungspunkt Dornumergrode sind mit einer selbstaushartenden
Bohrsuspension zu verdammen.

c) Esistdafiir Sorge zu tragen, dass beim Anmischen und beim Umgang mit der Bohrspulldsung
sowie beim Umgang mit dem Bohrklein/ den Cuttings keine Bentonitstdube oder -l6sungen in
das Kistengewdasser und auf Flachen auBBerhalb der BE-Flachen gelangen. Tropfverluste
beim Transport von Bohrspuilung und Bohrklein sind zu vermeiden bzw. unverzuglich zu be-
seitigen. Die verwendeten Rohr- und Schlauchverbindungen dirfen nur zum Einsatz kommen,
wenn sie sich in einwandfreiem Zustand befinden.

d) Die einzelnen Horizontal-Bohrdurchgange sind mit so geringem Spildruck durchzufihren,
dass nach tiefbautechnischem Ermessen sog. ,Ausblaser” (Austreten von Bentonit-Wasser-
gemisch an der (Watt-)Bodenoberflache) soweit wie mdglich vermieden werden. Wahrend der
Bohrarbeiten ist eine laufende Kontrolle der Bohrstrecke zu gewahrleisten, um evtl. ,Ausbla-
ser“ sofort zu erkennen.

e) Es ist ein Konzept zum Krisenmanagement fur evtl. auftretende Ausblaser zu erarbeiten und
mindestens sechs Wochen vor Baubeginn einvernehmlich mit der NLPV und dem NLWKN
abzustimmen. Fir den Fall, dass ,,Ausblaser” auftreten, ist entsprechendes Personal und aus-
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f)

9)

reichendes Gerat zur Einddmmung und Reinigung vorzuhalten. Bei Auftreten eines ,Ausbla-
sers® sind durch die Bauleitung in Abstimmung mit der NFB unverziglich geeignete Schadens-
begrenzungsmalRnahmen zu ergreifen. Eingetretene Schadensereignisse sind dem NLWKN
und der NLPV unverziglich mitzuteilen.

Alle in das Wattenmeer eingebrachten Materialien zur Bentonitbek&dmpfung sind nach Ab-
schluss der Arbeiten wieder aus dem Wattenmeer zu entfernen.

Zur Uberwachung der Ausblaser mittels Drohne ist mit der NLPV die Flughthe und er Turnus
abzustimmen.

1.4.6.4.3 Bohrbaustellen im Watt

a)

b)

c)

d)

f)

Der Raumbedarf fir die Wattbaustellen einschlie3lich der erforderlichen Transportlogistik ist
bestmaoglich zu minimieren.

Die Einrichtung, der Betrieb und die Raumung der Wasserbaustellen haben ausschlief3lich von
der Wasserseite her zu erfolgen.

Fir das Ein- und Ausschwimmen der Arbeitsgeréte sind die Springtidezeiten zu beriicksichti-
gen.

Sofern bei auRergewdhnlichen Windlagen mit entsprechenden Windtiden ein mit dem bei
Springtide vergleichbarer Hochwasserstand eintritt und sichere Arbeiten im Watt durchfiihrbar
sind, sind nach Absprache mit der NLPV Arbeiten mdglich.

Nur fuir den Fall, dass eine Einfassung des Bohraustrittspunktes mit einer schwimmenden Bau-
grubenumschlieRung (SBU) nachweislich nicht moglich ist, sind Spundungen zulassig. Spund-
bohlen sind einzudriicken, einzusptilen, einzudrehen oder einzuvibrieren und diirfen nicht ein-
geschlagen werden. Bei der Verwendung von SBU mit innenliegenden Spundungen ist sicher-
zustellen, dass die Spundbohlen ebenfalls einvibriert und nicht eingeschlagen werden.

Bei der Gestangefiihrung der Bohrvorrichtung ist darauf zu achten, dass kein Abrieb von Werk-
stoffen in das Wattenmeer gelangt.

1.4.6.44 Personenverkehr durch Watt- und Dinenbereiche

a)
b)

Bendtigter Personenverkehr im Watt ist zu bindeln.

Fur den fuBlaufigen Personenverkehr zwischen Festland und Bohraustrittsstelle im Mischwatt
vor Dornumergrode sind soweit méglich bereits vorhandene Zuwegungen sowie ein tempora-
rer Steg neben der vorhandenen Steinlahnung und im weiteren Verlauf ein ,Wattwalk® auf
einer jeweils von der NFB in Abstimmung mit dem NLWKN und der NLPV vorgegebenen
Trasse zu nutzen.

Fur den fu3laufigen Personenverkehr zwischen Anlege-/Geratepontons und den Bohrpon-
tons/SBU im Watt stidlich der Insel Baltrum ist ein auf einer Dalbenreihe errichteter temporarer
Steg zu nutzen. Der Steg ist zum Ende der Bauzeiten in den jeweiligen Jahren zurtickzubauen.
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1.4.6.4.5 Speise- und Forderleitungen

a)

b)

Auf eine oberirdische Verlegung von Bohrspulungs-Ruckfuhrleitungen ist weitgehend zu ver-
zichten. Hierfur sind eigene schutzverrohrte Horizontalbohrungen vorgesehen in die unterirdi-
schen Spulleitungen eingezogen werden. Temporare oberirdische Leitungen sind lediglich als
Verbindung zwischen den jeweiligen Schutzrohrenden des Spulungskreislaufes zuléssig. Die
Rohrenden der unteririschen Spulleitungen sind mit Flanschanschlissen zu versehen, um bei
den einzelnen Projekten die temporare oberirdische Leitung anzuschlie3en.

Fur die leitungsgebundene Bohrlogistik der Inselguerungsbohrungen (z.B. Transportleitungen
fur Bohrspullosungen, Bohrklein, Frischwasser) ist die vorgesehene Dalbenreihe zwischen
den Anlege- und Bohrpontons zu nutzen. Die Leitungen sind an den Dalben so zu fixieren,
dass sie bei Niedrigwasser nicht auf dem Watt aufliegen. Ein abweichendes Vorgehen, bei
welchem ein Aufliegen der Leitungen auf dem Watt nicht ausgeschlossen ist, ist nur mit Zu-
stimmung der NLPV zul&ssig.

1.4.6.4.6 Schutzrohrzwischenlagerung

a)

b)

d)

e)

f)

9)

Die Anlage einer Dalben- oder Jochreihe zur Zwischenlagerung des Schutzrohrstranges im
Eulitoral Gber unbestimmte Zeit ist nicht zulassig. Spatestens im Rahmen der Ausfiihrungspla-
nung ist in Abstimmung mit der NLPV eine moglichst schonende Losung zu finden, sofern sich
die Notwendigkeit einer tidebedingten Zwischenlagerung von Rohrstréngen als zwingend er-
weisen sollte.

Falls eine solche Dalbenreihe fur den Transport von Schutzrohrteilstrangen der Inselbohrun-
gen unabweislich erforderlich wird, ist daftir ein Standort im Sublitoral zu suchen, an dem die
Rohrstrange auch bei Niedrigwasser noch schwimmen. Mit den Dalben ist ein Abstand von
mindestens 400 m zu den nachstgelegenen Seehundliegeplatzen einzuhalten. Der Standort
ist in der Ausfiihrungsplanung darzustellen.

Das Ein- und Ausschwimmen des Schutzrohrstranges zu und von der Dalbenreihe einschliel3-
lich des Handlings vor Ort durfen ausschlief3lich bei Tidehochwasser (2 Stunden vor bis 1
Stunde nach Tidehochwasser) erfolgen.

Die Befestigung von gebiindelten Schutzrohrstrangen an den Dalben ist téaglich zu kontrollie-
ren.

Der Rickbau der Dalben hat unmittelbar nach Einbau der Schutzrohre fir die letzte HDD-
Bohrung fir die ONAS NOR-9-3, NOR-9-2, NOR-12-1, NOR-11-2 und NOR13-1 auf Baltrum
zu erfolgen.

Die Dalbenreihe fur die Bohrlogistik und den fu3laufigen Personentransport bei den Inselque-
rungsbohrungen darf friihestens ab dem 15.09.2024 errichtet werden und ist noch im Baujahr
der Fertigstellung aller Inselquerungsbohrungen (voraussichtlich 2026) zuriickzubauen.

Fur alle Dalben gilt: - Es ist fir die gesamte Standzeit der Dalben von der Vorhabentragerin
sicherzustellen, dass die Dalben und die daran gelagerten Speise-/Forderleitungen oder Rohr-
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strénge lagestabil bleiben. - Dalben sind einzuvibrieren oder einzusptilen und dirfen nicht ein-
geschlagen werden. Der Abstand zwischen den einzelnen Dalben/Fihrungsjochen hat sich
auf das bautechnisch/ statisch mogliche Héchstmald zu beschranken.

1.4.6.5 Schutzrohrzwischenlagerung am Strand der Insel

Die Transportwege und Flachen zur Zwischenlagerung und fir die Herstellung der Rohrstrange in
Endlange vor Einzug in die Bohrungen im Bereich des Inselstrandes sind in der Vogelbrutzeit
(01.04. - 31.07., ggf. bis 15.08.) mit der NLPV einvernehmlich unmittelbar vor dem Transport auf
die Insel in Abhangigkeit der Lage von Brutrevieren strandbritender Vogel abzustimmen. Zugspu-
ren im Strandbereich durch den Transport der Rohrstrénge sind bestmdéglich zu vermeiden und bei
Auftreten soweit moglich zu beheben. Auftretende Zugspuren sind durch die NFB zu dokumentie-
ren.

1.4.6.6 Schutzrohrtransporte ins Watt bei Dornumergrode

Transporte von binnendeichs vorgefertigten Schutzrohrstrangen Uber das Vorland ins Watt sind in
der Vogelbrutzeit (01.04. - 31.07.) von der NFB freizugeben. Transporte sind nur dann zulassig,
wenn unmittelbare Gelegeverluste oder Gefahrdungen nicht fligger Jungvdgel ausgeschlossen
werden koénnen.

1.4.6.7 Bauzeiten

a) Die nachfolgend angegebenen jahrlichen Bauzeitenfenster sind verbindlich fur die jeweiligen
Bauabschnitte einzuhalten.

b) Aus betrieblichen Grinden notwendige Abweichungen sind dem NLWKN (Direktion GB 6
Standort Oldenburg, Betriebsstelle Brake-Oldenburg GB 4), dem WSA Ems-Nordsee und der
NLPV rechtzeitig vorher anzuzeigen, um den Bedarf einer vorherigen Genehmigung klaren zu
koénnen.

c) BeiBetroffenheit von Deichen und Schutzdiinen sind dartiber hinaus die Vorgaben der zustan-
digen Unteren Deichbehoérde zu beachten.

d) Nachtarbeiten im Eulitoral und im Flachwasserbereich, in denen ankergestiitzte Verlegebar-
gen und/ oder Kettenfahrzeuge zum Einsatz kommen, sind nur in begriindeten Ausnahmefal-
len und nach vorheriger Zustimmung der NLPV zul&ssig.

e) Die Arbeiten fur die Horizontalbohrungen zur Festlandanbindung bei Dornumergrode (Bauab-
schnitt 1) sind im jeweiligen Baujahr (voraussichtlich 2024) im Zeitraum vom 01.06. bis 30.09.
zulassig.

f)  Die Arbeiten fur die Horizontalbohrungen zur Querung der Insel Baltrum (Bauabschnitt 3) sind
im jeweiligen Baujahr (voraussichtlich 2026) im Zeitraum vom 01.04. bis 31.10. zulassig (ein-
schlie3lich der Ra&umung der Wattbaustellen).
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9)

h)

Die Kabelverlegung im Eulitoral einschl. der Fahrwasserquerung und der Kabeleinziige zum
Strand der Insel Baltrum (Bauabschnitt 2) ist nur in der Zeit zwischen dem 15.07. und 30.09.
des jeweiligen Baujahres zulassig. Arbeiten am Strand der Insel sind in Abhangigkeit vom
Verlauf des Brutgeschafts strandbritender Vogel von der NFB vorher freizugeben.

Im Sublitoral erfolgen die Bauarbeiten in den Bauabschnitten 4 und 5 nur in der Zeit zwischen
dem 15.05. (auBerhalb des Nationalparks) bzw. 01.06. (im Nationalpark) und 30.09.

Arbeiten am Strand der Insel zur Anlandung des Nearshorekabels und Herstellung von Muffen
sind in Abhangigkeit vom Verlauf des Brutgeschafts strandbritender Vogel von der NFB vorher
freizugeben.

1.4.6.8 Anforderungen an Fahrzeuge, Maschinen, Gerate und Stoffe

1.4.6.8.1 Allgemeine Anforderungen

a)

b)

d)

f)

Fahrzeuge muissen bei Einsatzstart den Nachweis einer technischen Prifung vorweisen. Die-
ser darf zum Einsatzzeitpunkt nicht alter als 1 Jahr sein.

Alle Fahrzeuge missen einer optischen Sichtung durch die NFB unterzogen werden. Fahr-
zeuge, die nicht zugelassen oder durch die NFB abgenommen wurden, diirfen nicht eingesetzt
werden.

Fette, Ole, Brennstoffe, Treibstoffe, Schmierstoffe oder vergleichbare Schadstoffe diirfen im
Wattenmeer, in den Vorlandern und am Strand nicht gelagert werden.

Es ist auszuschlieRen, dass Schadstoffe (z. B. Ole, Schmierstoffe, Sauren, Bohrflussigkeiten,
Betriebsstoffe) in Boden oder Gewasser gelangen. Dies kann z.B. durch geeignete Auffang-
vorrichtungen geschehen. Stahlseile, Fahrzeugketten, etc. missen auf3erlich absolut fett- und
Olfrei sein. Eine vollstdndige Entsorgung von eingebrachten Schadstoffen ist im Bedarfsfall
sicherzustellen.

Bei Verwendung von wassergefahrdenden Stoffen sind die Bestimmungen der AwSV einzu-
halten. Sollten dennoch Schadstoffe in Boden oder Gewasser gelangen, hat die Bauleitung in
Abstimmung mit der NFB zu veranlassen, dass diese unverzuglich soweit méglich aufgenom-
men und fachgerecht entsorgt werden.

Eingetretene Schadensereignisse sind durch die Bauleitung der zustandigen Wasser oder Bo-
denschutzbehoérde unverziglich mitzuteilen.

1.4.6.8.2 Vorgehen bei technischen Ausnahmen

Es ist ausschlieBlich die Verwendung von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflissigkeiten
nach ISO 15380 zulassig (Abfallschlissel-Nr. 130112 ist nicht ausreichend). Ist eine Verwendung
von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflissigkeiten aus technischen Griinden nicht mdglich,
gilt folgende Vorgehensweise:

a) bei unter Wasser arbeitenden Geréten (ohne visuelle Kontrollmdglichkeiten):
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Durch einen unabhangigen Sachverstandigen (6ffentlich bestellter Sachverstandiger oder Mitglied
im BVFS e.V.) ist gegentiber dem NLWKN (Geschaftsbereich VI der Direktion am Standort Olden-
burg) und der NLPV gutachtlich nachzuweisen, dass das jeweilige Gerat fur die Verwendung von
biologisch schnell abbaubaren Hydraulikfllissigkeiten grundsatzlich nicht geeignet ist. Ist der Nach-
weis erbracht, muss von einem Sachverstandigen die Dichtheit und Zuverlassigkeit des Hydraulik-
systems vor Inbetriebnahme gegentiber der NFB und dem HSE-Beauftragten schriftlich bestétigt
werden. Erst dann darf das Geréat fir den Einsatz von der 6rtlichen Bauleitung freigegeben werden.
Der NFB sind die Nachweise und Freigaben zeitnah vorzulegen. Im Unterwasserbereich sind min-
destens die Vorgaben fur ,Erhohte Anforderungen® nach BG-Regel 237 ,Hydraulik-Schlauchleitun-
gen — Regeln fir den sicheren Einsatz* zu bericksichtigen.

b) bei Uiber Wasser, im Watt und an Land arbeitenden Geréaten (stdndige visuelle Kontrolle gege-

ben):

Die drtliche Bauleitung der Vorhabentragerin begriindet schriftlich gegeniiber der NFB und dem
HSE-Beauftragten die technischen Ausschlussgrinde fur die Verwendung schnell biologisch ab-
baubarer Hydraulikflissigkeiten im jeweiligen Gerat. Vor Freigabe des Gerates durch die ortliche
Bauleitung der Vorhabentragerin hat diese in Abstimmung mit der NFB und dem HSE-Koordinator
geeignete RisikominderungsmalRnahmen festzulegen, die gewahrleiten, dass im Falle eines uner-
warteten Hydrauliklecks kein Eintrag von wassergefahrdenden Stoffen ins Kistenmeer erfolgen
kann (Einhaltung des Nulleinleitungsprinzips).

1.4.6.8.3 Umweltvertraglichkeit der Maschinen, Gerate und Stoffe

a) Alle Maschinen, Gerate und Stoffe sind auf Umweltvertraglichkeit zu Uberprifen und missen
dem Nulleinleitungskonzept entsprechen. Es sind nur Maschinen und Geréte in einwandfreiem
technischem Zustand zugelassen.

b) Ein entsprechender Nachweis Uber die direkt vor Baubeginn durchgefiihrte Geratewartung fir
auf dem Land eingesetzte Maschinen und Gerate ist der Bauleitung der Vorhabentragerin vor
Transport zur Baustelle vorzulegen.

c) Alle schwimmenden Einheiten und im marinen Bereich zum Einsatz kommenden Fahrzeuge
sind durch die NFB einer optischen Uberprifung zu unterziehen, um den Mindestanforderun-
gen des Nulleinleitungskonzeptes zu gentigen.

d) Bei schwimmenden Einheiten und Unterwassergeraten zahlt als Mindestanforderung fur die
Einhaltung des Nulleinleitungskonzeptes die Vorlage eines ,Fit-For-Purpose®- Zertifikates ge-
genuber der drtlichen Bauleitung der Vorhabentragerin, dem HSE Beauftragten sowie der
NFB. Das Zertifikat ist durch eine Zertifizierungsstelle oder das Marine Operation Center
(MOC) der Vorhabentragerin auszustellen. Bei der Zertifizierung sind alle Teile der hydrauli-
schen Anlage mindestens mit dem vorgesehenen maximalen Betriebsdruck, der unter allen
beabsichtigten Anwendungen erreicht werden kann, auf Dichtigkeit und Zuverlassigkeit zu pru-
fen. Die Ursachen von dabei auftretenden Leckagen sind im Prifbericht zu benennen. Gegen-
Uber der 6rtlichen Bauleitung der Vorhabentragerin, dem HSE-Beauftragten sowie der NFB ist
die Beseitigung der Leckagen vor Freigabe des Gerates nachzuweisen.
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e)

f)

9)

h)

Fur alle wassergefahrdenden Stoffe und Bohrmittel sind DIN-Sicherheitsdatenblatter (auf
Deutsch und max. 2 Jahre alt) vorzuhalten und auf Verlangen vorzulegen.

Es ist ein Stoffkataster, Gefahrstoffkataster und Geréatekataster flr sdmtliche Arbeiten in der
12-Seemeilen-Zone anzulegen, laufend zu aktualisieren und von der &rtlichen Bauleitung der
Vorhabentragerin dem HSE-Beauftragten sowie der NFB nach Erstaufstellung und Aktualisie-
rung jeweils zur Zustimmung vorzulegen. Nicht aufgefiihrte Maschinen, Geréate und Stoffe dir-
fen nicht eingesetzt werden, Zuwiderhandlung fuhrt zur jeweiligen Stilllegung und Entfernung
von der Baustelle.

Vor Einsatzbeginn missen technische Datenblatter aller schwimmenden Einheiten, ein-
schlie3lich rechnerischer Nachweise des voraussichtlichen effektiven Tiefgangs wéahrend des
Einsatzes vorgelegt werden. Erganzend sind ggf. Aussagen zu der zusatzlich bendtigten Was-
sertiefe fur evtl. Schiffsantriebe zu machen. Es sind aktuelle technische Datenblatter fir alle
Maschinen und Geréte vorzuhalten und auf Verlangen vorzulegen.

Alle baubedingten Abfélle und Reststoffe sind nach Fraktionen (gemafR Abfallschliissel Nr.)
getrennt zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen. Das gilt auch fir bentonithaltige Reste
und Verdammer. Uber Abfallarten und -mengen, Entsorgungswege und Verbleib (Entsor-
gungsnachweise) ist Buch zu fihren.

Um dem Null-Einleitungskonzept zu entsprechen, darf nur Abwasser aus Abwasserbehand-
lungsanlagen an Bord von Schiffen eingeleitet werden, die tiber eine biologische Behandlungs-
stufe geman ISPP Certificate nach MARPOL Anlage IV verfiigen. Die ordnungsgemaéaRe Funk-
tion und Wartung der Anlage ist Uber einen giltigen Service-Nachweis der Herstellerfirma oder
einer zertifizierten Fachfirma gegenuber dem zustandigen HSE-Beauftragten und der NFB zu
belegen. Es sind in jedem Fall die Mindestanforderungen fir die Einleitung von Schiffsabwas-
ser nach MARPOL Anlage IV einzuhalten. Deren Einhaltung ist gegeniber dem HSE Beauf-
tragten und der NFB nachzuweisen.

1.4.6.9 Naturschutz- und umweltbaufachliche Baubegleitung

1.4.6.9.1 Anordnung der naturschutzfachlichen Baubegleitung

1469.11 Allgemein

a)

b)

Die vorbereitenden Arbeiten (z.B. Vermessungen, Baustelleneinrichtung, An- und Abtransport
von Einrichtungen und Material), die eigentliche Bauausfiihrung und die Nacharbeiten sind
durch eine NFB mit der notwendigen beruflichen Qualifikation zu begleiten.

Die mit der NFB betrauten fachkundigen Personen sind dem NLWKN, dem WSA Ems-Nord-
see, der Unteren Naturschutzbehérde (Landkreis Aurich) und der NLPV in den jeweiligen Zu-
standigkeitsbereichen gegentiber jederzeit auskunftspflichtig.
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1.4.6.9.1.2 Qualifikation

a)

b)

d)

Die berufliche Qualifikation der naturschutzfachlichen bzw. Umweltbau begleitenden Fachkraft
bzw. der Fachkrafte ist dem NLWKN, dem WSA Ems-Nordsee, der Unteren Naturschutzbe-
horde (Landkreis Aurich) und der NLPV nachzuweisen Uber einen Hochschulabschluss (Dip-
lom oder Master):

¢ in den Studiengdngen Landespflege, Landschaftsplanung, Landschaftsdkologie und ver-
gleichbar oder

e im Studiengang Biologie mit Studienschwerpunkt Okologie, Zoologie oder Botanik und ver-
gleichbar oder

¢ im Studiengang Geografie mit Studienschwerpunkt Physische Geografie/Geotkologie und
vergleichbar,

e sowie Uber eine Referenzliste der bislang im Wattenmeer bearbeiteten oder begleiteten
Projekte.

Ggf. fehlende formale Qualifikation (0.g. Hochschulabschluss) kann im Einzelfall mit Zustim-
mung der zustéandigen Behorden durch nachgewiesene Fachkunde im speziellen Aufgaben-
gebiet ersetzt werden.

Die Leistungsverzeichnisse der NFB fiir Horizontalbohrung und Kabelverlegung sind bei einer
Ausschreibung dieser Leistungen rechtzeitig vorher, bei einer freihdndigen Vergabe vor Ver-
tragsabschluss, mit dem NLWKN (Geschéftsbereich Il und 1V der Betriebsstelle Brake/Olden-
burg) sowie der NLPV abzustimmen.

Die Leistungsverzeichnisse fur die Gbrigen Tatigkeiten der NFB (z.B. HDD) ist dem NLWKN
(Geschaftsbereich VI der Direktion am Standort Oldenburg) und der NLPV zur Abstimmung
vorzulegen und nach begriindeter Prifung entsprechend der Anmerkungen des NLWKN (Ge-
schéftsbereich VI der Direktion am Standort Oldenburg) und der NLPV zu erganzen.

1.4.6.9.2 Berichterstattung der Naturschutzfachlichen Baubegleitung

a)

b)

Die naturschutzfachliche Dokumentation ist in wochentlichen Berichten zusammenzufassen
und dem NLWKN, der NLPV und der Unteren Naturschutzbehorde des Landkreises Aurich auf
elektronischem Weg zuzuleiten. Kritische Punkte sind zu benennen und fotografisch darzu-
stellen.

Die naturschutzfachliche Abschlussdokumentation und Bewertung der Bauarbeiten ist dem
NLWKN (Geschaftsbereich VI der Direktion am Standort Oldenburg) und der NLPV fir den
jeweiligen Zustandigkeitsbereich spatestens sechs Monate nach Ende der Bauarbeiten, je-
weils getrennt fir HDD-Bohrungen und Kabelverlegung in Papierform und digital vorzulegen.
Finden Kabelverlegungen (BA 2,4, und 5) und Horizontalbohrungen (BA 1 und 3) in den jewei-
ligen Bauabschnitten in unterschiedlichen Jahren statt, ist fur jeden Bauabschnitt eine eigene
Dokumentation vorzulegen.
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c) Zur Dokumentation des Bauablaufes sind auch fir den Bauablauf charakteristische Fotos und
Videoaufnahmen anzufertigen. Diese sind dem NLWKN (Geschéaftsbereich VI der Direktion
am Standort Oldenburg) und der NLPV unentgeltlich zur Verfigung zu stellen.

1.4.6.9.3 Abstimmung

Beim Auftreten von Problemen in der Bauausfilhrung oder bei VerstéRen gegen relevante Neben-
bestimmungen zum Natur- und Gewasserschutz ist die Fortsetzung einzelner Arbeitsschritte mit
der NFB abzustimmen. Die NFB Ubt in diesen Fallen zuséatzlich beratende Tatigkeiten aus. Ist eine
Einigung nicht zu erzielen, liegt die Entscheidung zum weiteren Vorgehen bei der Bau- und Pro-
jektleitung der Vorhabentréagerin. Die Entscheidungsfalle sind durch die NFB schriftlich zu doku-
mentieren und dem NLWKN, dem WSA Ems-Nordsee, der NLPV und der Unteren Naturschutzbe-
horde (Landkreis Aurich) durch die Vorhabentragerin nach spatestens 7 Tagen vorzulegen.

1.4.6.10 Monitoring
1.4.6.10.1 Baubegleitendes Monitoring

a) Zur Uberprifung und Erfassung der prognostizierten baubedingten Auswirkungen auf die
Schutzgiter Boden, Morphologie, Biotoptypen, Makrozoobenthos, Pflanzen, Brut- und Rast-
vogel, Seehunde sowie auf das Landschaftsbild ist ein baubegleitendes Monitoring durchzu-
fuhren. Zum baubegleitenden Monitoring zahlen auch im Zuge der Ausfihrungsplanung zu
aktualisierende Bestandserfassungen in den Arbeitsbereichen im Watt (z.B. Makrozoobenthos
und Makrophyten) und ein Monitoring der Regeneration der Arbeitsbereiche.

b) Die Fragestellungen, fachliche Konzeption und methodischen Standards des Monitorings sind
vorher einvernehmlich mit der NLPV und dem NLWKN (Geschéaftsbereiche Il und 1V der Be-
triebsstelle Brake-Oldenburg) abzustimmen. Hinsichtlich der Muschelbanke ist die Nieder-
sachsische Muschelfischer GbR in die Abstimmung mit einzubeziehen.

c) Stellt sich im Zuge des Monitorings heraus, dass durch die tatsachliche Umsetzung des Vor-
habens die Beeintrachtigungen hdher ausfallen als prognostiziert, behalt sich die Planfeststel-
lungsbehorde vor, weitere Ausgleichs- oder Ersatzmalinahmen bzw. eine Ersatzzahlung fest-
zusetzen.

d) Unmittelbar vor den geplanten Arbeiten (Kabelverlegung und Kabeleinzug Dornumergrode) ist
eine Erfassung der zu dem Zeitpunkt bestehenden Seegrasbestande durchzufiihren und diese
mit den Seegrasbestédnden nach den Bauarbeiten zu vergleichen. Die Ergebnisse sind der
NLPV und dem NLWKN (GLD, GB 3.4 Brake-Oldenburg) zu tbersenden.

e) Im Zuge der 6kologischen Baubegleitung ist besonderes Augenmerk auf die QK Seegraswie-
sen sowie Hartsubstratbereiche/ Miesmuschelbanke zu legen. Im Falle der Hartsubstratberei-
che / Miesmuschelbanke ist ein Monitoring unmittelbar vor und nach Beendigung der Bauar-
beiten erforderlich, um die Regenerationszeit zu quantifizieren.
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1.4.6.10.2 Betriebsbegleitendes Warmemonitoring

a)

b)

Zur Erfassung der betriebsbedingten Auswirkungen durch Erwarmung des Bodens auf physi-
kalische, chemische und biologische Parameter ist fiir die gesamte Seekabeltrasse (hier: Eu-
und Sublitoral) ein betriebsbegleitendes Warmemonitoring durchzufiihren, sofern bei Inbe-
triebnahme des Uber das Anbindungssystems LanWin5 (NOR-13-1) angebundenen OWP
noch keine abschlieRenden Ergebnisse aus dem betriebsbegleitenden Warmemonitoring fir
bereits verlegte +/- 525kV-ONAS der neuen 2 GW-Leistungsklasse auf der Norderney-Trasse
oder einer vergleichbaren Trasse vorliegen, die zweifelsfrei die Einhaltung des 2-K-Kriteriums
in 30 cm Tiefe unterhalb der Meeresbodenoberflache nachweisen.

Die Konzeption und die methodischen Standards des Warmemonitorings (Inhalt, Umfang und
Dauer des Warmemonitorings) sind von der Vorhabentragerin mit dem NLWKN (Direktion GB
6 Standort Oldenburg und Betriebsstelle Brake-Oldenburg, GB 4 Naturschutz) und der NLPV
bis zum Ende der BaumafRnahme abzustimmen. Erbringt das Messprogramm zur Tempera-
turentwicklung des Kabels wesentliche Abweichungen von den im Antrag prognostizierten
Temperaturerhfhungen fur den belebten Bodenhorizont, behélt sich die Planfeststellungsbe-
horde vor, weitere Vermeidungs-, Ausgleichs- oder ErsatzmalRnahmen zu verfligen.

Auf ein betriebsbegleitendes Warmemonitoring fiir das hier gegenstandliche Vorhaben kann
mit Zustimmung der Planfeststellungsbehérde nach Abstimmung mit NLWKN und NLPV ver-
zichtet werden, wenn

o fiir ein bereits in Betrieb befindliches Offshore-Anbindungssystem mit einer Spannung von
+/- 320kV oder mehr durch ein erfolgreich durchgefuhrtes Warmemonitoring der Nachweis
erbracht wurde, dass bei Einhaltung der dauerhaften Uberdeckung von 1,5 m das 2 K-
Kriterium in 30 cm Tiefe unterhalb der Meeresbodenoberflache gewahrt ist und

o fiir das hier gegenstandliche Vorhaben die Vorhabentragerin fir eine aktuell noch abzu-
stimmende abgestimmte Anzahl von Punkten im Meeresboden Daten zur Warmeleitféhig-
keit des Bodens im vertikalen Bereich zwischen dem verlegten Kabel (prognostiziert ent-
sprechend der Verlegetiefe) und der Meeresbodenoberflache (hier: Eu- und Sublitoral) lie-
fert, die ausreichend darlegen, dass -unter Berticksichtigung der Ergebnisse aus abge-
schlossenen Warmemonitorings- das 2K-Kriterium eingehalten wird. Der Nachweis, dass
die gemessene Warmeleitfahigkeit des Bodens sowie die weiteren Eingangsparameter zur
Einhaltung des 2 K-Kriteriums fuhren, kann rechnerisch erfolgen. Die Anzahl der Punkte,
fur welche die Daten zur Warmeleitfahigkeit geliefert werden mussen, sowie deren raumli-
che Verteilung ist vorab zwischen der Vorhabentragerin, NLPV und NLWKN abzustimmen.

1.4.6.10.3 Uberprifung der Tiefenlage des Kabels in der Betriebsphase

a)

b)

In der Betriebsphase ist eine Uberpriifung der Lage des Kabels in regelmaRigen Abstanden
durchzufiihren. Im Zustandigkeitsbereich der NLPV bedurfen die erforderlichen regelmaRigen
Inspektionen der Lage des Kabelsystems hinsichtlich Art und Zeitpunkt im Vorhinein der Ab-
stimmung mit der NLPV.

Hinsichtlich der Verlegetiefe des Kabels ist diese in den ersten funf Betriebsjahren vom Fest-
land bis zur Grenze der 12-Seemeilen-Zone durch mindestens eine jahrliche Uberprifung der
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Tiefenlage nachzuweisen. Ein Ergebnisbericht, der auch Aussagen zur Einhaltung des 2K-
Kriteriums auf ggf. Mindertiefen-Abschnitten zu enthalten hat, ist innerhalb von 3 Monaten
nach der jeweiligen Vermessung dem NLWKN, der NLPV und dem WSA vorzulegen. Die An-
zahl der Uberpriifungen in den darauffolgenden Jahren wird anhand der erzielten Ergebnisse
einzelfallbezogen mit dem NLWKN, der NLPV und dem WSA Ems-Nordsee abgestimmt.

c) Sollte bei den genannten Uberpriifungen festgestellt werden, dass eine Uberdeckung des Ka-
belsystems in Teilbereichen im mindestens erforderlichen Umfang nicht mehr vorhanden ist
oder absehbar bis zum Zeitpunkt der nachsten Uberpriifung nicht mehr gegeben sein wird, ist
dies unverziglich dem NLWKN (Direktion GB VI Standort Oldenburg) und der NLPV mitzutei-
len.

1.4.6.11 Offentlichkeitsarbeit

Durch Bauschilder an der BE-Flache am sog. Katastrophenweg auf Baltrum (im Nahbereich der
KompensationsmalRnahme und am Diinenlibergang zum Strand) sowie an zentraler Stelle binnen-
deichs (in Dornumergrode im Nahbereich der BE-Flache/ am Deichverteidigungsweg) und durch
geeignete Faltblatter sind die ortliche Bevdlkerung und Gaste des Nationalparks tUber das Vorha-
ben und die damit verbundenen Vorkehrungen zum Schutz der Natur sowie die festgesetzten Kom-
pensationsmalRnahmen zu informieren.

1.4.6.12 UnterhaltungsmafRnahmen wahrend der Betriebsphase

a) Die Kabeltrasse ist in regelmaRigen Abstdnden zu tberprifen. Sollten sich Situationen zeigen,
die nachteilige Auswirkungen auf die Sicherheit des Kabels oder die Sicherheit und Leichtigkeit
des Schiffsverkehrs haben, werden nach Absprache mit dem WSA Ems-Nordsee und den
weiteren betroffenen Fachbehdrden entsprechende Maflinahmen ergriffen.

b) Ggf. erforderliche Wartungs- und Reparaturarbeiten an dem verlegten Kabelsystem dirfen nur
nach vorheriger Abstimmung mit der NLPV, dem WSA Ems-Nordsee und dem NLWKN (Ge-
schaftsbereich VI der Direktion am Standort Oldenburg) durchgefihrt werden.

c) Art und Ergebnisse von Reparaturen sind zu dokumentieren und in nachvollziehbarer Form
der NLPV, dem NLWKN und dem WSA Ems-Nordsee vorzulegen. Reparaturarbeiten sind da-
bei nicht im Vorfeld von der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung befreit.

d) Zwingend notwendige, nachweislich unaufschiebbare Reparaturen sind vor ihrer Durchfih-
rung dem WSA Ems-Nordsee, dem NLWKN (Geschaftsbereich VI der Direktion am Standort
Oldenburg) bzw. der NLPV anzuzeigen.

e) Reparaturen sind auf Verlangen der zustandigen Behorden durch eine NFB zu begleiten.

1.4.6.13 Kampfmitteldetektion und Uberpriifung ferromagnetischer Verdachts-
punkte (UXO)

a) Arbeiten zur Detektion von Kampfmittelverdachtspunkten in terrestrischen Bereichen des Na-
tionalparks sind mit der NLPV nach Lage, Art und Ausfuhrungszeitpunkt abzustimmen.
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b)

d)

Die Detektion von Kampfmittelverdachtspunkten entlang des Kabeltrassenabschnitts im Wat-
tengebiet des Nationalparks zwischen Festlandkiste und Insel durch Magnetometermessfahr-
ten mit Booten, Rad- oder Kettenfahrzeugen ist nicht zulassig. Zur Vermeidung unnétiger Fahr-
schaden sind hierfiir geeignete MagDrohnen zu verwenden. Der Zeitpunkt der Messungen ist
mit der NLPV rechtzeitig vorher abzustimmen und kann -je nach Stérungspotenzial- auch au-
Berhalb festzulegender Bauzeitenfenster liegen.

Reflexionsseismische Messungen im marinen Bereich unter Einsatz von Sedimentecholoten/
SubBottomProfilern (SBP), deren Arbeitsfrequenzen und Lautstéarken geeignet sind, erhebli-
chen Unterwasserschall im Horspektrum von Meeresséugern (Schweinswale, Seehunde, Ke-
gelrobben) zu emittieren, sind nur zulassig, wenn deren Verwendung nachvollziehbar als zwin-
gend erforderlich begriindet wird. In diesen Féllen sind Einsatzzeitpunkte und erforderliche
Minimierungsmafinahmen (bspw. Softstarts mit sukzessiver Anhebung der Lautstarke, Einsatz
von geschulten Beobachtern) im jeweiligen Zustandigkeitsbereich rechtzeitig vorher mit der
NLPV oder dem NLWKN (Geschaftsbereich IV der NLWKN-Betriebsstelle Brake-Oldenburg)
abzustimmen.

Das Aufsuchen und die Uberpriifung ferromagnetischer Verdachtspunkte in der Ortlichkeit ist
im Nationalpark mit der NLPV hinsichtlich Art und Ausfiihrungszeitpunkt abzustimmen.

1.4.7 Bodenschutz und Abfallrecht

1.4.71 Allgemeine abfall- und bodenschutzrechtliche Belange

a)

b)

Fur die fachgerechte und genehmigungsrelevante Umsetzung der Belange des vorsorgenden
Bodenschutzes ist das Projekt durch eine entsprechend qualifizierte Fachperson zu begleiten.
Es ist eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) nach DIN 19639 in Abstimmung mit der Un-
teren Abfall- und Bodenschutzbehdrde des Landkreises Aurich erforderlich. Mit Hilfe dieser
bodenkundlichen Baubegleitung kénnen standortspezifisch bodenschonende Arbeitsverfah-
ren fachgerecht umgesetzt und mégliche nachhaltige Bodenschadigungen und Beeintréchti-
gungen vermieden bzw. minimiert werden.

Die bodenkundliche Baubegleitung hat entsprechend dem MaflRnahmenblatt 6 = S6 der Anlage
8.2 ,Landschaftspflegerische MaRnahmen® ein Bodenschutz-bzw. Bodenmanagementkonzept
zu erstellen, welches vor Beginn der Bauarbeiten mit der Unteren Abfall- und Bodenschutzbe-
horde des Landkreises Aurich abzustimmen ist. Die fachkundige Person fur die bodenkundli-
che Baubegleitung ist mit der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehérde des Landkreises Au-
rich nach Auftragsvergabe bekannt zu geben. Dies gilt sowohl fiir Baueinrichtungsflachen (BE-
Flachen), Rohrbauflachen, Umschlagflachen etc. einschlie3lich der Zuwegungen und Baustra-
Ren als auch fur die beabsichtigte KompensationsmalRnahme auf Baltrum (Mal3nahme E1,
MaRRnahmenblatt 17 = E1 der Anlage 8.2 ,Landschaftspflegerische MalRnahmen®).

Die bei den Bauarbeiten anfallenden Abfélle (z.B. bei Horizontalbohrungen anfallendes Bohr-
klein/geforderter Boden und nicht wieder einsetzbare Bohrspiilung) unterliegen den Anforde-
rungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwG) und sind nach den Bestimmungen der Ab-
fallentsorgungssatzung des Landkreises Aurich in der jeweils gultigen Fassung einer ord-
nungsgemalien Entsorgung zuzufuhren. Hierunter fallt auch der bei der BaumalRnahme anfal-
lende Bodenaushub, welcher nicht am Herkunftsort wiederverwendet wird. Der Verbleib des
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d)

f)

9)

h)

)

k)

Bodenaushubs, der bei Baumafl3nahmen und der Erschlie3ung anfallt und nicht am Herkunfts-
ort wiederverwendet wird, ist vorab mit der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehotrde des
Landkreises Aurich abzustimmen. Ggf. sind Beprobungen und Untersuchungen des Boden-
materials erforderlich. Das Auf- oder Einbringen von Bodenmaterial mit einem Volumen von
mehr als 500 m?3 auf oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht sowie unterhalb oder aul3er-
halb einer durchwurzelbaren Bodenschicht ist der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehdrde
mindestens zwei Wochen vor Beginn der Mal3nahme anzuzeigen.

Bezuglich der Entsorgung von Bohrklein und Bohrspllung aus Horizontalbohrungen wird auf
die Vorgaben im Erlass des Nds. Ministeriums fur Umwelt, Energie und Klimaschutz vom
07.08.2015 hingewiesen.

Bei Hinweisen, die auf bisher unbekannte Altablagerungen auf dem Baugrundstiick schliel3en
lassen, ist die Untere Abfall- und Bodenschutzbehérde des Landkreises Aurich unverziiglich
in Kenntnis zu setzen.

Baubeschreibungen und Ausschreibungstexte fiir Bauleistungen sind so zu formulieren, dass
zu Ersatzbaustoffen aufbereitete mineralische Abfélle, die die Anforderungen des 8 7 Abs. 3
KrWG erflllen, gleichwertig zu Primarstoffen flr den Einbau zugelassen und nicht diskriminiert
werden.

Sofern im Rahmen von BaumalRnahmen Recyclingschotter oder sonstige Ersatzbaustoffe ein-
gesetzt werden sollen, haben diese die Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung (Ersatz-
baustoffVO) zu erflillen. Die Planfeststellungsbehdérde ist im Benehmen mit der Unteren Abfall-
und Bodenschutzbehdrde des Landkreises Aurich berechtigt, Nachweise anzufordern, aus de-
nen hervorgeht, dass diese Anforderungen eingehalten werden.

Die im Zuge der Baumafinahme verdichteten landseitigen Bodenflachen, die nach Beendigung
der MalRnahme nicht dauerhaft versiegelt werden, sind durch Bodenauflockerung (z.B. Pfli-
gen, Eggen) wieder in den Zustand der natirlichen Bodenfunktion zu versetzen.

Sofern es im Rahmen der Bautatigkeiten zu Kontaminationen des Bodens kommt, ist die Un-
tere Bodenschutzbehérde des Landkreises Aurich unverziglich zu informieren.

Der Beginn und der Abschluss der Bauarbeiten ist der Unteren Bodenschutzbehérde des
Landkreises Aurich mitzuteilen.

Vor Inbetriebnahme der Tankplatze hat eine Abnahme durch die bodenkundliche Baubeglei-
tung zu erfolgen.

1.4.7.2 Kampfmittel

Aufgrund der Stellungnahme des Kampfmittelbeseitigungsdienstes kann nicht ausgeschlossen
werden, dass eine Kampfmittelbelastung im Planbereich vorliegt. Im Vorfeld der Baumaflnahme
sind daher GefahrenerforschungsmaRnahmen durchzufiihren. Es ist eine Luftbildauswertung vor
Beginn der BaumalRnahmen zu beauftragen. Durch ein Fachunternehmen der Kampfmittelbeseiti-
gung ist die Eignung des Baugrundes durch Oberflachensondierung in den Verdachtsberei-
chen/Gewasserabschnitten festzustellen und die Erteilung einer Freigabebescheinigung durch den
Kampfmittelbeseitigungsdienst einzuholen.

Die Detektion von Kampfmittelverdachtspunkten in terrestrischen Bereichen des Nationalparks ist
mit der NLPV nach Lage, Art und Ausfiihrungszeitpunkt einvernehmlich abzustimmen.
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1.4.7.3 Nachbergbau

a)

b)

Verflllte Férder-/Bohrungen dirfen nach den bergrechtlichen Vorschriften nicht tiberbaut und
nicht abgegraben werden.

Es ist eine Kreisflache mit einem Radius von 5 m freizuhalten, welche aus einer Himmelsrich-
tung auch mit schwerem Gerat zugénglich sein muss. Anderenfalls ist das LBEG erneut zu
beteiligen.

1.4.8 Deichschutz

1.4.8.1 Deichrechtliche Belange am Anlandungspunkt Dornumergrode

14811 Allgemeines

a)

b)

d)

)
)

Samtliche Arbeiten sind so zu gestalten, dass die Deichsicherheit und -verteidigung jederzeit
gewahrleistet ist.

Beginn und Ende der Arbeiten einschliel3lich des An- und Abtransports der Fahrzeuge, Geréte
und Materialien sind der Unteren Deichbehorde des Landkreises Aurich (udb@landkreis-au-
rich.de), dem NLWKN-Betriebsstelle Norden-Norderney und den Tragern der Deicherhaltung,
der Deich- und Sielacht Harlingerland und dem Deichverband Dornumergrode, mindestens
zwei Wochen vorher, per E-Mail anzuzeigen.

Der unteren Deichbehorde und den Tragern der Deicherhaltung ist vor Baubeginn ein standig
verantwortlicher Ansprechpartner unter Angabe von Adresse, Telefon- und Mobilfunknummer
zu benennen. Die Erreichbarkeit ist jederzeit, auch an den Wochenenden, zu gewahrleisten.
Ziff. 1.4.6.1.6 lit. b) ist zu beachten.

Arbeiten im Bereich des Hauptdeiches und des Deichvorlandes sind ausschlie3lich in der Zeit
vom 15.04. bis 15.09. eines jeden Jahres zulassig. Sofern eine Uberschreitung des Zeitfens-
ters unabdingbar ist, ist dies der Unteren Deichbehérde des Landkreises Aurich mindestens
zwei Wochen vorher mitzuteilen und ein Notfallplan fiir den Uberschreitungszeitraum vorzule-
gen. Erst nach Freigabe durch den Landkreis Aurich ist eine Fortsetzung der Arbeiten Uber
den 15.09. hinaus bis maximal 30.09. zulassig.

Die Rohrlaufbahn ist frlihestens zum 15.04. einzurichten und spatestens zum 15.09. eines
jeden Jahres vollstandig zuriickzubauen. Die gegenstandigen Alternativrouten mit Verwen-
dung eines Autokrans dirfen maximal vom 15.04. bis zum 15.09. genutzt werden, sofern damit
eine Nutzung des unbefestigten Deiches verbunden ist. Der Auf- und Ruckbau ist der Unteren
Deichbehérde des Landkreises Aurich unverzliglich nachzuweisen.

Die Wahl der Transportroute fir den Schutzrohrtransport ist dem LK Aurich zu melden.

Der in den Unterlagen beschriebene Holzsteg darf frihestens ab dem 15.04. eines jeden Jah-
res errichtet werden und ist spatestens bis zum 15.09. eines jeden Jahres zuriickzubauen.
Sofern die Vorhabentragerin mit einem entsprechenden Notfallkonzept nachweist, dass bin-
nen einer Reaktionszeit von 6 Stunden der oberirdische Teil des Stegs zurtickgebaut und bin-
nendeichs gebracht werden kann, darf der Steg bis zum 30.09. verbleiben. Die Riuckbauver-
pflichtung kann mit Zustimmung der Unteren Deichbehotrde des Landkreises Aurich entfallen,
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h)

)
k)

wenn der statische Nachweis erbracht wird, dass der Steg sdmtlichen Belastungen am Stand-
ort standhalt.

Das unter lit. g) genannte Notfallkonzept ist zusammen mit der Ausfiihrungsplanung spéates-
tens zum 01.04. des Jahres des Baubeginns sowohl beim Landkreis Aurich als Untere Deich-
behotrde als auch dem NLWKN GB VI sowie der Betriebsstelle Norden einzureichen.

Bei angekiindigten Sturmfluten ist die Baustelle im Bereich des Deiches und des Deichvorlan-
des bis spatestens zwo6lf Stunden vor dem angekiindigten Hochwasser zu sichern. Dies ist der
Unteren Deichbehotrde des Landkreises Aurich (udb@Iandkreis-aurich.de) unverziglich nach-
zuweisen. Es ist sicherzustellen, dass keine Materialien, Gerate, Fahrzeuge oder Gegen-
sténde verwehen oder aufschwimmen und zu Sch&den am Deich fuhren.

Die Deichkreuzung ist moéglichst rechtwinklig zur Deichachse anzulegen.

Der unbefestigte Deich darf unter keinen Umstanden befahren oder zum Lagern von Bauma-
terialien, Baufahrzeugen und Geraten und sonstiger Baustelleneinrichtung benutzt werden.
Zum gewidmeten Deichful3 ist fir Baumaterialien, Baufahrzeuge und Geréate und sonstige
Baustelleneinrichtung ein Mindestabstand von 10 m einzuhalten. Ausnahmsweise darf der un-
befestigte Deich zum Transport der Kabelschutzrohre im Bereich der temporaren Flachen ge-
nutzt werden. Zum Schutz der Grasnarbe sind auf allen genutzten Flachen des unbefestigten
Deiches temporar Gummimatten auszulegen und nach Abschluss des Uberziehvorgangs wie-
der aufzunehmen. Fir die Rollbdcke sind temporar Stahlplatten oder Baggermatten auszule-
gen, um das Gewicht zu verteilen. Diese sind nach Abschluss des Transports der Kabelschutz-
rohre zu entfernen. Die Nutzung des unbefestigten Deiches ist zeitlich auf das unbedingt not-
wendige Mal3 zu beschranken und muss auf jeden Fall bis zum 15.09. abgeschlossen sein.

Vor Beginn jeglicher Arbeiten sowie nach Abschluss der Arbeiten ist eine fotografische Doku-
mentation des genutzten Bereichs des unbefestigten Deiches anzufertigen und sowohl der
Unteren Deichbehorde des Landkreises Aurich als auch dem Tréger der Deicherhaltung vor-
zulegen. Mangel und Schaden im Bereich des unbefestigten Deiches, die auf die beantragte
MalRnahme zuriickzufuhren sind, hat die Vorhabentrégerin sofort abzusichern und nach Ab-
stimmung mit der zustandigen Deichbehorde und dem Trager der Deicherhaltung auf ihre Kos-
ten unverziglich zu beseitigen.

Die Befahrbarkeit der ZufahrtsstraRe von der zweiten Deichlinie bis zur Baustellenzufahrt im
Bereich Dornumergrode (ZufahrtsstrafRe zum Deichverteidigungsweg) ist dauerhaft und jeder-
zeit zu gewabhrleisten. Insbesondere der Beginn und Ablauf der Ertlichtigungsarbeiten haben
in enger Abstimmung mit den Tragern der Deicherhaltung zu erfolgen.

Gemal den vorliegenden Antragsunterlagen sollen z.T. vorhandene Deichzugangswege (mit
entsprechenden Verrohrungen), Deichverteidigungswege, Deichrampen, Deichscharte sowie
befestigte Flachen des Sommerdeiches als Zuwegungen und Baustellenverkehrsflachen ge-
nutzt werden. Diese sind teilweise nicht schwerlastgeeignet. Daher sind rechtzeitig vor Bau-
beginn Wegebestandsgutachten anzufertigen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind anhand
einer Nachbegutachtung entstandene Schaden auf Weisung der Trager der Deicherhaltung
auf Kosten der Vorhabentragerin zu beseitigen.
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0)

p)

Q)

Y

y)

Vor Beginn der Arbeiten ist der Unteren Deichbehotrde des Landkreises Aurich ein Fahrzeug-
kataster unter Angabe der zulassigen Gesamtmasse fur all diejenigen Fahrzeuge vorzulegen,
welche den Hauptdeich tberqueren.

Mangel und Schaden im Deichbereich, die auf die beantragte MaBhahme zuriickzufihren sind,
hat der Planfeststellungsinhaber sofort abzusichern und nach Abstimmung mit der zustandi-
gen Deichbehdrde und dem Trager der Deicherhaltung auf seine Kosten zu beseitigen.

Durch die Installation und Verwendung der Rolllaufbahn zum Transport der Schutzrohre tber
den Hauptdeich darf es zu keinerlei Beeintrachtigungen im Hinblick auf die Unterhaltungsar-
beiten der Deichacht kommen. Der Zeitraum der Errichtung und die Dauer der Nutzung ist im
Vorfeld mit der Deich- und Sielacht Harlingerland abzustimmen. Die Arbeiten dirfen nur im
Zeitraum vom 15.04. — 15.09. eines jeden Jahres stattfinden.

Es ist sicherzustellen, dass vor Beginn der sturmflutgefahrdenden Zeit (15.09-15.04) eine in-
takte geschlossene Grasnarbe auf dem Deichkorper vorhanden ist.

Sofern fir die Errichtung der Rolllaufbahn eine Kreuzung der Deichentwasserungsgraben er-
forderlich sein sollte, so ist diese unter Darstellung der baulichen Umsetzung rechtzeitig im
Vorfeld bei der Unteren Deichbehérde des Landkreises Aurich zu beantragen.

Die Rohrlaufbahn ist friihestens zum 15.04. einzurichten und in jedem Jahr spatestens zum
15.09. eines jeden Jahres zuriickzubauen. Der Rickbau ist der Unteren Deichbehtrde des
Landkreises Aurich unverzuglich nachzuweisen.

In allen Fragen der Deichsicherheit ist den Weisungen der zustandigen Deichbehodrde wie
auch den Tragern der Deicherhaltung Folge zu leisten. Der Planfeststellungsbehdrde wird vor-
behalten, im Benehmen mit dem NLWKN (Betriebsstelle Norden und Direktion GB VI Standort
Oldenburg) weitere Nebenbestimmungen festzusetzen.

Die bauausfiihrenden Firmen wie auch die Planfeststellungsinhaberin selber sind wahrend der
Bauzeit und der Nutzungszeit verpflichtet, den Sturmflutwarndienst des NLWKN in Anspruch
zu nehmen.

Wird auf Grundlage des Sturmflutwarndienstes fir den Pegel Norderney ein Wasserstand von
+ 1,50 m uber MThw oder mehr erwartet, ist der Fahrzeugverkehr auf der Zuwegung ab 12
Stunden vor dem angekiindigten Hochwasser vollstandig einzustellen. Sofern keine Sturmflut-
vorhersage des NLWKN zur Verflgung steht, ist die Sturmflutvorhersage des BSH zu nutzen.
Eine Wiederaufnahme der Nutzung ist erst dann zulassig, wenn in den nachfolgenden drei
Tagen keine weitere Sturmflut angekiindigt ist. Es ist sicherzustellen, dass Unwetterwarnun-
gen immer rechtzeitig dem verantwortlichen Bauleiter wie auch der Planfeststellungsinhaberin
vorliegen, um eine ausreichende Reaktionszeit fir Sicherungsmafinahmen zu gewahrleisten.

Weitere Nebenbestimmungen aus Griinden der Deichsicherheit bleiben der Planfeststellungs-
behdrde im Benehmen mit dem Landkreis Aurich als zustandige Deichbehdrde vorbehalten.

Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flachen ist auf das absolut erforderliche Minimum
zu beschranken.
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

Die Herstellung der BaustralRe sollte so erfolgen, dass diese ggf. zukiinftig als neuer Deich-
verteidigungsweg ausgebaut werden kann. Es wird empfohlen dies mit der Deich- und Sielacht
Harlingerland abzustimmen.

Ertiichtigungsmaflinahmen an der Baustral3e (Gemeindestralie Monchdrift) sind mit der Ge-
meinde im Vorfeld abzustimmen.

Die innerhalb des LSG ,Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und Esens® geplanten
baulichen Anlagen bediirfen ggf. zuvor einer Befreiung im Sinne des § 5 der LSG-VO

Die Regelungen der Gefahrenabwehrverordnung der Gemeinde Dornum sind zu beachten
(abrufbar unter: http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/legalframework/4/2/6/7/0Gefahren-
abwehrverordnung_Aenderung_26092019.pdf).

Die Kabelschutzrohrtransporte, insbesondere welche Route genutzt wird, sind mindestens 3
Werktage im Voraus der Deich- und Sielacht Harlingerland und der Unteren Deichbehdrde des
Landkreises Aurich (udb@landkreis-aurich.de) anzuzeigen.

Sofern fir die Errichtung der Rolllaufbahn eine Kreuzung der Deichentwasserungsgraben er-
forderlich sein sollte, so ist diese unter Darstellung der baulichen Umsetzung rechtzeitig im
Vorfeld bei der unteren Deichbehdrde des Landkreises Aurich zu beantragen.

1.4.81.2 Belange des Tragers der Deicherhaltung

a)

b)

d)

e)

Rechtzeitig vor Baubeginn schlie3t die Vorhabentragerin mit der Deich- und Sielacht Harlin-
gerland einen Gestattungsvertrag ab. Darin sind neben den Rechten und Pflichten auch die
jahrlich zu zahlenden Entschadigungsbetrage zu vereinbaren. Diese Zahlung ist fiir jedes Ein-
leiterkabel, Steuerkabel, Schutzrohre und Ruckspiilleitung zu entrichten.

Die Bestimmungen des Nds. Deichgesetzes fir die Benutzung der landseitigen 50-m Zone
und die Benutzung der Deichanlagen (Deichkreuzung) sind einzuhalten.

Die Deichkreuzung hat in geschlossener Bauweise in ausreichender Tiefe gem. der vorliegen-
den Planung unter Gelandeoberkante unter Verwendung eines Schutzrohres zu erfolgen.
Nach Einfuhrung der Kabel, Steuerleitung, Rickspilleitung usw. sind die Schutzrohre landsei-
tig und seeseitig nach den anerkannten Regeln der Technik zu verpressen.

Rechtzeitig vor Baubeginn sind Wegebestandsgutachten anzufertigen. Nach Abschluss der
Bauarbeiten sind anhand einer Nachbegutachtung durch die Vorhabentragerin entstandene
Schaden auf Weisung des Deichunterhaltungstragers auf Kosten der Vorhabentrégerin zu be-
seitigen. Sofern eigene BaustralRen entlang der vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflachen
vorgesehen sind, so sind rechtzeitig vor Baubeginn etwaige erforderlich werdende Ubergabe-
stellen auf vorhandene Deichzuwegungen und Deichverteidigungswege, wie z. B. Verrohrun-
gen von Deichringgraben mit dem Trager der Deichunterhaltung gem. dessen Vorgaben
(Nennweiten, Materialien, etc.) tUber die untere Deichbehtrde des Landkreises Aurich zu be-
antragen.

Fur die Nutzung der Baustellenzufahrt von der L 5 durch das dort vorhandene Deichschart in
der II. Deichlinie ist rechtzeitig vorher fir das Bauwerk ein Zustandsgutachten anzufertigen.
Nach Beendigung der Baumafinahme sind gem. eines weiteren Gutachtens etwaig durch die


http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/legalframework/4/2/6/7/0Gefahrenabwehrverordnung_Aenderung_26092019.pdf
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/legalframework/4/2/6/7/0Gefahrenabwehrverordnung_Aenderung_26092019.pdf
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f)

9)

h)

)

k)

Vorhabentragerin entstandene Schaden auf Weisung des Deichunterhaltungstragers auf Kos-
ten der Vorhabentragerin zu beseitigen.

Fur die Bauarbeiten, die in der Sturmflut gefédhrdeten Winterzeit erfolgen sollen, sind diese
Arbeiten als auch eventuelle Ver- und Entsorgungsarbeiten so vorzunehmen, dass bei Gefahr
im Verzuge die MalRnahme innerhalb von maximal 2 Stunden beendet und entsprechendes
Material gesichert werden kann. Auch sind Baumaterialien grundsatzlich nur in unbedingt er-
forderlichen Mengen auf den Baustellen vorzuhalten. Gleichzeitig sind binnendeichs entspre-
chende Flachen fur die kurzfristige Aufnahme von zu verbringenden Materialien und Geraten
vorzuhalten.

Sollten aufgrund der Baumafinahme, des Vorhandenseins oder des Betriebes der Leitungen,
Schaden an den Kustenschutz- und Deichanlagen entstehen, so tragt der Antragsteller die
Kosten fur die Beseitigung selbiger. Sofern Anlagen am Deich wie der Deichverteidigungsweg,
Zaune, Grasnarben usw. beschadigt, beeintrachtigt oder entfernt werden, so sind diese nach
Fertigstellung auf nach Weisung der Deich- und Sielacht Harlingerland wieder instand zu set-
zen. Ggf. sind vorher und nachher unabhangige Gutachten zu erstellen. Sollten dennoch in
Folge der Baumaflinahme, des Baustellenbetriebes und Vorhandensein der Leitungen Scha-
den an den Deichanlagen entstehen, so sind diese unverziglich und fachgerecht nach den
anerkannten Regeln der Technik zu beseitigen.

Fur den Fall, dass durch Sturmfluten dennoch Beschadigungen an der zu errichtenden Anlage
entstehen, ist der Deichverband von den Ersatzforderungen freizustellen.

Fur die Beseitigung von Schaden an Kistenschutzanlagen, welche durch den Betrieb oder
das Vorhandensein der Anlage im Sturmflutfall entstehen, hat die Vorhabentragerin die Kosten
zu tragen.

Die regelmaRigen Deichunterhaltungsarbeiten dirfen nicht beeintrachtigt werden. Das betrifft
sowohl die Schafbeweidung als auch die Benutzung von Unterhaltungsfahrzeugen. Insbeson-
dere ist der Deichverteidigungsweg auf einer lichten Breite von 4,00 m und lichten H6he von
4,50 m dauerhaft freizuhalten.

Die Errichtung und Betrieb von Rollbécken entlang des Deichverteidigungsweges soll mog-
lichst auf der stdlich des Deichverteidigungsweges vorhandenen Seitenberme erfolgen. Ggf.
sind die Standorte gegen Versacken oder Verrutschen zu sichern.

Beziglich der zeitweisen (1-2 Tage) einschrankenden Nutzung der Deichflachen und des
Deichverteidigungsweges fir die Deichunterhaltung und Schafbeweidung sind jeweils recht-
zeitig Abstimmungen mit dem Deichverband und dem Deichschéfer vorzunehmen. Der Deich-
verteidigungsweg wird sehr stark vom Tourismus genutzt. Daher sind rechtzeitig Vollsperrun-
gen des Deichverteidigungsweges vorzunehmen.

1.4.8.2 Belange des Kistenschutzes auf Baltrum

1.4.8.21 Allgemeines

a)

In jedem Jahr sind Beginn und Ende der Baumal3nahme auf Baltrum, einschliel3lich An- und
Abtransport der Gerate, dem NLWKN (Direktion GB 6 Standort Oldenburg, Betriebs- stelle
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b)

d)

f)

9)

h)

Norden GB 1 und 2) rechtzeitig, mindestens jedoch zwei Wochen vorher, schriftlich anzuzei-
gen. Dem GB1 der NLWKN-Betriebsstelle Norden sind die Wochenberichte der NFB jeweils
zeitnah zur Verfugung zu stellen.

Die Vorhabentragerin hat mafinahmenbedingt entstandene Schaden und Mangel im Bereich
der Kustenschutzanlagen sofort abzusichern, den Geschéftsbereich | der NLWKN-Betriebs-
stelle Norden dartber in Kenntnis zu setzen und in Abstimmung mit dem Geschaftsbereich |
nach dessen Vorgaben den vorherigen Ausbauzustand unverziglich auf eigene Kosten wie-
derherzustellen und vom Geschéftsbereich | abnehmen zu lassen.

In allen Fragen der Deich- und Schutzdiinensicherheit ist den Weisungen des Trégers der
Deicherhaltung und Schutzdiinensicherung Folge zu leisten. Der Planfeststellungsbehdrde
wird vorbehalten, im Benehmen mit dem NLWKN (Betriebsstelle Norden und Direktion, GB VI,
Standort Oldenburg) aus Griinden der Deichsicherheit und des Kistenschutzes weitere Ne-
benbestimmungen zu erlassen.

Die Vorhabentragerin bzw. der verantwortliche Bauleiter haben sich vor und wéahrend der Bau-
mafinahme taglich Gber die kommende Wetterlage beim Sturmflutwarndienst des NLWKN zu
informieren und den Baubetrieb nach den dort enthaltenen Auskiinften auszurichten, so dass
zu keiner Zeit eine Gefahr fur die Sicherheit der gewidmeten Schutzdiine oder der gewidmeten
Deiche von der Baumalinahme ausgeht.

Bei zu erwartenden Uberflutungen der Arbeitsflache am Strand Baltrum sind diese Flachen
komplett zu rdumen. Hierzu missen die Baugrube von Bentonit gesédubert und die Bohrung
abgedichtet werden. Die Gerate und Materialien sind auf die festgelegten uberflutungssiche-
ren Bereiche aul3erhalb der gewidmeten Schutzdiine zu transportieren.

Die Vorhabentragerin hat sicherzustellen, dass samtliche Fahrzeuge, Gerate, Materialien,
Rohre, Baustelleneinrichtungen wahrend der gesamten Standzeit lagestabil bleiben und nicht
durch den Einfluss von Wind oder Wasser verdriften kdnnen, so dass eine Gefahrdung der
Klstenschutzanlagen ausgeschlossen ist. Nach Beendigung der Baumaflinahmen sind sie
vollstandig zu entfernen.

Die Schutzrohre am Strand sind wahrend der Lagerung gegen Auftreiben und Verdriften zu
sichern, so dass sie auch den Belastungen einer schweren Sturmflut standhalten. Sie dirfen
nicht in den Schutzdiinen (auch nicht direkt am DUnenfuRl) gelagert werden. Zur seeseitigen
Dinengrenze ist bezlglich der Rohre, aber auch der gesamten Baustelleneinrichtung ein Min-
destabstand von 20 m einzuhalten, um dem NLWKN (Betriebsstelle Norden, Geschaftsberei-
che 1 und Il) ein Befahren des Strandes zu ermdglichen.

Die Arbeiten dieser MalRnahme diirfen Kistenschutzarbeiten und die Deichverteidigung im
Bereich der Hauptdeiche, der Schutzdiinen und sonstiger Kiistenschutzanlagen nicht behin-
dern. Alle Zuwegungen im Bereich des Deiches, im Bereich der Schutzdiinen und Strande
bzw. zu den Deichen und Schutzdiinen hin (einschlieRlich Katastrophenweg) sind fir den Kis-
tenschutz und die Schadstoffunfallbekdmpfung standig befahrbar und begehbar zu erhalten.
Erforderlichenfalls miissen sie gereinigt, gesichert und beleuchtet werden. Die Anzahl der
Fahrten ist auf das unbedingt notwendigste Mal3 zu beschrénken.
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Q)

Insbesondere muss die Benutzung des Schutzstreifens (Anlage 1 zum Erlauterungsbericht S.
78, Abs. 1) im Bereich der Schutzdiinen und des Strandes sowie in einem Korridor von bis zu
300 m sudlich der Baltrumer Wattseitenkante und 600m nérdlich des Hauptdeichs ganzjahrig
jederzeit mdglich sein. Auf Anlage 1 zum Erlauterungsbericht wird entsprechend Bezug ge-
nommen.

Weiter muss die Befahrbarkeit des Schutzstreifens und die Uberquerung des Kabels im
Strandbereich mit schwerem Gerét bis 60 t Gesamtgewicht (SLW 60) jederzeit gewahrleistet
sein. Die gleiche Befahrbarkeit ist auch fir die Verbindungsmuffe sowie die in der Anlage 3.3.1
(Dateiname: LW5_03_03_01_07_SZ_HDD_Rohraustritt_BI1-1) beschriebene Beton-Abde-
ckung/-gehause zu gewahrleisten.

Sollte es infolge von Bauarbeiten oder aus sonstigen Griinden doch zu einer voriibergehenden
Sperrung des Strandes kommen, ist im Falle eines Schadstoffunfalls oder aus Griinden der
Deichverteidigung die Befahrbarkeit des Strandes unverziglich wiederherzustellen.

Die Feststellung, ob ein Ereignis als Schadstoffunfall oder als Deichverteidigungsfall im Sinne
dieser Regelung einzustufen ist, trifft allein der Niedersachsische Landesbetrieb fir Wasser-
wirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (NLWKN).

Nach vorheriger Abstimmung mit der Vorhabentragerin hat diese es zu dulden, dass der
NLWKN im Bereich des Schutzstreifens der Offshore-Leitungen auch zukinftig Klistenschutz-
anlagen wie Lahnungen, Deiche, Dachwerke, Schutzdiinen einschlief3lich der dazu gehdrigen
Bauwerke (auch Entwasserungsanlagen und Zuwegungen) errichtet, unterhélt oder beseitigt.

In jedem Jahr ist vor Beginn der Arbeiten im Bereich Schutzdiinen, Strand und Katastrophen-
weg im Beisein des NLWKN-Betriebshofes Baltrum von der Vorhabentragerin auf eigene Kos-
ten eine fotografische Beweisaufnahme der drtlichen Situation, auch der Zuwegungen und der
Trassen der Ruckspulleitungen, durchzufihren. Raumlich umfasst diese Dokumentations-
pflicht alle Bereiche, die vom Vorhaben betroffen sein kénnten. Der genaue Umfang ist mit
dem GB | der NLWKN-Betriebsstelle Norden abzustimmen. Die Aufnahmen sind dem GB | der
NLWKN -Betriebsstelle Norden vor Beginn der Arbeiten zu Ubergeben.

Die in den Antragsunterlagen eingeplanten Uberdeckungen im Bereich der HDD-Bohrungen
auf Baltrum durfen nicht unterschritten werden. Die Mindestiberdeckungen sind im Bereich
Schutzdinen, Strand und Watt dauerhaft einzuhalten.

Sollten im Zuge von morphologischen Anderungen Leitungen im Strandbereich freigespuilt
werden, sind diese wieder ausreichend mit Sand zu Uberdecken.

Die Anforderungen der EAK 2002, Empfehlung H (S.551-S.560) bezlglich Verlegung und Be-
trieb von Leitungen im Bereich von Hochwasserschutzanlagen (EAK 2002-Empfehlungen fir
Kustenschutzwerke, 3. Korrigierte Ausgabe 2020 (baw.de) sind einzuhalten.

Die Steganlage und die Dalbenreihe, die im Wattbereich sidlich von Baltrum errichtet werden
und auch in der sturmgefahrdeten Zeit vor Ort verbleiben sollen, sind so zu konstruieren und
zu unterhalten, dass sie Wind- und Wellenangriff, aber auch einer Bemessungssturmflut stand-
halten. Eine Gefahrdung von Deichen und Schutzdiinen muss ausgeschlossen sein.
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Die im Zuge der Koharenzsicherungsmafinahme E2 zu errichtenden Anlagen sind inseltypisch
zu konstruieren und den drtlichen Verhaltnissen (Uberschwemmungsgefahrdeter Bereich) an-
zupassen. Die Unterhaltung sowie eine Begutachtung nach Sturmflutereignissen sind sicher-
zustellen.

Beim Rickbau im Strandbereich ist darauf zu achten, dass der Strand ordnungsgemar ver-
dichtet wird, um Treibsandflachen und daraus resultierende Unfalle zu vermeiden. Eine Ver-
bringung oder der Einbau des Bohrkleins in Strand und Schutzdiinen ist nicht zulassig. Sollten
im Zuge von morphologischen Anderungen Leerrohre im Strandbereich freigespuilt werden,
sind diese unverziglich wieder ausreichend mit Sand zu tGiberdecken.

In jedem Jahr ist unmittelbar nach Beendigung der MalRBhahme im Bereich Schutzdinen und
Strand vom Vorhabentrager im Beisein des NLWKN-Betriebshofes Baltrum eine gemeinsame
Ortsbegehung durchzufuhren. Der Zustand der genutzten Flachen der Kistenschutzanlagen
ist erneut festzustellen und zu protokollieren. Festgestellte Mangel sind durch eine fotografi-
sche Beweisaufnahme festzuhalten. Die Aufnahmen sind dem Geschéftsbereich | der
NLWKN-Betriebsstelle Norden unmittelbar nach dem Ortstermin zu tibergeben. Die Vorhaben-
tragerin hat die Planfeststellungsbehdrde Uber die Mangel in Kenntnis zu setzen und die Man-
gel auf eigene Kosten nach Anweisung des Geschéaftsbereichs | der NLWKN-Betriebsstelle
Norden umgehend zu beseitigen.

Grundsatzlich gilt, dass bei gegebener Notwendigkeit und Dringlichkeit von Kiistenschutzmal3-
nahmen (z.B. Beseitigung von Sturmflutschaden) diese Malinahmen Prioritat vor den Aktivita-
ten der beantragten Baumaf3nahme haben. Kistenschutzarbeiten dirfen grds. nicht behindert
werden. Unter Umsténden ist eine kostenfreie Rd&umung von bendtigten Flachen/ Uferab-
schnitten durch die Vorhabentragerin erforderlich, um diese fur KiistenschutzmafRnahmen nut-
zen zu kénnen.

Fur die von der Leitungsverlegung auf der Insel Baltrum betroffenen Flachen, die sich im Ei-
gentum des Landes Niedersachsen (Domanenverwaltung) befinden, ist vor Beginn der Bau-
maflnahme ein Gestattungsvertrag abzuschlieRen.

1.4.8.2.2 Notfallplane
1.4.8.2.2.1 Allgemeines

a)

b)

Fur die Arbeiten ab dem 15.09. und vor dem 15.04. des Folgejahres hat die Vorhabentragerin
dem Geschéftsbereich | der NLWKN-Betriebsstelle Norden spatestens bis zum 01.07. eines
jeden Jahres die erforderlichen Notfallplane zur Zustimmung vorzulegen und den Nachweis
zu fUhren, dass innerhalb der sturmflutgefahrdeten Zeit Hochwassersicherheit gegeben ist.
Die Umsetzung der Notfallplane muss jederzeit, auch nachts und an arbeitsfreien Tagen ge-
wabhrleistet sein.

Erfolgt die Baumalnahme innerhalb der sturmflutgefahrdeten Zeit (ab 15.09. und vor dem
15.04. des Folgejahres), hat die Vorhabentragerin sich taglich Uber die bevorstehende Wet-
terlage und die Wasserstandsvorhersage fiir den Pegel Norderney beim Sturmflutwarndienst
des NLWKN (https://lwww.nlwkn.niedersachsen.de/hochwasserschutz/hochwasserinforma-
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tion_und_vorhersage/sturmflutwarndienst/www-nlwkn-niedersachsen-de-wasserstandsvor-
hersage-44307.html) zu informieren. Sofern keine Sturmflutvorhersage des NLWKN zur Ver-
fligung steht, ist die Sturmflutvorhersage des BSH zu nutzen. Hinweis: Durch die Anderung
von natirlichen Randbedingungen kdnnen sich Wasserstédnde und Windverhaltnisse sehr
schnell verandern, so dass keine Garantie daftir ibernommen werden kann, dass vorgesagte
Wasserstande auch tatsachlich eintreten.

c) Im Zweifelsfall sind die Notfallplane auch schon bei einer geringeren Sturmflutvorhersage vom
Genehmigungsinhaber zu aktivieren.

d) Notfallplane sind fur folgende Standorte zu erstellen: Allgemeine Arbeiten (Ordnungsgemalier
hochwassersicherer Verschluss der Rohr- enden der Schutzrohre, Verfiillung der Zielgruben,
etc.) BE-Flache und Zwischenlager Rohrstrénge Strand Baltrum BE-Flache Baltrumer Insel-
watt

e) Jeder Notfallplan muss folgende Angaben enthalten:
¢ Benennung eines flr die Aktivierung und praktische Umsetzung des Notfallplanes standig

verantwortlichen Ansprechpartners unter Angabe von Namen, Dienstanschrift und Mobil-
funknummer;

¢ Angabe, ab welchem vom Sturmflutwarndienst des NLWKN vorhergesagten Wasserstand
(m Uber MThw) der Notfallplan sofort in Kraft tritt;

e Nennung des Umfanges der RAumung: Es sind samtliche Materialien (Fahrzeuge und Ge-
rate, Baumaterial und Abbruchmaterial, Container, Einzaunungen und sonstige Baustellen-
einrichtung) von den Flachen zu entfernen. Die Baustellen sind zu sichern, die schon ver-
legten Rohre sind sturmflutsicher zu verschlieRen.

e Zeitpunkt des Beginns der Raumung und Sicherung nach Bekanntgabe der Sturmflutvor-
hersage des NLWKN;

e Maximale Dauer der vollstandigen Ra&umung und Sicherung ab Bekanntgabe der Sturm-
flutvorhersage des NLWKN;

e Angabe Uber die Anzahl der fur die R&umung erforderlichen und standig vor Ort befindli-
chen und einsatzbereiten Personen (auch nachts und an arbeitsfreien Tagen);

o Angabe Uber die Art und Anzahl der fur die RGumung erforderlichen und standig vor Ort
befindlichen und einsatzbereiten Fahrzeuge und Gerate;

e Angabe uber die sturmflutsicheren Flachen, auf die die Materialien gebracht werden.

1.4.8.2.2.2 BE-Flache Baltrumer Inselwatt

Fur den Notfallplan BE-Flache Baltrumer Inselwatt, welcher fir die Arbeiten ab dem 15.09 und vor
dem 15.04. zu erstellen ist (vgl. Ziff. 1.4.8.2.2.1), gilt im Besonderen Folgendes:

Fur die BE-Flache ist ein Notfallplan vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass bei vorhergesagten
Wasserstanden von MThw + 1,25 m und mehr innerhalb von 24 Std. ab Bekanntgabe der Sturm-
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flutvorhersage Hochwassersicherheit hergestellt werden kann. Die BE-Flache ist in dieser Zeit voll-
standig zu raumen, ein ordnungsgemafer hochwassersicherer Verschluss der Rohrenden der
Schutzrohre, der auch schwersten Sturmfluten standhalten kann, ist herzustellen. Auf eine voll-
standige Raumung kann verzichtet werden, wenn sichergestellt und statisch nachgewiesen ist,
dass die nicht geraumte Baustelleneinrichtung einer Bemessungssturmflut standhalten kann. Der
statische Nachweis hat die Aspekte Bemessungswasserstand, Seegangsbelastung, Wind und Auf-
trieb zu bertcksichtigen, ist von einem anerkannten Prifstatiker priifen zu lassen und dem Tréger
der Schutzdiinensicherung bis zum 01.07. eines jeden Jahres zuzusenden. Die Werte fur das
HHThw und fir den zugehdtrigen Seegang sind von der Vorhabentragerin fur den statischen Nach-
weis bei der Forschungsstelle Kiiste (Aufgabenbereich Kisteningenieurwesen) rechtzeitig zu er-
fragen.

1.4.8.2.2.3 BE-Flache und Zwischenlager Rohrstrange Strand

Fur den Notfallplan BE-Flache und Zwischenlager Rohrstréange Strand, welcher fur die Arbeiten ab
dem 15.09 und vor dem 15.04. zu erstellen ist, gilt im Besonderen Folgendes:

Wird auf Grundlage der Sturmflutvorhersage des NLWKN fiir den Pegel Norderney ein Wasser-
stand von 1,25 m tGiber MThw oder mehr erwartet, sind innerhalb von 24 Stunden ab Bekanntgabe
der Sturmflutvorhersage samtliche Baumaterialien, Abbruchmaterial, Container, Baufahrzeuge und
-geréate, Einzaunungen und sonstige Baustelleneinrichtung zu raumen und auf die festgelegten
hochwassersicheren Flachen zu verbringen. Ein ordnungsgeméaRer hochwassersicherer Ver-
schluss der Rohrenden der Schutzrohre, der auch schwersten Sturmfluten standhalten kann, ist
herzustellen. Dem Geschaftsbereich | der NLWKN-Betriebsstelle Norden ist spatestens bis zum
01.07. ein Sicherungskonzept fur die Schutzrohre (Verschluss, Sicherung gegen Verdriften) zuzu-
senden. Auf eine vollstandige Raumung kann verzichtet werden, wenn sichergestellt und statisch
nachgewiesen ist, dass die nicht gerdaumte Baustelleneinrichtung einer Bemessungssturmflut
standhalten kann. Der statische Nachweis hat die Aspekte Bemessungswasserstand, Seegangs-
belastung, Wind und Auftrieb zu berlcksichtigen, ist von einem anerkannten Prifstatiker priifen zu
lassen und dem Tréager der Schutzdiinensicherung bis zum 01.07. eines jeden Jahres zuzusenden.
Die Werte fur das HHThw und fur den zugehdrigen Seegang sind von der Vorhabentragerin fir
den statischen Nachweis bei der Forschungsstelle Kiiste (Aufgabenbereich Kiisteningenieurwe-
sen) rechtzeitig zu erfragen.

1.4.8.2.3 Hinweise

a) Das Betreten oder Befahren der Hauptdeiche und der Schutzdiinen im Rahmen des Betriebes
und der Unterhaltung der Netzanbindungssystems LanWin5 (NOR-13-1) ist nur mit entspre-
chender deichrechtlicher Ausnahmegenehmigung zulassig.

b) Die vorstehenden Nebenbestimmungen gelten auch fir die Rechtsnachfolger der Inhaberin
dieser Entscheidung.

c) Die Planfeststellung ersetzt nicht einen privatrechtlichen Gestattungsvertrag mit Grundstick-
seigentiimern.
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d)

f)

9)

h)

Das Risiko fur die Durchfihrung von Baumaf3nahmen liegt allein bei der Vorhabentragerin
bzw. deren Auftragnehmern. Fir Schaden an den Kistenschutzbauwerken (Deiche, Schutz-
diinen etc.), die durch die Baumaflinahme oder den spéteren Betrieb direkt oder indirekt ver-
ursacht werden, haftet die Tragerin des Vorhabens.

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dirfen nicht nur im Seebereich, sondern auch im
Strandbereich von Baltrum nur nach vorheriger Abstimmung mit den zustandigen Behdrden
durchgefihrt werden.

Die Inhaberin der Genehmigung hat dem Trager der Deicherhaltung bzw. Schutzdiinensiche-
rung alle Kosten zu ersetzen, die diesem durch die Umsetzung des Vorhabens zusatzlich ent-
stehen (88 14 Abs. 7, 15 Abs. 3 und 20a Abs. 3 NDG).

Das Risiko fir die Durchfiihrung von Baumafnahmen liegt allein bei der Tragerin des Vorha-
bens bzw. deren Auftragnehmern. Fir Schaden an den Kistenschutzbauwerken (Deiche,
Schutzdinen etc.), die durch die Baumalnahme oder den spéteren Betrieb direkt oder indirekt
verursacht werden, haftet die Tragerin des Vorhabens.

Die im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses erteilte deichrechtlichen Zulassungen (Ge-
nehmigung / Erlaubnis) gelten fir die im Antrag erkennbaren Schutzdinenbenutzungen sowie
Bauwerke innerhalb der Grenzen der Schutzdiine und sind jederzeit widerruflich. Die Zulas-
sungsinhaberin hat bei Widerruf keinen Anspruch auf Entschadigung. Sie hat auf ihre Kosten
Anlagen zu beseitigen und den alten Zustand wiederherzustellen, wenn es der zustandige
Trager der Deicherhaltung bzw. Schutzdiinensicherung verlangt (88 14, 15 und 20a NDG). Die
Inhaberin der deichrechtlichen Genehmigung / Erlaubnis hat keine Anspriiche gegen das Land
Niedersachsen auf Herstellung eines Sturmflutschutzes sowie auf Ersatz von Schaden, die
durch Sturmfluten entstehen kdnnen.

1.4.9 Strom- und Schifffahrtspolizeiliche Belange

1491 Allgemeines

a)

b)

c)

Den Weisungen der Verkehrszentrale des zustandigen Wasserstrafl3en- und Schifffahrtsamtes
ist stets Folge zu leisten.

Werden durch die Arbeiten oder den Betrieb des Kabels Auskolkungen, Verflachungen oder
ahnliche Beeintrachtigungen der Wasserstral3e verursacht, die die Sicherheit oder Leichtigkeit
des Schiffsverkehrs gefahrden, so hat die Vorhabentréagerin die Beeintrachtigungen auf Ver-
langen des WSA Ems-Nordsee zu beseitigen. Beseitigt die Vorhabentragerin die genannten
Méangel nach Aufforderung des WSA Ems-Nordsee trotz einer ihr gesetzten Frist nicht, so kann
die Genehmigung nach vorheriger Mahnung auf Verlangen des WSA Ems-Nordsee widerrufen
werden.

Nach Durchfihrung des Pre-Lay-Runs und der Verlegung des Kabelsystems ist eine Abnahme
durch das WSA Ems-Nordsee erforderlich. Hierfir sind die in den Ziff. 1.4.9.7 und 1.4.9.3.1 lit.
n) genannten Unterlagen spatestens drei Monate nach Beendigung der Verlegearbeiten ein-
zureichen. Kontrollberichte von Bauzwischenstdnden sind innerhalb von vier Wochen nach
Beendigung der Verlegearbeiten einzureichen. Diese Abnahme ersetzt keine nach anderen
Rechtsvorschriften erforderlichen Abnahmen. Das Kabelsystem darf erst nach Freigabe durch
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die Planfeststellungsbehdrde im Benehmen mit dem WSA Ems-Nordsee in Betrieb genommen
werden.

d) Spéatestens vier Wochen vor Durchfiihrung der einzelnen Baumafinahmen sind privatrechtli-
che Vereinbarungen in Form von Nutzungs- und Gestattungsvertragen mit dem Wasser- und
Schifffahrtsamt Ems-Nordsee abzuschlief3en.

1.4.9.2 Schiffssicherheit

Alle im Zusammenhang mit der Umsetzung dieses Planfeststellungsbeschlusses eingesetzten
Schiffe einschlielZlich des Verkehrssicherungsschiffes missen in Bezug auf Ausriistung und Be-
setzung den deutschen Schiffssicherheitsvorschriften (oder gleichwertig) entsprechen. Die Anfor-
derungen der Dienststelle Schiffssicherheit der Berufsgenossenschaft Verkehr sind einzuhalten.
Dem WSA Ems-Nordsee sind entsprechende Nachweise vorzulegen. Dartber hinaus sind die ein-
gesetzten Fahrzeuge und Gerate zu Gberwachen und in einem guten betriebs- und verkehrssiche-
ren Zustand zu halten.

1493 Kabelverlegung und HDD-Bohrung
1.4.9.3.1 Allgemein

a) Die Vorhabentragerin hat dem WSA Ems-Nordsee den Baubeginn sowie die zum Einsatz kom-
menden Wasserfahrzeuge vier Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. Hierbei hat die Vorha-
bentragerin einen aktualisierten Bauzeitenplan unter Angabe der zeitlichen Durchfihrung der
Arbeiten sowie der Arbeitspositionen der Wasserfahrzeuge vorzulegen. Fir die Querung des
Verkehrstrennungsgebietes (VTG TGB) ist ein gesonderter Ablaufplan mit Darstellung der Ar-
beitspositionen der Verlegeeinheiten und etwaig ausgebrachter Halte- und Zuganker sowie
des fir die Kabelverlegung erforderlichen Raum- und Zeitaufwands einzureichen.

b) Zur Durchfiihrung auRergewohnlicher Schleppziige, Bergungen und anderer Sondertrans-
porte auf den Seeschifffahrtsstraf3en, die nicht von diesem Planfeststellungsbeschluss abge-
deckt sind, ist rechtzeitig eine gesonderte schifffahrtspolizeiliche Genehmigung (SG) gem.
8§ 57 Abs. 1 SeeSchStrO beim WSA Ems-Nordsee zu beantragen.

c) Wahrend des Verlegevorgangs ist die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs zu ge-
wabhrleisten. Insbesondere ist sicherzustellen, dass der Schiffsverkehr die Baustelle jederzeit
sicher passieren konnen muss. Gefahrdungen des Schiffsverkehrs sind auszuschliel3en. Auf
Anforderung der 6rtlich zustandigen Verkehrszentrale hat die Vorhabentragerin die Bauarbei-
ten an die verkehrlichen Erfordernisse anzupassen und bei Bedarf ggf. kurzzeitige Unterbre-
chungen der Verlegetéatigkeit zum Zwecke einer sicheren Schiffspassage zu dulden.

d) Die Vorhabentragerin hat die Bodenverhaltnisse im Bereich der Kabeltrasse in geeigneter
Form zu untersuchen. Fur Bodenuntersuchungen sind ausschlief3lich dem aktuellen Stand der
Technik entsprechende und fur die Detektion, Identifikation, Darstellung, Auswertung und Be-
urteilung aller potentiellen Bodenbeschaffenheiten auf der konkret geplanten Kabeltrasse ge-
eignete Verfahren einzusetzen. Art, Umfang, Methodik, Untersuchungsdichte und -tiefe der



Niederséachsische Landesbehorde fir StraRenbau und Verkehr Planfeststellungsbeschluss vom 04.03.2026
MaRnahme: Netzanbindung LanWin5 Seetrasse
Seite 64 von 237

f)

9)

h)

)

K)

Bodenuntersuchung miissen alle relevanten Bodenparameter unmittelbar im Bereich der ge-
planten Trassenlage und bis hin zur vorgegebenen Einbringungstiefe so hinreichend abbilden,
dass etwaige kleinrdumige Abweichungen oder Problemstellen unter Berlicksichtigung der Ne-
benbestimmungen unter Ziff. 1.4.6.1.8 sicher detektiert und im Hinblick auf die Eignung der
vorgesehenen Verlegetechnik schliissig bewertet werden kénnen. Die Orte der jeweiligen Sur-
veys sind zusammen mit den jeweils ermittelten Bodenprofilen und dem beantragten Verlauf
der Kabeltrasse in einem Ubersichtsplan darzustellen. Das Ergebnis der Bodenuntersuchung
ist im Hinblick auf mdgliche Konsequenzen fiir die Kabelverlegung im Allgemeinen sowie in
Bezug auf das konkret zum Einsatz kommende Verlegegerét im Besonderen zu bewerten und
dem WSA Ems-Nordsee spatestens sechs Wochen vor Baubeginn in Verbindung mit der Aus-
fuhrungsplanung (s. Ziff. 1.4.6.1.5.3) vorzulegen.

Die Vorhabentragerin hat die Ermittlung, Erkundung sowie ggf. die Bergung und Beseitigung
vorhandener Kabel, Leitungen, Hindernisse, Wracks, Munitionsreste und sonstiger Objekte
eigenverantwortlich durchzufthren. Die Auffindung der genannten Gegenstande ist unverzig-
lich zu dokumentieren und dem WSA Ems-Nordsee sowie der Verkehrszentrale Ems und der
Verkehrszentrale Wilhelmshaven (North Coast Traffic) zu melden. Munitionsfunde sind zudem
dem Maritimen Sicherheitszentrum Cuxhaven, Gemeinsame Leitstelle der Wasserschutzpoli-
zeien der Kistenlander, Zentrale Meldestelle fiir Munition im Meer, zu melden. Das Umlagern
von Kampfmitteln ist verboten.

Bei einer ggf. erforderlich werdenden Zerschneidung von stillgelegten Kabeln (sog. Out-of-
Service-Kabel) sind diese Kabel derart abzulegen, dass eine Beeintrachtigung der Schifffahrt
und der Fischerei bzw. des schiffbaren Zustands der Bundeswasserstrale ausgeschlossen
ist. Dies gilt insbesondere fur die Fixierung der Kabelenden im Meeresboden.

Die Versiegelung des Meeresbodens muss auf das unbedingt erforderliche Mal3 beschrankt
werden; hierflr ist fur jede Fixierung eine Dokumentation anzufertigen und in die As-laid-Do-
kumentation aufzunehmen.

Die fixierten Kabelenden sind zum vorgenannten Zweck exakt einzumessen, die Koordinaten
(WGS 84) sind fir jedes Kabel in einen gesonderten Kartenausschnitt einzutragen und dem
WSA Ems-Nordsee zu Ubergeben. Vom Meeresboden entfernte Kabelabschnitte sind ord-
nungsgeman an Land zu entsorgen.

Die Vorhabentréagerin hat dafiir zu sorgen, dass durch die Bauarbeiten keine Stoffe in die Was-
serstralRe gelangen, die den fur die Schifffahrt erforderlichen Zustand der Wasserstral3e oder
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Wasserstral3e beeintrachtigen.

Die Vorhabentragerin darf im Rahmen der BaumaRhahme keine Zeichen und Lichter anbrin-
gen, die die Schifffahrt stéren, insbesondere zu Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen An-
lass geben, deren Wirkung beeintrachtigen oder die Schiffsfihrer durch Blendwirkung oder
Spiegelungen irrefiihren oder behindern kénnen.

Die Arbeitsebenen (Pontons, Verlegeeinheiten) sind gem. Anlage 1 der SeeSchStrO mit dem
Zeichen A 4 (roter Zylinder bzw. drei feste Lichter Gibereinander, das obere "weil3", das mittlere
"rot", das untere "weil3") zu bezeichnen.
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m)

P)

Q)

Die Vorhabentragerin hat entnommenes Baggergut fur die Herstellung eines Kabelgrabens
unmittelbar fir das Wiederverfiillen des Grabens zu verwenden.

Dem WSA Ems-Nordsee ist die tatsachliche Lage des Kabelsystems nach der Verlegung in
Bestandsplanen (Aufmafd / Survey) in 1-facher Ausfertigung sowie digital vorzulegen. Auf
Langsprofilen ist die Héhenlage des Kabelsystems und des Meeresgrundes bezogen auf See-
karten Null (SKN/LAT) sowie die erreichte Uberdeckung darzustellen. Auf den Lageplanen ist
die Lage des Kabelsystems und der benachbarten Leitungen und Kabel in geographischen
Koordinaten WGS 84 und ETRS89/UTM darzustellen. Die Koordinaten sind gleichzeitig in Ta-
bellenform anzugeben. Eine Ausfertigung der letztendlichen Trassenkoordinaten (WGS 84) ist
direkt an das Bundesamt fir Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg zu Ubermit-
teln.

Die Vorhabentragerin hat die Kabeltrasse vor und nach Durchfiihrung der Verlegearbeiten mit-
tels Facherecholot mit maximal sechsfacher Uberdeckung aufzunehmen und dem WSA Ems-
Nordsee die Auswertung in zweifacher Ausfertigung sowie digital vorzulegen. Die Ausfertigun-
gen der Aufnahme vor Beginn der Verlegearbeiten sind spéatestens vier Wochen vor Beginn
der Bauarbeiten, die Ausfertigungen der Aufnahme nach erfolgter Durchfihrung der Arbeiten
sind spéatestens sechs Wochen nach Durchfihrung vorzulegen. Liegt innerhalb der angeord-
neten Zeitrdume nach Durchfiihrung des Surveys kein finaler Bericht vor, hat die Vorhaben-
tragerin vorab bereits erste Messergebnisse zu Ubermitteln und den finalen Bericht nachzu-
reichen.

Der Abschluss der Arbeiten ist dem WSA Ems-Nordsee unverziglich nach Beendigung der
Arbeiten mitzuteilen.

Etwaige Abweichungen von den unter Ziff. 1.4.5.1 geforderten Verlegetiefen oder sonstige
Ereignisse, die eine Beeintrachtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs er-
warten lassen, sind der Planfeststellungsbehérde sowie dem WSA Ems-Nordsee zu Ubermit-
teln. Dabei sind die Abweichungen und die Griinde hierfir umfassend zu erlautern und in den
Tagesberichten zu dokumentieren. Weiterhin sind in den Tagesberichten Unterbrechungen
der Verlegung aufzunehmen.

Falls die vorgegebene Tiefenlage bzw. Uberdeckungshéhe beim ersten Verlegedurchgang
nicht erreicht wird, hat die Vorhabentrégerin geeignete Verfahren anzuwenden, um die vorge-
gebene Tiefenlage/Uberdeckung nachtraglich zu erreichen.

Soweit die vorgegebene Verlegetiefe auch in einem zweiten oder bei weiteren Verlegedurch-
gangen nicht erreicht wird, hat die Vorhabentragerin ein Konzept zum Umgang mit den jewei-
ligen Fehlstellen einzureichen, das insbesondere die genaue Position der einzelnen Fehlstel-
len, eine Beschreibung der Ursachen fir die Fehlstelle, die beabsichtigten Malinahmen zur
Herstellung der geforderten Verlegetiefe/Uberdeckungshohe inklusive einer Betrachtung der
Alternativen sowie Zeitplane enthalt. Das weitere Vorgehen ist mit der Planfeststellungsbe-
horde sowie dem WSA Ems- Nordsee abzustimmen. Die Freigabe des Konzeptes erfolgt
durch die Planfeststellungsbehdrde im Benehmen mit dem WSA Ems-Nordsee und kann mit
weiteren MaRRgaben fiir eine sichere Kabelverlegung verbunden werden.

Wird durch den Surveyor festgestellt, dass die erforderlichen Verlegetiefen nicht erreicht wur-
den oder sonstige Umstande eintreten, die infolge der Verlegung eine Beeintrachtigung der
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f)

Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs beim Betrieb des Kabelsystems erwarten las-
sen, hat die Vorhabentréagerin auf Verlangen des WSA Ems-Nordsee ein Verkehrssicherungs-
fahrzeug gemal den o. g. Anforderungen an den Fehlstellen vorzuhalten. Das Verkehrssiche-
rungsfahrzeug darf erst dann abgezogen werden, wenn die im Konzept der Vorhabentragerin
dargelegten MaRnahmen vom WSA Ems-Nordsee geprift und von der Vorhabentragerin um-
gesetzt sowie eine Zustimmung des WSA Ems-Nordsee zum Abzug des Verkehrssicherungs-
fahrzeuges ausgesprochen wurde.

Bei punkthaften Mindertiberdeckungen kann, vorbehaltlich einer gesonderten Prifung durch
das WSA Ems-Nordsee, eine temporére Sicherung mittels Seezeichen (Betonnung) erfolgen.

Sollten fur die HDD-Bohrungen im Bereich der Bundeswasserstralle Nordsee Hilfskonstrukti-
onen errichtet werden missen, die nicht in den Antragsunterlagen enthalten sind, ist die
Durchfuhrung rechtzeitig vorher mit dem WSA Ems-Nordsee abzustimmen.

1.4.9.3.2 Verkehrssicherung

a)

b)

Waéhrend des gesamten Verlegevorgangs einschlie3lich bauvorbereitender Mal3nahmen ist
zum Zwecke der Verkehrssicherung durchgéangig mindestens ein Verkehrssicherungsfahr-
zeugd (VSF) bereit zu stellen. Das Verkehrssicherungsfahrzeug hat standig vor Ort zu sein und
eine permanente Beobachtung des Schiffsverkehrs (optisch und mittels Radars / AlS, siehe lit
b) durchzufiihren. Die Maximalgeschwindigkeit des Verkehrssicherungsfahrzeuges darf 15 kn
nicht unterschreiten. Innerhalb des Verkehrstrennungsgebietes , Terschelling German Bight*
hat das einzusetzende Verkehrssicherungsfahrzeug eine Maximalgeschwindigkeit von nicht
weniger als 24 kn (Probefahrtgeschwindigkeit) aufzuweisen. Die Geschwindigkeit (Fahrt
durchs Wasser) der eingesetzten Fahrzeuge ist dem WSA Ems-Nordsee mindestens vier Wo-
chen vor Baubeginn nachzuweisen.

Daruiber hinaus hat das VSF folgende Merkmale aufzuweisen, welche spétestens sechs Wo-
chen vor Baubeginn gegeniber dem WSA Ems-Nordsee nachzuweisen sind:

- Nachweis der Seegéngigkeit (uneingeschrénkte Fahrterlaubnis fur das betreffende See-
gebiet)

- Besetzung mit geeignetem nautischem Personal (nautische Patentinhaber nach STCW
95, Regel 11/2)

- Ausristung mit mindestens zwei durchschaltbaren UKW-Sprechfunkgeraten, einem
Grenzwellensprechfunkgerat und mit zwei Radargeradten, davon eines mit ARPA-Funk-
tion.

- Die Funktionsfahigkeit der Geréate ist durch Wartungsnachweise (nicht alter als 12 Mo-
nate) einer vom Bundesamt fur Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) anerkannten Ser-
vicestelle zu belegen.

- Ausriustung AIS: Die Darstellung der empfangenen AlS-Signale hat bordseitig auf Basis
einer elektronischen Seekarte in Verbindung mit einem Radarsichtgerat zu erfolgen. Wei-
terhin ist ein vom BSH zugelassener Radartransponder (X-Band und S-Band) vorzuse-
hen.
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c)

d)

f)

Auf dem Verkehrssicherungsfahrzeug sowie auf den beteiligten Arbeitsfahrzeugen ist eine
permanente Horbereitschaft auf UKW-Kanal 16 und 79/80 (Verkehrszentrale German Bight
Traffic bzw. Verkehrszentrale North Coast Traffic) sicherzustellen.

Das Verkehrssicherungsfahrzeug sowie alle beteiligten Arbeitsfahrzeuge sind entsprechend
Regel 27 (b) der internationalen Kollisionsverhitungsregeln (KVR) zu kennzeichnen. Die See-
schifffahrtsstralRenordnung (SeeSchStrO) ist zu beachten. An den Fahrzeugen und Geréaten
durfen aufRer den nach schifffahrtspolizeilichen Vorschriften (KVR, SeeSchStrO) erforderli-
chen Lichtern und Sichtsignalen keine Zeichen oder Lichter anbringen, die zu Verwechslungen
fuhren oder die Schifffahrt durch Blendwirkung, Spiegelung oder anders Irrefiihren oder be-
hindern kénnen. Darlber hinaus dirfen alle Arbeitsfahrzeuge unter Bertcksichtigung der An-
forderungen eines sicheren Schiffs- und Luftverkehrs sowie der Arbeitssicherheit nicht mehr
als erforderlich beleuchtet werden, um Anlockeffekte so weit wie méglich zu reduzieren.

Innerhalb des Verkehrstrennungsgebiet Terschelling German Bight sowie anderweitig bei Be-
darf sind vom Verkehrssicherungsfahrzeug auf den international vorgeschriebenen Frequen-
zen Sicherheitsmeldungen (Inhalt: Position und Kurs der Verlegeeinheit bzw. weiterer invol-
vierter Fahrzeuge, erforderlicher Sicherheitsabstand, Stérungen, besondere Vorkommnisse,
etc.) zweimal in der Stunde (h+15 und h+45) auszustrahlen.

Im Falle einer gefahrlichen Anndherung anderer Fahrzeuge sind durch das Verkehrssiche-
rungsfahrzeug weitere verkehrssichernde Mafinahmen durchzufuhren, soweit eine sachge-
rechte Beurteilung der Lage dies erfordert. Soweit zweckdienlich, sind einzelne Verkehrsteil-
nehmer gezielt anzusprechen und auf eine sichere Passiermdglichkeit hinzuweisen. Falls er-
forderlich sind der Morsebuchstabe ,U“ mit der Morselampe zu geben und/oder weilie Leucht-
signale abzusetzen. Die Verkehrszentrale German Bight Traffic bzw. North Coast Traffic ist
Uber solche Vorfélle umgehend zu informieren.

1.4.9.3.3 Dalben

a)

b)

Sollten fur die Zwischenlagerung der Schutzrohrstrénge im Bereich der Bundeswasserstralie
Dalbenkonstruktionen o. a. errichtet und Schutzrohrstrange eingeschwommen werden mus-
sen, ist die jeweilige Positionierung der Dalben und die Durchfiihrung der Ma3nahme mindes-
tens drei Monate vor Ausfihrung mit dem WSA Ems-Nordsee abzustimmen. Die Positionen
der Dalbenkonstruktionen (Koordinatenangaben in WGS 84) sind dem WSA Ems-Nordsee
unmittelbar nach Einbau anzuzeigen. Die zur Errichtung der Dalben eingesetzten Arbeitsfahr-
zeuge sind entsprechend zu kennzeichnen (siehe Ziff. 1.4.9.3.2 lit. d). Die Arbeiten sind unter
Berticksichtigung des Schiffsverkehrs durchzuflihren und dirfen diesen nicht behindern.

Jeder Dalben ist ab Oberkante Kopf auf 1,0 m Lange weil} zu kennzeichnen. Der erste und
der letzte Dalben sind mittels Beleuchtung nachts zu kennzeichnen (gelbe Rundumlichter (Blz)
gelb 4 Sek.).

Fur den Zeitraum, in der die Dalbenreihe am Rand des Fahrwassers positioniert ist, ist in Ab-
stimmung mit dem WSA Ems-Nordsee ein Verkehrssicherungsfahrzeug (siehe Ziff. 1.4.9.3.2
mit Geschwindigkeit >15 kn, 24h/Tag) vorzusehen.
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d) Die Dalbenreihe ist mit einem Festmacheverbotsschild gem. SeeSchStrO, Anlage 1 Nr. A9 zu
kennzeichnen (WSV-Kat-Nr. 9905-8964 (9905-9364).

e) Die Befestigung der gebiindelten Leerrohre an den Dalben ist taglich zu kontrollieren.

f) Der wasserseitige Transport der Kabelschutzrohre wird gesondert in einer schifffahrtspolizei-
lichen Genehmigung festgelegt.

g) Der Ruckbau der Dalben- bzw. Pfahlreihe hat unmittelbar nach Einbau der Schutzrohre fur die
letzte HDD-Bohrung fiir die ONAS BalWin4 (NOR-9-3), BalWin3 (NOR-9-2), LanWinl (NOR-
12-1), LanWin4 (NOR-11-2) und LanWin5 (NOR-13-1) auf Baltrum zu erfolgen.

h) Im Ubrigen gelten fir die Errichtung von Dalben die Bestimmungen nach Ziff. 1.4.6.4.6.

1.4.9.4 Tagesberichte/Dokumentation

Die Vorhabentragerin hat dem Seewarndienst Emden taglich bis 12.00 Uhr per Telefax oder E-
Mail im Rahmen von Tagesberichten sowie bei besonderen Vorkommnissen zusatzlich dem WSA
Ems-Nordsee und dem WSA Weser-Jade-Nordsee folgendes zu Ubermitteln:

- Name und Rufzeichen der beteiligten Arbeitsfahrzeuge mit aktueller Position, voraussichtlicher
Weg in den kommenden 24 Stunden,

- Art besonderer Vorkommnisse (Stérungen, Verzdgerungen, Unterbrechungen, Unfalle, etc.),

- die aktuellen, tatsachlichen Positionen des verlegten Seekabelsystems in geographischen Ko-
ordinaten WGS 84,

- die hergestellte Uberdeckung des verlegten Seekabels in grafischer Darstellung (als Lageplan
und Schnitt — Verlegechart).

Die Telefaxnummer ist der Stellungnahme des WSA Ems-Nordsee vom 10.07.2024 unter A2.20
ZU entnehmen.

Auf dem Telefax ist der Hinweis anzugeben:
»,An Herrn Kruse und Herrn Olthoff weiterleiten®

Die anzugebenden E-Mail-Kontakte sind der Stellungnahme des WSA Ems-Nordsee von
17.12.2024 unter A2.19 zu entnehmen.

Den Weisungen der Verkehrszentrale des zustandigen Wasserstraf3en- und Schifffahrtsamtes ist
stets Folge zu leisten.

1.4.9.5 Uberwachung

a) Ereignisse, die eine Beeintrachtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs oder
des schiffbaren Zustands der Bundeswasserstrafl3en erwarten lassen, sind dem WSA Ems-
Nordsee unverzuglich mitzuteilen. Dabei sind die Abweichungen und die Griinde hierfir um-
fassend zu erldautern und in den Tagesberichten zu dokumentieren. Weiterhin sind in den Ta-
gesberichten Unterbrechungen der Verlegung aufzunehmen (vgl. Ziff. 1.4.9.4)
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b)

d)

e)

f)

Die Vorhabentragerin hat den Angehdrigen und Beauftragten des WSA Ems-Nordsee wah-
rend der gesamten Bauphase Zutritt zu allen beteiligten Arbeitsfahrzeugen zu gewahren, um
Kontrollen durchzufiihren. Etwaigen situationsbedingten Weisungen/Anordnungen des WSA
Ems-Nordsee bzw. der Beamten der Wasserschutzpolizei bzw. der Bundespolizei und der
Zollverwaltung ist Folge zu leisten.

Schaden an Schifffahrtszeichen oder -anlagen oder alle sonstigen Vorkommnisse, die in Zu-
sammenhang mit den Verlegearbeiten verursacht werden, sind der Ortlich zustéandigen Ver-
kehrszentrale der WasserstralRen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes unverziglich zu
melden.

Die Vorhabentragerin hat darauf zu achten, dass bei den Arbeiten keine Stoffe oder Gegen-
stande in das Meer gelangen, die eine Beeintrachtigung oder Gefahrdung fur die Schifffahrt
darstellen.

Werden die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs oder der schiffbare Zustand der
Bundeswasserstral3e durch auf der Wasseroberflache oder in der Wasserséaule treibende oder
auf den Meeresgrund gesunkene Teile (Ankertonnen, Arbeitsgeréate, Materialen etc.), die der
Sachherrschaft der Vorhabentragerin unterliegen oder unterlegen haben, beeintrachtigt oder
gefahrdet, so hat die fir die Bauphase benannte verantwortliche Person unverziiglich Malf3-
nahmen zur Ortung und Bergung/ Beseitigung der Gegenstéande einzuleiten. Soweit eine un-
verzlgliche Bergung nicht mdglich ist, sind diese Gegenstande behelfsméaRig zu kennzeich-
nen. Die Verkehrszentrale German Bight Traffic bzw. North Coast Traffic ist unverztglich unter
Angaben von Uhrzeit und geographischen Koordinaten (WGS 84) zu informieren. Der Nach-
weis der Beseitigung ist gegeniber dem WSA Ems- Nordsee zu fihren.

Es dirfen keine Arbeitsgerate, Anlagenteile oder andere Gegenstande in das Meer gelangen
und auf dem Meeresgrund zuriickgelassen werden. Nach Abschluss der Verlegung hat die
Vorhabentragerin gegenuber dem WSA Ems-Nordsee den Nachweis uUber die Reinheit des
Meeresbodens in dem Verlegegebiet durch geeignete Maflnahmen (z.B. Videoaufnah-
men/Side Scan Sonar-Aufnahmen/Protokollabgleich) zu erbringen.

1.4.9.6 KampfmittelrAumungs-/Bergungsarbeiten

a)

b)

d)

Alle wesentlichen Einzelheiten im Rahmen des Bergungsverfahrens, die zu Beeintrachtigun-
gen der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs auf der Wasserstral3e fihren kénnen,
sind rechtzeitig vor der Ausflihrung unter Beteiligung der bauausfilhrenden Firmen mit dem
WSA Ems-Nordsee abzustimmen.

Der Beginn der MaRnahme ist dem WSA Ems-Nordsee mindestens drei Wochen vorher
schriftlich anzuzeigen. Das WSA Ems-Nordsee veranlasst daraufhin eine Bekanntmachung
an die Schifffahrt.

Der Einsatz von Fahrzeugen, schwimmenden Geraten und sonstige Maflinahmen wéhrend der
Durchfuhrungszeit der Bergungsarbeiten, die nicht im Rahmen der Antragsunterlagen aufge-
nommen worden sind und den Schiffsverkehr vortibergehend beeintrachtigen kénnten, beduir-
fen der vorherigen Genehmigung des WSA Ems-Nordsee.

Jeder Wechsel der Lokation zur Bergung der Kampfmittel ist der Verkehrszentrale North Coast
Traffic in Wilhelmshaven unmittelbar mitzuteilen.
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e)

f)

9)

h)

Die Durchfuihrungen der Bergungsmaf3nahmen sind eigens fur diesen Zweck durch zwei vor-
zuhaltende Verkehrssicherungsfahrzeuge (VSF) zu begleiten. Fir die Ausstattung der Ver-
kehrssicherungsfahrzeuge gelten die Regelungen unter Ziff. 1.4.9.3.2.

Die im Rahmen der MaRhahme eingesetzten Fahrzeuge im Watt- oder Flachwasserbereich
sind ergdnzend mit einer Beleuchtung zu kennzeichnen, wenn das jeweilige Fahrzeug nach
dem Trockenfallen nicht vor Eintritt der Dunkelheit verholt werden kann.

Das fir die Durchfiihrung der Malinahme einzusetzende Bergungsschiff hat das nach den
Kollisionsverhitungsregeln (KVR) erforderliche Tauchersignal (KVR — Regel 27 e (ii)) zu set-
zen. Fur den Transport eventuell geborgener Munition mussen die eingesetzten Fahrzeuge
als ,Fahrzeuge mit gefahrlicher Ladung“ am Tage und flr die Nacht entsprechend gekenn-
zeichnet sein (8 2 Abs. 1 Nr.16 und Nr. 6 der Anl. Il 1 SeeSchStrO).

Fur jede zu bergende Munition, die nicht abtransportiert werden kann und eventuell vor Ort
gesprengt werden muss, ist rechtzeitig vorher eine gesonderte Abstimmung mit dem WSA
Ems-Nordsee zwingend notwendig.

Eventuelle Fahrwassersperrungen sind rechtzeitig vorher mit dem WSA Ems-Nordsee abzu-
stimmen.

Objekte, die nicht unmittelbar geborgen werden kénnen, darfen mit einer Boje (gelb) gekenn-
zeichnet werden. Die Vorhabentragerin tragt alleinige Verantwortung fir einen ev. Verlust ei-
ner Markierungsboje infolge des Schiffsverkehrs. Die Vorhabentrégerin hat die relevanten Be-
horden zu informiert und eine Notice to Mariners (NtM) herauszugeben.

Bei Sichtweiten unter 2000 m sind die Bergungsmafnahmen einzustellen.

Nach jeder abgeschlossenen Bergung bzw. eines Bergungsbereiches ist eine Nachsondierung
zur abschlieRenden Kontrolle erforderlich.

Nach Beendigung der MalBnahme ist ein Abschlussbericht anzufertigen. Der Abschlussbericht
ist spatestens 2 Monate nach Beendigung beim WSA Ems-Nordsee einzureichen.

1.4.9.7 Pre-Lay-Run und weitere vorbereitende Malinahmen

a)

b)

Zur Erreichung und Gewabhrleistung der erforderlichen Verlegetiefen ist vor Verlegung des
Seekabelsystems ein Pre-Lay-Run (d.h. eine ,Leerverlegung” ohne Kabel mit dem gemaf der
BAS fiir die Verlegung konkret vorgesehenen Verlegegerat auf der Kabeltrasse unter realen
Bedingungen) mindestens auf den Abschnitten der Kabeltrasse durchzufiihren, wo gemaf der
durch die Vorhabentragerin durch die ausgefiihrten Baugrunderkundungen sowie anhand der
Auswertungen der zugehorigen BAS Anhaltspunkte oder Verdachtsmomente bestehen, dass
kleinraumige Abweichungen oder Problemstellen nicht auszuschlief3en sind, um die vorgege-
benen Verlegetiefen gem. Ziff. 1.4.5.1 herzustellen.

Die Durchflihrung des Pre-Lay-Runs ist ggf. zu wiederholen, um die vorgegebenen Verlege-
tiefen zu erreichen. Wird auch nach mehrfachem Durchlauf des Pre-Lay-Runs die jeweilig vor-
gegebene Verlegetiefe nicht erreicht, ist das Einbringverfahren anzupassen bzw. zu optimie-
ren (z.B. mittels Hochleistungspflug, Kettenfrase, etc.). In diesem Fall wird die Anordnung ei-
nes ,Pre-Trench® (d.h. das vorherige Pfligen eines Kabelgrabens auf der Kabeltrasse mit ei-
nem speziell dafuir geeigneten Pflug) zur Erreichung der vorgegebenen Verlegetiefen vor Ver-
legung des Seekabelsystems auf den betroffenen Abschnitten der Kabeltrasse durch die Plan-
feststellungsbehdrde im Benehmen mit dem WSA Ems-Nordsee vorbehalten. Die Ergebnisse
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d)

des Pre-Lay-Runs sind in einem Kurzbericht mit Lageplan und Kilometrierung zu dokumentie-
ren und der Planfeststellungsbehodrde sowie dem WSA Ems-Nordsee unaufgefordert zu Uber-
geben. Anhand dieses Dokumentationsberichtes ist von der Vorhabentragerin eine geson-
derte Abnahme entsprechend Ziff. 1.4.9.1 lit. ¢) der hergestellten Tiefen des Kabelgrabens
durch die Planfeststellungsbehérde im Benehmen mit dem WSA Ems-Nordsee zu ermdgli-
chen.

Von der Durchfihrung eines Pre-Lay-Run kann auf Antrag der Vorhabentrdgerin abgesehen
werden, wenn dieser aufgrund der auferen Rahmenbedingungen aus zwingenden techni-
schen Grinden nicht durchflihrbar ist oder die fir die finale Kabelverlegung und —einbringung
in den Meeresboden bestehenden Rahmenbedingungen dies nicht zulassen. In diesem Fall
sind von der Vorhabentragerin entsprechende Nachweise beizufiigen. Zudem behalt sich die
Planfeststellungsbehérde im Benehmen mit dem WSA Ems-Nordsee in diesem Fall vor, an-
dere geeignete MalRnahmen zur Praparation der Kabeltrasse bzw. zur Vorbereitung der Ka-
belverlegung und zur Gewahrleistung des Erreichens der vorgegebenen Tiefenlage (z.B. ge-
eignete Préparation der Kabelt-rasse) darzustellen und umzusetzen.

Weitere vorbereitende Malinahmen zur RAumung der Kabeltrasse und Herstellung von Kreu-
zungsbauwerken sind mittels DGPS-Datenaufnahmen zu dokumentieren und beim WSA Ems-
Nordsee einzureichen. Hierbei ggf. zu schneidende stillgelegte Kabel sowie zundchst tempo-
rar auf dem Gewasserboden abgelegte Kabelenden sind derartig zu sichern, dass eine Beein-
trachtigung der Schifffahrt (einschlieBlich der Fischerei) ausgeschlossen ist. Die abgelegten
Kabelenden sind einzumessen und die Koordinaten in WGS 84 und ETRS89/UTM an das
WSA Ems-Nordsee zu Ubermitteln.

1.4.9.8 Fahrwasserkreuzungen und Verlegeeinheiten

a)

b)

Austritte von eventuell zu verwendenden Bohrspulungen bzw. Stitzflissigkeiten an die Ge-
landeoberflache sind zu vermeiden. Als Bohr- oder Stitzflissigkeit ist eine Suspension auf
natirlicher Basis zu wéahlen, welche keine Umwelt- oder Grundwasser gefahrdenden Bestand-
teile enthalten darf. Fir den Fall, dass die Bohrungen durch kiesige Bereiche flihren, ist zur
Stabilisierung des Bohrloches eine Suspension zu wahlen, die den Abstrom der Suspension
in den Porenraum weitgehend verhindert.

Eventuell entstandene Hohlraume zwischen dem Mantelrohr und dem anstehenden Baugrund
bei den HDDs am Anlandungspunkt Dornumergrode sind mit einer selbstaushartenden
Bohrsuspension zu verdammen.

Das anfallende Aushubmaterial im Rahmen des Baustellenbetriebes darf nicht in die Bun-
deswasserstral3e eingebracht werden.

1.4.9.9 Betrieb des Seekabels

a)

Fur die abschliel3ende Freigabe des bestimmungsgemafien Normalbetriebs des Seekabelsys-
tems ist eine Dokumentation vorzulegen, die die Erfullung der Anordnungen nachweist, soweit
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b)

c)

d)

f)

g)

sich diese nicht auf Tatigkeiten wahrend der Betriebsphase beziehen (z.B. Meldung von Be-
triebsstérungen). Auf die Moglichkeit zur Betriebsstilllegung wird hingewiesen. Die Vorhaben-
tragerin hat dem WSA Ems-Nordsee zwei Monate vor Inbetriebnahme des Seekabelsystems
einen Notfallplan vorzulegen, aus dem insbesondere hervorgehen muss, welche Betriebsstelle
der Vorhabentragerin bei Notfallen oder Ahnlichem zu informieren ist und wie mit Beschadi-
gungen eines Seekabels umzugehen ist. Der Notfallplan ist seitens der Vorhabentréagerin lau-
fend fortzufiihren, zu aktualisieren und dem WSA Ems-Nordsee jeweils vorzulegen.

Die durch die Verlegung hergestellte ordnungsgeméRe Tiefenlage/ Uberdeckung des Seeka-
belsystems ist dauerhaft zu gewahrleisten und durch betriebliche UberwachungsmaRnahmen
regelmafig zu kontrollieren.

Sollten sich Mindertiefen oder Minderiiberdeckungen ergeben, tGber dem Kabelsystem Kolke
bilden, das Kabelsystem auch an einzelnen Stellen frei zu spllen drohen oder sonstige Unre-
gelméaRigkeiten festgestellt werden, entscheidet die Planfeststellungsbehérde in Abstimmung
mit dem WSA Ems-Nordsee zum Schutz der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs
sowie zur Gewahrleistung des schiffbaren Zustands der Bundeswasserstral3e im Bereich der
Kabeltrasse Uber geeignete Malinahmen der Vorhabentragerin.

Sollte das Kabelsystem langer als zwei Monate aul3er Betrieb genommen werden, ist dies dem
WSA Ems-Nordsee anzuzeigen.

Veréanderungen der Lage und Beschadigungen am Kabelsystem sind dem WSA Ems-Nordsee
unverzuglich anzuzeigen.

Die Vorhabentragerin hat dem WSA Ems-Nordsee die Uberdeckung des Kabelsystems vom
Festland bis zur 12-Seemeilen-Zone in den ersten funf Betriebsjahren jahrlich durch mindes-
tens ein Survey nachzuweisen. Die Anzahl und die zeitlichen Abstande der Surveys in den
darauffolgenden Jahren sind mit dem WSA Ems-Nordsee, vorbehaltlich der erzielten Ergeb-
nisse aus den Vorjahren, erneut abzustimmen. Die Nachweise sind jeweils bis zum 01. Juni
des Jahres beim WSA Ems-Nordsee einzureichen. Das WSA Ems-Nordsee legt das im o.g.
Survey zur Anwendung kommende Messverfahren auf Grundlage eines Vorschlags der Vor-
habentragerin fest. Das Messverfahren muss dem Stand der Technik entsprechen und nach-
weislich geeignet sein, die Tiefenlage des Kabels mit hinreichender Zuverlassigkeit und Ge-
nauigkeit abzubilden.

In den Berichten sind die Ergebnisse mit den vorherigen Uberpriifungen zu vergleichen und
etwaige Veranderungen zum Vorjahr sowie die Entwicklung der Kabellage in den letzten flunf
Jahren in anschaulicher und transparenter Form herauszustellen.

1.4.10 Wasserrechtliche Belange

1.4.101 Allgemeine wasserbehordliche Auflagen

a)

Wahrend der Bauphase ist fir eine groRtmdogliche Sorgfalt zur Vermeidung von Verunreini-
gungen zu sorgen. Es ist zu gewahrleisten, dass keine Schadstoffe/ wassergefahrdenden
Stoffe in Oberflachengewdasser, in den Boden und damit in das Grundwasser gelangen. Die
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b)

d)

gesetzlichen Vorgaben, wie u.a. die Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen (Anlagenverordnung-AwSV-) sind zu beachten.

Insbesondere sind die Tankplatze so zu errichten, dass keine Schadstoffe in den Boden und
das Grundwasser gelangen. Vor Inbetriebnahme der Tankplatze hat eine Abnahme durch die
Naturschutzfachlichen Baubegleitung zu erfolgen.

Sofern eigene Baustral3en entlang der vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflachen vorge-
sehen sind, so sind rechtzeitig vor Baubeginn etwaige erforderlich werdende Ubergabestellen
auf vorhandene Deichzuwegungen und Deichverteidigungswege, wie z. B. Verrohrungen von
Deichringgraben mit dem Tréger der Deichunterhaltung gem. dessen Vorgaben (Nennweiten,
Materialien, etc.) Uber die untere Deichbehoérde des Landkreises Aurich zu beantragen.
Gewasserkreuzungen, -verrohrungen und weitere bauliche Anlagen am Gewasser, die nicht
im Rahmen der Planfeststellungsunterlagen beschrieben wurden, bedirfen einer separaten
Genehmigung durch die untere Wasserbehérde des Landkreises Aurich.

1.4.10.2 Auflagen hinsichtlich beantragter Gewasserteilverrohrungen

Im Einvernehmen mit der Unteren Wasserbehorde des Landkreises Aurich werden hinsichtlich der
beantragten Gewasserteilverrohrungen folgende Nebenbestimmungen angeordnet.

a)

b)

f)
9)

h)

)

Vor Einbau der Gewasserteilverrohrungen ist der Unteren Wasserbehdrde und der Unteren
Deichbehotrde des Landkreises Aurich mindestens zwei Wochen vorher ein Lageplan mit der
genauen Lage der Gewasserteilverrohrungen zu lbersenden (an: wasserwirtschaft@land-
kreis-aurich.de und udb@landkreis-aurich.de).

Die Arbeiten sind gemalf3 den anerkannten Regeln der Technik auszuftihren. Die einschlagigen
technischen Vorschriften und DIN-Bestimmungen sind zu beachten.

Die jeweilige Verrohrung ist fachgerecht aus Kunststoff- oder Betonrohren herzustellen. Die
Mindestnennweite betragt DN 300.

Der Wasserabfluss ist jederzeit, auch wahrend der Bauphase, zu gewahrleisten. Der Wasser-
abfluss angrenzender bzw. oberhalb liegender Flurstiicke muss jederzeit gewahrleistet sein.
Die Rohrst63e sind wurzelfest und wasserdicht herzustellen. Alle Rohrsté3e sind mit dauer-
haften, mind. 50 cm breiten, elastischen Schutzstreifen abzudecken.

Das Niveau der Rohrsohle ist so anzulegen, dass 1/5 des Rohrquerschnittes in der festen,
aufgereinigten Grabensohle liegt.

Die Stirnwénde sind aus im Verbund zu verlegenden Rasensonden mit einer Béschungsnei-
gung von 1:1 zu befestigen.

Die Unterhaltung der Rohrleitung obliegt der Vorhabentragerin.

Unverziglich nach dem Wegfall des Erfordernisses der Verrohrung ist das Bauwerk auf Kos-
ten des Genehmigungsinhabers vollstéandig zu entfernen und das Gewasserprofil ordnungs-
gemal wiederherzustellen. Der Riickbau ist der Unteren Wasserbehdrde und der Unteren
Deichbehérde des Landkreises Aurich unverziiglich nachzuweisen.

Schaden, die durch die Errichtung der Anlage, durch die Anlage selbst, oder durch Anderungs-
oder Beseitigungsarbeiten daran, am Gewasser und seinen Ufern verursacht wurden, hat der
Genehmigungsinhaber unverziglich auf seine Kosten zu beseitigen.
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K)

Bei Aus- und/ oder Umbauerfordernissen am Gewasser sind die Rohre auf Kosten des Ge-
nehmigungsinhabers den jeweiligen Erfordernissen anzupassen. Die damit verbundenen Ar-
beiten und baulichen Veranderungen sind der Unteren Wasserbehérde des Landkreises Au-
rich rechtzeitig anzuzeigen. Die Untere Wasserbehérde des Landkreises Aurich entscheidet
dariiber, ob eine Anderung der Genehmigung erforderlich wird.

1.4.11 StralRen und Wege

Die in der Sondernutzungserlaubnis des Regionalen Geschéftsbereichs Aurich der Nds. Landes-
behorde fur Stralenbau und Verkehr festgesetzten Auflagen sind zu beachten und umzusetzen.

1.4.12 Belange der Fischerei

a)

b)

f)

Zur Minimierung von Gefahren sind die betroffenen Fischereibetriebe, der Landesfischereiver-
band Weser-Ems sowie die Niedersachsische Muschelfischer GbR rechtzeitig Gber Bauarbei-
ten zu informieren. Es sind die genauen Bauzeiten und die exakten Positionen der Seekabel
mitzuteilen. Verlegungstechnische Stérungen bzw. Beeintrachtigungen in dem betroffenen
Wattgebiet sind mitzuteilen.

Sollten sich vor bzw. in der Bauphase im Bereich des Trassenkorridors Jungmuscheln ansie-
deln, sind die Muschelfischereibetriebe hiervon rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, um diese im
Vorfeld der Bauarbeiten abfischen zu kénnen.

Im Zuge der BaumalRnahme ist sicherzustellen, dass keine Materialverdriftung bzw. zusatzli-
cher Sedimenteintrag die Muscheln im westlichen Bereich sidlich Langeoog schadigen.

Es ist sicherzustellen, dass die Muschelfischer nach der Kabelverlegung im Bereich des Tras-
senkorridors mit ihnren bodenbertihrenden Fanggeschirren fischen kénnen.

Die Uberfischbarkeit der Seekabel, welche im Kiistenmeer Niedersachsens verlegt werden
sollen bzw. verlegt werden, muss dauerhaft gewéhrleistet sein. Nachspularbeiten sind zu ver-
meiden.

Das ungehinderte Ein- und Auslaufen der Fischereifahrzeuge in die Losch- und Liegehéafen ist
jederzeit sicherzustellen.

1.4.13 Belange des Kiistenschutzes

a)

b)

Der dem Sommerdeich vorgelagerte Bereich wird durch ein bis zu 300 m vorm Sommerdeich
liegendes Lahnungssystem geschiitzt. Die in den Planunterlagen vorgesehenen ca. 600 m
Abstand zwischen Bohraustritt und Lahnungssystem sind als ausreichend zu betrachten.

Die im relevanten Vorlandbereich vorgesehene Uberdeckung der Kabel von mind. 20 m ist
ebenfalls als ausreichend zu betrachten.

Der Verkehr tber die beschriebene Wegefiihrung zur Einrichtung/ Versorgung der BE- Flache
,pDornumer Watt" ist mit dem NLWKN (GB 1 der Betriebsstelle Norden, Aufgabenbereich 1.1 —
Ansprechpartner ist dieser Stellungnahme zu entnehmen) abzustimmen, um Behinderungen
von Bau- bzw. Unterhaltungsarbeiten zu vermeiden.
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d)

e)

Eine Bestandsaufnahme der Zuwegungen im Polder, auf dem Deckwerk und im Bereich des
Sielbauwerkes hat als Beweissicherung zu erfolgen.

Der Ruckbau aller fur die Versorgung der BE-Flachen angelegten Zuwegungen hat mdglichst
vor Beginn der sturmflutgefahrdeten Zeit zu erfolgen.

1.4.14 Belange des Denkmalschutzes

a)

b)

Bauarbeiten der Energietrasse in der Nahe zu den bekannten Fundstellen miissen mit dem
Archéologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft zwingend abgestimmt werden. Sollte
bei den Verlegearbeiten dokumentationswirdige Denkmalsubstanz erkannt werden, so ist
diese fachgerecht auszugraben und zu dokumentieren und das Fundgut fachgerecht zu ber-
gen. Fundgut und Dokumentation sind dem Arch&ologischen Dienst der Ostfriesischen Land-
schaft zu Uberlassen. Fur diese MalBhahmen sind ausreichend lange Fristen zur Dokumenta-
tion und Fundbergung einzurdumen. Solche MalRnahmen missen nach dem Niederséchsi-
schen Denkmalschutzgesetz geregelt werden. Aufgrund der Komplexitat einer Bergung im
Wattenmeer ist ggf. technische Hilfestellung fur die Bergung zu leisten.

Im Falle des Auffindens etwaiger Kultur- und Sachguter, die auf Grundlage der vorangegan-
genen Untersuchung zu erwarten waren, ist seitens des Vorhabentragers durch geeignete
Mafinahmen und unter Einbindung von Denkmalschutz- und Denkmalfachbehérden sicherzu-
stellen, dass wissenschaftliche Untersuchungen und Dokumentationen der Gter (der Fund)
vor dem Beginn von BaumaRnahmen durchgefiihrt und grundsatzlich Gegenstande archéolo-
gischer oder historischer Art entweder an Ort und Stelle oder durch Bergung erhalten und
bewahrt werden kénnen. Eine entsprechende Verfahrensanweisung ist mit dem Denkmal-
schutz und den Denkmalfachbehérden abzustimmen und rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
zur Information bei der Genehmigungsbehérde einzureichen. Die Verfahrensanweisung hat
eine Zufallsprozedur zu umfassen.

Diese Verfahrensanweisung ist in deutscher Sprache, bei einer internationalen Besatzung
auch in englischer Sprache, auf dem Baufahrzeug mitzufuhren. Ebenfalls ist ein Aushang auf
dem Baufahrzeug zu mdglichen archaologischen Zufallsfunden, sowie den Kontaktdaten der
zustandigen Ansprechpartnerinnen und -partner der Denkmalschutz- und Denkmalfachbehdor-
den zur Meldung solcher Funde anzubringen.

1.4.15 Belange der Leitungstrager

1.4.151 Allgemeines

a)

Die Vorhabentragerin hat sich mit Betreibern kreuzender oder benachbarter Leitungen und
Kabel hinsichtlich der zugelassenen MalRnhahmen, insb. der Verlege- und Wartungsarbeiten,
in Bezug auf die Sicherheit der Leitungen und Kabel abzustimmen. Uber die Bedingungen der
Kreuzungen und N&herungen innerhalb der Schutzbereiche sowie die Sicherheitsabstéande zu
diesen Leitungen und Kabeln hat die Vorhabentragerin Vereinbarungen mit den Kabel- und
Leitungsbetreibern zu treffen. Dabei sind die Vorgaben dieses Planfeststellungsbeschlusses
zu beriicksichtigen. Uber den Bestand der Vereinbarungen ist im Zustandigkeitsbereich des
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b)

d)

WSA Ems-Nordsee gegeniiber dem WSA Ems-Nordsee ein geeigneter Nachweis zu fuhren
und spatestens 4 Wochen vor Beginn der die Fremdleitung kreuzende Maflinahme vorzulegen.
Von den Kabelkreuzungen und den Rohrleitungskreuzungen sind im Rahmen der Ausfih-
rungsplanung Ausfuihrungszeichnungen vorzulegen. Aus ihnen missen die geographische
Position, ein eindeutiger Tiefenbezug sowie das verwendete Material hervorgehen (Steine,
Schotter u.a.). Etwaige Kreuzungsbauwerke sind geméan dem Stand der Technik so auszufih-
ren, dass ein hinreichender und dauerhafter Schutz der Schifffahrt und der Fischerei vor Auf-
ankerung, Netzhakern, etc. gegeben ist.

Kreuzungen von Kabel und Rohrleitungen haben in einem Bereich von grundsatzlich jeweils
200 m beiderseits maglichst rechtwinklig zu erfolgen.

Die Lage von Kreuzungsbauwerken und unvermeidbaren Uberbauten (z.B. Steinschiittungen)
sind den Vertretern der Fischerei jeweils unverziglich nach Fertigstellung zu Gbermitteln.

1.4.15.2 Belange des Landschafts- und Kulturbauverbandes (LKV) Aurich

Die Anlagen des LKV Aurich sind zum Wohle seiner Mitglieder besonders zu schiutzen. Gemal}
der Satzung des LKV sind Verdnderungen an den Verbandsanlagen nur mit Zustimmung des LKV
Aurich moglich. Falls eventuelle Umbau- und Reparaturarbeiten durchzufiihren sind, sind diese
kostenpflichtig.

14153 Belange der Gassco AS Deutschland

a)

b)

f)

Die Kreuzungsbauwerke sind so zu errichten, dass eine gegenseitige Beeintrachtigung auf
das technisch notwendige MaR zu reduzieren ist sowie kiinftige Arbeiten und Wartungen an
den Pipelines jederzeit moglich sind.

Die Europipelines 1 und 2 sind — zur Minimierung des Uberbaus und der Kreuzungsbauwerke
— unbedingt rechtwinklig zu kreuzen. Fir jede Kreuzung ist eine eigene Kreuzungsgenehmi-
gung erforderlich.

Im Bereich der Parallelfihrung mit den Europipelines 1 und 2 ist ein Sicherheitsabstand von
500 m vor und hinter den Pipelines zwingend einzuhalten.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass wahrend der gesamten Durchfihrungsphase Bescha-
digungen der Europipelines 1 und 2 durch die Ausfihrung der Arbeiten und durch Ankerwurf
auszuschlieen sind.

Vor Verlegung des Kabelsystems in Verbindung mit den Kreuzungen der Europipe 1 und 2 ist
eine Kreuzungsgenehmigung durch die Gassco AS Norwegen zwingend erforderlich. Diese ist
zeitnah bei der Gassco AS Norwegen zu beantragen. Ebenfalls sind die baulichen Ausfiihrun-
gen mit der Gassco AS Norwegen rechtzeitig abzustimmen.

Sollten sich Anderungen, insbesondere im Trassenverlauf, in den Ausfiihrungen oder Lage
des/der Kreuzungsbauwerke zu der jeweiligen Pipeline ergeben, sind die Gassco AS sowie
die Gassco AS Norwegen rechtzeitig zu informieren.

1.4.154 Belange der EWE Netz GmbH
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a)

b)

d)

e)

f)

Die Leitungen und Anlagen der EWE Netz GmbH sind in ihren Trassen und Standorten grund-
satzlich zu erhalten und durfen weder beschadigt, Uberbaut, Uberpflanzt oder anderweitig ge-
fahrdet werden.

Es ist sicherzustellen, dass diese Leitungen und Anlagen durch das Vorhaben weder technisch
noch rechtlich beeintrachtigt werden.

Das Erdgashochdrucknetz kann durch Naherung Ihrer Baumalinahme beeinflusst werden.
Hierflr ist vor Baubeginn Kontakt per E-Mail mit der zusténdigen Fachabteilung: NOF-Netz-
technikGW@ewe-netz.de aufzunehmen.

Sofern durch das Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung der Anlagen, wie z.B. Ande-
rungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an einem anderen Ort (Versetzung) oder
anderer Betriebsarbeiten ergeben, gelten dafiir die gesetzlichen Vorgaben und die anerkann-
ten Regeln der Technik.

Die EWE Netz GmbH ist in die weiteren Planungen einzubeziehen und friihzeitig zu beteiligen.
Vor Beginn der Bauarbeiten ist die aktuelle Leitungs- und Anlagenauskunft auf der Internet-
seite der EWE Netz GmbH (https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungspla-
ene-abrufen) zu nutzen.

1.4.155 Belange der Deutschen Telekom

a)

b)

Fur das Zusammentreffen oberirdischer Linien der Telekom mit EVU-Freileitungen sind die
Bestimmungen der DIN VDE 0210 und der DIN VDE 0105-1 einzuhalten. Uber die Einhaltung
dieser Anforderungen muss vom EVU eine schriftliche Erklarung vorliegen.

Bei der Bauausfihrung ist darauf zu achten, dass Beschadigungen der vorhandenen Tele-
kommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Grunden (z. B. im Falle von
Stérungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit méglich ist.
Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausfiihrenden vor Beginn der Arbeiten Uber die
Lage der zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung vorhandenen Telekommunikationslinien der Tele-
kom informieren (Internet: https://trassenauskunftkabel.telekom.de oder per Email: Planaus-
kunft.Nord@telekom.de).

Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

1.4.16 Anzeige der Fertigstellung

Die Fertigstellung des planfestgestellten Vorhabens ist der Planfeststellungsbehérde innerhalb von
drei Monaten anzuzeigen.

15

Zusagen

Die schriftichen Zusagen der Vorhabentragerin sind einzuhalten, auch in Erwiderungen zu Stel-
lungnahmen und Einwendungen gegeniber der Planfeststellungsbehdrde.
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1.6 Vorbehaltene Entscheidungen
16.1 Allgemeine Vorbehalte

Dieser Planfeststellungsbeschluss enthalt eine Reihe von Abstimmungserfordernissen zwischen
der Vorhabentragerin und einzelnen Fachbehdrden bzw. Versorgungstragern tber Details der Aus-
fuhrungsplanung, Baudurchfiihrung bzw. -tatigkeit, der Festlegung von Methodenstandards u.a.
Die Planfeststellungsbehorde geht davon aus, dass diese Abstimmungen einvernehmlich erfolgen.
Sofern im Einzelfall ein solches Einvernehmen nicht erzielbar ist, entscheidet die Planfeststellungs-
behdrde auf Antrag eines Beteiligten.

Anderungen und Erganzungen dieses Beschlusses, die aus rechtlichen oder bautechnischen
Grunden erforderlich sind, bleiben vorbehalten; 8 76 VwV{G bleibt hiervon unberihrt.

1.6.2 Vorbehalt Kompensation

Der Eingriff in den Naturhaushalt im Zustandigkeitsbereich der NLPV, des Landkreises Aurich und
des NLWKN wird durch Realkompensation ersetzt, vorzugsweise durch die Salzwiesenrenaturie-
rung im sudlichen Jadebusen. Fir die Umsetzung der Mal3nahme hat die Vorhabentrégerin im Jahr
2027 eine konkrete Planung zu erarbeiten, diese mit den Fachbehérden (NLWKN, NLPV, LK Au-
rich) abzustimmen und dann bei der Planfeststellungsbehoérde als Plananderung einzureichen. Im
Jahr 2030 ist die Kompensationsmafl3nhahme abschlieend umzusetzen. Die Vorhabentragerin hat
der Planfeststellungsbehdérde zur Herstellungskontrolle nach Abschluss einen Bericht tiber die Um-
setzung der Kompensationsmafinahme vorzulegen. Ein geeignetes Monitoring zur Erfolgskontrolle
ist mit der NLPV abzustimmen.

1.6.3 Vorbehalte Abfallrecht

Der Planfeststellungsbehérde wird vorbehalten, im Benehmen mit der Unteren Abfall- und Boden-
schutzbehotrde des Landkreises Aurich Nachweise anzufordern, aus denen hervorgeht, dass beim
Einsatz von Recyclingschotter oder sonstigen Ersatzbaustoffen die Anforderungen der Ersatzbau-
stoffverordnung eingehalten werden. Diese sind im Falle der Anforderung auch an die Untere Ab-
fall- und Bodenschutzbehorde des Landkreises Aurich zu Ubersenden.

1.6.4 Vorbehalt Pre-Lay-Run

Soweit ein nach Ziff. 1.4.9.7 durchzufiihrender Pre-Lay-Run aufgrund der auf3eren Rahmenbedin-
gungen aus zwingenden technischen Grinden nicht umsetzbar ist oder die fiir die finale Kabelver-
legung und -einbringung in den Meeresboden bestehenden Rahmenbedingungen dies nicht zulas-
sen, wird der Planfeststellungsbehdrde vorbehalten, in Abstimmung mit dem WSA Ems-Nordsee
andere geeignete MalRnahmen zur Praparation der Kabeltrasse bzw. zur Vorbereitung der Kabel-
verlegung und zur Gewahrleistung des Erreichens der vorgegebenen Tiefenlage darzustellen und
anzuordnen.

1.6.5 Vorbehalt Verlegetiefe
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Die Planfeststellungsbehdrde behalt sich vor, im Benehmen mit dem WSA Ems-Nordsee, der
NLPV und dem NLWKN, die Arbeiten stillzulegen, wenn auf langerer Strecke die Verlegetiefen (s.
Ziff. 1.4.5.1) nicht erzielt werden konnen.

1.6.6 Vorbehalt Deichsicherheit

Der Planfeststellungsbehdrde wird vorbehalten, im Benehmen mit der Unteren Deichbehdrde des
Landkreises Aurich, dem NLWKN (Betriebsstelle Norden-Norderney) und der Deich- und Sielacht
Harlingerland, aus Grinden der Deichsicherheit weitere als die unter Ziff. 1.4.8 verfiigten Neben-
bestimmungen festzusetzen. Insbesondere bleibt die Anordnung der R&umung des Strandes von
Baumaterial und Baugeraten bei Sturmflutgefahr vorbehalten sowie jederzeit einen sofortigen Ab-
bau der Spulungstransferleitung anzuordnen.

1.6.7 Vorbehalt Riickbau

Die Planfeststellungsbehdrde behélt sich im Falle einer dauerhaften oder endglltigen Stilllegung
des Seekabels vor, auf Grundlage der in Ziff. 1.4.4 genannten vorzulegenden Anderungsunterlage
zur Folgenbetrachtung eines Kabelrtickbaus und unter Abwéagung der Belange des Wohls der All-
gemeinheit, insbesondere der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs, der Fischerei, der
Wasserwirtschaft, des Kisten- und Naturschutzes oder Nutzungsinteressen Dritter, einen rtick-
standslosen Riickbau, dem urspriinglichen Zustand angeglichen, anzuordnen. Die Entscheidung
muss endgliltig und abschlieRend innerhalb eines Jahres nach Vorlage der Anderungsunterlagen
erfolgen.

Wird der Rickbau angeordnet, so hat der letzte Betreiber das Seekabel auf Verlangen der Plan-
feststellungsbehdrde innerhalb einer ihm gesetzten, angemessenen Frist ganz oder teilweise zu-
riickzubauen oder andere (Sicherungs-)Maflinahmen durchzuftihren.

Gleiches gilt fur die Falle, in denen der Planfeststellungsbeschluss aufgehoben wird oder aus an-
deren Griinden unwirksam ist.

1.6.8 Vorbehalt Warmemonitoring

Erbringt das Messprogramm zur Temperaturentwicklung des Kabels wesentliche Abweichungen
von den im Antrag prognostizierten Temperaturerhéhungen fir den belebten Bodenhorizont, behalt
sich die Planfeststellungsbehérde vor, weitere Vermeidungs-, Ausgleichs- oder ErsatzmalRnahmen
zu verfigen.

1.6.9 Vorbehalt weiterer KompensationsmalRhahmen

Wenn sich durch die tatsachliche Umsetzung des Vorhabens der Eingriff so erhght, dass ein wei-
tergehender Eingriff gemal 8 14 BNatSchG vorliegt, behalt sich die Planfeststellungsbehorde vor,
weitere Vermeidungs-, Ausgleichs- oder Ersatzmalinahmen bzw. eine Ersatzzahlung zu verfigen.
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1.6.10 Vorbehalt Nachbilanzierung

Der Planfeststellungsbehdrde wird vorbehalten, im Benehmen mit dem NLWKN und der NLPV,
nach Durchfiihrung zwingend notwendiger, nachweislich unaufschiebbarer Reparaturen die nach-
tragliche Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung tber eine Nachbilanzierung zu

fordern.
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2. Begrundender Teil
2.1 Sachverhalt
211 Zusammenfassung der Planung

Das hier behandelte Planfeststellungsverfahren umfasst die seeseitige Netzanbindung der Offs-
hore-Plattform NOR-13-1 vom Beginn der 12-Seemeilen-Grenze uber die Insel Baltrum bis zum
Anlandungspunkt Dornumergrode mittels eines £525 kV-Gleichstromkabels (Hin- und Ruckleiter
sowie metallischer Ruckleiter). Die Trassenlénge betragt ca. 36 km.

Fur die Anbindung per Landkabel vom Anlandungspunkt Dornumergrode an den Netzverknip-
fungspunkt Unterweser werden gesonderte Planfeststellungsverfahren durchgefihrt.

Im zuletzt bestétigten Netzentwicklungsplan Strom 2023-2037/2045 entspricht das Gesamtvorha-
ben von der Plattform NOR-13-1 bis Rastede der Vorhabenbezeichnung HGU-Verbindung Lan-
Win5 (NOR-13-1).

Fur die in Parallellage verlaufenden Vorhaben NOR-9-3 und NOR-9-2 sind fur die seeseitigen
Netzanbindungen die Planfeststellungsbeschlisse (Az.: 4151-05020-171 und 4151-05020-172)
am 21.10.2024 ergangen. Fur das ebenfalls in Parallellage verlaufende Vorhaben LanWin1l ist der
seeseitige Planfeststellungsbeschluss (4151-05020-235) am 04.04.2025 erlassen worden.

2.1.2 Umweltvertraglichkeitspriufung (UVP)

Eine Umweltvertraglichkeitsprufung ist fur Seekabel sowie fur Erdkabel — mit Ausnahme der ent-
sprechend im BBPIG gekennzeichneten Vorhaben (vgl. Ziff. 19.11 der Anlage 1 zum UVPG) —
gesetzlich nicht vorgeschrieben und im Ubrigen nach § 43m Abs. 1 EnWG vorliegend unstatthaft.

Gemald § 43m Abs. 1 Satz 1 EnWG entfallt die Pflicht zur Durchfiihrung einer UVP. Es widerspra-
che insoweit dem Sinn und Zweck der Vorschrift, wenn weiterhin eine Durchfuhrung der UVP-
Vorprifung erforderlich ware. Die bezweckte Verfahrensbeschleunigung soll gem. § 43m Abs. 1
Satz 1 EnWG dadurch erfolgen, dass eine UVP, die als Ergebnis einer UVP-Vorprifung ggf. vor-
zunehmen ware, nicht vorgenommen werden muss. Es ware widerspriichlich, wenn dennoch eine
Vorprufung durchgefuhrt werden misste. Dies vor allem im Hinblick auf den Fall, dass eine etwaige
UVP-Vorprifung zu dem Ergebnis gelangen wirde, dass ein Vorhaben UVP-pflichtig ist. Dieses
Ergebnis wirde unter Geltung des § 43m Abs. 1 Satz 1 EnWG nicht dazu fuhren, dass eine UVP
durchgefuhrt werden miusste. Eine Vorprifung ist somit hinfallig und wird im Rahmen der Abwa-
gung nicht bertcksichtigt.

2.2 Rechtliche Bewertung
221 Formalrechtliche Wirdigung
2211 Erfordernis eines Planfeststellungsverfahrens

Die Netzanbindung von Offshore-Windkraftanlagen mittels Hochspannungsleitung bedarf gemaf
8§43 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EnWG der Planfeststellung. Fir das Planfeststellungsverfahren gelten gem.
8 43 Abs. 4 EnWG die 88 72 bis 78 des VwWV{G nach MalRgabe der 88 43a bis 43e EnWG.
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2.21.2 Zustandigkeit

Die Niedersachsische Landesbehérde fur Strallenbau und Verkehr ist gemal 8 1 Abs. 1 S. 1. V.
m. Ziff. 11.1.1.2 der Verordnung uber Zustandigkeiten auf den Gebieten des Arbeitsschutz, Immis-
sionsschutz-, Sprengstoff-, Gentechnik- und Strahlenschutzrechts sowie in anderen Rechtsgebie-
ten (ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz) fur die Durchfihrung des Planfeststellungsverfahrens nach
§ 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EnWG zustandig.

2213 Verfahrensablauf

Aufgrund des Antrages der Tennet Offshore GmbH vom 07.10.2024 wurde das Planfeststellungs-
verfahren gem. 88 43 ff. EnWG i.V.m. 88 72 bis 78 VWVfG durchgefihrt.

Das Planfeststellungsverfahren wurde am 09.10.2024 durch die Niederséchsische Landesbehdrde
fir StralRenbau und Verkehr — Dezernat 41 Planfeststellung — (NLStBV) eingeleitet. Den Tragern
offentlicher Belange wurde mit Schreiben vom 10.10.2024 Gelegenheit gegeben, ihre Stellung-
nahme zum geplanten Vorhaben abzugeben.

Die ortsuibliche Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegung der Planunterlagen vom 05.11.2024
bis einschlie3lich 04.12.2024 in elektronischer Form auf der Internetseite der NLStBV nach 8§ 43a
S. 2 EnWG, erfolgte durch die Gemeinde Baltrum vom 15.10.2024 bis zum 06.12.2024 im Bekannt-
machungskasten der Gemeinde Baltrum sowie vom 15.10.2024 bis zum 19.12.2024 auch auf der
Internetseite der Gemeinde Baltrum. In der Gemeinde Dornum erfolgte die Bekanntmachung vom
25.10.2024 bis zum 09.12.2024 in den Bekanntmachungskéasten der Gemeinde Dornum sowie
vom 25.10.2024 bis 05.12.2024 auch auf der Internetseite der Gemeinde Dornum.

Innerhalb der bis zum 18.12.2024 laufenden Frist fiir die Einwendungen und Stellungnahmen gin-
gen 40 Stellungnahmen von Tréagern offentlicher Belange ein. Bis zum 05.02.2025 wurde nach
vorheriger gewahrter Fristverlangerung eine weitere Stellungnahme eines Tragers 6ffentlicher Be-
lange Ubersandt. AuRerdem ging eine AuRerung einer Naturschutzvereinigung ein. Den Tragern
offentlicher Belange wurden mit E-Mail vom 29.09.2025 die Gegendul3erung der Vorhabentragerin
zu ihrer Stellungnahme Ubersandt.

Da im Anhdrungsverfahren keine privatrechtlichen Stellungnahmen eingegangen sind, fand gem.
8§ 43a Nr. 3a EnWG kein Erdrterungstermin statt. Um dennoch die kritischen bzw. problematischen
Punkte aus den eingegangenen Stellungnahmen besprechen zu kénnen, hat die Planfeststellungs-
behoérde vereinzelt Behdrdentermine online als WebKonferenz durchgefuhrt.

2214 Bewertung

Der Planfeststellungsbeschluss entspricht den verfahrensrechtlichen Anforderungen. Die Offent-
lichkeit, die in ihrem Aufgabenbereich durch das Vorhaben berihrten Behérden und sonstigen Tra-
ger o6ffentlicher Belange sind den rechtlichen Vorgaben des § 43a EnWG i.V.m. 88 72 ff. VWVIG
entsprechend beteiligt worden. Die Auslegung der Planunterlagen entsprach den gesetzlichen An-
forderungen. Der notwenige Umfang der auszulegenden Unterlagen wurde zwischen der Vorha-
bentragerin und der Planfeststellungsbehérde vorab abgestimmt.
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222 Materiell-rechtliche Wirdigung

Das Vorhaben fir die Netzanbindung LanWin5 (NOR-13-1) der Konverterplattform NOR-11-2 im
Abschnitt 12-Seemeilenzone bis zum Anlandungspunkt Dornumergrode wird zugelassen, weil es
mit dem materiellen Recht im Einklang steht.

Der Umfang der materiell-rechtlichen Prifung wird durch das Fachplanungsrecht und die Wirkun-
gen der Planfeststellung bestimmt. Da durch die Planfeststellung die Zulassigkeit des Vorhabens
einschliel3lich der notwendigen Folgemal3inahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm
berUhrten offentlichen Belange festgestellt wird (sog. Gestattungswirkung, 8 75 Abs. 1 S. 1, HS 1
VWVTG), ist neben dem EnWG das gesamte berihrte Offentliche Recht bei der Gestattung des
Vorhabens entweder zwingend zu beachten oder in der Abwagung zu bericksichtigen. Einschla-
gige Offentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmun-
gen und Planfeststellungen des berthrten 6ffentlichen Rechts sind deshalb grundséatzlich im Rah-
men dieser Planfeststellung gepriift. Der Planfeststellungsbeschluss ersetzt samtliche dieser an-
sonsten erforderlichen Gestattungsakte (sog. Konzentrationswirkung, 8§ 75 Abs. 1S. 1, HS 2
VWVIFG).

Das Vorhaben halt sich in den vom materiellen Recht gesteckten Grenzen. In den folgenden Aus-
fihrungen wird dargestellt, dass sowohl abgebildetes zwingendes und in der Abwagung untiber-
windbares Recht sowie zwingend einzuhaltende hoherstufige Planungen beachtet wurden, sodass
die Planfeststellungsbehdrde in die Abwégung eintreten konnte. Die nach § 43 Abs. 3 EnNWG von
dem Vorhaben berthrten 6ffentlichen und privaten Belange sind bei der Planfeststellung in folgen-
der Weise im Rahmen der Abwéagung berticksichtigt.

2.2.21 Planrechtfertigung

Eine planerische Entscheidung tragt ihre Rechtfertigung nicht schon in sich selbst, sondern ist im
Hinblick auf die von ihren ausgehenden Einwirkungen auf Rechte Dritter rechtfertigungsbedurftig?.
Voraussetzung dafir ist, dass fir das beabsichtigte Vorhaben, gemessen an den Zielsetzungen
des zugrunde liegenden Fachplanungsgesetzes, ein Bedarf besteht, die geplante MalZnahme unter
diesem Blickwinkel also erforderlich ist. Dies trifft fir eine Planung nicht erst dann zu, wenn sie
unausweichlich erscheint, sondern schon dann, wenn sie ,verniinftigerweise geboten*? ist.

Nach diesen Mal3staben ist das hier planfestgestellte Vorhaben energiewirtschaftlich notwendig,
weil es den Zielsetzungen des 8 1 EnWG entspricht: eine moglichst sichere, preisginstige, ver-
braucherfreundliche, effiziente und umweltvertragliche leistungsgebundene Versorgung der Allge-
meinheit mit Elektrizitat, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht und hierfur erforderlich
ist. FUr das Vorhaben ergibt sich eine Rechtfertigung, weil es der Netzeinspeisung des offshore
erzeugten Windstroms sowie dessen Transport zu den Verbrauchern dient und somit unmittelbar
zur Nutzung und zum Ausbau der Windenergie als Ersatz fir fossile Brennstoffe beitragt.

Das Vorhaben dient der umweltschonenden Energiegewinnung durch Windenergieanlagen auf ho-
her See und somit der Reduzierung des CO»-Ausstol3es bei der Verbrennung fossiler Energietra-
ger. Die Ressourcen fur konventionelle Energietrager sind endlich. Zudem ist deren Erschépfung

1 BVerwG, Beschluss v. 23.10.2014 — 9 B 29.14 — juris Rn. 4.
2 BVerwG, Beschluss v. 23.10.2014 — 9 B 29.14 —juris Rn. 4.
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absehbar. Uber ausreichende Quellen fir konventionelle Energietrager verfigt die Bundesrepublik
Deutschland nicht und ist daher auf Importe aus anderen Staaten angewiesen. Aufgrund der zum
Teil schwierigen politischen Lage in den Importlandern, liegt es im Interesse einer sicheren und
wirtschaftlichen Energieversorgung, sich von diesen Importen méglichst unabhangig zu machen.

Die vorgesehene Planung leistet zudem einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Errei-
chung der im Rahmen der Energiewende gesetzten Ziele und ist auch insoweit verninftigerweise
geboten.

Fur das Vorhaben besteht ein Bedarf, um das durch EnWG und EEG verfolgte Ziel der Sicherstel-
lung der Energieversorgung mit erneuerbaren Energien zu gewéhrleisten.

Auch dient das Vorhaben den Zielen des § 1 WindSeeG?, wonach insbesondere im Interesse des
Klima- und Umweltschutzes die Nutzung der Windenergie auf See insbesondere unter Berucksich-
tigung des Naturschutzes, der Schifffahrt sowie der Offshore-Anbindungsleitungen ausgebaut wer-
den soll (§ 1 Abs. 1 WindSeeG). Dabei soll die installierte Leistung von Windenergieanlagen auf
See, die an das Netz angeschlossen werden, auf insgesamt mindestens 30 Gigawatt bis zum Jahr
2030, auf insgesamt mindestens 40 Gigawatt bis zum Jahr 2035 und auf insgesamt mindestens
70 Gigawatt bis zum Jahr 2045 gesteigert werden. Diese Steigerung soll kosteneffizient und unter
Beriicksichtigung der fir die Abnahme, Ubertragung und Verteilung des Stroms erforderlichen
Netzkapazitaten erfolgen. Der Ausbau von Windenergieanlagen auf See, die an das Netz ange-
schlossen werden, ist mit dem Ausbau der fiir die Ubertragung des darin erzeugten Stroms erfor-
derlichen Offshore-Anbindungsleitungen unter Bertcksichtigung der Netzverknipfungspunkte an
Land zu synchronisieren. Ziel ist ein Gleichlauf der jeweiligen Planungen, Zulassungen, Errichtun-
gen und Inbetriebnahmen (8 1 Abs. 2 WindSeeG). Die Errichtung von Windenergieanlagen auf
See und Offshore-Anbindungsleitungen liegt im Uberragenden offentlichen Interesse und dient der
offentlichen Sicherheit (§ 1 Abs. 3 WindSeeG).

Ubertragungsnetzbetreiber, in deren Regelzone die Netzanbindung von Windenergieanlagen auf
See erfolgen soll, haben gem. § 17d Abs. 1 S. 1 EnWG die Leitungen entsprechend den Vorgaben
des Netzentwicklungsplans (NEP) und des Flachenentwicklungsplans (FEP) gemal § 5 des Wind-
energie-auf-See-Gesetzes zu errichten und zu betreiben.

Der vom BSH im Einvernehmen mit der der BNetzA und in Abstimmung mit dem Bundesamt fir
Naturschutz (BfN), der Generaldirektion WasserstraRen und Schifffahrt (GDWS) und den Kisten-
landern (Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern) aufgestellte FEP
2023* enthalt die raumlichen Festlegungen fir das Vorhaben LanWin5 (NOR-13-1) und benennt
die Windpark-Flachen, die durch ebendieses Anbindungssystem mit dem Ubertragungsnetz ver-
bunden werden sollen. Hierbei handelt es sich um die Offshore-Windparkflache N-12-3 und N-13-
2. Die Verwirklichung des Vorhabens LanWin5 (NOR-13-1) ist erforderlich, um die Leistung der
Windkraftanlagen auf den Flachen N-12-3 und N-13-2 von voraussichtlich 2.000 MW ab dem Jahr
2031 abzufuihren und in das Ubertragungsnetz einspeisen zu kénnen.

8 Gesetz zur Entwicklung und Foérderung der Windenergie auf See — Windenergie-auf-See-Gesetz — Wind-
SeeG.
4 BSH, Flachenentwicklungsplan 2023 fiir die deutsche Nordsee und Ostsee vom 20.01.2023.
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Auch die Bestatigung des Vorhabens LanWin5 (NOR-13-1) im aktuellen Netzentwicklungsplan
2023-2037/2045 spricht fur die Notwendigkeit fir das Vorhaben und entsprechend fur die Plan-

rechtfertigung.
2222 8 43m EnWG
2.2.2.21 Anwendbarkeit

Der Anwendungsbereich des 8 43m EnWG erfasst gem. § 43m Abs. 1 Satz 1 EnWG u. a. Vorhaben
im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-4 EnWG, die in einem fir sie vorgesehenen Gebiet liegen,
fir das eine Strategische Umweltpriifung (SUP) durchgefiihrt wurde. Nach § 43m Abs. 1 Satz 2
EnWG sind auch Untersuchungsraume des Umweltberichts nach § 12¢ Abs. 2 EnWG solche vor-
gesehenen Gebiete.

Der Umweltbericht gem. § 12c Abs. 2 EnWG stellt den Umweltbericht dar, den die Bundesnetza-
gentur als Regulierungsbehoérde zur Vorbereitung des Bundesbedarfsplans erstellt. In dem Bun-
desbedarfsplan, den die Bundesnetzagentur entwirft, kennzeichnet sie die landertbergreifenden
und grenziberschreitenden Hochstspannungsleitungen sowie die Offshore-Anbindungsleitungen,
die den Zielsetzungen des § 1 EnWG entsprechen. Im Zuge der Erstellung des Bundesbedarfs-
plans erstellt sie einen Umweltbericht, der Untersuchungsraume abbildet und die voraussichtlichen
Umweltauswirkungen der MaRnahmen des zweiten Entwurfs des NEP ermittelt, beschreibt und
bewertet.

Die Vorschrift des § 43m EnWG ist gem. § 43m Abs. 3 Satz 1 EnWG auf solche Vorhaben zwin-
gend anzuwenden, bei denen der Antragsteller den Antrag auf Planfeststellung ab Inkrafttreten des
§ 43m EnWG am 29.03.2023 bis zum Ablauf des 30.06.2025 stellt.

Das vorliegende Vorhaben ist ein solches nach 8 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EnWG und befindet sich
im Untersuchungsraum des Umweltberichts nach § 12¢ Abs. 2 EnWG. Der Antrag bezlglich des
hier planfestgestellten Abschnitts wurde von der Vorhabentragerin am 07.10.2024 bei der Plan-
feststellungsbehoérde gestellt. Die Anwendungsvoraussetzungen des § 43m EnWG sind damit ge-
geben.

22222 Auswirkungen auf das Vorhaben

Die Auswirkungen der Anwendung des § 43m EnWG auf das planfestgestellte Vorhaben wurden
von der Vorhabentragerin in einem Regiedokument zusammengefasst. Das Regiedokument ist
planfestgestellte Unterlage dieses Planfeststellungsbeschlusses.

Durch die Anwendung des § 43m EnWG ist die von der Vorhabentragerin vorgelegte Umweltver-
traglichkeitsbetrachtung (vgl. Anlage 10.1) sowie die Artenschutzfachliche Betrachtung (vgl. An-
lage 10.2) nicht mehr zu bericksichtigen. Eine Prufung der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1
BNatSchG wird ebenfalls nicht mehr vorgesehen. Die Abwagung in Bezug auf Umweltbelange ist
auf solche aus der fir das vorgesehene Gebiet durchgefiihrten SUP zu reduzieren, 8 43m Abs. 1
Satz 3 EnWG. Zwingende umweltrechtliche Vorgaben bleiben unberiihrt.

Auch artenschutzrechtlich hat die Anwendbarkeit von § 43m EnWG Auswirkungen, die jedoch im
vorliegenden Vorhaben vergleichsweise gering ausfallen. Dies liegt insbesondere daran, dass die
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von der Planfeststellungsbehorde nach § 43m Abs. 2 Satz 1 EnWG auf Grundlage der vorhande-
nen Daten festzusetzenden geeigneten und verhaltnismaRigen MinderungsmalRhahmen zur Ein-
haltung des 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG identisch bleiben mit den von der Vorhabentragerin im LBP
vorgesehenen Malinahmen (vgl. Anlage 8.1 und Anlage 8.2). Dartiber hinaus hat die Vorhaben-
tragerin nach 8 43m Abs. 2 Satz 2-7 EnWG einen finanziellen Ausgleich in Hohe von 900.000 € zu
zahlen, der durch diesen Planfeststellungsbeschluss festgesetzt wird (siehe Nebenbestimmung
unter Ziff. 1.4.2).

Die Anwendung des 8 43m EnWG fuhrt im Ergebnis auch zu keiner anderen Beurteilung des Vor-
habens in Bezug auf die gewéhlten Alternativen (vgl. Kap. 2.2.2.4). Die artenschutzrechtlich vor-
gesehenen MaRRhahmen bleiben identisch und ermdglichen auch unter Anwendung des § 43m
EnWG, dass geeignete und verhdltnismaflige Minderungsmal3nahmen vorliegen, um die Einhal-
tung der Vorschriften des § 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes zu gewéhrleisten (vgl.
Ziff. 2.2.2.10.3.2). Eine UVP wére ohnehin auch ohne Anwendung des 8§ 43m EnWG nicht durch-
zufiihren gewesen.

2223 Abschnittsbildung

Der gewdhlte Abschnitt des Seekabels von der 12-Seemeilen-Zone bis zum Anlandungspunkt Dor-
numergrode ist sachgerecht und unter vollstandiger Abwéagung aller planungsrelevanten Interes-
sen gebildet worden.

Das Gesamtvorhaben LanWin5 (NOR-13-1) umfasst die Errichtung einer ca. 293 km langen
Gleichstromleitung von der Offshore-Plattform NOR-13-1 bis zur Konverterstation am Netzver-
knUpfungspunkt Rastede.

Die Vorhabentragerin plant, die Netzanbindung LanWin5 (NOR-13-1) grundsétzlich in vier Ab-
schnitten (Konverterplattform bis 12 sm-Grenze (ca. 163 km), 12 sm-Grenze bis Anlandungspunkt
Dornumergrode (ca. 36 km), Anlandungspunkt Dornumergrode bis Konverter (Landkabel DC-Lei-
tung) (ca. 93 km) und AC-Leitung von Konverter zum Umspannwerk Rastede (ca. 1 km)) zu ver-
wirklichen und hierfiir separate Planfeststellungsverfahren zu beantragen.

Jenseits der 12-Seemeilen-Zone, in der AusschlieBlichen Wirtschaftszone, und somit auRerhalb
des deutschen Staatsgebietes ist fiir ca. 163 km nach § 2 SeeAnlG das Bundesamt fir Seeschiff-
fahrt und Hydrographie fir die Genehmigung des Vorhabens zustandig. Von der 12-Seemeilen-
Zone bis zur Konverterstation am Netzverknipfungspunkt Rastede ist die Niedersachsische Lan-
desbehorde fir Stralenbau und Verkehr zustandige Planfeststellungsbehotrde (siehe Ziff. 2.2.1.2).

Fur den Zustéandigkeitsbereich der Niedersachsischen Landesbehdrde fur Stralenbau und Ver-
kehr hat die Vorhabentragerin die Aufteilung der ca. 130 km in drei Abschnitte und die Durchfiih-
rung eines eigenstandigen Planfeststellungsverfahrens fir die Seetrasse beantragt. Die hiermit
planfestgestellte Kabelleitung beinhaltet den ersten dieser drei Abschnitte von der 12 sm-Grenze
bis zum Anlandungspunkt in Dornumergrode

Die von der Vorhabentrégerin fuir den Zustandigkeitsbereich der hiesigen Planfeststellungsbehoérde
vorgenommene Bildung von insgesamt drei Planungsabschnitten ist sachlich gerechtfertigt und
inhaltlich fehlerfrei. Zwar gilt im Fachplanungsrecht das Gebot einer einheitlichen Planungsent-
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scheidung. Die Abschnittsbildung ist gleichwonhl als richterrechtliche Auspragung des Abwagungs-
gebotes grundsatzlich in hochstrichterlicher Rechtsprechung anerkannt®. Ihr liegt die Erwagung
zugrunde, dass angesichts vielféltiger Schwierigkeiten, die mit einer linienférmigen komplexen
Streckenplanung verbunden sind, die Planfeststellungsbehdérde ein planerisches Gesamtkonzept
haufig nur in Teilabschnitten verwirklichen kann, um die Probleme angemessen bewadltigen zu kdn-
nen. Dritte haben grundsatzlich kein Recht darauf, dass Uber die Zulassung eines Vorhabens ins-
gesamt, vollstandig und abschlieRend in einem Bescheid entschieden wird®.

Der der Planfeststellungsbehérde beim Nachvollziehen der Abschnittsbildung zukommende Abwa-
gungsspielraum besteht nicht unbegrenzt, sondern unterliegt Einschrankungen. Die Abwagung fin-
det eine Grenze dort, wo Teilabschnitte ohne sachlichen Bezug auf eine konzeptionelle Gesamt-
planung gebildet werden, da Teilabschnitte Zwangspunkte fir Folgeabschnitte setzen. Danach
ware eine abschnittsweise Planfeststellung unzuldssig, wenn sie dem Grundsatz umfassender
Problembewaltigung nicht gerecht werden konnte. Die Teilplanung darf sich daher nicht so weit
verselbstandigen, dass Probleme unbewaltigt bleiben, die durch die Gesamtplanung ausgeldst
werden’. Erst dieser Bezug wird es regelmaRig rechtfertigen konnen, dass trotz gewisser planeri-
scher Schwachen, die — bei isolierter Betrachtung — ein einzelner Teilabschnitt enthalten mag, die
Teilplanung vor dem Hintergrund der angestrebten Gesamtplanung dennoch als ausgewogen an-
gesehen werden kanné@,

Zudem dirfen der Verwirklichung des Gesamtvorhabens auch im weiteren Verlauf nach summari-
scher Priufung keine von vornherein untiberwindlichen Hindernissen entgegenstehen. Insoweit be-
darf es eines vorlaufigen positiven Gesamturteils hinsichtlich der Verwirklichung samtlicher Ab-
schnitte®.

Letztlich darf die Abschnittshildung Dritte nicht in den Rechten dadurch verletzen, dass sie den
durch Art. 19 Abs. 4 GG gewahrleisteten Rechtsschutz faktisch unmoglich machte!. So muss den
Inhabern betroffener Rechte in Folgeabschnitten bei aus dem Vorabschnitt resultierenden Zwangs-
punkten Gelegenheit zum Wahrnehmen des Rechtsschutzes gegeben werden.

Eine Verselbstandigung des Seekabels dergestalt, dass durch die Gesamttrassenfiihrung ausge-
|6ste Konflikte im Landkabelabschnitt unbewaltigt blieben, ist ausgeschlossen. Es bestehen insbe-
sondere keine durch Zwangspunkte aufgeworfenen Probleme.

Unter Beachtung dieser Grundsétze ist die von der Vorhabentragerin vorgenommene Abschnitts-
bildung sachgerecht und inhaltlich nicht zu beanstanden. Sie ist im Verlauf des Verfahrens auch
nicht gertigt worden.

Die sachliche Rechtfertigung des Bildens von Planungsabschnitten ergibt sich einerseits aus den
see- und landseitig vollig verschiedenen Interessenlagen und den damit unterschiedlichen Betrof-
fenheiten der Trager offentlicher Belange. Zum anderen betrifft die Seetrasse kaum Privatbelange,

5BVerwG, Urteil vom 12.08.2009 — 9 A 64.07, BVerwGE 134, 308; fir Hochspannungsfreileitungen: BVerwG,
Beschluss vom 22.07.2010, 7 VR 4/10, in juris Rn.27.

6 Vgl. BVerwG, Urteil vom 09.09.1988 — 7 C 3.86, BVerwGE 80, 207 (215); BVerwG, Urteil vom 11.07.2001
—11 C 14.00, BVerwGE 114, 364 (372).

7 BVerwG, Urteil vom 19.09.2002 — 4 CN 1.02, juris Rn. 49.

8 BVerwG, Urteil vom 26.06.92 — 4 B 1-11/92, DVBI. 1992, 1435 ff.

° BVerwG, Urteil vom 12.08.2009 — 9 A 64.07, BVerwGE 134, 308.

10 BVerwG, Gerichtsbescheid vom 21.09.2010 — 7 A 7/10, Rn 17c Abs. 1.
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weshalb der Schwerpunkt des Konfliktpotentials in natur- und landschaftsrechtlichen Belangen zu
sehen ist, wahrend die Landtrasse andere natur- und landschaftsrechtliche Belange beriihrt sowie
in erster Linie Grundeigentum Dritter beansprucht. Auch aus rdumlich-technischer Perspektive er-
scheint die Abschnittshildung nachvollziehbar, erfolgt die Verlegung eines Seekabels auf Hoher
See oder im Watt in einer vollkommen andersartigen Situation als ein Erdkabel an Land, auch die
dazugehdérigen umweltfachlichen und technischen Fragestellungen unterscheiden sich erheblich.
Ohne eine Abschnittsbildung ist das Vorhaben in seiner Dimension sowohl bei der Planerstellung
als auch im Planfeststellungsverfahren nur schwer zu handhaben.

Auch die landseitig geplante Abschnittsbildung zwischen dem Gleichstrom-Erdkabel bis zur Kon-
verterstation Unterweser und der AC-Freileitung zwischen ebendiesem Konverter und dem Um-
spannwerk ist nach Einschatzung der Planfeststellungsbehotrde sachlich gerechtfertigt, da die un-
terschiedlichen Ausfuhrungsarten jeweils andere Betroffenheiten ausldsen und unterschiedliche
Auswirkungen haben.

Zuletzt spricht auch die zeitliche Perspektive sachlich fur die hier geplante Abschnittsbildung. Auf-
grund der flr den hiesigen Abschnitt geltenden Bauzeitenregelungen — die durch Belange des
Umwelt- und Naturschutzes sowie des Kistenschutzes und der Deichverteidigung begriindet ist —
ist das Bauzeitenfenster im Kistenmeer deutlich eingeschrankt, so dass zur rechtzeitigen Umset-
zung des Vorhabens und der damit ermdglichten Inbetriebnahme ein sachlich begriindetes Inte-
resse an einer frilhzeitigen Zulassung des Kiistenmeer-Abschnittes gegeben ist.

Die von der Vorhabentragerin vorgenommene Abschnittsbildung ermdéglicht vor diesem Hinter-
grund eine sinnvolle und zeitgerechte planungsrechtliche Problembewaltigung des Vorhabens un-
ter Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen und ist damit auch inhaltlich gerechtfertigt.

Ein unzulassiger Planungstorso entsteht dadurch nicht, da die Anschlussplanung als gesichert an-
gesehen werden kann. Ohnehin brauchen einzelne Planungsabschnitte im Energieleitungsrecht
ebenso wie bei der Abschnittsbildung bei schienengebundenen Anlagen keine eigenstandige Ver-
sorgungsfunktion aufweisen'?.

So kann sich die Planfeststellungsbehérde im Rahmen der planerischen Gesamtabwéagung ein
vorlaufig positives Gesamturteil dahingehend bilden, dass der Verwirklichung des Gesamtvorha-
bens keine uniberwindbaren Hindernisse entgegenstehen.

Die Planfeststellungsbehérde kann fur eine hinreichend sichere Prognose der Realisierung des
Vorhabens die raumordnerische Abstimmung und die Befolgung des Blindelungsgebots mit weite-
ren Infrastrukturprojekten heranziehen.

Das Rechtschutzinteresse potentiell Betroffener ist durch die Abschnittsbildung gewabhrt.

Demnach ist die getrennte Planfeststellung der see- und landseitigen Abschnitte zulassig.

11 BVerwG, Urteil vom 15.12.2016 — 4 A 4.15 — juris Rn. 28.
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2224 Variantenprifung
22241 Technische Varianten
222411 Energietransport

Da elektrische Energie in groBeren Mengen nicht direkt gespeichert werden kann, existiert zur
Abfuhrung des im Offshore-Bereich erzeugten Stroms mittels Leitungen keine Alternative.

Die denkbare Mdglichkeit der Umwandlung der Energie vor Ort in Wasserstoff mit anschlielendem
Transport stellt keine in diesem Planfeststellungsverfahren vorzugswirdige Variante dar.

Aus technischer Perspektive ware eine Umwandlung der erzeugten Energie in Gase maoglich, je-
doch ist diese Technologie insbesondere in den erforderlichen Dimensionen noch nicht ausgereift
und steht daher nicht zur Verfugung. Da elektrische Energie in grél3eren Mengen derzeit nicht
direkt gespeichert werden kann, ist der Abtransport des im Offshore-Bereich erzeugten Stroms
mittels Leitungen alternativlos. Aus rechtlichen Gesichtspunkten ware die Errichtung und der Be-
trieb einer Energiekopplungsanlage, mit der Strom in einen anderen Energietrager wie z.B. Gas
umgewandelt werden kann (Power-to-X-Anlagen), gem. § 43 Abs. 2 S. 7 EnWG planfeststellungs-
fahig, jedoch wére damit der Abtransport in einen anderen Energietrager umgewandelten Energie
im Planfeststellungsverfahren nicht geregelt und auch nicht planfeststellungsfahig. Dartber hinaus
sieht der aus 8§ 5 Abs. 1 Nr. 11 WindSeeG abgeleitete Flachenentwicklungsplan als standardisier-
ten Technikgrundsatz eine Festlegung der Gleichstrom-Technik vor'2,

Die Energieableitung erfolgt Gber eine mit Hochspannungs-Gleichstrom betriebene Netzanbin-
dungsanlage. Aufgrund der erforderlichen Transportleistung von 900 MW scheidet eine Drehstrom-
leitung aus technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus. Aus ebendiesen Griinden sieht
Flachenentwicklungsplan eine Festlegung der Gleichstrom-Technik als standardisierten Technik-
grundsatz vor*3,

Die planfestgestellte Leitung besteht aus zwei Hochspannungs-Gleichstromkabeln (Hin- und Rick-
leiter), einem metallischen Ruckleiter und einem Steuerkabel. Im Seebereich ist die Energietiber-
tragung nur mit Kabeln mdglich. Die Verwendung einer Freileitung scheidet dort aus technischen
Grinden sowie aus Grinden der Leichtigkeit und Sicherheit des Schiffsverkehrs aus.

2.2.241.2 Netzanschluss

Als alternativer Netzanschlusspunkt (NVP) kdme das Umspannwerk Wilhelmshaven 2 in Betracht,
an dem bereits die ONAS NOR-9-2 und NOR-11-2 (LanWin4) vorgesehen sind. Ein Anschluss
weiterer 2 GW aus Offshore-Windenergie wirde jedoch Netzengpéasse ab dem Umspannwerk
Conneforde uber die AC-Netzinfrastruktur verursachen.

Der alternative NVP Unterweser scheidet aufgrund limitierten Platzes fiir eine weitere Konverter-
station sowie der drohenden Uberlastung des landseitigen Netzes durch zusatzliche Einspeisungs-
konzentration aus.

12 BSH, Flachenentwicklungsplan 2023 fiir die deutsche Nordsee und Ostsee v. 20.01.2023, S. 15, Ziff. 5.1.
13 BSH, Flachenentwicklungsplan 2023 fiir die deutsche Nordsee und Ostsee v. 20.01.2023, S. 15, Ziff. 5.1.
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Der NVP Blockland/neu ist zum Fertigstellungszeitpunkt 2031 wegen der langeren landseitigen
Kabeltrasse nicht realisierbar.

Ein Anschluss am NVP Emden/Ost ist raumlich bedingt unmaoglich, da dort bereits drei ONAS mit
je 900 MW geplant sind; zusatzliche 2.000 MW wuirden das UCTE-Kriterium (max. 3.000 MW Er-
zeugungsausfall bei Sammelschienenausfall) verletzen, eine bauliche Entkopplung der Schienen
ist nicht machbar.

Eine technische Alternative fur einen anderweitigen Netzanschluss — die die Notwendigkeit einer
Klustenmeerguerung ohnehin nicht aufhebt — steht somit im Planfeststellungsverfahren nicht zur

Verfligung.
2.2.24.2 Trassenfindung
222421 Trassenbeschreibung

Der Verlauf der Trasse von LanWin5 ist im Ubersichtsplan (Anlage 2.1) dargestellt. Innerhalb des
Genehmigungsabschnitts Kiistenmeer reicht sie vom Grenzkorridor N-11I (Ubergang AWZ-Kiisten-
meer) Uber Baltrum bis zum Anlandungspunkt bei Dornumergrode. Die Trassenpositionsliste in
Anlage 4A enthalt die geplanten Koordinaten.

Die beantragte Seetrassen beginnt am Grenkkorridor N-IlIl und verlauft im Sublitoral nérdlich von
Baltrum zunachst parallel zu den bestehenden Gaspipelines Europipe 1 und 2. Bei der 20-m-Was-
sertiefenlinie kreuzt sie diese rechtwinklig (Ost-West-Richtung). Nach der Unterquerung der Insel
Baltrum mittels Horizontaldrillung (HDD) fihrt die Trasse durch das Baltrumer Inselwatt und das
Wattfahrwasser. Anschlie3end werden Dornumer Balje, Dornumer Watt sowie die Kistenschutz-
bereiche gequert. Die Trasse endet am Festland bei Dornumergrode (Landkreis Aurich), wo der
Landesschutzdeich mittels HDD unterquert wird. Die Ubergangsmuffe zum Landkabel liegt zwi-
schen den Deichlinien in der Gemeinde Dornum.

Die Abstande zu benachbarten ONAS (insbesondere LanWin4) werden platzsparend gewahlt. Im
Tief- und Flachwasser nérdlich Baltrums werden die drei Leiter eines ONAS geblindelt verlegt. Der
Abstand zu LanWin4 betrégt zunachst 200 m (bis ca. 10-m-Tiefenlinie), verringert sich dann auf
100 m und bleibt im Flachwasser bis zum Nordstrand Baltrum erhalten.

Im HDD-Bereich betragt der thermisch bedingte Mindestabstand zwischen den Leitern eines ONAS
ca. 12,6 m (Draufsicht). Die HDDs liegen dreieckig angeordnet: zwei in 28 m Tiefe (38 m bei Balt-
rum), die dritte in 33 m (43 m bei Baltrum).

Im Wattquerungsbereich werden die Leiter wieder geblindelt (Abstand zum néachsten ONAS: 50 m
beidseits). Bei der Deichquerung Dornumergrode gilt analog das Prinzip der Inselunterquerung.

Bezuglich weiterer Einzelheiten wird auf die Seiten 41 ff. des Erlauterungsberichts (Anlage 1) Be-
zug genommen.

2.2.24.2.2 Vorzugstrasse ohne Anwendung von 8 43m EnWG

Die beantragte Vorzugsvariante des Seekabels von der 12-Seemeilen-Zone bis zum Anlandungs-
punkt Dornumergrode ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehérde die giinstigste im Hinblick
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auf Lage und Ausgestaltung sowie unter Berucksichtigung von Umweltgesichtspunkten. Die Plan-
feststellungsbehdérde hat bei dieser Entscheidung in Betracht kommende andere Varianten in der
Abwagung bertcksichtigt.

Zu berilcksichtigen sind nur die im Einzelfall in Betracht kommenden ginstigen Varianten zum
beantragten Vorhaben, sofern sie sich nach Lage der Dinge in Bezug auf die betroffenen Belange
aufdrangen®. Kommen Planungsvarianten in Betracht, ist ein gestuftes Vorgehen bei der Sach-
verhaltsermittlung im Sinne einer ersten Vorprufung statthaft. Das jeweilige Abwagungsmaterial
muss in diesem Stadium der Planerarbeitung ,nach Lage der Dinge“ nur so genau und vollstandig
sein, dass es eine erste vorauswahlende Entscheidung auf der Grundlage grober Bewertungskri-
terien zulasst. Die Ermittlung des Abwagungsmaterials hat jeweils so konkret zu sein, dass eine
sachgerechte Entscheidung moglich ist'>. Dieser Planungsverlauf spiegelt wider, dass die Planung
als ein Prozess der fortschreitenden Sachverhaltsermittiung und -bewertung von normativen Vor-
gaben gesteuert wird, die ihrerseits rechtlich nicht abschlieend vorgegeben sind und daher im
Rahmen der eingeraumten Gestaltungsfreiheit eigenverantwortlich gewahlt werden dirfen'®. Die
richtige Auswahl der Planungsvariante hangt nicht davon ab, dass ein Uberwiegen der fir das
Vorhaben streitenden 6ffentlichen Belange feststeht; die Planfeststellungsbehdrde hat die Grenzen
der planerischen Gestaltungsfreiheit bereits dann eingehalten, wenn die einander widerstreitenden
Belange gleichwertig sind*’.

Im Rahmen der Abwagung hat die Planfeststellungsbehdrde entsprechend den oben genannten
Grundsatzen andere Varianten im Vergleich zur Vorzugsvariante als nicht eindeutig vorzugswiirdig
befunden. Die folgenden allgemeingtiltigen Kriterien sind dabei zugrunde gelegt worden.

Bei Entscheidungen uber die Zulassigkeit raumbedeutsamer Planungen, die der Planfeststellung
bedurfen, sind die Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundséatze und sonstige Erforder-
nisse der Raumordnung in Abwagungs- oder Ermessensentscheidungen zu berlcksichtigen. Er-
fordernisse der Raumordnung formuliert das Landesraumordnungsprogramm (LROP).

In der Fortschreibung des LROP am 07.09.2022 wurde hinsichtlich der Verlegung von Stromkabeln
zur Anbindung von Windenergieanlagen in der AWZ unter Abschnitt 4.2.2 Ziff. 11 der Anlage 1 zu
8§ 1 Abs. 1 LROP-VO Folgendes festgelegt:

Die Leitungen fur die Netzanbindung der Anlagen zur Windenergienutzung in der ausschlie3lichen
Wirtschaftszone sowie zur Einbindung in das europaische Verbundnetz sollen innerhalb der 12-
Seemeilen-Zone zur Minimierung moglicher Beeintrachtigungen raumlich konzentriert und gebtin-
delt verlegt werden.

Vor der Nutzung neuer Kabeltrassen fur Seekabel ist die Moglichkeit des Ersatzneubaus fur bereits
zurtickgebaute Seekabel in ihren jeweiligen Kabeltrassen zu prifen.

Fur den Transport der in der ausschlieBlichen Wirtschaftszone erzeugten Energie durch die 12-
Seemeilen-Zone sowie fiir die Einbindung des Ubertragungsnetzes in das europaische Verbund-

14 BVerwG, DVBI. 1987, 573 ff.; BVerwG, NVwZ 1993, 887 ff.

15 BVerwG, Beschluss vom 26.06.1992 — 4 B 1-11/92, juris Leitsatz 3.
16 BVerwG, Beschluss vom 26.06.1992 — 4 B 1-11/92, juris Rn. 25.

17 BVerwG, NVwZ 1986, 121.
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netz sind in der Anlage 2 zwei Vorranggebiete Kabeltrasse fur die Netzanbindung (See) uber Nor-
derney und ein Vorranggebiet Kabeltrasse fir die Netzanbindung (See) am Rande des Emsfahr-
wassers festgelegt.

Bei den Vorranggebieten Kabeltrasse fir die Netzanbindung (See) sind zur Minimierung maéglicher
Beeintrachtigungen

= des Kistenschutzes fur die Sicherstellung der Sturmflutsicherheit sowie von Natur
und Landschaft bei der Querung von Vogelbrut-, Vogelrast- und Nahrungsgebieten
sowie

= von Seehundsbénken Bautatigkeiten ausschlief3lich in mit den fir diese Belange zu-
standigen Behorden abgestimmten Bauzeitenfenstern durchzufiihren,

= in fir den Naturschutz besonders wertvollen Bereichen stérungsarme Verlegeverfah-
ren anzuwenden,

= Kistenschutzanlagen zu erhalten und ausreichende Abstande fir zukiinftige Ausbau-
ten vorzusehen sowie — die Kabelverlegungen im Interesse einer nachhaltigen fische-

reiwirtschaftlichen Nutzung unter Beriicksichtigung
der Fanggrinde und Fangmadglichkeiten der Fischerei
durchzufihren.

Bei der Verlegung von Kabelsystemen im Kistenmeer sollen Kreuzungen von anderen Kabelsys-
temen sowie von Rohrleitungen insbesondere zur Minimierung der Beeintrachtigung von fur den
Naturschutz besonders wertvollen Bereichen sowie zur Vermeidung von Fanggebietsverlusten fiir
die Fischerei moglichst vermieden werden.

Im Hinblick auf die besonderen Funktionen des Emsastuars fur die Schifffahrt sowie den
Kustenschutz sind die Kabel in dem am Rande des Emsfahrwassers festgelegten Vorrang-
gebiet Kabeltrasse fiir die Netzanbindung (See) so zu verlegen, dass

= Beeintrachtigungen der Schifffahrt bei der Verlegung, dem Betrieb sowie bei Repara-
tur- und Wartungsarbeiten durch einen hinreichenden Abstand zu der in Anhang 8
westlich des Vorranggebietes Kabeltrasse fur die Netzanbindung festgelegten Begren-
zungslinie vermieden werden,

= Beeintrachtigungen der Bauwerke des Kistenschutzes durch einen hinreichenden
Abstand zu der in Anhang 8 dstlich des Vorranggebietes Kabeltrasse fiir die Netzan-
bindung festgelegten Begrenzungslinie vermieden und deren Erhaltung nicht behin-
dert werden,

= das Emsfahrwasser und das Fahrwasser zum Inselhafen Borkum wahrend der Verle-
gearbeiten freigehalten bleiben, die Schifffahrt mit notwendiger Geschwindigkeit pas-
sieren

= kann und die Bereiche zwischen Fahrwasserrand und westlicher Begrenzungslinie
insgesamt fur den Verkehr nutzbar bleiben,

= die Nutzung der Klappstellen vor Borkum nicht eingeschrankt wird.
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Die in den Vorranggebieten Kabeltrasse fir die Netzanbindung (See) bestehenden Kapazi-
taten der Kabelverlegung sind bestmdglich auszunutzen.

Zur Reduzierung des Platzbedarfs sollen die Kabelsysteme in den Vorranggebieten Kabeltrasse
fur die Netzanbindung (See) der nach aktuellem Stand der Technik hochsten Ubertragungsleistung
entsprechen.

Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maflinahmen soll beriicksichtigt werden, dass im Be-
reich Baltrum/Langeoog fur den weiteren Ausbau der Offshore-Windenergie sowie der Inter-
konnektoren die Trassierung von Kabelsystemen erforderlich ist.

Die Verlegung von Kabelsystemen im Bereich Baltrum/Langeoog soll erst nach Ausschdpfung der
Kapazitaten der gemaR Satz 3 in der Anlage 2 festgelegten Vorranggebiete Kabeltrasse fir die
Netzanbindung (See) erfolgen.

Die jeweils im Fettdruck angegebenen Passagen wirken als Ziele der Raumordnung, die Ubrigen
Passagen als Grundsatze der Raumordnung (siehe Anl. 1 zu § 1 Abs. 1 LROP-VO). Von den hier
relevanten Zielen und Grundsétzen der Raumordnung in Ziff. 11 S. 7-10 ist eine Abweichung von
den Grundsatzen der Raumordnung geboten, da der Trassenkorridor Norderney Il noch nicht aus-
geschopft ist. Eine solche Abweichung wurde im Rahmen des Raumordnungsverfahrens Seetras-
sen 2030 gepriift und ist nach Sichtweise der Raumordnungsbehorde geboten'®, um ansonsten
notwendige Kabelkreuzungen im Kistenmeer mit dazugehoérigen, die Fischerei und den Natur-
schutz beeintrachtigenden Kreuzungsbauwerken (Steinschittungen) zu vermeiden. Auch die land-
seitige Anbindungsstrecke bis zum Netzverknipfungspunkt ware im Falle einer Verlegung Uber
Norderney deutlich langer als im Fall der Querung von Baltrum. Eine Ausschopfung des Norderney
lI-Korridors unter Nutzung des Gates Il soll mit der Inbetriebnahme eines weiteren Offshore-Anbin-
dungssystems voraussichtlich im Jahr 2032 erfolgen, durch die nach hinten verschobene Inbetrieb-
nahme dieses letzten Norderney-Systems und dem vorzeitigen Zugriff auf den Baltrum-Korridor
wird auch die bestmégliche Ausnutzung des Platzes auf Norderney fiir Arbeitsflachen etc. gewahr-
leistet, da weniger Flachen zeitgleich fir die zeitgleiche Verlegung verschiedener Anbindungssys-
tem genutzt werden muss. Durch die weiterhin geplante Nutzung des Norderney |l-Korridors wird
auch das Ziel der Raumordnung aus Ziff. 11 S. 7 (bestmdogliche Ausnutzung der bestehenden
Kapazitat der Vorranggebiete Kabeltrasse fir die Netzanbindung (See)) beachtet. Dieses Ergebnis
wurde fur das hier gegenstandliche Vorhaben durch das ArL Weser-Ems im Rahmen eines Raum-
ordnungsverzichts mit Schreiben vom 30.11.2022 bestétigt. Die Planfeststellungsbehdrde schlief3t
sich der Sichtweise der Raumordnungsbehérde an, denn der Norderney ll-Korridor ist nahezu aus-
geschopft, so dass Uber diesen nur ein System verlegt werden kénnte, mithin der Korridor tber
Baltrum fur eines der nun beantragten Systeme genutzt werden musste. Auch der Sinn und Zweck
der Uberlegungen aus dem Verfahren zur Festlegung des LROP spricht nicht gegen die hier ge-
plante Abweichung: Sofern es Ziel ist, eine Ausschdpfung des Norderney II-Korridors zu erreichen,
wird dies durch das durch die Amprion Offshore geplante Vorhaben BorWin7 erreicht. Da auch
BorWin7 im Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur bestatigt wurde, ist die Wahrscheinlich-
keit, dass BorWin7 realisiert wird, als ausreichend hoch anzusehen, so dass mit BorWin7 der Nor-
derney ll-Korridor letztlich vollstandig ausgeschépft sein wird. Der zeitliche Abstand beziiglich der

18 Amt fir regionale Raumentwicklung Weser-Ems, Landesplanerische Feststellung — Raumordnungsver-
fahren fir die Planung von zukinftigen Korridoren fur Offshore Anbindungsleitungen im niedersachsischen
Kistenmeer, Seetrassen 2030 vom 18.10.2021, Az.: ArL-WE-32340/0-1y.
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Inbetriebnahme zwischen den hier gegenstandlichen Vorhaben sowie BorWin7 ist mit wenigen
Jahren fur die Inbetriebnahme verhaltnismaRig kurz, so dass keine reine Vorratsplanung mit unbe-
stimmten Zeithorizont vorliegt. Auch die o0.g. Vorteile der nun vorgezogenen Nutzung des Baltrum-
Korridors in Bezug auf Synergien bei den Baustellen-Einrichtungsflachen haben ein solches Ge-
wicht, dass auch die Planfeststellungsbehérde davon ausgeht, dass die Abweichung von den Vor-
gaben des LROP geboten ist.

Ab der 12-Seemeilen-Grenze ist im Kustenmeer geplant, die Leitung grundséatzlich parallel zu den
bereits genehmigten Offshore-Anbindungssystemen NOR-9-2, NOR-9-3 und LanWinl (NOR-12-
1) sowie dem geplanten Offshore-Anbindungssystem LanWin4 (NOR-11-2) zu verlegen, Baltrum
zu kreuzen und bei Dornumergrode anzulanden. Durch die Blindelung der Offshore-Anbindungs-
systeme wird der Grundsatz der Raumordnung aus Ziff. 11 S. 1 bertcksichtigt. Die Trassenfiihrung
der LanWin5 (NOR-13-1) Seetrasse im Kistenmeer Uber Baltrum mit Anlandung in Dornume-
rgrode entspricht den oben genannten Zielen der Raumordnung im Sinne von 8 3 Abs. 1 Nr. 2
ROG. Die Planfeststellungsbehdrde hat diese Zielsetzung nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 ROG zu
beachten.

Eine Abweichung von dieser Trasse ware aus Sicht der Planfeststellungsbehérde auch nicht sinn-
voll, da sie mit zusétzlichen Eingriffen verbunden wére. Die Trassierung kann als vorzugswurdig
angesehen werden.

Bei der Feintrassierung wurden folgende Grundsatze beachtet:
- Mdglichst geradliniger Verlauf mit dem Ziel des geringsten Eingriffs in Umwelt und Natur

- Minimierung des Einflusses auf und Bericksichtigung von Naturschutzgebieten, FFH- und
Vogelschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, geschiitzten Landschaftsteilen, ge-
schitzten Biotopen, Natur- und Kulturdenkmalen sowie Bereichen sehr seltener oder sehr
empfindlicher Béden

- Bindelung mit anderen vorhandenen linienformigen Infrastrukturobjekten (z. B. weitere
Energiekabel, Rohrleitungen)

- Berlicksichtigung der topographischen Verhéltnisse

- Beriicksichtigung weiterer unter Schutz stehender Raume, wie z. B. bedeutsame Gebiete
oberflachennaher Rohstoffvorkommen

- Bertlicksichtigung von Standorten seltener oder gefahrdeter Pflanzenarten

- Beriicksichtigung von Verkehrstrennungsgebieten, militarischen Ubungsgebieten und
sonstigen Gebieten, die einer gesetzlichen Nutzungsbestimmung unterliegen

- Bertcksichtigung von Altlastverdachtsflachen, Altablagerungen und Kampfmittelverdachts-
flachen

- Berticksichtigung der Bodenbeschaffenheit

- Maximierung moglicher Abstande zu Siedlungen und Einzelwohngebduden unter Beach-
tung aller anderen Schutzgiter Berlcksichtigung von berechtigten, hinreichend gefestigten
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Nutzungsinteressen Berticksichtigung der Erkenntnisse der naturschutzfachlichen Projekt-
begleitung der bereits errichteten und im Bau befindlichen Leitungen auf der Norderney-
Trasse

Als kleinrdumige Trassenalternative hat die Vorhabentragerin eine Trassenfiihrung tUber das 6stli-
che Ende der Insel Baltrum geprft, da hier die Verlegung nicht mittels einer HDD (inklusive Auf-
weitung des Bauzeitenfensters), sondern in offener Bauweise mittels Vibrationsschwert oder Fras-
technik erfolgt. In naturschutzfachlicher Hinsicht konnten bei dieser Trassenvariante dauerhafte
erhebliche Beeintrachtigungen prioritarer Lebensraumtypen nicht ausgeschlossen werden. Solche
dauerhaften erheblichen Beeintrachtigungen kénnen durch die HDD vermieden werden, so dass
die Querung der Insel Baltrum mittels HDD aus diesem Grund vorzugswiurdig erscheint.

Die Planfeststellungsbehdrde ist schliel3lich verpflichtet zu prifen, ob am Ende nicht doch die sog.
Nullvariante den Vorzug verdient. Bei der Nullvariante verbliebe der Zustand so, wie er sich ohne
Realisierung des geplanten Vorhabens darstellt. Es ergaben sich dann keine neuen Belastungen
fur die Umwelt oder andere Schutzgiter.

Diese Vorzugswirdigkeit besteht hier nicht. Das wird auch von keinem Einwender geltend ge-
macht.

Die Nullvariante ware vorzuziehen, wenn sich bei der Feinprifung ergabe, dass dem Vorhaben
uniiberwindliche Belange entgegenstiinden, die dazu nétigen, von der Planung Abstand zu neh-
men. Derartige uniiberwindliche Planungshindernisse kdnnen etwa aus in spateren Planungsstu-
fen gewonnenen Erkenntnissen resultieren.

Im vorliegenden Planfeststellungsverfahren haben sich derartige Erkenntnisse und Griinde jedoch
nicht ergeben. Die beantragte Trassenvariante wird vielmehr den gesetzlichen Vorgaben und dem
Abwéagungsgebot gerecht. Mit der Beibehaltung des Status quo wére das nicht der Fall.

2.2.24.2.3 Vorzugstrasse mit Anwendung von 8§ 43m EnWG

Die o. g. Trassenvariante ist auch mit Anwendung von 8§ 43m EnWG vorzugwiirdig.

Die Vorhabentragerin konnte mit Hilfe des erstellten Regiedokumentes (vgl. Anlage 1A) schliissig
begrinden, dass weder die Belange des Artenschutzes noch UVP-Belange ergebnisrelevante Aus-
wirkungen auf die Wahl der Ausflhrungsalternative hatten. Der Alternativenvergleich ware auch
ohne Bericksichtigung von UVP- oder Artenschutzbelangen gleich ausgefallen und hatte die glei-
che Vorzugstrasse ausgewiesen. Umweltbelange hatten keinen entscheidenden Einfluss auf den
Alternativenvergleich, sodass nicht abgeglichen werden musste, ob diese Umweltbelange bereits
in der SUP angelegt waren, um beurteilen zu kénnen, ob die Abwagungsentscheidung rechtmalig
war bzw. im Einklang mit 8 43m EnWG stand. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Umwelt-
belangen der SUP war daher nicht erforderlich. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf Kapitel 2.2.1.
des Regiedokumentes Bezug genommen.
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2225 Immissionen
22251 Baubedingte Schallimmissionen

Waéhrend der Herstellung der Leitung auf See, der Insel Baltrum und im Anlandungsbereich von
Dornumergrode treten baubedingte Schallimmissionen auf. Die Beeintrachtigungen durch die Bau-
stellenverkehre sind nur von vortubergehender Dauer und auf die Tagzeiten beschrénkt.

Aufgrund der Lange der Bohrungen ist es technisch notwendig, Bohrunterbrechungen so kurz wie
madglich zu halten, weil Erfahrungen der Vorhabentrégerin gezeigt haben, dass es bei langeren
Unterbrechungen (z.B. nachtliche Pause) zum Festsetzen des Bohrgestanges kommt. Ursachlich
hierfur kann die Tidebeeinflussung auf den Untergrund und das Einschwemmen von Feinsanden
in den Bohrkanal sein. Durch Uberwaschen muss versucht werden das Bohrgestiange zu losen,
was einen hohen technischen und zeitlichen Aufwand verursacht. Sofern die Mal3nahme erfolglos
bleibt muss das Bohrloch und -gestange unter Umstanden aufgegeben werden. Das Gesténge
verbliebe folglich im Untergrund. Um den Baufortgang weiterhin sicherzustellen, sind dann eine
Umplanung der Bohrung und das Auffahren einer neuen Bohrung notwendig. Daher ist durch
Nachtarbeit vorgesehen, einen kontinuierlichen Bohrungsvorgang zu erméglichen und langere Un-
terbrechungen zu vermeiden.

Die nach Auffassung der Planfeststellungsbehdrde schliissigen Ergebnisse der Immissionsberech-
nungen flr den Einsatz von Bohrgeraten auf Baltrum und bei Dornumergrode sowie etwaiger Zu-
satzgerate, sind in der Schalltechnischen Untersuchung in den Planunterlagen unter 11.2 darge-
stellt. Danach werden mit Hilfe von Schallschutzmafinahmen — Errichtung von 5,2 m hohen Larm-
schutzwénden und Einhausungen fir Emissionsquellen bei Dornumergrode an der West-, Sid-
und Ostseite der Baustelle, durch eine Begrenzung der Betriebszeit von nicht ortsfesten Bauma-
schinen, einem begrenzten Nachtbetrieb von maximal zwei Bohranlagen mit Nebenaggregaten,
maximal zwei HD-Pumpen, zwei Olabscheider sowie zwei Spiilungsmischanlagen und zuletzt
durch eine Begrenzung von maximal zwei Stromgeneratoren im Nachtbetrieb — die Immissions-
richtwerte fUr die in der Nachbarschaft der BE-Flache befindlichen Wohnhauser und Camping-
platze eingehalten.

Mit den Nebenbestimmungen unter Ziff. 1.4.3.1 wird sichergestellt, dass keine schadlichen Schal-
limmissionen verursacht werden.

22252 Finanzieller Ausgleich fir nationale Artenhilfsprogramme

Die Vorhabentragerin ist gem. 8 43m Abs. 2 Satz 2 EnWG verpflichtet, ungeachtet der Minderungs-
maflinahmen einen finanziellen Ausgleich fir nationale Artenhilfsprogramme nach § 45d Absatz 1
BNatSchG zu zahlen, mit denen der Erhaltungszustand der betroffenen Arten gesichert oder ver-
bessert wird. Die Zahlung ist nach Satz 3 von der Planfeststellungsbehtrde zusammen mit der
Zulassungsentscheidung als einmalig zu leistender Betrag festzusetzen (siehe Nebenbestimmung
unter 1.4.2). Die Héhe der Zahlung betragt nach Satz 4 25.000,00 € je angefangenem Kilometer
Trassenlange. Sie ist nach Satz 5 von dem Betreiber als zweckgebundene Abgabe an den Bund
zu leisten. Die Mittel werden nach Satz 6 und 7 vom Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz,
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz bewirtschaftet und sind fir Mal3inahmen nach § 45d
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Absatz 1 BNatSchG zu verwenden, flr die nicht bereits nach anderen Vorschriften eine rechtliche
Verpflichtung besteht.

Die Planfeststellungsbehdrde setzt hierfir die Zahlung in Hohe von 900.000,00 € fest (Nebenbe-
stimmung unter Ziff. 1.4.2). Das Vorhaben weist 36 angefangene Kilometer Trassenlange auf, so-
dass sich in Summe der zuvor genannte Betrag ergibt.

22253 Betriebsbedingte Schallimmissionen

Der Betrieb der Leitung verursacht keine Schallimmissionen.

22254 Lichtimmissionen

Baubedingte Lichtemissionen treten wahrend der Leitungserrichtung auf See und im Anlandungs-
bereich von Dornumergrode sowie auf der Insel Baltrum auf. Aufgrund der Nachtarbeiten ist die
Beleuchtung des Arbeitsbereiches notwendig, um eine Gefahrdung des Personals auszuschlie-
Ben. Mit den Vorkehrungen im Mafl3nahmenblatt S4 als Teil der planfestgestellten Anlage 8.2 (vgl.
unter Ziff. 1.2.1) sowie den Nebenbestimmungen unter Ziff. 1.4.3.3 ist in ausreichendem Mal} si-
chergestellt, dass keine schadlichen Lichtimmissionen verursacht werden. Die Vorhabentragerin
orientiert sich mit den Vorkehrungen im MalRnahmenblatt am blichen Standard, welcher in bishe-
rigen Planfeststellungsbeschlissen Eingang gefunden hat und nach Sichtweise der Planfeststel-
lungsbehoérde unter Berticksichtigung der Ergebnisse des Anhdrungsverfahrens und die zuséatzli-
chen o0.g. MaRgaben ausreichend sind, um den Belangen des Immissions- und Naturschutzes zu
genugen. Durch die Planfeststellung werden die Vorkehrungen aus dem genannten MalRnahmen-
blatt verbindlich, so dass eine Aufnahme in die Nebenbestimmungen nicht erforderlich ist.

2.2.255 Staubschutz wahrend der Bauzeit auf Baltrum

Baubedingt kann es auch zu Staubabtragen durch Wind bei Abtrocknung der Cuttings kommen.
Um diese Staubemissionen zu vermeiden bzw. zu minimieren sind die Vorgaben unter Ziff. 1.4.3.2
erforderlich, aber auch ausreichend.

22256 Elektrische und magnetische Felder

Aufgrund der unter Spannung stehenden und Strom flhrenden Leiter erzeugen Leitungen nieder-
frequente elektrische und magnetische Felder. Bei der hier zu betrachteten Gleichstromleitung
handelt es sich um Gleichfelder. Ursache des elektrischen Feldes ist die Spannung. Die elektrische
Feldstarke wird in Volt pro Meter (V/m) oder Kilovolt pro Meter (kV/m) angegeben. Das elektrische
Feld tritt bei den von der Vorhabentragerin verwendeten Kabeln nur innerhalb des jeweiligen Ka-
bels, also nur zwischen Leiter und geerdeter Abschirmung auf, ein elektrisches Feld nach auf3en
entsteht nicht und ist somit auch nicht zu betrachten.

Der elektrische Strom ist ursdchlich fir das magnetische Feld. Die magnetische Feldstéarke wird in
Ampere pro Meter (A/m) angegeben. Bei magnetischen Feldern wird als zu bewertende GroRRe die
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magnetische Flussdichte herangezogen und wird in Tesla (T) oder zweckmé&Rigerweise in Bruch-
teilen als Mikrotesla (uT) angegeben. Je grofker die Stromstarke ist, desto héher ist auch die mag-
netische Feldstarke (lineare Abhangigkeit). Da die Stromstarke stark von der Belastung abhangt,
ergeben sich tages- und jahreszeitliche Schwankungen der magnetischen Flussdichte. Die raum-
liche Ausdehnung und Gro3e des magnetischen Feldes hangen zudem von der Konfiguration der
Leiter ab. Die starksten magnetischen Felder treten direkt oberhalb der Kabel auf. Die Starke der
Felder nimmt mit zunehmender seitlicher Entfernung von der Leitung relativ schnell ab. Magnetfel-
der kdnnen anorganische und organische Stoffe nahezu ungestort durchdringen. Aufgrund der
Uberwiegend gebindelten Anordnung von Hin- und Rickleiter kompensieren sich deren Felder
zum grofRen Teil.

Zum Schutz des Menschen vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gleichstromanlagen gilt
die 26. BImSchV. Nach § 3ai.V.m. Anhang la der 26. BImSchV ist fur Orte, die dem dauerhaften
oder zumindest vorubergehenden Aufenthalt von Menschen dienen, ein Grenzwert der magneti-
schen Flussdichte von 500 uT vorgesehen. Fir Gleichstromkabel wird von der Bund/Lander-Ar-
beitsgemeinschatt fir Immissionsschutz (LAI) als Einwirkungsbereich ein Abstand von 1,0 m defi-
niert.!® Allein schon durch die dauerhafte Mindestiiberdeckung von 1,5 m lasst sich begriinden,
dass im Vorhabenbereich keine Orte, die dem dauerhaften oder zumindest voribergehenden Auf-
enthalt von Menschen dienen, im Einwirkungsbereich des Vorhabens liegen kénnen.

Auch Minimierungsorte im Sinne der Ziff. 3.2.1.2 der 26. BImSchvVVvwV (Orte im Einwirkungsbe-
reich von 20 m, die nicht nur fur den voribergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind)
liegen im hiesigen Verfahren aufgrund der Lage in der sublitoralen und eulitoralen Nordsee nicht
vor. Dies gilt auch fur die Bereiche auf Baltrum sowie dem Anlandungspunkt Dornumergrode.

Gleichwonhl hat die Vorhabentragerin im Sinne einer umfassenden Betrachtung sowie der Beruck-
sichtigung des Vorsorgegrundsatzes in der Planunterlage 11.1 eine Studie zur Bestimmung der zu
erwartenden magnetischen Flussdichte fiir das geplante Vorhaben vorgelegt.?’° Die magnetische
Flussdichte ist fur Gleichstrom-Erdkabel 0,20 m oberhalb der Erdbodenoberflache zu bestimmen.?!
Die nachfolgende Tabelle aus der Planunterlage 11.1 zeigt fir den Seekabelbereich des zu verle-
genden Systems die Werte fur die magnetische Flussdichte in 0,20 m Hohe Uber der Erdboden-
oberflache, d.h. je nach Bereich oberhalb der Meeresbodenoberflache, der Wattbodenoberflache
oder der Gelandeoberkante. Die maximale Flussdichte betragt au3erhalb der HDD- und Kreu-
zungsabschnitte 29,6 uT. Zum Vergleich liegt die Erdmagnetfeldstarke bei etwa 50 uT. In HDD-
Abschnitten sind es je nach Bereich bis zu 198,2 uT.

Fall Max. magn. Fluss- | In % des Grenzwerts von
dichte / uT 500 uT

Uberdeckung 1,5 m, offene Legung 29,6 59

Uberdeckung 3,0 m, offene Legung 8,8 1,8

19 L Al, Hinweise zur Durchfiihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder, 2014, 11.3a.2.

20 Stammen, Magnetische und thermische Eigenschaften von 525 kV-HGU-Seekabeltrassen in der Nordsee,
Bocholt 2020.

21 LAI, Hinweise zur Durchfiihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder, 2014, 111.2.4.
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Uberdeckung 5,0 m, offene Legung 3,4 0,7
Uberdeckung 1,5 m, HDD-Bereich 198,2 39,6
Uberdeckung 20,0 m, HDD-Bereich 14,2 2,8

nach Tabelle 16 - Zusammenfassung der magnetischen Immissionen in 0,2 m Hohe oberhalb der
Erdbodenoberflache — Planunterlage 11.1

Direkte gesundheitliche bzw. physiologisch schéadliche Effekte der im Meer verlegten elektrischen
Leitungen auf Meereslebewesen aufgrund der magnetischen und induzierten elektrischen Felder
sind nach wissenschaftlichem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Mdglich ist aber, dass einige Arten
elektrische Felder wahrnehmen oder sich nach magnetischen Feldern orientieren, sodass Verhal-
tensanderungen moglich sind. Daher wird empfohlen wird, fir Gleichstromkabel den Betrag der
magnetischen Flussdichte an der Sedimentoberflache unter dem des Erdmagnetfeldes (50 pT) zu
halten, was dazu fuhrt, dass der resultierende Magnetfeldvektor in Abhangigkeit von der Ausrich-
tung des Kabels zum Erdmagnetfeld in Betrag und Richtung vergleichsweise geringfligig beein-
flusst wird. Ausgeschlossen ist dann eine vollstéandige Richtungsumkehr bezogen auf das unge-
storte Erdmagnetfeld, was vorteilhaft flir Arten ist, die sich nach der Richtung des Erdmagnetfeldes
orientieren. Das Erdmagnetfeld wird lokal im Hochstfall aufgehoben oder verdoppelt werden, wenn
der oben genannte Wert eingehalten wird. Daraus ergibt sich auch fur die induzierten elektrischen
Felder ein Anstieg maximal um den Faktor zwei. Es ist davon auszugehen, dass auch die empfind-
lichen Sinneszellen der Knorpelfische bei dieser Variabilitat unbeschadigt bleiben.??

Unter Berlcksichtigung der vorstehenden Ausfilhrungen sind Beeintrachtigungen durch das See-
kabel nicht zu erwarten.

22257 Erwarmung des Meeresbodens

Alle elektrischen Leiter sind durch einen elektrischen Widerstand gekennzeichnet, der von dem
verwendeten Leitermaterial, dem Leiterquerschnitt und der Leitertemperatur abhéngt. Flief3t ein
Strom durch den Widerstand wird Warme erzeugt, die Temperatur des Leiters erhéht sich, die
Warme wird an die Umgebung abgegeben und der Leiter somit gekihlt. Das Erdreich nimmt bei
einer in die Erde bzw. im Meeresboden verlegten Kabelleitung die vom Kabel erzeugte Warme auf
und fuhrt sie an die Atmosphare oder das dartber liegende Gewasser ab. Wie gut oder schlecht
dieser Warmetransport durchs Erdreich geschieht wird u. a. von den Bodeneigenschaften, hier
insbesondere dem spezifischen Warmewiderstand, von der Uberdeckung und der Kabelkonstruk-
tion bestimmt. Die vom Kabel erzeugte Warmemenge hangt vom Quadrat des Betriebsstromes
und vom Kabelwiderstand ab. Der Betriebsstrom variiert Uber die Zeit. Dieses Verhalten kann Gber
ein Lastprofil, dem die typische Produktionsweise von Offshore- Windparks zugrunde liegt, darge-
stellt werden. Ziel des Kabeldesigns ist es einerseits die konstruktionsbedingten Parameter wie
maximale Leitertemperatur einzuhalten, die einzusetzenden Materialien zu optimieren, verschie-
dene Legearten zu gewahrleisten und andererseits durch Natur- und Umweltschutz vorgegebene

22 pophof/Geschwentner, Umweltauswirkungen der Kabelanbindung von Offshore-Windenergieparks an das
Verbundstromnetz, BfS-SG 18/13, S. 13.
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Grenzen nicht zu uberschreiten. So werden fir den Seebereich in Referenzpunkttiefen unter-
schiedliche Grenzerwdrmungen im Erdreich vorgegeben, bei deren Einhaltung davon ausgegan-
gen wird, dass keine negativen Auswirkungen auf Natur und Umwelt bestehen.

Die als Planunterlage 11.1 vorgelegte Studie? bestimmt die vom Vorhaben ausgehenden Tempe-
raturerhdhungen im Meeresboden. Ausgehend von einem fir den Offshore-Bereich relevanten
Lastprofil einer stationaren Vorlast mit 77 % der Nennleistung (fir 45 Tage simuliert, um eventuelle
Einschwingvorgange abklingen zu lassen) gefolgt von 7 Tagen Hochlast mit 99 % der Nennleistung
und Riickkehr zu 77 % der maximalen Ubertragungsleistung, werden die Temperaturerhhungen
des Meeresbodens an Referenzpunkten berechnet und mit der zulassigen Grenzerwarmung ver-
glichen. In dem Berechnungsmodell (s. Unterlage 11.1) werden die aktuellen Kabeldaten und Ver-
legetiefen bertcksichtigt. Auf Grund vorangegangener Untersuchungen wird von einer unbeein-
flussten Temperatur des Erdreichs von 15° C ausgegangen. Der spezifische Warmewiderstand
wird entsprechend IEC 60853 mit 0,7 Km/W berucksichtigt.

Trassenabschnitt, Uberde- | Sys- Max. Max. Max.
Leiterquerschnitt ;:kung/m tema;t;— Leitertem- | Aufpunkt- | Aufpunk-
stand/m peratur/°C | tempera- terwar-
Auf- tur/°C mung/K
punkt-
tiefe/m
Nationalpark Wattenmeer, | 1,5/ 0,3 50 46,62 16,682 1,682
2500 mm?
Nationalpark Wattenmeer, | 5,0/ 0,3 50 51,58 15,475 0,475
2500 mm?
Nordstrand Baltrum — 10 m | 1,5/ 0,3 50 46,60 16,634 1,634
Wasserlinie, 2500 mm?
Nordstrand Baltrum — 10 m | 3,0/ 0,3 50 49,42 15,771 0,771
Wasserlinie, 2500 mm?
10 m Wasserlinie — 12 sm- | 5,0/ 0,3 50 51,58 15,461 0,461
Grenze, 2500 mm?

nach Tabelle 15 - Leitertemperaturen und Erwarmungen im Sediment fir die vier untersuchten
Trassenabschnitte — Planunterlage 11.1

Fur das vorliegende Projekt ergeben die Berechnungen (vgl. Tabelle und Unterlage 11.1), dass bei
einer Verlegetiefe von mind. 1,50 m, die gewahlten Abstdnde und Kabelguerschnitte gewéhrleis-
ten, dass einerseits die technisch maximal zul&ssige Leitertemperatur nicht tberschritten wird und

23 Stammen, Magnetische und thermische Eigenschaften von 525 kV-HGU-Seekabeltrassen in der Nordsee,
Bocholt 2020.
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andererseits die Grenzerwdrmung von 2 K im Erdboden bei einer Referenzpunkttiefe von 0,30 m
nicht Gberschritten wird.

Parallel zum hier gegenstandlichen Verfahren sollen zwei weitere Offshore-Anbindungssysteme
mit den gleichen technischen Parametern errichtet und betrieben werden. Der Abstand der beiden
Systeme zueinander betragt 50 m. Die Untersuchung hat auch in den Blick genommen, inwiefern
sich die Auswirkungen der Vorhaben kumulieren. Dabei kam die Berechnung zum Ergebnis, dass
durch das Zusammenwirken die Temperaturen sich max. um 0,0005 K erhéhen und damit ver-
nachlassigbar sind. Die Planfeststellungsbehdérde hat keine Ansatzpunkte, dass durch das Zusam-
menwirken mehrerer Vorhaben grofl3ere Auswirkungen zu erwarten sind.

Ebenfalls hat die Berechnung den Fall betrachtet, dass einer der beiden Leiter stromlos ist und der
Ruckleiter den betriebsmafiig gleich groRen Strom wie der stromfihrende Hinleiter fuhrt (sog. Un-
symmetrischer Betrieb). Die Berechnung kommt dabei fur die Planfeststellungsbehérde nachvoll-
ziehbar zum Ergebnis, dass der symmetrische Betrieb thermisch grof3ere Auswirkungen hat als
der unsymmetrische Betrieb. Daher ist auch im Fall des unsymmetrischen Betriebs das 2 K-Krite-
rium gewabhrt.

Daruber hinaus ist unter Ziff. 1.4.6.10.2 ein betriebsbegleitendes Warmemonitoring angeordnet.
Die Vorgaben hierzu entsprechen den Vorgaben aus bisherigen Planfeststellungsbeschlissen und
haben sich in der Praxis bewahrt. Unter der Voraussetzung, dass fiur ein anderes, vergleichbares
Vorhaben bereits ein erfolgreiches Warmemonitoring durchgefuihrt wurde und die Vorhabentréage-
rin den rechnerischen Nachweis erbringt, dass unter Berticksichtigung der Warmeleitfahigkeit des
Bodens sowie der lbrigen Eingangsparameter (Verlegetiefe, Leiterquerschnitt etc.) das 2 K-Krite-
rium eingehalten wird, kann mit Zustimmung nach Abstimmung mit NLWKN und NLPV auf ein
betriebsbegleitendes Warmemonitoring verzichtet werden. Die Moglichkeit, dass auf ein Warme-
monitoring verzichtet wird, setzt eine belastbare rechnerische Prognose voraus, die sowohl fir die
Planfeststellungsbehérde als auch fir die Fachbehdrden nachvollziehbar sein muss. Durch dieses
gestufte Vorgehen wird sichergestellt, dass das 2 K-Kriterium eingehalten wird.

2226 Grabenteilverrohrungen
22261 Gewasserausbau

Ein Gewasserausbau ist nach § 68 Abs. 1 WHG im Grundsatz planfeststellungsbedirftig. Nach
§ 67 Abs. 2 Satz 1 WHG ist unter ,Gewasserausbau® die Herstellung, Beseitigung und wesentliche
Umgestaltung eines Gewassers oder seiner Ufer zu verstehen.

Der vorliegende Planfeststellungsbeschluss lasst u.a. temporare kiinstliche Uberfahrten durch Ge-
wasserverrohrungen fir die BaustraRen und die Bauflachen zu, die nach dem Ende der Baumalf3-
nahme wieder zuriickgebaut werden (1.4.10.2 lit. k). Die entsprechenden Gewasserkreuzungen
sind vor Einbau der Unteren Deichbehdrde des LK Aurich mittels eines Lageplanes genau darzu-
stellen (1.4.10.2 lit. ¢). Die temporaren Uberfahrten und Verrohrungen unterliegen den Vorschriften
Uiber den Gewasserausbau. Dies gilt auch fur kleine Gréaben. Zwar sind gemafl § 2 Abs. 2 WHG
i.V.m. 8 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 NWG die Vorschriften des WHG und des NWG auf Graben dann
nicht anzuwenden, wenn sie lediglich der Be- oder Entwasserung eines einzelnen Grundstiicks
dienen. Dies ist hier jedoch nicht der Fall.
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Bei den temporaren Gewdassertberfahrten und -verrohrungen handelt es sich jeweils um eine Um-
gestaltung eines Gewassers, da das auere Erscheinungsbild der Gewasser verandert wird.?* We-
sentlich ist eine Umgestaltung in der Regel, wenn der Zustand eines Gewassers in einer fir den
Wasserhaushalt (Wasserstand, Wasserabfluss, Selbstreinigungsvermégen), die Schifffahrt, die Fi-
scherei oder in sonstiger Hinsicht bedeutsamen Weise verandert wird.?® Eine wesentliche Umge-
staltung kann jedenfalls angenommen werden, wenn das Gewasser oder das Ufer nicht lediglich
modifiziert wird, sondern ,seine Identitat verliert*.?® Das richtet sich in erster Linie danach, ob das
Gewasser bei natlrlicher Betrachtung der Landschaft noch als veranderter oder als ganz neuer
Flusslauf betrachtet werden muss.?’ Bei Gewasseriiberfahrten bzw. -verrohrungen wird in das Er-
scheinungsbild des jeweiligen Gewassers in wasserwirtschaftlich bedeutender Weise eingegriffen,
sodass unabhangig von der lediglich vorriibergehenden Dauer des Eingriffs durch die Gewasser-
verrohrungen von einer wesentlichen Umgestaltung auszugehen ist.

Die Vorhabentragerin hat fir die Errichtung der kunstlichen Uberfahrten durch befestigte Graben-
verrohrungen beantragt. Bei verstandiger Auslegung bzw. Umdeutung des Antrags der Vorhaben-
tragerin auf Erteilung aller fur das Verfahren zur Errichtung und dem Betrieb der Vorhaben erfor-
derlichen o6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zu-
stimmungen und Befreiungen begehrt die Vorhabentragerin fir die Errichtung der kinstlichen
Uberfahrten durch mobile Briicken und befestigten Grabenverrohrungen indes die Erteilung einer
wasserrechtlichen Planfeststellung fur Gewéasserausbauten, 88 67 Abs. 2 Satz 1, 68 Abs. 1 WHG.
Das rechtliche Begehren der Vorhabentragerin ist in der Sache auf den Erhalt der fir die Umset-
zung der Gewasserausbauten bendtigten wasserrechtlichen Planfeststellung gerichtet. In diesem
Sinne ist der Antrag der Vorhabentragerin zu verstehen und auszulegen.

In materiell-rechtlicher Hinsicht sind die Gewasseriberfahrten bzw. -verrohrungen an den Voraus-
setzungen des § 68 Abs. 3 WHG zu messen. Gemal § 68 Abs. 3 Nr. 1 WHG darf der Plan fiir den
Gewasserausbau nur festgestellt oder genehmigt werden, wenn eine Beeintrachtigung des Wohls
der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhéhung
der Hochwasserrisiken oder eine Zerstérung natirlicher Rickhalteflachen, nicht zu erwarten ist.
Des Weiteren miissen gemalf 8§ 68 Abs. 3 Nr. 2 WHG andere Anforderungen des WHG oder sons-
tiger oOffentlich-rechtlicher Vorschriften erfillt sein. Hierzu gehdren insbesondere die Vereinbarkeit
mit den Bewirtschaftungszielen der 88 27 bis 31 und 47 WHG.?®

Eine Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheiti. S. d. 8 68 Abs. 3 Nr. 1 WHG durch die ge-
planten gewéasserbaulichen MaRnahmen ist nicht zu erwarten. Im Zuge der Herrichtung der Bau-
stellenflachen werden zwar Gewésser durch mobile Briicken Gberfihrt bzw. temporére Verrohrung
uberfahren. Wesentliche negative Anderung auf das Gewasser werden dadurch aber nicht eintre-
ten, zumal die MalRnahmen zeitlich beschrankt sind. Insofern ist eine Beeintrachtigung des Allge-
meinwohls nicht zu erwarten. Insbesondere hat die Planfeststellungsbehérde fir die temporaren

24 Riese, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 102. EL September 2023, WHG § 67 Rn. 69.

25 Riese, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 102. EL September 2023, WHG 8§ 67 Rn. 71.

26 BGH, Urteil vom 25. Méarz 1993 — Ill ZR 19/91 —, juris, BGHZ 122, 93-115, Rn. 53; Riese, in: Land-
mann/Rohmer, UmweltR, 102. EL September 2023, WHG § 67 Rn. 71; Czychowski/Reinhardt, WHG, 13.
Aufl. 2023, § 67 Rn. 24.

27’ M. w. N. BGH, Urteil vom 25. Mé&rz 1993 — Il ZR 19/91 —, juris, BGHZ 122, 93-115, Rn. 53.

28 Czychowski/Reinhardt, WHG, 13. Aufl. 2023, § 68 Rn. 31.
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Gewasseruberfahrten die seitens der Unteren Wasserbehorden des Landkreises Aurich im Betei-
ligungsverfahren vorgeschlagenen Inhalts- und Nebenbestimmungen unter Ziff. 1.4.10.2 dieses
Beschlusses festgesetzt. Dadurch werden durch die beschriebenen temporéren Gewasserquerun-
gen bedingte Beeintrachtigungen des Wohls der Allgemeinheit i. S. d. § 68 Abs. 3 Nr. 1 WHG
ausgeschlossen bzw. auf ein vertragliches Mal3 reduziert.

Auch die weiteren Anforderungen des WHG und sonstigen offentlich-rechtlichen Vorschriften i.S.d.
§ 68 Abs. 3 Nr. 2 WHG sind erfillt. Die Uberfahrten bzw. Verrohrungen sind insbesondere mit den
Bewirtschaftungszielen des 8 27 Abs. 1 und des 8§ 47 Abs. 1 WHG vereinbar (siehe hierzu im
Einzelnen unter Ziff. 2.2.2.10.4.1).

2.2.2.6.2 Anlagen in, an, tber und unter oberirdischen Gewéssern

Die Leitungstrasse quert die in Unterlage 5 aufgefuhrten Graben in geschlossener Bauweise im
sogenannten Horizontal Directional Drilling-Verfahren (HDD-Verfahren). Im Rahmen der Verle-
gung der Leitungen sind zudem bei der Errichtung von Baustraf3en u.a. auch Gewasser zu lber-
queren. Neben bereits vorhandenen Gewasseruberfahrten, die vorrangig genutzt werden, sind —
wie oben dargelegt — teilweise auch mobile Briicken bzw. befestigte Grabenverrohrungen herzu-
stellen. Diese geplanten Anlagen in, an, Gber und unter oberirdischen Gewassern sind an den
Vorgaben aus § 36 Abs. 1 WHG i.V.m. 8§ 57 NWG zu messen. Nach § 36 Abs. 1 Satz 1 WHG sind
Anlagen in, an, tber und unter oberirdischen Gewassern so zu errichten, zu betreiben, zu unter-
halten und stillzulegen, dass keine schadlichen Gewasserveranderungen zu erwarten sind und die
Gewasserunterhaltung nicht mehr erschwert wird, als es den Umstanden nach unvermeidbar ist.
Anlagen i.S.v. § 36 Abs. 1 Satz 1 WHG sind gemaR § 36 Abs. 1 Satz 2 WHG insbesondere

1. bauliche Anlagen wie Geb&ude, Bricken, Stege, Unterfiihrungen, Hafenanlagen und Anle-
gestellen,

2. Leitungsanlagen und
3. Fahren.

Im Ubrigen gilt in Niedersachsen nach MaRgabe von § 36 Abs. 1 Satz 3 WHG ergéanzend die Vor-
schrift des § 57 NWG. Nach § 57 Abs. 1 Satz 1 NWG bedurfen die Herstellung und die wesentliche
Anderung von Anlagen nach § 36 WHG, auch von Aufschiittungen oder Abgrabungen in und an
oberirdischen Gewassern, der Genehmigung der Wasserbehorde. Eine Genehmigung ist nach
§ 57 Abs. 1 Satz 2 NWG jedoch nicht erforderlich, wenn die betreffende Anlage einer erlaubnis-
pflichtigen Benutzung oder der Unterhaltung eines Gewassers dient oder beim Ausbau eines Ge-
wassers hergestellt wird.

Kiinstliche Uberfahrten durch mobile Briicken und befestigte Grabenverrohrungen fiir die Baustra-
3en fallen als bauliche Anlagen unter § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WHG. Sie sind aber als Gewasser-
ausbaui. S. d. 8§ 67 Abs. 2 Satz 1 WHG zu qualifizieren (siehe Ziff. 2.2.2.6.1) und unterliegen daher
nach 8 57 Abs. 1 Satz 2 WHG nicht dem Erfordernis einer Anlagengenehmigung aus § 36 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 WHG i. V. m. 8§ 57 Abs. 1 Satz 1 WHG. Demgegeniiber gilt fir die Leitung als Lei-
tungsanlagen i. S. v. 8 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WHG die Genehmigungspflicht aus 8§ 36 Abs. 1 Satz
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1 WHG i. V. m. 8§ 57 Abs. 1 Satz 1 NWG.? Die Leitung quert Gewasser und stellen damit Anlagen
unter Gewassern dar.

Unabhéangig von der Genehmigungspflicht sind samtliche der genannten Anlagen materiell-recht-
lich an den Voraussetzungen von § 36 WHG zu messen.* Ihre Herstellung bzw. wesentliche An-
derung oder Stilllegung darf also keine schadlichen Gewésserveranderungen erwarten lassen und
sie durfen die Gewasserunterhaltung nicht starker erschweren, als es den Umstanden nach unver-
meidbar ist.

Weder die temporaren Gewasserlberfahrten bzw. -verrohrungen noch die dauerhaften Gewasser-
guerungen lassen schadliche Gewdasserveranderungen erwarten. Als solche werden Veranderun-
gen von Gewassereigenschaften angesehen, die das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die
offentliche Wasserversorgung, beeintréchtigen oder nicht den Anforderungen entsprechen, die
sich aus dem WHG, aus auf Grund des WHG erlassenen oder aus sonstigen wasserrechtlichen
Vorschriften ergeben (8 3 Nr. 10 WHG). Eine Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit steht
nicht zu befiirchten. Die Gewasseriberfahrten bzw. -verrohrungen sind nur temporarer Natur. Auch
die dauerhafte Unterquerung der Gewésser durch die Leitung beeintrachtigen die Wasserversor-
gung oder andere Gemeinwohlbelange nicht. Ebenso werden die weiteren materiellen Anforderun-
gen des WHG eingehalten (vgl. insbesondere die Ausfilhrungen zu den Bewirtschaftungszielen
unter Ziff. 2.2.2.10.4.1). Insbesondere durch die mit den Unteren Wasserbehoérden des Landkrei-
ses Aurich zu den Gewasserquerungen abgestimmten Nebenbestimmungen unter Ziff. 1.4.10.2
dieses Beschlusses stellen sicher, dass es zu keinen vorhabenbedingten schadlichen Gewasser-
veranderungen kommt.

Auch wird die Gewasserbewirtschaftung nicht Gber das unvermeidbare Mal3 hinaus erschwert. Die
bauzeitliche Uberfahrung bzw. Verrohrung von Gewassern beschranken sich auf die Bauzeit. Da-
nach werden die temporéaren Verrohrungen zurtickgebaut und die Gewasser und ihre Ufer in den
urspriinglichen Zustand zurlickversetzt. Die Gewasserbewirtschaftung wird — wenn tberhaupt —
nur kurzzeitig beeintrachtigt. Auch die Unterguerungen von Gewassern durch die Leitungen sind
mit Uber das unvermeidbare Maf3 hinausgehenden Erschwernissen fur die Gewasserbewirtschaf-
tung verbunden.

Nach 8 57 Abs. 4 Satz 1 NWG entscheidet die Planfeststellungsbehérde tber die Erteilung der
Anlagengenehmigung nach 8§ 36 Abs. 1 WHG i. V. m. 8 57 Abs. 1 Satz 1 NWG. Sie erteilt diese
Genehmigung gemanR § 57 Abs. 4 Satz 2 NWG im Einvernehmen mit der jeweils zustandigen Was-
serbehorde. Die Untere Wasserbehorde des Landkreises Aurich hat ihr Einvernehmen (8§ 57 Abs. 4
Satz 2 NWG) mit Stellungnahmen vom 10.12.2024 erklart. Die seitens der Unteren Wasserbehdrde
im Zusammenhang mit der Erteilung der Anlagengenehmigung nach § 36 Abs. 1 WHG i. V. m.
8§ 57 Abs. 1 Satz 1 NWG geforderten Inhalts- und Nebenbestimmungen wurden inhaltlich in den
Planfeststellungsbeschluss aufgenommen.

29 FalRbender, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 102. EL September 2023, WHG § 36 Rn. 14.
30 FaRbender, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 102. EL September 2023, WHG § 36 Rn. 26.
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2.2.2.7 Deichschutz

Fur das Vorhaben wird im Rahmen der Konzentrationswirkung gem. 8 75 VwV{G die deichbehérd-
liche Ausnahmegenehmigung nach § 16 Abs. 2 NDG®! fur die Errichtung oder wesentliche Ande-
rung von Anlagen landseitig des Deiches bis zu einer Entfernung von 50m in Dornumergrode, die
deichbehdrdliche Erlaubnis nach § 15 Abs. 1 NDG NDG fur die Querung des Hauptdeiches in
Dornumergrode sowie die deichbehoérdlichen Ausnahmegenehmigung nach § 3 Abs. 1 der Deich-
vorlandverordnung des Landkreises Aurich von den in 8 2 der Deichvorlandverordnung aufgefuhr-
ten Verboten betreffend das Deichvorland in Dornumergrode erteilt.

Gem. § 15 Abs. 1 NDG wird fiir die Querung des Hauptdeiches in Dornumergrode die deichbe-
hordliche Erlaubnis erteilt.

Die Voraussetzungen der 88 14 Abs. 2, 15 Abs. 1, 8 16 Abs. 2 und 20a NDG sowie § 3 Abs. 1 der
Verordnung Uber die Benutzung des Deichvorlandes zum Schutz der Hauptdeiche im Landkreis
Aurich (Deichvorlandverordnung) vom 20.09.2011 fiir eine Ausnahmegenehmigung zur Benutzung
von Deichen und Schutzdiinen sowie fur eine Erlaubnis zur Anlage von Bauwerken innerhalb der
Grenzen des Deiches, Anlagen jeder Art in einer Entfernung bis zu 50 m von der landseitigen
Grenze des Deiches und bauliche Anlagen im Deichvorland liegen vor. Unter Berlicksichtigung der
Stellungnahmen der zustéandigen Genehmigungsbehdrden wurden Nebenbestimmungen festge-
setzt (1.4.8). Diese stellen die Voraussetzungen der Zulassung sicher. Durch Gebote zum Bauab-
lauf und zu Bauzeiten werden die Deichsicherheit und der Kiistenschutz, insbesondere die Stand-
sicherheit und Funktionsfahigkeit des Deiches (Schutz gegen Uberflutung des Deichhinterlandes)
sowie die Deichverteidigung jederzeit unbeeintrachtigt — insbesondere bei Sturmflut — gewéhrleis-
tet.

Die unter 1.6.7 vorbehaltene Entscheidung Giber den Riickbau und die Wiederherstellung durch die
zustandige Planfeststellungsbehérde ergibt sich aus § 14 Abs. 4 Satz 2 NDG. Danach hat die
Vorhabentragerin im Falle eines Widerrufs der Benutzungsgenehmigung gem. 8 14 Abs. 3 S. 1
NDG die Anlagen auf eigene Kosten zu beseitigen und den alten Zustand wiederherzustellen,
wenn es der Trager der Deicherhaltung verlangt. Entsprechendes gilt fir die Erlaubnis zur Anlage
von Bauwerken (8 15 Abs. 3 NDG), fiir Anlagen landseitig vom Deich (§ 16 Abs. 2 S. 3 NDG) sowie
fur Anlagen im Deichvorland (8§ 3 Abs. 2 S.1 der Verordnung tber die Benutzung des Deichvorlan-
des zum Schutz der Hauptdeiche im Landkreis Aurich (Deichvorlandverordnung) vom 20.09.2011).
Dass die Entscheidung endgultig und abschlieRend innerhalb eines Jahres nach Vorlage der An-
derungsunterlage getroffen werden muss, ist Ausfluss des Grundsatzes der Verhaltnismafigkeit
und Rechtssicherheit. Es kann der Vorhabentréagerin nicht zugemutet werden, auf Dauer im Unge-
wissen darlber gelassen zu werden, ob ein Rickbau ggf. angeordnet wird oder nicht.

Das Vorhaben kann aus deichrechtlicher Sicht zugelassen werden.
2.2.2.8 Strom- und Schifffahrtspolizeiliche Belange

Fur die Verlegung der Leitung LanWin5 (NOR-13-1) als Seekabel in einer Bundeswasserstral3e
wird im Rahmen der Konzentrationswirkung gem. 8§ 75 VwVIG eine strom- und schifffahrtspolizei-
liche Genehmigung nach 8 31 WaStrG erteilt.

31 Niederséachsisches Deichgesetz (NDG) in der zum Zeitpunkt der Verwaltungsentscheidung giiltigen Fas-
sung.
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Die Voraussetzungen zum Erteilen der Genehmigung nach § 31 Abs. 4 und 5 WaStrG liegen vor.
Um die Voraussetzungen der Genehmigung sicherzustellen, werden unter Bertcksichtigung der
Stellungnahme der zustandigen Genehmigungsbehérde Nebenbestimmungen festgesetzt (siehe
Ziff. 1.4, insbesondere Ziff. 1.4.9).

Eine  strom- und  schifffahrtspolizeiliche ~ Genehmigung ist  notwendig. Nach
§ 31 Abs. 1 Nr. 2 WaStrG bedarf u.a. das Verlegen von Seekabeln unter einer Bundeswasser-
stral3e dieser Genehmigung, wenn durch die beabsichtigte MaRnahme eine Beeintrachtigung des
fur die Schifffahrt erforderlichen Zustandes der Bundeswasserstralle oder der Sicherheit oder
Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist.

Beeintrachtigungen entstehen beim Verlegen des Kabels fir die Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehres durch das Verlegeschiff mit seinen Verankerungen und sonstigen Sicherungseinrich-
tungen. Beim Betrieb des Kabels sind Beeintrachtigungen sowohl des fir die Schifffahrt erforderli-
chen Zustandes der Bundeswasserstral3e als auch der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehres
dadurch mdéglich, dass das Kabel durch Erdbewegungen im Wattenmeer freigelegt und angehoben
wird.

Nach § 31 Abs. 5 WaStrG darf die Genehmigung nur versagt werden, wenn durch die beabsichtigte
MalRnahme eine Beeintrachtigung des fiir die Schifffahrt erforderlichen Zustandes der Bundeswas-
serstralRe oder der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist, die durch Bedingungen
und Auflagen weder verhitet noch ausgeglichen werden kann. Sind diese Bedingungen und Auf-
lagen nicht moglich, darf die Genehmigung gleichwohl aus Griinden des Wohls der Allgemeinheit
erteilt werden.

Die festgelegten Nebenbestimmungen dienen der Verhitung oder dem Ausgleich der Beeintrach-
tigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs auf der Bundeswasserstral3e. Dazu tra-
gen insbesondere die vorgeschriebenen Verlegetiefen und die Anzeigepflichten nach Einbringen
des Kabels bei. Ermessenerwagungen, die ein Versagen der Genehmigung rechtfertigten, sind
nicht ersichtlich, da die Konfliktsituation vollstandig durch die Nebenbestimmungen behoben wird.

Dementsprechend kann das Vorhaben aus strom- und schifffahrtspolizeilicher Sicht zugelassen
werden.

Der unter Ziff. 1.6.7 der Planfeststellungsbehérde vorbehaltene Kabelriickbau und die Wiederher-
stellung des urspriinglichen Zustandes beruht auf § 74 Abs. 3 VWVIG, § 32 WaStrG. Da derzeit
ungewiss ist, ob das Kabel jemals eine Gefahr fir den Schiffsverkehr in der Bundeswasserstral3e
darstellt, kann der Riickbau und die Wiederherstellung der Gewdassersohle nicht schon heute an-
geordnet werden. Da es gleichwohl sicher ist, dass das Kabel zuriickgebaut und die Gewasser-
sohle wiederhergestellt werden kann, ist ein Vorbehalt nach § 74 Abs. 3 VwWV{G zulassig. Der Vor-
behalt des Rickbaus bezieht sich auf den gesamten Bereich der betroffenen Bundeswasserstra-
Ren - inklusive des Wattbereichs (vgl. 8 1 Abs. 1 und 2 WaStrG).

Dass die Entscheidung endgiiltig und abschliel3end innerhalb eines Jahres nach der Anzeige ge-
troffen werden muss, ist Ausfluss des Grundsatzes der VerhaltnismaRigkeit und der Rechtssicher-
heit. Es kann der Antragstellerin nicht zugemutet werden, auf Dauer im Ungewissen dartber ge-
lassen zu werden, ob ein Riickbau ggf. angeordnet wird oder nicht.
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2229 Denkmalschutz

Fur das Vorhaben wird im Rahmen der Konzentrationswirkung gem. § 75 VwWVfG eine denkmal-
schutzrechtliche Genehmigung nach 88 2, 6, 13 und 14 NDSchG erteilt. Auf der Seetrasse werden
von dem Vorhaben keine Bodendenkmale betroffen. Im Bereich des Niederséachsischen Watten-
meeres sind jedoch aufgrund von Meeresspiegelschwankungen Ansiedlungen der Vélkerwande-
rungszeit und des Mittelalters untergegangen. Dementsprechend muss damit gerechnet werden,
dass sich im Trassenbereich noch weitere Kulturdenkmale befinden. Unter Berticksichtigung der
Stellungnahme des Archéologischen Dienstes der Ostfriesischen Landschaft wurden Nebenbe-
stimmungen festgesetzt (Ziff.1.4.14), um die denkmalschutzrechtlichen Belange ausreichend zu
bertcksichtigen. Das Vorhaben kann aus denkmalschutzrechtlicher Sicht zugelassen werden.

22210 Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Das planfestgestellte Vorhaben steht auch mit den Vorgaben des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, konkret den Vorgaben der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (0), dem Ge-
bietsschutz (2.2.2.10.2), dem gesetzlichen Biotopschutz (2.2.2.10.2.4) und dem Artenschutz im
Lichte des § 43m EnWG (2.2.2.10.3) im Einklang.

222101 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Gemal § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft Veranderungen der Gestalt
oder Nutzung von Grundflachen oder Veréanderungen des mit der belebten Bodenschicht in Ver-
bindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen (siehe hierzu ausfuhrlich un-
ter zZiff. 2.2.2.10.1.2).

Gemald § 13 Satz 1 BNatSchG sind erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft von
dem Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG ist eine Beeintrach-
tigung vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen gegeben sind, den mit dem Eingriff verfolgten
Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu
erreichen. Nicht gemeint ist hiermit die Vermeidung des Eingriffs, sondern die Vermeidung einzel-
ner, mit dem Eingriff verbundener Beeintrachtigungen. Vermeidbar sind solche Beeintrachtigun-
gen, die zur Erreichung des Zwecks des Eingriffs in seiner definierten Form unterbleiben kénnen.
Unvermeidbare Eingriffe sind die durch die Inanspruchnahme von Natur und Landschaft am Ort
des Eingriffs zwangslaufig hervorgerufenen Beeintrachtigungen.

Die danach unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft sind nach § 15 Abs. 2 Satz 1
BNatSchG durch Ausgleichs- oder ErsatzmafRnahmen zu kompensieren. Ausgeglichen ist eine Be-
eintrachtigung gemaf § 15 Abs 2 Satz 2 BNatSchG, wenn und sobald die beeintrachtigten Funkti-
onen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung ge-
maf § 15 Abs 2 Satz 3 BNatSchG, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Natur-
haushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Land-
schaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist.
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Gemal § 15 Abs. 5 BNatSchG hat bei nicht ausgleichbaren oder ersetzbaren erheblichen Beein-
trachtigungen eine naturschutzrechtliche Abwagung stattzufinden. Gehen die Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege bei der Abwégung aller Anforderungen an Natur und Land-
schaft anderen Belangen nicht vor, so ist nach § 15 Abs. 6 Satz 1 BNatSchG Ersatz in Geld zu
leisten. Eine Ersatzzahlung ist moglich, wenn die Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege bei der Abwagung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Belangen, wie
dem Interesse an der Realisierung des Vorhabens, im Range nicht vorgehen (vgl. 8 15 Abs. 5
BNatSchG). Dieses Entscheidungsprogramm des Naturschutzrechts steht selbststandig neben
den fachplanungsrechtlichen Zulassungsregeln.

Die Methodik der naturschutzfachlichen Konfliktanalyse erfolgt nach den Vorgaben des in Abstim-
mung mit den Fachbehorden (NLPV und NLWKN) erarbeiteten Orientierungsrahmens Naturschutz
(Anlage 11.9). Der Orientierungsrahmen Naturschutz findet Anwendung bei Offshore-Netzanbin-
dungsleitungen von der 12 sm-Grenze bis zum Ubergang auf die Landtrasse (Seetrassen). Insel-
guerungen, wie sie auch in diesem Vorhaben vorgesehen sind, sind Teil der Seetrasse. Nach den
Vorhaben des Orientierungsrahmen Naturschutz kommt es durch die mit diesem Planfeststellungs-
beschluss genehmigten MaRhahmen zu baubedingten, bauzeitlichen und anlagebedingten Aus-
wirkungen, die ganz Uberwiegend als erhebliche Beeintrachtigungen einzustufen sind. Diese re-
sultieren aus baubedingten und voriibergehenden Grundflachenverdnderungen von Biotoptypen
im Baufeld (Kabeltrasse und BE-Flachen) sowie aus der dauerhaften Einrichtung eines Kreuzungs-
bauwerkes. Das Vorhaben erfillt somit den Tatbestand eines Eingriffs in Natur und Landschaft
nach 8§ 14 Abs. 1 BNatSchG.

Aus diesem Grund hat die Vorhabentragerin einen Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP)
vorgelegt (Anlage 8.1). Der LBP gibt Aufschluss tiber den Bestand der Natur und Landschaft und
zeigt die Konflikte auf, die durch das Vorhaben verursacht werden. Auf Basis der vorliegenden
naturschutzfachlichen und -rechtlichen Gegebenheiten sieht der LBP Schutz-, Vermeidungs- sowie
Ersatzmalnahmen als Kompensationsmaf3nahmen vor. Die Vermeidungs- und Minimierungsmalf3-
nahmen sind in den entsprechenden Textteilen des LBP beschrieben und in den Mal3nahmenblat-
tern (Anlage 8.2) festgesetzt. Darliber hinaus wurde bereits bei der Trassierung und der techni-
schen Ausgestaltung des Vorhabens darauf geachtet, die Beeintréachtigung von Natur und Land-
schaft so weit wie moglich zu vermeiden und zu minimieren. Die durch das Vorhaben verursachten
Beeintrachtigungen lassen sich weder durch eine andere Variante noch durch zumutbaren Auf-
wand weiter verringern. Nicht vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft werden
durch MaRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ausgeglichen oder ersetzt.

Unter Berlcksichtigung dieser Gesichtspunkte sowie aller mafigeblichen anderen Belange wird
das Vorhaben deshalb in der beantragten Form mit den im verfigenden Teil dieses Planfeststel-
lungsbeschlusses (siehe Ziff. 1.4) aufgefihrten Nebenbestimmungen fiir zulassig gehalten. Eine
andere L6sung wird nicht flr zumutbar angesehen.

Das Vorhaben muss nicht wegen der im Naturschutzrecht genannten Ziele (vgl. 88 1 und 2
BNatSchG) unterlassen werden, da die fir das Vorhaben sprechenden Belange Uberwiegen. Den
Naturschutzbelangen steht nach der Rechtslage hier kein Vorrang zu; sie haben aber besonderes
Gewicht im Rahmen des Interessenausgleichs. Bei Zielkonflikten sind die Anspriiche von Natur
und Landschaft aber vorliegend nicht dominierend.
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Im Rahmen der Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurde das
Benehmen mit den zustandigen Naturschutzbehorden des Landkreises Aurich, der Nationalpark-
verwaltung Niedersdchsisches Wattenmeer (NLPV) und dem Niederséchsischen Landesbetrieb
fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (NLWKN) hergestellt (§ 17 Abs. 1 BNatSchG i. V.
m. § 32 Abs. 1 Satz 1 NNatSchG). Vor diesem Hintergrund sind nach Uberzeugung der Planfest-
stellungsbehdrde die strikt zu beachtenden Pflichten des § 15 BNatSchG eingehalten.

2.2.210.1.1 Vermeidung

Zur Vermeidung von anlage- und baubedingten Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft
durch die Realisierung des planfestgestellten Vorhabens sind bereits in der technischen Planung
MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen des Naturhaushalts be-
rtcksichtigt (vgl. Anlage 8.1, Kap. 4.1). Hierzu zahlt u.a. die Wahl von eingriffsminimierenden Tech-
niken der Kabelverlegung, die von vornherein Konflikte vermeidet.

Trotz dieser planerischen Vorgaben sind mit der Realisierung des Vorhabens konkrete Auswirkun-
gen verbunden, die jeweils zu einer erheblichen Beeintrachtigung der Leistungs- und Funktionsfa-
higkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes fihren kénnen. In den jeweiligen Leitungs-
abschnitten sind daher weitere spezifische Schutz- und Vermeidungsmaflinahmen vorgesehen
(siehe nachfolgende Tabelle sowie Anlage 8.1, Kap. 4.2 und Anlage 8.2). Verbindliche Vorgaben
zur Ausfiihrungsplanung und zu den Bauzeitregelungen ergeben sich abschlieRend aus dem mit
diesem Planfeststellungsbeschluss erlassenen Nebenbestimmungen (siehe Ziff. 1.4.6.1.5 und
1.4.6.7),

Nr. | MaR3- Bezeichnung der Mainahme Ziele
* nahme

1 S1 Implementierung einer naturschutzfachli- | SchutzmaRnahme zur Uber-
chen Baubegleitung (NFB) als Vorkehrung | wachung der umweltbezoge-
zur Vermeidung und zur Dokumentation | nen und naturschutzrechtlich
von Beeintrachtigungen und Umweltscha- | begriindeten Genehmigungs-
den wahrend des Bauablaufs inkl. erforder- | auflagen und Nebenbestim-
lichen Erfassungen, Monitoring und Fla- | mungen, insbesondere der
chenfreigaben. Auflagen zu Vermeidung
nachteiliger Wirkungen, in An-
lehnung an AHO Schriften-
reihe Nr. 27 ,Umweltbaube-
gleitung® Stand Mai 2018,
Kap. 7. Die MaRnahme um-
fasst keine Aufgaben einer
bodenkundlichen Baubeglei-
tung.
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Beachtung einschlagiger DIN-Normen.

Allgemeine Vorkehrung zur
Vermeidung von Beeintrachti-
gungen des Bodens und der
Vegetation.

SchutzmalRnahmen wahrend der Bauaus-
fuhrung im Watt sowie Near- und Offshore.

Allgemeine Vorkehrungen zur
Vermeidung von Beeintrachti-
gungen des Watten- und des
Kustenmeeres.

SchutzmalRnahmen wahrend der Bauaus-
fuhrung im 24-stiindigen Betrieb.

Allgemeine Vorkehrungen zur
Vermeidung von Beeintrachti-
gungen nachtaktiver flugfahi-
ger Tiere bei nachtlichem
Baubetrieb mit Baustellenbe-
leuchtung.

Implementierung einer bodenkundlichen
Baubegleitung (BBB) als Vorkehrung zur
Vermeidung und zur Dokumentation von
Bodenschaden und/oder Baumangeln
wahrend des Bauablaufs inkl. erforderlicher
Dokumentation.

SchutzmalRnahme zur Uber-
wachung der bodenbezoge-
nen Vorgaben, Auflagen und
Nebenbestimmungen.

2 S2
3 S3
4 S4
6 S6
8 V2

Schutz von Brutvigeln

1. Strandbriter (insbesondere Zwergsee-
schwalbe, Sandregenpfeifer)

Zum Schutz von Standbriitern am Nord-
strand von Baltrum wird/werden in Abstim-
mung zwischen NLPV und NFB

- festgelegt, ob eine Anlandung tber den
technisch bevorzugten Ostteil des
Strandes erfolgen kann. Zudem wird
die Route der Transportwege festge-
legt.

- die genaue Lage der Kabelschutzrohre
(KSR) zur Zwischenlagerung festge-
legt. Hierbei ist eine Verschiebung von
Teilsticken nach Nord méglich.

- vor Baubeginn gesicherte /abgesperrte
Brutbereiche angeboten.

2. Brutvogel im Bereich der Anlandung

VermeidungsmalRhahme Re-
levanz: Artenschutz / EU- Vo-
gelschutz.
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Zum Schutz von Brutvogeln wird der Be-
reich der geplanten Rohrlaufbahn (Anlan-
dung nordlich der BE-Flache bis zur Watt-
kante) durch die NFB auf Brutbesatz kon-
trolliert. Eine Nutzung der Rohrlaufbahn
kann nur nach Freigabe durch die NFB er-
folgen. Es werden keine Vergramungs-
mafnahmen durchgefiihrt. Sollte die Frei-
gabe verwehrt werden, ist die technisch un-
gunstigere alternative Rohrlaufbahn zu nut-
zen.

Generell droht im Falle von Gelegen auf
oder in unmittelbarerer Umgebung von Vor-
habenflachen ein Baustopp, sollten Kon-
flikte nicht vermieden werden kdnnen

V3

Vermeidung des Abtrages von Stauben
durch Wind.

Vermeidungsmalnahme zum
Schutz von Biotopen.

10

V4

Festlegung von unbefestigten Zuwegungen
und Transportwegen sowie Durchflihrung
eines Seegrasmonitorings in Abstimmung
von NFB und NLPV.

VermeidungsmalRnahme zum
Schutz von Biotopen.

11

V5

Vermeidung von Schallemissionen

Der Einbau der BaugrubenumschlieBung
erfolgt durch Einvibrieren oder durch ein
vergleichbar lArmminimierendes Verfahren.

Die Arbeiten sind moglichst in der NW-
Wasserphase durchzufihren.

Die landseitige BE-Flache ist mit einer
Larmschutzwand zu versehen.

Vermeidungsmalnahme zum
Schutz von Meeressaugern
und Fischen, sowie Brut- und
Gastvogeln.

12

V6

Schonung des empfindlichen Mischwatts:
Das Mischwatt wird nur im bautechnisch
unbedingt erforderlichen Mindestmald be-
ansprucht.

Vermeidungsmalnahme zum
Schutz von Biotopen.

13

V7

Schonendes Setzen von seitlichen Positi-
onsankern / Vermeidung von zusatzlichen
Beeintrachtigungen der Wattmorphologie
und des Bodenlebens (Benthos).

VermeidungsmaflRnahme zum
Schutz von Sedimenten und
Benthos und damit Watt-Bio-
toptypen.

14

V8

Zum Schutz von Seehundbestanden in BA
2 sind Liegeplatze von Seehunden in mog-
lichst grof3er Entfernung zu umfahren.

VermeidungsmaflRnahme zum
Schutz von Seehunden wéh-
rend der Ruhezeit.
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Schiffsbewegungen innerhalb der der Stor-
zone von 1.000 m sind auf ein technisch
unbedingt erforderliches Mindestmald zu
beschranken. Die Geschwindigkeit ist stets
zu drosseln, da ansonsten von erheblichen
Stérungen auszugehen ist.

15 | V9 In den Bereichen mit erhdhtem Vorkommen | Vermeidungsmafnahme zum
von Scrobicularia plana (Gr. Pfeffermu- | Schutz von Biotopen und
schel) und auf Muschelbanken (-beeten) | Benthos

sind Ankerpositionierungen und Trocken-
fallen der am Bau beteiligten schwimmen-
den Einheiten zu vermeiden und auf ein
bautechnisch unbedingt erforderliches Min-
destmald zu beschrénken. Es ist ein baube-
gleitendendes sowie ein Regenerations-
Monitoring der betroffenen Muschelb&nke
durchzufithren, um die Auswirkungen und
die Regeneration zu dokumentieren.

16 | V10 Schwimmende Einheiten sind stets so ein- | Vermeidungsmaf3nahme zum
zusetzen, dass der Wattboden nicht beein- | Schutz von Biotopen und
trachtigt wird. Es sind Wassertiefen ,unter | Benthos

Kiel* von mind. 30 cm und bei Pontons von
mind. 10 cm einzuhalten

* Nummer des MalRhahmenblattes laut Anlage 8.2 / S = SchutzmalRhahmen; V = Vermeidungs-
mafinahme

2.2.210.1.2 Eingriff

Gemal § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft Veranderungen der Gestalt
oder Nutzung von Grundflachen oder Verénderungen des mit der belebten Bodenschicht in Ver-
bindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen. Unter Beachtung von Sinn
und Zweck der Eingriffsregelung ist eine Beeintrachtigung dann als erheblich anzusehen, wenn sie
im konkreten Einzelfall nach Art, Umfang und Schwere betrachtlich, d. h. nicht vollig unwesentlich
oder geringfugig ist. Mit Blick auf die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts ist hier-
bei inshesondere die Bedeutung der betroffenen Flachen, deren Grél3e, die Dauer der Einwirkun-
gen, das Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten und die Funktion der Flachen in ihrer Ver-
netzung mit anderen Flachen mafgeblich. Eine erhebliche Beeintrachtigung des Landschaftsbil-
des ist dann anzunehmen, wenn das Vorhaben in seiner Umgebung als Fremdkérper in einem von
gleichartigen Stérungen weitgehend freigehaltenen Raum und damit als ,landschaftsfremdes Ele-
ment”“ besonders in Erscheinung tritt. Vorbelastungen mindern regelmafig die Schutzwirdigkeit
und sind dementsprechend in die Betrachtung einzubeziehen. Die Schutzguter der Eingriffsrege-
lung, die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts, der mit der belebten Bodenschicht
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in Verbindung stehende Grundwasserspiegel und das Landschaftshild, sind jeweils getrennt zu
bewerten und zu bilanzieren.®?

Die ,Erheblichkeit® einer Beeintrachtigung ist abhangig von der Bedeutung des betroffenen Schutz-
gutes und der Art sowie der raumlichen und zeitlichen Ausdehnung der Beeintrachtigung. Eine
Vielzahl von Beeintrachtigungen kann durch VermeidungsmafRnahmen in ihrer Wirkung minimiert
oder ganz vermieden werden. Insbesondere wahrend der Bauphase stehen die Minimierung und
Vermeidung baubedingter Vorhabenauswirkungen im Vordergrund der Betrachtung.

Unter Bertcksichtigung der vorgestellten Vermeidungsmaflinahmen (siehe Ziff. 2.2.2.10.1.1) fUhrt
die Verlegung und der Betrieb des +525-kV-HGU-Offshore-Netzanbindungssystems LanWin5
(NOR-13-1) von der 12-sm-Grenze bis zum Anlandungspunkt Dornumergrode zu erheblichen Be-
eintrachtigungen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsdefinition. Diese ergeben sich tber-
wiegend aus vorubergehenden Beeintrachtigungen von Arten und Lebensgemeinschaften im und
auf dem Sediment im Watt und im Flach- und Tiefwasser des Kiistenmeeres sowie an Land in
Dornumergrode. Darliber hinaus treten erhebliche Beeintrachtigungen durch den Verlust der Bo-
denfunktionen infolge der Versiegelung im Bereich der BE-Flachen, durch die eine gesonderte
Kompensationsverpflichtung hervorgerufen wird. Der Verlust an abiotischen Funktionen der Béden
und der marinen Sedimente durch ausschlief3lich baubedingte Beeintrachtigungen wird ansonsten
Uber den Funktionsverlust als Lebensraum der dort vorkommenden Arten und Lebensgemein-
schaften berucksichtigt. Schlielich fihrt das Vorhaben auch zu erheblichen Beeintrachtigungen
des Landschaftsbildes durch die Errichtung einer Dalbenkonstruktion inkl. Steg im Baltrumer Insel-
watt, die fur die Dauer von maximal drei Jahren bestehen bleibt.

Die erheblichen Beeintrachtigungen (Eingriffe) werden nachfolgend getrennt nach Bauabschnitten
aufgefuhrt und thematisiert. Die Angabe der Dauer der nicht dauerhaften Auswirkungen erfolgt
nach den Vorgaben des Orientierungsrahmens Naturschutz und beschreibt die Zeitdauern bis zur
vollstandigen Wiederherstellung der beeintrachtigten Biotop- und Lebensraumfunktionen®3: Fir die
im Anschluss an das Vorhaben LanWin5 (NOR-13-1) geplanten und parallel verlaufenden Netzan-
bindungsvorhaben NOR-12-1 und NOR-11-2 kénnen wesentliche Teile der Baustelleinrichtung in
den Bauabschnitten 1 (BE-Flache Dornumergrode) und 2 (BE-Flachen Dornumer Watt und Baltru-
mer Inselwatt) gemeinsam genutzt werden, so dass sich die resultierende Gesamtflacheninan-
spruchnahme verringert. Die nachfolgenden Flachenangaben beziehen sich daher nur auf die dem
Vorhaben LanWin5 (NOR-13-1) zuzuordnenden Teilflachen. Rohrbauflache und der Zuwegungen
werden vom Vorhaben NOR-9-2 bzw. NOR-12-1 Gibernommen.

Bauabschnitt 1 — Landabschnitt

- Langfristige, baubedingte Beeintrachtigung der Biotope Basenarmer Lehmacker im Bereich der
landseitigen BE-Flache im Umfang von ca. 0,36 ha.

- Rohrbauflache und der Zuwegungen stammen aus den Vorhaben NOR-9-2 und Nor-9-3

Bauabschnitt 2 — Eulitoral (Wattbaustelle) und Kabelverlegung und — einzug im Watt

82 Lau, NuR 2011, 762 (765).

33 Der Orientierungsrahmen Naturschutz unterscheidet nach temporéaren (bis zu einem Jahr andauernden),
kurzfristigen (bis zu drei Jahren andauernden), mittelfristigen (bis zu funf Jahren andauernden) und langfris-
tigen (bis zu zehn Jahren andauernden) Auswirkungen.
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Temporare bis langfristige, baubedingte Beeintrachtigung der Biotope Kistenwatt ohne Vege-
tation héherer Pflanzen (KWKSs), Klistenwatt ohne Vegetation héherer Pflanzen/Mischwatt; Ein-
zelvorkommen Seegras (KWKu), Balje (KMFB) und Kistenwattpriel (KPK) im Bereich des Eu-
litorals (Wattkante Dornumer Watt bis stdliche Inselkante Baltrum) durch die Kampfmittelson-
dierung, die Kabelverlegung mittels Vibroschwert (Verlegespalt, Stdrzone im Seitenraum, Ar-
beitsstreifen, Aufliegen der Barge, Einsatz von Seitenankern und Zugankern), die Kabelverle-
gung in offener Bauweise unter Einsatz eines Wattbaggers (Kabelgraben, Stdrzone in Seiten-
raum und Fahrspuren), die optionale Ablage der Kabelschutzrohre, das Auslegen der Kabel
einschlieB3lich Scherwirkungen, den Fahrbetrieb (Trockenfallen der Anlegepontons, Abscheren
der Wattoberflache durch Féahrseile) sowie die Einrichtung von BE-Flachen und Zuwegungen
im Umfang von ca. 12,3 ha.

Kurzfristige, baubedingte Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch die Weiternutzung ei-
ner bis zu 9 m hohen Dalbenkonstruktion inkl. Steg im Baltrumer Inselwatt (bilanziert unter
Vorhaben NOR-9-2).

Bauabschnitt 3 — Inselquerung - Baustelle Baltrum ,Am Nordstrand”

Alle bauzeitlichen MaRRnahmen finden im Bereich des Strandes im Sand (Biotoptyp KSN — Na-
turnaher Sandstrand) statt. Mit der Einrichtung der BE-Flache, der Lagerflache sowie der An-
landung einschlieRlich Zuwegung sind keine Grundflachenveranderungen oder Anderungen
der Nutzung der Flachen verbunden, die nach Uberzeugung der Planfeststellungsbehorde als
erhebliche Beeintrachtigung zu bewerten sind (keine Veréanderung der Biotopwertstufe).

Bauabschnitt 4 — Kabelverlegung im Sublitoral (Flachwasser, Nearshore)

Temporare bis kurzfristige, baubedingte Beeintrachtigung des Biotops Flachwasserzone des
Kistenmeeres (KMF) im Bereich des Sublitorals (Bereich nordlich von Baltrum von der Bran-
dungszone bis zum Ubergabepunkt im Bereich der 8 m- bzw. 14 m-Tiefenlinie) durch die
Kampfmittelsondierung, das Ziehen und Ablegen von Altleitungen, die Kabelverlegung mittels
stehendem Spulschwert am Schlitten oder TROV (Splilgraben, Grabenmulde, Stérzone im Sei-
tenraum, Aufliegen der Barge, Einsatz von Seitenankern und Zugankern), Herstellung der Muf-
fen und das Einspllen der Kabel im Brandungsbereich mittels Spillanze/Airlift oder alternativ
mittels stehendem Spulschwert am Schlitten im Umfang von ca. 3,7 ha.

Bauabschnitt 5 — Kabelverlegung im Tiefwasser (Offshore)

Temporére bis kurzfristige, baubedingte Beeintréchtigung der Biotope Sonstige Flachwasser-
zone des Kiistenmeeres (KMF) und KMTs (Tiefwasserzone des Kiistenmeeres, Fein- bis Mit-
telsand) vom Ubergabepunkt im Bereich der 8 m- bzw. 14 m-Tiefenlinie bis zum Ende der Kus-
tenmeertrasse innerhalb der 12 sm-Zone durch die Kampfmittelsondierung, die Kabelverlegung
mittels stehendem Spilschwert am Schlitten oder TROV (Spulgraben, Grabenmulde, Stérzone
im Seitenraum durch Abscherungen durch Kufen und/oder den Pre-Lay Grapnel Run) sowie
das Einspulen von Muffen im Umfang von ca. 19,5 ha.

Dauerhafte, anlagedingte Beeintrachtigung des Biotops KMTs (Tiefwasserzone des Kiisten-
meeres, Fein- bis Mittelsand) durch Kreuzungsbauwerk im Umfang von ca. 0,18 ha.

Weitergehende Informationen zu den einzelnen Beeintrachtigungen kénnen dem Landschaftspfle-
gerischen Begleitplan entnommen werden (siehe Anlage 8.1, Kap. 3).
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2.2.2.10.1.3 Ausgleich und Ersatz

Die Planung halt ebenfalls die strikte Pflicht** zu moglichen Ausgleichs- oder ErsatzmaBnahmen
nach § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ein. Anders als nach der bis zum 01.03.2010 geltenden Rechts-
lage stehen ausweislich § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG Ausgleich und Ersatz nunmehr gleichbe-
rechtigt nebeneinander. Die Planfeststellungsbehtérde macht sich bei der Bestimmung der Aus-
gleichs- und ErsatzmalRnahmen die Erwagungen der Vorhabentragerin methodisch und inhaltlich
zu Eigen; diese gentigen den Anforderungen an die Sicherstellung eines funktionalen Zusammen-
hangs zwischen Beeintrachtigung und Kompensation sowie dem Ziel der Eingriffsregelung, eine
ausgeglichene 6kologische Gesamthilanz zu gewahrleisten. Insb. wurden naturraumbezogene
KompensationsmalRnahmen vorgesehen. In der Tab. ,Eingriffsbilanzierung NOR-13-1- Kusten-
meer“ (Tab. 6-4 in Kapitel 6.2 der Anlage 8.1) wurde der Kompensationsbedarf aus der Eingriffs-
flache, multipliziert mit einem spezifischen Kompensations- und Eingriffsfaktor, abgeleitet. Dabei
ergibt sich der Kompensationsfaktor aus dem Eingriffstyp bzw. dem Grad der Verminderung des
naturschutzfachlichen Werts — ausgedrtickt durch den so genannten ,Wertstufenverlust®. Der Ein-
griffsfaktor ergibt sich aus der Dauer der Beeintrachtigung und liegt zwischen 0,04 bei temporéren
und 1 bei dauerhaften Eingriffen. Mogliche hohere Faktorisierungen des Eingriffsfaktors sieht die
Planfeststellungsbehoérde aufgrund der grundsétzliche gegebenen zeitlichen und raumlichen Wie-
derherstellbarkeit bzw. Ausgleichbarkeit der betroffenen Biotop- und Lebensraumfunktionen als
nicht sachgerecht an.

Das auf die oben dargestellte Weise ermittelte Kompensationserfordernis betragt ca. 8,99 ha. Hier-
bei entfallt 2,25 ha auf den Zustandigkeitsbereich des NLWKN, 6,43 ha auf den Zustandigkeitsbe-
reich der NLPV und 0,31 ha auf den Zustandigkeitsbereich des LK Aurich.

Auf Grundlage der ermittelten Kompensationserfordernisse ist ein Kompensationskonzept fiir die
Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen nach § 14 Abs. 1 BNatSchG zu entwickeln.

Der Eingriff in den Naturhaushalt ist - abweichend von der Darstellung in den Planunterlagen - im
Rahmen einer Realkompensation, tber Kompensationsflachen des NLPV am sudlichen Jadebu-
sen fir Salzwiesenrenaturierung, zu ersetzen. Die Malinahmen liegen im vom Eingriff betroffenen
Naturraum (hier Naturraumliche Region Watten und Marschen) sowie im Zustandigkeitsbereich
der NLPV.

Da noch keine nédhere Planung steht, sondern lediglich die Konzeptionierung ist die Kompensation,
analog zu BorWin5, in einer Nebenbestimmung vorbehalten (Vorbehalt, Ziffer 1.6.2).

Die Vorhabentragerin hat der Planfeststellungsbehorde zur Herstellungskontrolle einen Bericht
Uber die Umsetzung der Kompensationsmaf3nahme vorzulegen. Der Kompensationsbedarf ist nur
in letzter Konsequenz durch Ersatzgeld, zu kompensieren.

34 BVerwG, NVwZ 1993, 565, NuR 1998, 41.
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2.2.2.10.1.4 Naturschutzfachliche Bilanz

Fur das Vorhaben NOR-13-1 wurde ein Kompensationsbedarf von 8,99 ha berechnet. Im durch
die NLPV geplanten Kompensationspool am sudlichen Jadebusen fir Salzwiesenrenaturierung
sind 8,99 ha fir das Vorhaben zu reservieren.

Mit Heft 2/2024 des Informationsdienstes Naturschutz Niedersachsen hat der NLWKN vor Plan-
feststellung eine Uberarbeitete Rote Liste der Biotoptypen Niedersachsens veroffentlicht. Im Zuge
der erfolgten Anpassungen der Gefahrdungseinschatzung erfolgte teilweise auch eine Anderung
der Bewertung der 6kologischen Werthaltigkeit und der Regenrationsfahigkeit einzelner Biotope.
Eine Uberarbeitung der Planunterlagen hélt die Planfeststellungsbehorde gleichwohl nicht fur er-
forderlich. Eine Uberpriifung ergab, dass die durch das Vorhaben betroffenen Biotoptypen bereits
mit mindestens der gleichen Wertstufe bewertet wurden, bzw. teilweise auch konservativer. Bezo-
gen auf die Einschatzung zur Regenrationsfahigkeit liegt mit dem Orientierungsrahmen Natur-
schutz nach Ansicht der Behorde fur die vom Vorhaben betroffenen Biotope zudem eine weitaus
genauere und auf die spezifischen Wirkungen der Kabelverlegung bezogene Einschéatzung zur
zeitlichen Wiederherstellbarkeit der Biotopfunktionen vor. Im Ubrigen erfolgte eine Unterscheidung
von Biotopen, insb. was die Biotope KWKu und KWKs betrifft, differenzierter als in der aktuellen
Biotopliste vorgesehen (hier nur KWK). Die Planfeststellungsbehorde nutzt daher den ihr insoweit
zukommenden Beurteilungsspielraum in der Weise, dass sie fur die Zwecke der Abarbeitung der
Eingriffsregelung weiterhin den mit den Fachbehorden abgestimmten Orientierungsrahmen Natur-
schutz zugrunde legt.

Im Sublitoral sind die Anzahl der Rote Listen-Arten und deren bestandiges Vorkommen bewertet
worden. Auch unter Beriicksichtigung ihrer Wertigkeit in der Roten Liste, hier besonders die Anwe-
senheit der Kleinen Sattelmuschel (Heteranomia squamula) (Roten Liste Kategorie 0 = ausgestor-
ben oder verschollen), fihrt die gewahlte Bewertungsmethodik, die schon fiir diverse andere Pro-
jekte im Kistenmeer angewendet wurde, zu keiner Hoherstufung von Wertstufe 3 auf Wertstufe 4.
Auch eine hohere Bestandsbewertung andert nichts an der Bewertung der Auswirkungen auf das
Schutzgut Makrozoobenthos.

2.2.210.2 Gebietsschutz
2.2.210.21 Natura 2000

Nach 8§ 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Vertraglichkeit mit den
Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (8 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG)
zu Uberprufen. Ein Projekt ist unzuléssig, wenn die Prufung seiner Vertraglichkeit ergibt, dass es
zu einer erheblichen Beeintrachtigung eines solchen Gebietes in seinen fir die Erhaltungsziele
oder den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteilen fuhren kann. Die Prifung der Erheblichkeit
dient dem Zweck, insoweit die Bedeutung und den Umfang der nachteiligen oder auch giinstigen
Wirkfaktoren des Vorhabens einzuschatzen. Erheblich ist eine Beeintrachtigung, wenn hierdurch
eine Gefahrdung der fur dieses Gebiet festgelegten Erhaltungsziele (8 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG)
droht.

Im Bereich und im Umfeld des Vorhabens LanWin5 (NOR-13-1) liegen folgende gemeldete Natura
2000-Gebiete:
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e FFH-Gebiet ,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer® (DE 2306-301, landesinterne
Nr. 001)

e EU-Vogelschutzgebiet ,Niedersachsisches Wattenmeer und angrenzendes Kustenmeer®
(DE 2210-401, landesinterne Nr. V0O1)

e EU-Vogelschutzgebiet ,Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und Esens® (DE 2309-
431, landesinterne Nr. V63)

Die Vorhabentrégerin hat die genannten Natura 2000-Gebiete einer naturschutzfachlichen Prifung
der Vertraglichkeit des Vorhabens unterzogen (Anlage 10.3).

Im Ergebnis wurde zutreffend festgestellt, dass fur das binnendeichs gelegene FFH-Gebiet ,Ost-
friesische Seemarsch zwischen Norden und Esens” weder durch die Wirkungen des Vorhabens
NOR 13-1 allein noch in Kumulation mit Wirkungen anderer Vorhaben erhebliche Beeintrachtigun-
gen gem. § 34 BNatSchG von Schutz- und Erhaltungszielen ausgeldst werden. Fir das EU-Vogel-
schutzgebiet ,Niedersachsisches Wattenmeer und angrenzendes Kistenmeer“ (DE 2210-401, lan-
desinterne Nr. VO1) und das FFH-Gebiet ,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer* (DE 2306-
301, landesinterne Nr. 001) wurde hingegen festgestellt, dass unter Beriicksichtigung der kumulie-
renden Wirkungen weiterer zukinftig im Baltrum Korridor zu realisierender Vorhaben (NOR-9-2,
NOR-9-3, NOR-12-1 und NOR-11-2) eine Vereinbarkeit nicht mit allen zum Schutz des Gebietes
formulierten Erhaltungszielen gegeben ist.

Die genannten Feststellungen sind nach Beurteilung der Planfeststellungsbehdrde nicht zu bean-
standen.

2.2.2.10.2.1.1 FFH-Gebiet ,,Nationalpark Niedersidchsisches Wattenmeer*“ (DE 2306-301,
landesinterne Nr. 001)

Im Bereich des Vorhabens ist das FFH-Gebiet ,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer“ Be-
standteil des Nationalparks ,Niedersachsisches Wattenmeer”. Das FFH-Gebiet ist somit als Natio-
nalpark gem. § 24 BNatSchG nationalrechtlich gesichert. Die Rechtsgrundlage bildet das Gesetz
uber den Nationalpark ,Niedersachsisches Wattenmeer® (NWattNPG).

In der Vertraglichkeitsprifung ist flr das insgesamt ca. 276.956 ha umfassende FFH-Gebiet eine
Prufung der Vertraglichkeit des Vorhabens mit den allgemeinen und speziellen Erhaltungszielen
der im Plangebiet vorkommenden, vom Vorhaben voraussichtlich betroffenen Lebensraumtypen
und Arten der Anhéange | und Il der FFH-Richtlinie vorzunehmen. Von den im Standarddatenbogen
(Stand Juli 2020) gelisteten Lebensraumtypen und Arten kommen folgende Lebensraumtypen
nach Anhang | und Arten nach Anhang Il im Plangebiet vor:

Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie:

e Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt (EU-Code 1140)

e Flache groRe Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) (EU-
Code 1160)

e Schlickgrasbestdnde (Spartinion maritimae) (EU-Code 1320)

¢ Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (EU-Code 1330)



ﬂ% Niederséachsische Landesbehorde fir StraRenbau und Verkehr Planfeststellungsbeschluss vom 04.03.2026
p) MaRnahme: Netzanbindung LanWin5 Seetrasse

Seite 118 von 237

e Primardunen (EU-Code 2110)
o WeiRRdinen mit Strandhafer (Ammohila arenaria) (EU-Code 2120)
o Festliegende Kiistendiinen mit krautiger Vegetation (Graudiinen) (EU-Code 2130%)
o Entkalkte DUnen mit Empetrum nigrum (EU-Code 2140%)
e Dinen mit Hippophae rhamnoides (EU-Code 2160)
o Dunen mit Salix repens ssp. argentea (Salicon arenariae) (EU-Code 2170)
e Bewaldete Diinen der atlantischen, kontinentalen und borealen Region (EU-Code 2180)
e Feuchte Dunentéler (EU-Code 2190)
Tierarten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie:

e Finte

¢ Flussneunauge

e Meerneunauge

o Kegelrobbe

e Seehund

e Schweinswal

e Schmale Windelschnecke
e Sumpf-Glanzkraut

Bewertung der Beeintrachtigungen von Lebensraumen des Anhangs | der FFH-Richtlinie

Von den im Plangebiet vorkommenden Lebensraumtypen (LRT) sind die nachfolgend naher be-
trachteten LRT 1140 und LRT 1160 durch das Vorhaben betroffen. Auch Beeintréachtigungen wei-
terer im Untersuchungsgebiet vorkommende LRT (Schlickgrasbestande, Salzwiesen und Diinen)
kénnen ausgeschlossen werden, da diese aufgrund der Unterbohrung mittels HDD- Verfahren
nicht in Anspruch genommen werden. Vorkommen der sonstigen in Anlage 5 des NWattNPG auf-
gefuhrten LRT liegen nicht im Untersuchungsgebiet. Im Ergebnis ist eine Betroffenheit der nicht
direkt in Anspruch genommenen LRT auszuschliel3en.

Flachen des LRT 1140 ,Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt* werden baubedingt im
Bereich der Wattbaustellen und des Arbeitsstreifens zur Installation der Kabel im Watt (Bauab-
schnitt 2) durch halbgeschlossene Bauweise (Kabelverlegung im Vibrationsverfahren), offene Bau-
weise (Freilegung der Kabelschutzrohre, streckenweise im Eulitoral im Zuge der Kabelverlegung),
BaugrubenumschlieBungen, oberflachlich verlegte Riickspulleitungen, Dalben, Trockenfallen der
Barge, Pontons und des Arbeitsschiffes sowie ggf. Ankerversetzen direkt in Anspruch genommen.

Auswirkungen durch die Flachenbeanspruchung des LRT 1140 sind vortbergehend und reversi-
bel. Aufgrund der raumlichen Begrenzung (HDD-Baustelle) sowie des Wanderbaustellencharak-
ters der Kabelverlegung kann die Regeneration direkt nach Beendigung der Bautatigkeit wieder-
einsetzen. Es ist davon auszugehen, dass das Potenzial zur Wiederbesiedelung aufgrund der an-
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grenzenden nicht beanspruchten Flachen hoch ist. Zudem ist der Lebensraum durch standig ab-
laufende Umlagerungsprozesse gepragt. Je nach Zusammensetzung des Sedimentes ist von einer
Regeneration von ein bis drei Jahren auszugehen.

Als spezielle Erhaltungsziele fir den LRT 1140 werden in Anlage 5 des NWattNPG benannt:

4. Besondere Erhaltungsziele fur Lebensraume und Arten der Wattgebiete einschlieRlich der Astu-
are

a) [...] mit guter Wasserqualitét, natlirlichen Strukturen, natirlichen dynamischen Prozessen und
bestandigen Populationen der charakteristischen Arten. Dies beinhaltet

aa) naturliche Hydrodynamik und ungestdrte Sedimentversorgung,

bb) natirliche Verteilung von Sand-, Misch- und Schlicksedimenten sowie von Flachen mit See-
gras-, Queller- und Schlickgras-Vegetation,

cc) natdrliche Prielsysteme,

dd) natdrliche eulitorale Muschelbénke mit allen Altersphasen und intakten Lebensgemeinschatf-
ten.

Laut Managementplanung fir das FFH-Gebiet ,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer” be-
stehen Gefahrdungen des LRT 1140 hauptsachlich durch Nahr- und Schadstoffeintrag, Stérung
der dynamischen Entwicklung durch Kistenbauwerke und Fahrrinnen oder Stérungen des Arten-
inventars. Auch der Leitungsbau fur Energie und Kommunikation wird als Defizit/Gefahrdung ge-
fuhrt. Das MalRhahmenblatt fir die den LRT 1140 (Managementplanung Anlage 1.2) sieht die Auf-
rechterhaltung bzw. Wiederherstellung der natirlichen Dynamik, Verringerung der Eutrophierung
und Stérungen vor. Einflisse von Baumafinahmen sind, sofern diese nicht vollstandig verhindert
werden koénnen, ,durch sorgfaltige Abwagung und Abstimmung der MaRnahmen zu verringern®.

Beeintrachtigungen der durch die im NWattNPG und im Managementplan festgelegten Erhaltungs-
ziele ergeben sich vorhabenbedingt nicht. Dies wird wie folgt begriindet:

o Es erfolgt keine Veréanderung der Wasserqualitat, Hydrodynamik, der Sedimentversorgung
und der dynamischen Prozesse.

e Erheblich negative Auswirkungen auf die in den Erhaltungszielen genannten lebensraum-
typischen Bestandteile (Struktur, Vegetation, Sedimente) kbnnen ausgeschlossen werden.

o Auswirkungen auf charakteristische Arten (Makrozoobenthos) sind lokal, reversibel und
nicht als erheblich zu bewerten.

Insgesamt kdnnen vorhabenbedingt erhebliche Beeintrachtigungen auf den LRT 1140 aufgrund
der raumlich und zeitlich begrenzten Auswirkungen ausgeschlossen werden. Der langfristige Fort-
bestand wird vorhabenbedingt nicht gefahrdet. Die den LRT 1140 bildenden Biotoptypen und die
charakteristische Artengruppe Makrozoobenthos werden weiterhin Bestandteil des Lebens-
raumtyps sein. Die Struktur des Lebensraumes, die erforderlichen Funktionen sowie die Wieder-
herstellungsmdglichkeit des Lebensraumes bleiben gewahrt. Das nattirliche Verbreitungsgebiet
sowie die Flachen des LRT 1140 im FFH-Gebiet nehmen vorhabenbedingt nicht ab. Das Vorhaben
steht den Erhaltungszielen nicht entgegen.
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Eine direkte Beanspruchung des LRT 1160 ,Flache grole Meeresarme und -buchten (Flachwas-
serzonen und Seegraswiesen)” im FFH-Gebiet ergibt sich in den Bauabschnitten 2, 4 und 5 aus
der Installation der Kabel im Watt (Bauabschnitt 2) und im Sublitoral (Bauabschnitte 4 und 5) durch
halbgeschlossene Bauweise (Kabelverlegung im Vibration- oder Wasserinjektionsverfahren).

Die Flachenbeanspruchung des LRT 1160 ist als voribergehend und reversibel einzustufen. Auf-
grund der raumlichen Begrenzung sowie des Wanderbaustellencharakters der Kabelverlegung
kann die Regeneration direkt nach Beendigung der Bautatigkeit wiedereinsetzen. Der Gewasser-
grund hat sich spatestens in dem auf die Bauzeit folgenden Jahr wieder regeneriert.

Als spezielle Erhaltungsziele fir den LRT 1160 werden in Anlage 5 des NWattNPG benannt:
3. Besondere Erhaltungsziele fur Lebensraume und Arten der Meeresgebiete

a) [...] mit guter Wasserqualitét, natlirlichen Strukturen, natirlichen dynamischen Prozessen und
bestandigen Populationen der charakteristischen Arten. Dies beinhaltet

aa) naturliche hydrodynamische und morphologische Bedingungen,

bb) natlrliche Sandbankstrukturen mit Kdmmen und Talern sowie durch Wellenbewegung und
Stromungen bedingten Sedimentumlagerungen,

cc) natirliche sublitorale Muschelbédnke mit allen Altersphasen und intakten Lebensgemeinschaf-
ten,

dd) natirliche Verteilung der verschiedenen Fein- und Grobsubstrate des Meeresgrunds,

ee) gunstige Voraussetzungen fir die Neuentstehung von Banken der Européischen Auster, Sa-
bellaria-Riffen und sublitoralen Seegras-Wiesen.

Laut Managementplanung fir das FFH-Gebiet ,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer” be-
stehen Gefahrdungen des LRT 1160 hauptsachlich durch die Schifffahrt, aber auch Nahr- und
Schadstoffeintrag, Stérung der dynamischen Entwicklung durch Kiistenbauwerke und Fahrrinnen
oder Stdrungen des Arteninventars. Auch der Leitungsbau fiir Energie und Kommunikation wird
als Defizit/Gefahrdung gefiihrt. Das MafRnahmenblatt fir den LRT 1160 (Managementplanung An-
lage 1.4) sieht die Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der natirlichen Dynamik, Verringe-
rung der Eutrophierung und Stérungen vor. Veranderte Sedimentationsbedingungen durch Bau-
maflnahmen sind, wenn Uberhaupt, ,durch sorgfaltige Abwagung und Abstimmung der Maf3nah-
men zu verringern oder zu vermeiden®.

Beeintrachtigungen der durch die im NWattNPG und im Managementplan festgelegten Erhaltungs-
ziele ergeben sich vorhabenbedingt nicht. Dies wird wie folgt begriindet:

+ Eserfolgt keine Veranderung der Wassergualitat, Hydrodynamik, Sedimentversorgung und
dynamischen Prozesse.

* Erheblich Auswirkungen auf die in den Erhaltungszielen genannten lebensraumtypischen
Bestandteile (Struktur, Vegetation, Sedimente) kbnnen ausgeschlossen werden.

* Auswirkungen auf charakteristische Arten (Makrozoobenthos) sind lokal und reversibel und
nicht als erheblich zu bewerten.
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+ Das Vorhaben wirkt einer Neuentstehung von Banken der Europaischen Auster, Sabellaria-
Riffen und sublitoralen Seegras-Wiesen nicht entgegen.

+ Die BaumaRRnahmen haben keinen Einfluss auf den Sedimentationsvorgang, werden aber
dennoch wie im Managementplan gefordert in der Abstimmung mit den Genehmigungs-
und Fachbehoérden durchgefuhrt.

Insgesamt kdnnen vorhabenbedingt erhebliche Beeintrachtigungen auf den LRT 1160 aufgrund
der raumlich und zeitlich begrenzten Auswirkungen ausgeschlossen werden. Der langfristige Fort-
bestand wird vorhabenbedingt nicht gefahrdet. Die Struktur des Lebensraumes, die erforderlichen
Funktionen sowie die Wiederherstellungsmoglichkeit des Lebensraumes bleiben gewahrt. Das na-
turliche Verbreitungsgebiet sowie die Flachen des LRT 1160 im FFH-Gebiet nehmen vorhabenbe-
dingt nicht ab. Das Vorhaben steht den Erhaltungszielen nicht entgegen.

Bewertung der Beeintrachtigungen von Arten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie

Von den im Plangebiet vorkommenden Arten des Anhangs Il sind die nachfolgend naher betrach-
teten Arten (Finte, Flussneunauge, Meerneunauge, Kegelrobbe, Seehund und Schweinswal) durch
das Vorhaben betroffen. Die im Plangebiet nur auf Borkum beschrankten Vorkommen der Schma-
len Windelschnecke und des Sumpf-Glanzkrautes werden mittels HDD gequert und unterliegen
daher keinen Betroffenheiten.

Visuelle Effekte und Larmimmissionen, die Auswirkungen auf die Meeressauger (hier Seehund und
Kegelrobbe) haben kdnnen, treten baubedingt in den Bauabschnitten 2, 4 und 5 auf und gehen
von der optischen und akustischen Wahrnehmbarkeit von Schiffen, Menschen und Bautatigkeiten
aus. Auswirkungen auf Seehunde, Kegelrobben sind durch visuelle Stérungen (Beleuchtung, Be-
wegungen) und akustische Stérungen (Luft- und Unterwasserschall) wahrend der Bauphase zu
erwarten. Vorhabenbedingte Stérungen konnen durch das Einrichten der Wattbaustellen ein-
schlie3lich des Einvibrieren der BaugrubenumschlieBung, Schiffsbewegungen, Materialtransport,
die Wattfahren sowie langere Aufenthalte von Verlegeeinheiten und/oder Arbeitsschiffen im Be-
reich der Seetrasse eintreten. Die Dalbenreihe steht aus den Projekten von NOR-9-3 und NOR-9-
2 bereits, so dass diese dann nicht in diesem Vorhaben installiert werden muss und somit zu keiner
zusatzliche Larmemission fuhrt.

Zur Verminderung von Storungen auf Meeressauger werden MafRnahmen fiir dem Bauabschnitt 2
(u. a. mit Seehundliegeplatze) formuliert. Diese sind im LBP (Anlage 8.1) bzw. in den MaRhahmen-
blattern (Anlage 8.2) als Vermeidungsmafl3nahmen V5 und V8 festgeschrieben:

V5

e Der Einbau der BaugrubenumschlieBung erfolgt durch Einvibrieren oder durch ein ver-
gleichbar Larm-minimierendes Verfahren.

e Die Arbeiten werden bezogen auf den Pegel Norderney Riffgat im Zeitraum moglichst in
der Niedrigwasserphase durchgefihrt.

e Sofern Rammarbeiten mit Rammenergien tUber 150 kJ zum Ende von ggf. erforderlichen
Impulsrammungen durchzufiihren sind, durfen diese nur bei mdglichst geringem Wasser-
stand im Zeitraum von drei Stunden vor bis drei Stunden nach dem Zeitpunkt des Tidenied-
rigwassers (bezogen auf den Pegel Norderney Riffgat) ausgefthrt werden.
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e Zusatzlich zur Vibrationsramme wird das sog. ,ramp up“-Verfahren beim Einbau der Spund-
wande im Bereich der HDD-Baustellen im Watt angewendet.

e Beidiesem Verfahren erfolgt eine langsame, sukzessive Steigerung der Rammenergie und
damit der Rammschall-Emissionen, so dass z. B. fiir Meeressauger und Fische ein Verlas-
sen des Nahbereiches vor Erreichen der maximalen Emissionswerte moglich ist.

V8
e Liegeplatze von Seehunden werden in moglichst grof3er Entfernung umfahren.

e Schiffshewegungen innerhalb der Stérzone von 1.000 m sind auf ein technisch unbedingt
erforderliches Mindestmal3 zu beschréanken.

¢ Jegliche schnelle Schiffsbewegungen innerhalb der Stérzone von 1.000 m, z. B. wahrend
der Material-, Gerate- und Personaltransporte ist zu vermeiden und die Geschwindigkeit ist
stets zu drosseln.

e Larmintensive Tatigkeiten innerhalb der Storzone werden auf ein erforderliches Mindest-
malfd beschrankt.

o direkte Schiffsbewegungen in Richtung ruhender Seehunde sind zu unterlassen.

Die Auswirkungen auf Seehunde und die Kegelrobben sind auf eine jeweils kurze Zeit begrenzt
und damit als voribergehend einzustufen. Es verbleiben ausreichend grof3e Ausweichmdoglichkei-
ten. Wurfplatze werden nicht beeintrachtigt.

Als spezielle Erhaltungsziele fir den Seehund und die Kegelrobbe werden gem. Anlage 5 des
NWattNPG benannt:

»3. Besondere Erhaltungsziele fiir Lebensrdume und Arten der Meeresgebiete

[...] b ,Stérungsarme, gro3fldchige, mit der Umgebung verbundene Lebensrdume fiir bestdndige
Populationen von Schweinswal, Kegelrobbe, Seehund, Finte, Meerneunauge und Flussneun-
auge.”

Der Managementplan gibt (neben naturlichen Geféahrdungen v. a. beim Seehund durch natirliche
Feinde und Krankheit) Stérungen als Defizit/Geféahrdung an. Das MalBnhahmenblatt fir den See-
hund und die Kegelrobbe (Managementplanung Anlage 1.18 und 1.20) benennt als Mal3hahmen
die Stérungsminimierung durch Z&aune an den Stranden der bewohnten Inseln und Befahrensre-
gelungen an den Liegeplatzen.

Beeintrachtigungen der durch die Erhaltungsziele genannten Anforderungen ergeben sich vorha-
benbedingt nicht. Dies wird wie folgt begrundet:

e Aufgrund der rdumlichen und zeitlichen Begrenzung der Vorhabenwirkungen bleibt eine
dauerhafte Erreichbarkeit von (Teil-)Habitaten gewahrleistet.

e Esverbleiben groR3flachige, stérungsarmere Bereiche auch wahrend der Bautétigkeiten und
es bestehen entsprechende Ausweichmdglichkeiten z. B. die Steinplate und Norderney Ost
und bei Langeoog im Nahbereich des Vorhabens.

e Wichtige Liegeplatze fir Seehunde liegen nach Angaben des Managementplanes beson-
ders auf dem 6stlichen Hohe Weg Watt und vor der Wurster Kiste, aber auch zwischen
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Borkum und Juist (einschlief3lich Borkum West), sowie Spiekeroog und Minsener Oog. Fur
die Kegelrobbe ist hier besonders die Kachelotplate zu nennen. Somit liegen fir den Fort-
bestand der Kegelrobben- und Seehundpopulationen wichtige Bereiche in ausreichender
Entfernung zu den BaumalRnahmen. Stérungen dieser Bereiche (einschlielich Norderney
Ost) sind sicher auszuschlieRen.

Insgesamt kénnen vorhabenbedingt erhebliche Beeintrachtigungen auf Seehunde und Kegelrob-
ben aufgrund der raumlich und zeitlich begrenzten Auswirkungen ausgeschlossen werden. Der
langfristige Fortbestand wird vorhabenbedingt nicht gefahrdet. Die Struktur des Bestandes, die er-
forderlichen Funktionen der Habitate sowie die Wiederherstellungsmoglichkeit der Habitate bleiben
gewahrt. Das natlrliche Verbreitungsgebiet der beiden Arten nimmt vorhabenbedingt nicht ab. Der
Zustand der Population der beiden Arten wird nicht verschlechtert. Das Vorhaben steht den Erhal-
tungszielen nicht entgegen.

Larmimmissionen, die Auswirkungen auf den Schweinswal haben kdnnen, treten baubedingt in
den Bauabschnitten 2, 4 und 5 auf und gehen von Schiffen und Bautétigkeiten aus. Die potenziell
schadigenden Schallemissionen durch die larmintensivsten Bautatigkeiten im Zuge des Einbaus
der BaugrubenumschlieBung betreffen nur den Bauabschnitt 2, der von Schweinswalen gar nicht
oder nur sehr vereinzelt als Jagd- und Streifgebiet genutzt wird.

Zur Verminderung von Schadigungen und Stérungen infolge dieser Bauarbeiten werden folgende
VermeidungsmafRnahmen vorgesehen (vgl. Anlage 8.2, Vermeidungsmafnahme V5):

o Die Arbeiten werden bezogen auf den Pegel Norderney Riffgat im Zeitraum mdglichst in
der Niedrigwasserphase durchgefihrt.

e Sofern Rammarbeiten mit Rammenergien tGber 150 kJ zum Ende von ggf. erforderlichen
Impulsrammungen durchzufiihren sind, dirfen diese nur bei mdglichst geringem Wasser-
stand im Zeitraum von drei Stunden vor bis drei Stunden nach dem Zeitpunkt des Tidenied-
rigwassers (bezogen auf den Pegel Norderney Riffgat) ausgefiihrt werden.

e Zusatzlich zur Vibrationsramme wird das sog. ,ramp up“-Verfahren beim Einbau der Spund-
wéande im Bereich der HDD-Baustellen im Watt und beim Einbau der Dalben angewendet.
Bei diesem Verfahren erfolgt eine langsame, sukzessive Steigerung der Rammenergie und
damit der Rammschall-Emissionen, so dass z. B. fiir Meeressauger und Fische ein Verlas-
sen des Nahbereiches vor Erreichen der maximalen Emissionswerte maéglich ist.

Die Auswirkungen auf den Schweinswal sind auf eine jeweils kurze Zeit begrenzt und damit als
vortibergehend einzustufen. Es verbleiben ausreichend groRe Ausweichmdglichkeiten. Nach dem
Ende der Bautatigkeiten werden die Schweinswale die bisherigen Bereiche wieder nutzen. Vorha-
benbedingt erhebliche negative Auswirkungen auf den Schweinswal knnen aufgrund der rdumlich
und auch zeitlich begrenzten Auswirkungen ausgeschlossen werden. Schadigungen durch larmin-
tensive Bautatigkeiten sind unter Beriicksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmaflnahme
ebenfalls auszuschlief3en.

Als spezielle Erhaltungsziele fir Schweinswale werden in Anlage 5 des NWattNPG benannt:

»3. Besondere Erhaltungsziele fir Lebensrdume und Arten der Meeresgebiete
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[...] b ,Stérungsarme, gro3fldchige, mit der Umgebung verbundene Lebensrdume fiir bestdndige
Populationen von Schweinswal, Kegelrobbe, Seehund, Finte, Meerneunauge und Flussneun-
auge.”

Der Managementplan gibt als Defizit/Gefahrdung direkte Pradation durch die Kegelrobbe, aber
auch Beifang, Schallbelastung oder Verringerung des Nahrungsangebotes an. Das MalRnahmen-
blatt fir den Schweinswal (Managementplanung Anlage 1.19) benennt als allgemeine MalRBhahme
den Schutz der Umwelt und der Nahrungsgrundlage des Schweinswales und konkreter die Festle-
gung von Befahrungsregelungen zur Stérungsminimierung.

Beeintrachtigungen der durch die Erhaltungsziele genannten Anforderungen ergeben sich vorha-
benbedingt nicht. Dies wird wie folgt begriindet:

e Aufgrund der begrenzten raumlichen und zeitlichen Vorhabenwirkungen bleibt eine dauer-
hafte Erreichbarkeit von (Teil-)Habitaten gewahrleistet.

e Es verbleiben grof3flachige, stérungsarme Bereiche auch wahrend der Bautatigkeiten. Es
bestehen Ausweichmdoglichkeiten.

e Furden Fortbestand der Population wichtige Bereiche It. Managementplanung (,,...im Frah-
jahr der Borkum- Riffgrund und ganzjahrig das Sylter AuRenriff...“) liegen in ausreichender
Entfernung zu den Bautatigkeiten.

Insgesamt kdnnen vorhabenbedingt erhebliche Beeintrachtigungen auf den Schweinswal aufgrund
der rdumlich und zeitlich begrenzten Auswirkungen ausgeschlossen werden. Der langfristige Fort-
bestand wird vorhabenbedingt nicht gefahrdet. Die Struktur des Bestandes, die erforderlichen
Funktionen der Habitate sowie die Wiederherstellungsmaoglichkeit der Habitate bleiben gewahrt.
Das natlrliche Verbreitungsgebiet der Art nimmt vorhabenbedingt nicht ab. Der Zustand der Po-
pulation der Art wird nicht verschlechtert. Das Vorhaben steht den Erhaltungszielen nicht entgegen.

Fur die Arten Meerneunauge, Flussneunauge und Finte ist festzustellen, dass Laichgebiete nicht
im FFH-Gebiet und nicht im Wirkbereich des Vorhabens liegen und der Wirkbereich des Vorhabens
zudem keine besondere Bedeutung als Wanderkorridor hat.

Mittelbare Folgen resultieren aus den Auswirkungen auf das Benthos als Nahrungsgrundlage. Al-
lerdings wird das Bodenleben im Verhaltnis zur Gré3e der von den Fischen genutzten Habitate auf
lediglich sehr kleiner Flache vortbergehend verandert. Auch der Lebensraumverlust durch die In-
anspruchnahme von Wattflachen durch die HDD-Baustellen und die kurzfristig auftretenden Tri-
bungsfahnen bei der Kabelverlegung in den Bauabschnitten 2, 4 und 5 sind vor dem vor dem
Hintergrund der GroR3e der von den Fischen und Rundmaulern genutzten Habitate zu vernachlas-
sigen. Larmimmissionen, die Auswirkungen auf das Meerneunauge, Flussneunauge und die Finte
haben kénnen, treten baubedingt in den Bauabschnitten 2, 4 und 5 auf. und gehen von der akus-
tischen Wahrnehmbarkeit von Schiffen, Menschen und Bautéatigkeiten aus. Hervorzuheben sind
die potenziell schadigenden Schallemissionen durch die larmintensivsten Bautéatigkeiten im Zuge
des Einbaus der Baugrubenumschlieung.

Zur Verminderung von Schadigungen und Stérungen infolge dieser Bauarbeiten werden folgende
Vermeidungsmalnahmen vorgesehen (vgl. Anlage 8.2, Vermeidungsmafnahme V5):
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e Der Einbau der Baugrubenumschlielung erfolgt durch Einvibrieren oder durch ein ver-
gleichbar larmminimierendes Verfahren.

e Die Arbeiten werden bezogen auf den Pegel Norderney Riffgat im Zeitraum moglichst in
der Niedrigwasserphase durchgefihrt.

e Sofern Rammarbeiten mit Rammenergien tUber 150 kJ zum Ende von ggf. erforderlichen
Impulsrammungen durchzufiihren sind, dirfen diese nur bei mdglichst geringem Wasser-
stand im Zeitraum von drei Stunden vor bis drei Stunden nach dem Zeitpunkt des Tidenied-
rigwassers (bezogen auf den Pegel Norderney Riffgat) ausgefiihrt werden.

e Zusatzlich zur Vibrationsramme wird das sog. ,ramp up“-Verfahren beim Einbau der Spund-
wande im Bereich der HDD-Baustellen im Watt angewendet.

e Beidiesem Verfahren erfolgt eine langsame, sukzessive Steigerung der Rammenergie und
damit der Rammschall-Emissionen, so dass z. B. fiir Meeressauger und Fische ein Verlas-
sen des Nahbereiches vor Erreichen der maximalen Emissionswerte moglich ist.

Als spezielle Erhaltungsziele fir Finte, Meerneunauge und Flussneunauge werden in Anlage 5 des
NWattNPG benannt:

»3. Besondere Erhaltungsziele fiir Lebensrdume und Arten der Meeresgebiete

[...] b ,Stérungsarme, gro3flachige, mit der Umgebung verbundene Lebensrdume fiir bestdndige
Populationen von Schweinswal, Kegelrobbe, Seehund, Finte, Meerneunauge und Flussneun-
auge.”

Nach Managementplanung fur das FFH-Gebiet ,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer* be-
stehen Gefahrdungen des Meerneunauges, des Flussneunauges und der Finte hauptsachlich au-
Rerhalb des FFH-Gebietes durch Eingriffe in den Laich- und Aufwuchsgewéssern (Nordseezu-
flisse) oder bei der Finte durch den Klimawandel. Das Mal3nahmenblatt fir das Meerneunauge,
das Flussneunauge und die Finte (Managementplanung Anlage 1.21, 1.22 und 1.23) sieht die Auf-
rechterhaltung der natirlichen Dynamik fir den Erhalt der Population und die Ermdglichung der
Querung in Sigewasser (Laichgewasser) durch Rickbau und Umbau von Querbauwerken (au-
Rerhalb der Gebietskulisse) vor.

Beeintrachtigungen der durch die Erhaltungsziele genannten Anforderungen ergeben sich vorha-
benbedingt nicht. Dies wird wie folgt begrundet:

¢ Eine dauerhafte Erreichbarkeit von (Teil-)Habitaten aufgrund der rdumlichen und auch zeit-
lichen Begrenzung der Vorhabenwirkungen bleibt gewéhrleistet.

o Es verbleiben grofZflachige, stérungsarme Bereiche auch wahrend der Bautatigkeiten.

e FUr den Fortbestand der Population wichtige Bereiche (Laichhabitate) liegen in ausreichen-
der Entfernung zu den Bautatigkeiten. Neben dem Erhalt der natirlichen Dynamik, die
durch das Vorhaben nicht gefahrdet ist, beziehen sich die Malinahmen des Management-
planes ebenfalls auf die Laichhabitate bzw. den Wanderwegen zu diesen.

Insgesamt kénnen vorhabenbedingt erhebliche Beeintrachtigungen auf die Finte und das Fluss-
bzw. Meerneunauge aufgrund der raumlich und zeitlich begrenzten Auswirkungen ausgeschlossen
werden. Der langfristige Fortbestand der Arten wird vorhabenbedingt nicht geféahrdet. Die Struktur
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des Bestandes, die erforderlichen Funktionen der Habitate sowie die Wiederherstellungsmaoglich-
keit der Habitate bleiben gewahrt. Das nattrliche Verbreitungsgebiet der Arten nimmt vorhabenbe-
dingt nicht ab. Der Zustand der Population der Arten wird nicht verschlechtert. Das Vorhaben steht
den Erhaltungszielen nicht entgegen.

Vorkommen von weiteren im Standarddatenbogens benannten Arten des Anhangs Il der FFH-
Richtlinie (hier Schmale Windelschnecke und Sumpf-Glanzkraut) liegen nicht im Untersuchungs-
gebiet. Im Ergebnis ist eine Betroffenheit daher auch fur diese Arten auszuschliel3en.

Beurteilung der Auswirkungen auf die allgemeinen Erhaltungsziele und den Schutzzweck

Nach der Untersuchung der Vertraglichkeit des Vorhabens fur die maf3geblichen Bestandteile (Le-
bensraumtypen und Arten) mit ihren speziellen Erhaltungszielen erfolgt an dieser Stelle und ab-
schlieRend eine Betrachtung der allgemeinen Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der jeweili-
gen Ruhezonen des FFH-Gebietes.

Als allgemeine Erhaltungsziele des FFH-Gebietes werden in Anlage 5 des NWattNPG benannt:

»,1. Allgemeine Erhaltungsziele fiir die Lebensraumtypen gemdll Anhang | der Richtlinie
92/43/EWG

a) Verbreitungsgebiet und Gesamtbestand (FlachengréRe) im Rahmen der natirlichen Schwan-
kungen stabil oder zunehmend

b) langfristig geeignete Strukturen und Funktionen
c¢) glinstiger Erhaltungszustand der charakteristischen Arten*

»2. Allgemeine Erhaltungsziele fiir Arten gemafn Anhang Il der Richtlinie 92/43/EWG einschlieB3lich
der charakteristischen Arten der Lebensraumtypen

a) langfristig lebensfahige, im Rahmen der natiirlichen Schwankungen stabile Populationen
b) keine Abnahme des natirlichen Verbreitungsgebietes

c) geeignete Lebensraume fir alle Lebensphasen wie Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Durchzug,
Rast, Uberwinterung und Nahrungssuche von ausreichender GréRe sowie der Maglichkeit unbe-
hinderter Wander- und Wechselbewegungen zwischen den Teillebensraumen, auch in der Umge-
bung des Nationalparks*

Bezogen auf die formulierten Erhaltungsziele treten keine erheblichen Beeintrachtigungen ein, da
es durch die Vorhabenwirkungen zu keiner dauerhaften Veranderung von Lebensraumtypen, de-
ren Verbreitung, Flachengré3e und Struktur kommt. Auch bleiben die zum Erhalt der Lebensraum-
typen jeweils notwendigen Strukturen und Funktionen erhalten. Dartiber hinaus wird auch der Er-
halt oder die Wiederherstellung eines glinstigen Erhaltungszustandes der charakteristischen Arten
nicht eingeschrankt. Durch die Vorhabenwirkungen kommt es zu keiner Veranderung der Popula-
tionen der Arten, deren Verbreitung, der Lebensraume, der Flachengréf3e und der Struktur.

Im Ergebnis sind vorhabenbedingt keine Beeintrachtigungen von allgemeinen Erhaltungszielen
des FFH-Gebietes ,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer” zu erwarten.

Als besonderer Schutzzweck der Ruhezonen werden fir die relevanten Bestandteile des FFH-
Gebietes in Anlage 1 des NWattNPG nachfolgend genannte Qualitdten definiert. Berticksichtigt
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werden die fir das FFH-Gebiet relevanten maf3geblichen Bestandteile (Lebensraumtypen und Ar-
ten).

I/18 — AuRRendeich: bedeutendes Brut-, Rast- und Nahrungsgebiet fir Wat- und Wasservogel, be-
deutender Lebensraum flr charakteristische Tier- und Pflanzenarten und -gesellschaften und typi-
sches Okosystem mit u. a. Kiistenwatt, Deichvorland”.

I/19 - Baltrum — Ost: bedeutendes Brut-, Rast- und Nahrungsgebiet fur Wat- und Wasser-vogel,
bedeutender Lebensraum charakteristischer Tier- und Pflanzenarten und -gesellschaften und typi-
sches Okosystem mit u. a. Kiistendiinen, nassen Dunentélern

I/20 - Baltrum — Osterhook: bedeutendes Brut-, Rast- und Nahrungsgebiet fir Wat- und Wasser-
vogel, bedeutender Lebensraum charakteristischer Tier- und Pflanzenarten und -gesellschaften
und typisches Okosystem mit u. a. Salzwiesen Inselwatt

I/21 - Dornumer Nacken: bedeutender Seehundteillebensraum, bedeutendes Rast- und Nahrungs-
gebiet fur Wasser- und Watvogel

I/22 — Neiderplate: bedeutendes Rast- und Nahrungsgebiet fir Wat- und Wasservoégel, typisches
Okosystem mit u. a. Kiistenwatt, Deichvorland

I/23 — Hungatplate: bedeutendes Seegrasvorkommen

I/24 - Langeoog — Flinthérn: bedeutendes Brut-, Rast- und Nahrungsgebiet fir Wat- und Wasser-
vogel, bedeutender Lebensraum flr charakteristische Tier- und Pflanzenarten und -gesellschaften
und typisches Okosystem mit u. a. Sandstranden, Kustenduinen, Deichvorland, Gebiet mit geowis-
senschaftlich bedeutsamen Landschaftsformen (Inselentwicklung)

I/25 - Langeoog — Sudost: bedeutender Seehundteillebensraum, bedeutendes Brut-, Rast-, Nah-
rungs- und Mausergebiet flir Wat- und Wasservdgel, bedeutender Lebens-raum fir charakteristi-
sche Tier- und Pflanzenarten und -gesellschaften und typisches Okosystem mit u. a. Kiistendiinen,
nassen Dinentalern, Stillgewéassern, Salzwiesen und Deichvorland, Inselwatt

I/27 - Janssand, Roggsand und Stlversplate: bedeutender Seehundteillebensraum, typisches
Okosystem mit u. a. Sandbénken, Kiistenwatt, Gebiet mit geowissenschaftlich bedeutsamen Land-
schaftsformen

I/51 - Kiistenmeer vor den Ostfriesischen Inseln: bedeutendes Rast-, Durchzugs- und Uberwinte-
rungsgebiet fiir Seevogel. Mit 10 bis 20m Tiefe fur Brutvogel der Ostfriesischen Inseln und fiir See-
hunde bedeutendes Nahrungsgebiet.

Die Ruhezonen 1/22, 1/23, 1124, 1/25, 1/27 und 1/51 liegen in ausreichender Entfernung zum Tras-
senkorridor der Leitung LanWin5 (NOR-13-1) (mind. 2,0 km). Auswirkungen auf den Schutzzweck
kdnnen daher ausgeschlossen werden. Die Ruhezonen 1/18, 1/19, 1/20 und 1/21 liegen dagegen im
unmittelbaren Wirkbereich des Vorhabens. Bezogen auf die Ruhezonen 1/18 und 1/19 kénnen Aus-
wirkungen auf den Schutzzweck ausgeschlossen werden, da die Kabel in den Ruhezonen unterir-
disch mittels HDD-Bohrung verlegt werden. Schlief3lich kénnen erhebliche Auswirkungen auch auf
die fur die Ruhezonen 1/20 und 1/21 festgelegten Schutzzwecke ausgeschlossen werden. Das Vor-
haben fihrt zu keiner dauerhaften Veranderung von Tierlebensrdumen, deren Verbreitung, Fla-
chengréfRe und Struktur sowie des Lebensraums charakteristischer Pflanzenarten und -gesell-
schaften und typischer Okosysteme.
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Beurteilung der Auswirkungen unter Beriicksichtigung anderer Plane und Projekte

Es ist zu untersuchen, ob und inwieweit die Wirkungen anderer Plane und Projekte in das FFH-
Gebiet hineinreichen und ggf. summativ mit dem hier zu beurteilenden Vorhaben auf vorhabenbe-
dingt beeinflusste maRgebliche Bestandteile wirken kdnnten.

Durch die Installation der Trasse LanWin5 (NOR-13-1) zwischen dem Festland und Baltrum ist mit
Auswirkungen auf die wertgebenden Bestandteile (LRT 1140, LRT 1160, Schweinswal, Seehund,
Kegelrobbe, Finte, Meer- und Flussneunauge) in drei aufeinanderfolgenden Jahren zu rechnen.
Durch die Bericksichtigung der weiteren summativ zu betrachtenden Folgeprojekte im Baltrum-
Korridor (NOR-9-2, NOR-9-3, NOR-12-1 und NOR-11-2) werden Bautatigkeiten von insgesamt sie-
ben Jahren erwartet. Die weiteren Plane und Projekte wie Deichverstarkungen, eine Sandaufschiit-
tung auf Langeoog und der Interkonnektor NeuConnect betreffen nicht das Wattgebiet sudlich von
Baltrum; dieses gilt auch fur die Gber den Norderney ll-Korridor in 11 km Entfernung geplanten
oder im Bau befindlichen ONAS.

Durch das Vorhaben LanWin5 (NOR-13-1) erfolgt eine voribergehende Flacheninanspruchnahme
des Lebensraumtyps 1140. Der Lebensraumtyp 1160 wird ndrdlich von Baltrum durch die Installa-
tion der Kabelsysteme ebenfalls voriibergehend beansprucht. Der Eingriff in das Flachwassersedi-
ment des LRT 1160 im FFH-Gebiet ist temporar und kann als Beeintrachtigung der Erhaltungsziele
auch summativ vernachlassigt werden.

Aufgrund der rAumlichen Begrenzung (HDD-Baustellen mit Ricksptilleitungen) sowie des Wander-
baustellencharakters der Kabelinstallation kann die Regeneration direkt nach Beendigung der Bau-
tatigkeit wiedereinsetzen. Es ist davon auszugehen, dass das Potenzial zur Wiederbesiedelung
aufgrund der angrenzenden nicht beanspruchten Flachen hoch ist. Zudem ist der Lebensraum
durch standig ablaufende Umlagerungsprozesse gepragt. Je nach Zusammensetzung des Sedi-
ments und Art der Besiedlung ist von einer Regeneration von ein bis drei Jahren auszugehen. Der
rdumlich und zeitlich versetzten Flachenbeanspruchung folgt demnach eine rdumlich und zeitlich
versetzte Regeneration.

Diese Beeintrachtigungen des LRT 1140 stehen rAumlich-funktional mit dem Vogelschutzgebiet in
Korrelation durch voriibergehende Beeintrachtigung als Nahrungshabitat (siehe Ziff.
2.2.2.10.2.1.2). Fur die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets sind die Beeintrachtigungen zwar nach-
teilig, aber kleinflachig im Vergleich zur Grof3e des Betrachtungsraums der Watten zwischen Insel
und Anlandung (je ONAS rund 0,25 %). Die Beeintrachtigungen tberlagern sich tber die verschie-
denen ONAS im Baltrum-Korridor auch nicht unmittelbar rdumlich (je ONAS sind aufgrund der
technischen Abstande andere Flachen betroffen, die sich regenerieren), so dass sich fir den LRT
1140 keine verstetigenden Beeintrachtigungen im Sinne langfristiger oder dauerhafter Auswirkun-
gen ergeben werden. Beschrankt auf die Einzelbetrachtung der Lebensraumtypen (ohne Wechsel-
wirkungen z. B. auf die Avifauna) kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der lediglich
kurzzeitigen Wirkungsintensitdt und der hohen Regenerationspotentiale trotz der Inanspruch-
nahme des LRT 1140 im Betrachtungsraum insgesamt tber die Jahre keine erheblichen Beein-
trachtigungen im Zusammenwirken nach § 34 Abs. 1 BNatSchG verbleiben.

Die Auswirkungen auf Fische und Rundmauler sind auf eine jeweils kurze Zeit begrenzt und damit
als voriibergehend einzustufen. Innerhalb der Hochwasserphase erfolgt die Kabelinstallation als
Wanderbaustelle. Die Lebensraume, die wahrend der Bautatigkeit temporér beeintréachtigt werden,
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haben keine spezifische Bedeutung, so dass gleichartige Lebensrdume fir die Fische und Rund-
mauler in der Umgebung vorhanden sind. Dies gilt sowohl fur temporar beeintrachtige Wattlebens-
rdume (gleichartiger Lebensraum beispielsweise im Inselwatt bei Langeoog und Norderney) als
auch fur das offene Kiistenmeer (gleichartige Lebensrdume entsprechend beispielsweise nordlich
von Langeoog und Norderney). Auch ein Grof3teil der Lebensrdume bei Baltrum werden nicht ge-
stort, so dass auch diese als Ausweichlebensraum zur Verfligung stehen. Es verbleiben somit
ausreichend grof3e Ausweichmoglichkeiten. Auch unter Beriicksichtigung der Wiederholung der
Bautatigkeiten in sieben Jahren kénnen aufgrund der begrenzten raumlichen und v. a. zeitlichen
Auswirkungen erhebliche Beeintrachtigungen auf diese Arten im Zusammenwirken ausgeschlos-
sen werden.

Schweinwale und Kegelrobben sind nicht im Sinne von Schutzzweck und Erhaltungszielen betrof-
fen. Somit kann bezogen auf diese Arten auf eine Summationsbetrachtung verzichtet werden. Im
Hinblick auf den Seehund ist hingegen Folgendes festzustellen: Visuelle Stérungen kénnen im
Bereich der HDD-Baustellen durch den allgemeinen Baustellenbetrieb (An- und Abtransport von
Baufahrzeugen, Fahrbetrieb, Schiffe, Arbeiten im Watt durch Personen) auftreten.

Fur die Seehunde sind nach Betrachtung der Projekte NOR-9-3 und NOR-9-2 sowie NOR-12-1
bereits in Summation moéglicherweise erhebliche Beeintrachtigungen im Zusammenwirken nicht
weiter sicher auszuschliel3en. Betroffen ist der Betrachtungsraum von Baltrum im Bereich zwischen
Insel und Anlandung. Da die Summationsbetrachtung aus NOR-9-3 und NOR-9-2 auch die Folge-
vorhaben beinhaltet (Anhang 1 zur Anlage 10.3), gilt dieses somit auch fur dieses System.

Fur Seehunde sind in Bezug auf visuelle Stérungen jene Arbeiten relevant, die im Bereich des
Inselwatts zwischen Baltrum und dem Festland durchgefiihrt werden. Tiere, die sich im Watt oder
Wasser befinden, kdnnen durch die Bewegungen von Baufahrzeugen, Schiffen oder Personen ge-
stort werden. Seehunde sind auf ihren Liege- und Ruheplatzen besonders stérungsanfallig, da dort
ihre Bewegungsfahigkeit starker eingeschrénkt ist als im Wasser. Die HDD-Baustellen liegen beide
im Stoérbereich von 1.000 m von Liegeplatzen von Seehunden. Die HDD-Baustelle im Inselwatt von
Baltrum liegt in einem Bereich, der regelm&Rig von Seehunden in Anzahlen von 50-100 Individuen
(maximal 156 Individuen im Juni 2022) genutzt wird (siehe auch Abbildung 8-5 in der Anlage 10.3).
Hierbei wurden bis zu 36 Jungtiere im Juni 2022 erfasst, wobei es sich bei dem Liegeplatz wegen
der regelmaRigen Uberflutung jedoch nicht um einen Wurfplatz handelt. Die Anzahl insgesamt im-
pliziert eine wichtige Bedeutung als Teillebensraum.

Es ist davon auszugehen, dass die ruhenden Seehunde v.a. von visuellen und geringer von akus-
tischen Stérungen betroffen sind und den Baustellenbereich (Wattbaustelle, Arbeitsponton und Be-
reiche der Wattfahren) meiden werden. Im Worst Case kommt es aufgrund der visuellen Storwir-
kung der Baugerate zu einer Meidungsreaktion der Robben von ihren Liegeplatzen (Flucht ins
Wasser) mit einer anschlieRenden Liegeplatzverlagerung. Da jedoch nicht nur einzelne Tiere, son-
dern Anzahlen von bis zu 50-100 Seehunde von der Stérung betroffen sind, ist es moglich, dass
Individuen auch weitere Strecken zurlcklegen, bis sie einen flir sie geeignet erscheinenden unge-
storten Liegeplatz finden und sich somit die Individuen Uber mehrere andere Liegeplatze verteilen.
Die Storungen durch die HDD-Baustellen im Watt und durch die Kabelinstallationen wiederholen
sich Uber mehrere Jahre und sind damit vorhabenbedingt wiederkehrend.
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Nach der Fachkonvention zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP (Lambrecht
& Trautner 2007, S. 56)% ist hiermit der Typusfall 1 angesprochen, der Orientierungswerte im Ein-
zelfall bezlglich gro3raumiger Habitate des Kistenbereichs fir marine Séauger in den Blick nimmt.
Tabelle 3 der 0.g. Fachveroffentlichung benennt Orientierungswerte eines ggf. noch tolerablen Fla-
chenverlustes bei direktem Flachenentzug in Habitaten und fihrt fir den Seehund 160 ha an. Die-
ser Wert wird im Untersuchungsgebiet mit rund 155 ha fast erreicht (unter Berticksichtigung des
Transportverkehrs). Dabei ist jedoch zu berlcksichtigen, dass die in diesem Ansatz integrierten
Orientierungswerte fir vollstandige/dauerhafte Habitatverluste konzipiert wurden. Fir graduelle
Funktionsminderungen sind dagegen eigenstandige Bewertungsansétze zu entwickeln oder die
Funktionsverluste mussten als (ggf. prozentuale) Funktionsminderung bilanziert und dann mit den
Orientierungswerten des Konventionsvorschlags ins Verhaltnis gesetzt werden.

Die wiederkehrenden Bauaktivitdten und die damit baulogistisch zu erwartenden vielen Schiffs-
Transportfahrten (auch bei Niedrigwasser) im Stérungsbereich der ruhendenden Seehunde lassen
in Summation eine wiederkehrende erhebliche Stérung der angestammten Liegeplatze des See-
hunds als wertbestimmenden Teillebensraum der Art nicht sicher ausschlie3en, denn gegeniber
der Ist-Situation andern sich die qualitativen Bedingungen lber einen langeren Zeitraum der Sum-
mationskulisse. Auch bei Bertcksichtigung bautechnischer Alternativen mit Verlegung bestimmter
Bauaktivitaten bleibt es unsicher, dass es nicht weiterhin zu erheblichen Stérungen kommt. Inso-
weit ist der Orientierungswert mindestens ein Anhalt dafiir, dass summativ erhebliche Beeintrach-
tigungen nicht ohne Beweissicherung sicher ausgeschlossen werden kénnen.

Die schadensbegrenzende MalRnhahme V8 (siehe Antragsunterlage 10.3 und 8.2) ist hierbei nicht
ausreichend geeignet, erhebliche Beeintrachtigungen von Seehunden in der Funktion als bedeu-
tender Teillebensraum im Einzelnen als auch besonders im Zusammenwirken sicher zu vermeiden.
Ein Habitatverlust von besonderer Funktion (Wurfplatz, Jungenaufzucht) ist wie ausgefiihrt ohne-
hin nicht gegeben, sodass Auswirkungen auf den Erhaltungszustand nicht eintreten.

Fazit

Im Zusammenwirken mit den in die Untersuchung summativer Effekte einbezogenen Projekte im
Baltrum-Korridor fihren allein die gleichgerichtet wirkenden weiteren Projekte zur Netzanbindung
Uber diesen Korridor insgesamt zu erheblichen Beeintrachtigungen des FFH-Gebiets in seiner ko-
harenten Bedeutung als Teilgebiet. Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgebietes in seinen
fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteilen (hier Seehund) kénnen
nicht sicher ausgeschlossen werden.

Ausnahme

Ergibt die Prifung der Vertraglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeintrachtigungen des
Gebiets in seinen fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteilen fiih-
ren kann, ist es unzuldssig (8§ 34 Abs. 2 BNatSchG). Abweichend von § 34 Abs. 2 BNatSchG darf
ein Projekt gem. § 34 Abs. 3 BNatSchG nur zugelassen oder durchgefihrt werden, soweit es aus
zwingenden Griinden des uberwiegenden offentlichen Interesses, einschlie3lich solcher sozialer

35 Lambrecht, H. & Trautner, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der
Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. —
FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums fur Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes fiir Naturschutz - FKZ 804 82 004
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oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten
Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeintrachtigungen zu erreichen, nicht gegeben
sind.

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Abweichungsprifung gemani § 34 Abs. 3 BNatSchG
gelangt die Planfeststellungsbehérde zu dem Ergebnis, dass die Kabelverlegung tiber die Baltrum-
Trasse zuldssig ist.

Zwingend sind Grinde des 6ffentlichen Interesses, wenn sie einem durch Vernunft und Verantwor-
tungsbewusstsein geleiteten staatlichen Handeln entsprechen. Damit die Griinde des offentlichen
Interesses gegentber dem Belang des Gebietsschutzes tUberwiegen, missen dafir keine Sach-
zwange und unausweichliche Notwendigkeiten vorliegen (BVerwG Urteil vom 12.03.2008, 9 A
3.06, Rn. 153).

Gemal § 43 Abs. 3a S. 1 EnWG liegen Errichtung und Betrieb von Hochspannungsleitungen nach
§ 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 4 im Uberragenden o6ffentlichen Interesse, die Errichtung und Betrieb
dieser Anlagen dient auch der o6ffentlichen Sicherheit. Diese gesetzliche Festlegung ful3t auf der
Erwagung, dass nach der Rechtsprechung des BVerfG eine staatliche Verpflichtung besteht, den
Ubergang zur Klimaneutralitat rechtzeitig einzuleiten. Das Gewicht des in Art. 20a GG enthaltenen
Klimaschutzgebots wird durch das Gebot der intertemporalen Freiheitssicherung und gleichgela-
gerter Schutzpflichten aus den Grundrechten verstarkt und darf aufgrund dieses hohen Gewichts
nicht als ein Belang unter vielen behandelt werden. Mit fortschreitendem Klimawandel gewinnt das
Klimaschutzgebot weiter an Gewicht®. Die durch das Vorhaben anzuschlieRende Windpark-Fla-
che liegt gem. 8 1 Abs. 3 WindSeeG ebenfalls im tberragenden 6ffentlichen Interesse und dient
der offentlichen Sicherheit, Ziel ist es gem. § 1 Abs. 2 WindSeeG, die installierte Leistung von
Windenergieanlagen auf See, die an das Netz angeschlossen werden, auf insgesamt mindestens
30 Gigawatt bis zum Jahr 2030, auf insgesamt mindestens 40 Gigawatt bis zum Jahr 2035 und auf
insgesamt mindestens 70 Gigawatt bis zum Jahr 2045 zu steigern. Diese Steigerung soll kosten-
effizient und unter Beruicksichtigung der fiir die Abnahme, Ubertragung und Verteilung des Stroms
erforderlichen Netzkapazitaten erfolgen.

Die Uberwindung des 6ffentlichen Interesses an der Errichtung und Betrieb von in § 43 Abs. 3a S.
1 EnWG genannten Vorhaben kommt daher nur in atypischen Konstellationen in Betracht, nédmlich
wenn die entgegenstehenden 6ffentlichen und privaten Interessen mit einem vergleichbaren ver-
fassungsrechtlichen Rang geschiitzt sind®*’. die hier jedoch nicht ersichtlich sind. Vielmehr ist hier
zu beriicksichtigen, dass die erhebliche Beeintrachtigung des FFH-Gebiets nicht durch das hiesige
Vorhaben allein, sondern im Zusammenwirken mit den in die Untersuchung summativer Effekte
einbezogenen Projekte nicht sicher ausgeschlossen werden kénnen. Die weiteren Offshore-Anbin-
dungssysteme, die Uber Baltrum geflihrt werden, liegen jedoch ebenso gem. § 43 Abs. 3a S. 1
EnWG im offentlichen Interesse und dienen der 6ffentlichen Sicherheit. Die Blindelung mehrerer
Trassen im Baltrum-Korridor verfolgt auch das Ziel, dem Grundsatz der Raumordnung aus Ab-
schnitt 4.2.2 ziff. 11 S. 1 des LROP zu beriicksichtigen, um durch rdumliche Konzentration und
Bindelung mogliche Beeintrachtigungen zu minimieren.

36 BT-Drs. 20/9187, S. 156 f.
87 BT-Drs. 20/9187, S. 157.
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Alternativen sind nicht ersichtlich, da aufgrund der rdumlichen Ausdehnung des FFH-Gebiets eine
Realisierung der Windparks in der Nordsee nebst Anbindung ohne Querung des FFH-Gebiets
praktisch nicht moglich und daher alternativlos ist. Auch ist die Anschlussverpflichtung der anbin-
dungsverpflichteten Ubertragungsnetzbetreiber gem. § 17d EnWG zu beriicksichtigen, mithin ist
die Vorhabentragerin zur Umsetzung des hiesigen Vorhabens aufgrund der Aufnahme in den Fla-
chenentwicklungsplan verpflichtet.

Zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes ,Natura 2000“ sind notwendige Mal3nahmen vor-
zusehen, vgl. 8 34 Abs. 5 BNatSchG. Diese sind hier mit der Koharenzsicherungsmaf3nahme auf
Baltrum angeordnet (vgl. Ziff. 1.4.6.1.2). Die Anforderung des 8§ 34 Abs. 5 BNatSchG ist damit
ebenfalls erfllt.

2.2.2.10.2.1.2 EU-Vogelschutzgebiet ,,Niedersdchsisches Wattenmeer und angrenzendes
Kustenmeer* (DE 2210-401, landesinterne Nr. VO1)

Im Bereich des geplanten Vorhabens ist das EU-Vogelschutzgebiet ,Niedersachsisches Watten-
meer und angrenzendes Kustenmeer” Bestand des Nationalparks ,Niedersachsisches Watten-
meer*“. Das VS-Gebiet ist somit als Nationalpark gem. § 24 BNatSchG nationalrechtlich gesichert.
Die Rechtsgrundlage bildet das Gesetz Uber den Nationalpark ,Niedersachsisches Wattenmeer®
(NWattNPG).

In der durchgefiihrten Vertraglichkeitspriifung fur das insgesamt ca. 354.600 ha umfassende Vo-
gelschutzgebiet erfolgt die Priifung der Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen der
im Plangebiet vorkommenden wertbestimmenden Vogelarten. Im Einzelnen handelt es sich dabei
um die nachfolgend aufgelisteten Arten:

Wertbestimmende Vogelarten nach Artikel 4 Abs. 1 (Anhang |) der Vogelschutzrichtlinie:

¢ Brandseeschwalbe — als Brut- und Gastvogel wertbestimmend

Flussseeschwalbe — als Brut- und Gastvogel wertbestimmend
¢ Goldregenpfeifer — als Gastvogel wertbestimmend

e Kustenseeschwalbe — als Brut- und Gastvogel wertbestimmend
e Kornweihe — als Brutvogel wertbestimmend

o Loffler — als Brut- und Gastvogel wertbestimmend

¢ Nonnengans, WeilRwangengans — als Gastvogel wertbestimmend
e Pfuhlschnepfe — als Gastvogel wertbestimmend

e Rohrdommel — als Brutvogel wertbestimmend

¢ Rohrweihe — als Brutvogel wertbestimmend

e Sabelschnabler — als Brut- und Gastvogel wertbestimmend

o Seeregenpfeifer — als Brutvogel wertbestimmend

e Sumpfohreule — als Brutvogel wertbestimmend
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e Sterntaucher — als Gastvogel wertbestimmend

¢ Wanderfalke — als Brut- und Gastvogel wertbestimmend

e Zwergmowe — als Gastvogel wertbestimmend

o Zwergseeschwalbe — als Brut- und Gastvogel wertbestimmend

Wertbestimmende Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie:

¢ Alpenstrandlaufer — als Gastvogel wertbestimmend

e Austernfischer — als Gastvogel wertbestimmend

e Berghanfling — als Gastvogel wertbestimmend

e Blassgans — als Gastvogel wertbestimmend

¢ Brandgans — als Gastvogel wertbestimmend

o Dreizehenmdwe — als Gastvogel wertbestimmend

o Dunkler Wasserlaufer — als Gastvogel wertbestimmend
o Eiderente — als Brut- und Gastvogel wertbestimmend

o Feldlerche — als Brutvogel wertbestimmend

¢ Graugans — als Gastvogel wertbestimmend

e Grolder Brachvogel — als Brut- und Gastvogel wertbestimmend
e Grinschenkel — als Gastvogel wertbestimmend

e Heringsmdwe — als Brut- und Gastvogel wertbestimmend
¢ Kiebitz — als Brut- und Gastvogel wertbestimmend

¢ Kiebitzregenpfeifer — als Gastvogel wertbestimmend

¢ Knutt — als Gastvogel wertbestimmend

¢ Kormoran — als Brut- und Gastvogel wertbestimmend

¢ Krickente — als Gastvogel wertbestimmend

¢ Lachmowe — als Gastvogel wertbestimmend

o Loffelente — als Brut- und Gastvogel wertbestimmend

¢ Mantelmdwe — als Gastvogel wertbestimmend

¢ Meerstrandlaufer — als Gastvogel wertbestimmend

e Obhrenlerche — als Gastvogel wertbestimmend

o Pfeifente — als Gastvogel wertbestimmend

¢ Regenbrachvogel — als Gastvogel wertbestimmend

e Ringelgans — als Gastvogel wertbestimmend

e Rotschenkel — als Brut- und Gastvogel wertbestimmend
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e Sanderling — als Gastvogel wertbestimmend

e Sandregenpfeifer — als Gastvogel wertbestimmend
e Schafstelze — als Brutvogel wertbestimmend

e Schneeammer — als Gastvogel wertbestimmend

e Sichelstrandlaufer — als Gastvogel wertbestimmend
o Silbermdwe — als Gastvogel wertbestimmend

e SpielRente — als Gastvogel wertbestimmend

e Steinschmatzer — als Brutvogel wertbestimmend

e Steinwdlzer — als Gastvogel wertbestimmend

e Stockente — als Gastvogel wertbestimmend

e Strandpieper — als Gastvogel wertbestimmend

¢ Sturmmowe — als Gastvogel wertbestimmend

e Tordalk — als Gastvogel wertbestimmend

e Trauerente — als Gastvogel wertbestimmend

e Trottellumme — als Gastvogel wertbestimmend

e Uferschnepfe — als Brut- und Gastvogel wertbestimmend

Bewertung der Auswirkungen auf die Brutvogel

Die Einrichtung der BE-Flache auf Baltrum am Nordstrand und der Wattbaustelle im Baltrumer
Inselwatt beginnen am 01.04. Zu dieser Zeit befinden sich viele Brutvogelarten bereits im Brutge-
biet und haben teilweise mit der Brut begonnen. Spéat brutende Arten kommen nach Einrichtung
der Baustelle an und sind somit vom laufenden Baubetrieb betroffen. Die BE-Flache im Dornumer
Watt wird erst am 1.6. eingerichtet. Die meisten Brutvogelarten werden ihre erste Brut beendet,
das Brutgeschaft bis Juni jedoch noch nicht abgeschlossen haben. Fiir einige spatbritende Arten
sowie im Fall von Nachgelegen und spéten Zweit- und Drittbruten ist ebenfalls nicht auszuschlie-
Ben, dass es ab dem 01.06. noch zu Auswirkungen in Form von Lebens- und Nahrungsraumver-
lusten bzw. Einschrankungen der Lebensraumnutzung kommit.

Diese Auswirkungen auf Brutvdgel ergeben sich im Wesentlichen aus den Bauaktivitaten. In die-
sem Zusammenhang sind nach Art und Umfang maf3geblich:

e Visuelle Effekte durch Anwesenheit von Menschen und Baumaschinen im Brutgebietsum-
feld

e Schall- und Lichtimmissionen in der Bauphase durch Baumaschinen und Fahrzeuge im
Brutgebietsumfeld

e Flachennutzung, Bodenverdichtung, gegebenenfalls Voll- oder Teilversiegelung
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Vorrangig ist der vorubergehende Lebensraumverlust bzw. die Einschrankung der Lebensraum-
nutzung aufgrund akustischer und visueller Wirkungen im Umkreis der Bauarbeiten zu bericksich-
tigen. Zur Minimierung von Lichtemissionen werden SchutzmalRnahmen wéahrend der Bauausfiih-
rung im 24-sttindigen Betrieb vorgesehen (vgl. Anlage 8.2, SchutzmalRnahme S4). Nicht ganzlich
auszuschlieBen sind auch Brutverluste durch Flacheninanspruchnahme. Orientiert an den Flucht-
distanzen nach Gassner et al. (2010)%® wird als Worst Case angenommen, dass innerhalb einer
Storzone von 500 m Beeintrachtigungen von Brutvogel auftreten kdnnen. Kommt es in diesem
Radius zu mdglichen Konflikten, so wird die Distanz zu dem tatsachlichen Brutplatz genauer ermit-
telt und dadurch die méglichen Konflikte detaillierter bewertet.

Beeintrachtigungen von Brutvogel sind vor allem dort zu erwarten, wo Brutplatze (Nester, Gelege)
von Vogeln liegen. Dies trifft auf Flachen zu, die nicht periodisch tberflutet werden. Das Watt wird
jedoch von einigen Arten als Nahrungsraum wahrend der Brutsaison genutzt und bt deshalb im
Umfeld der Brutplatze ebenfalls eine wichtige Lebensraumfunktion wahrend der Brutzeit aus. Am
Festland schirmt der Deich sowohl optische als auch akustische Effekte stark ab, so dass auf den
aullendeichs gelegenen Flachen im Vogelschutzgebiet keine Effekte zu erwarten sind, die die Sto-
rungen im Ist-Zustand z. B. durch Radfahrer oder Spaziergdnger Uberschreitet. Auswirkungen
durch den Féahrbetrieb zu den Wattbaustellen bei Hochwasser sind gering, da sich zu dieser Zeit
Uberhaupt nur im bzw. auf dem Wasser jagende Voégel (z. B. Enten, Kormorane und Seeschwal-
ben) im Einflussbereich aufhalten, die gestort werden kdnnen. Ein Grol3teil der Arten, die sich (fast)
ausschlieRlich auf den Wattflachen aufhalten, werden somit von dem Fahrbetrieb nicht beeinflusst.

Das binnendeichs zusammengeschweildte Kabelschutzrohr wird vom Watt aus in den zu erstellen-
den Bohrkanal eingezogen. Hierzu ist es notwendig, dass das Kabelschutzrohr lber eine soge-
nannte Rohrlaufbahn tber den Deich, durch das Deichvorland und ins Watt befordert wird. Da der
erste Transport des Kabelschutzrohrs tiber den Deich fur den Zeitraum ab Anfang April des Jahres
2026 vorgesehen ist, kann es zu akustischen und visuellen Stérungen kommen. Um Brutverluste
durch temporére Flacheninanspruchnahme im Zuge der Transporte der Rohre lber den Deich zu
vermeiden, wird der Bereich der geplanten Rohrlaufbahn (Anlandung ndrdlich der BE-Flache bis
zur Wattkante) durch die NFB auf Brutbesatz kontrolliert. Eine Nutzung der Rohrlaufbahn kann nur
nach Freigabe durch die NFB erfolgen. Vergramungsmal3nahmen sind ausgeschlossen (siehe An-
lage 8.2, Vermeidungsmaflinahme V2). Sollte die Freigabe verwehrt werden, ist die alternative
Rohrlaufbahn bzw. bei einem Transport in der Deichschutzzeit (15.09. bis 15.04.) die zweite Alter-
native zu nutzen, auch ein Transport bei Hochwasser mittels schiffbarer Einheiten tber die Dornu-
mer Balje, das Baltrumer Wattfahrwasser bis zum Ostende von Baltrum mit anschlieRendem Ver-
binden am Zielort ist mdglich (Anlage 8.1, Kapitel 3.2.2).

Ein weiterer sensibler Bereich fir Brutvogel ist der Nordstrand von Baltrum. Im Umfeld der Lager-
flache der Rohre am Nordstrand, des Anleger am Nordstrand und der Zuwegung zur HDD-Bau-
stelle liegen Brutreviere von Strandbritern (insb. Sandregenpfeifer und Zwergseeschwalbe). Zum
Schutz von Standbriitern am Nordstrand von Baltrum wird in Abstimmung zwischen NLPV und
NFB festgelegt, ob eine Anlandung Uber den technisch bevorzugten Ostteil des Strandes erfolgen
kann. Zudem wird die Route der Transportwege festgelegt. die genaue Lage der Kabelschutzrohre
(KSR) zur Zwischenlagerung festgelegt. Hierbei ist eine Verschiebung von Teilstiicken nach Nord

38 Gassner, E., Winkelbrandt, A. & Bernotat, D. (2010): UVP und strategische Umweltpriifung - Rechtliche
und fachliche Anleitung fur die Umweltpriifung., 5. Auflage, C. F. Muller Verlag Heidelberg, 480 S
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madglich. Zudem werden westlichen Bereich der Lagerflache fiir die Kabelschutzrohre gesicherte
bzw. abgesperrte Brutbereiche fur Standbriter angeboten, welche eine stérungsfreie Brut ermdg-
lichen sollen (vgl. Anlage 8.2, Vermeidungsmaf3nahme V2).

Die Auswirkungen auf Brutvogel sind zeitlich begrenzt. Die Bautatigkeit erstreckt sich zwar insge-
samt Uber funf Jahre, die Bautétigkeiten an den einzelnen Orten sind aber deutlich kirzer und
zumindest teilweise kann die Kernbrutzeit ausgespart werden. Der Uberwiegende Teil des Brutbe-
stands im Wirkraum der Bautatigkeiten bleibt wahrend der Brutzeit ungestort.

Als spezielle Erhaltungsziele fur Brutvogel werden in Anlage 5 des NWattNPG benannt:

[...] " 4. Besondere Erhaltungsziele fiir Lebensrdume und Arten der Wattgebiete einschliel3lich der
Astuare [...]

e ¢) ,Stérungsarme Brut- und Rastgebiete fir charakteristische Brut- und Gastvogelarten der
Strande und Diinen wie Seeregenpfeifer, Zwergseeschwalbe, GrolRer Brachvogel, Eider-
ente, Brandgans.

6. Besondere Erhaltungsziele fiir Lebensrdume und Arten der Strdnde und Diinen [...]

e b) Stérungsarme Brut- und Rastgebiete fur charakteristische Brut- und Gastvogelarten der
Strande und Diinen wie Seeregenpfeifer, Zwergseeschwalbe, Grol3er Brachvogel, Eider-
ente, Brandgans, Steinschmatzer. Dies beinhaltet geeignete Vegetations- und Bodenstruk-
turen wie z. B. vegetationsarme Schillbanke sowie das Fehlen von nicht natirlicherweise
vorkommenden Pradatoren.

8. Besondere Erhaltungsziele fiir Lebensraume und Arten des Grinlands

o Stérungsarme Brut- und Rastgebiete fur charakteristische Brut- und Gastvogelarten des
Griinlands wie Uferschnepfe, Rotschenkel, Bldssgans..“[...]

Beeintrachtigungen der durch die Erhaltungsziele genannten Anforderungen ergeben sich vorha-
benbedingt nicht. Dies wird wie folgt begriindet:

e Aufgrund der zeitlichen und rdumlichen Begrenzung der Vorhabenwirkungen bleibt eine
dauerhafte Erreichbarkeit von (Teil-)Habitaten gewahrleistet.

e Es verbleiben grof3flachige, storungsarme Nahrungsbereiche auch wahrend der Bautétig-
keiten. Es bestehen Ausweichmdglichkeiten.

e Fir sensible Arten werden zusatzliche Vermeidungsmalfinahmen getroffen, die die Beein-
trachtigungen minimieren.

Insgesamt kdnnen vorhabenbedingt erhebliche Beeintrachtigungen auf Brutvégel aufgrund der Be-
riicksichtigung von Schutz- und VermeidungsmaBhahmen und der begrenzten raumlichen und
zeitlichen Auswirkungen ausgeschlossen werden.

Der langfristige Fortbestand wird vorhabenbedingt nicht gefahrdet. Die Struktur des Bestandes, die
erforderlichen Funktionen der Habitate sowie die Wiederherstellungsmdoglichkeit der Habitate blei-
ben gewahrt. Das natirliche Verbreitungsgebiet der Brutvogel nimmt vorhabenbedingt nicht ab.
Der Zustand der Population der Arten wird nicht verschlechtert. Das Vorhaben steht den Erhal-
tungszielen nicht entgegen.
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Bewertung der Auswirkungen auf die Gastvogel

Die vorhabenbedingten Auswirkungen auf wertbestimmende Gastvigel ergeben sich im Wesentli-
chen aus den Bauaktivitaten. In diesem Zusammenhang sind nach Art und Umfang maf3geblich:

e Licht- und Gerauschemissionen (Luft), visuelle Wahrnehmung von Baufahrzeugen (An- und
Abtransport), Baupersonal

e Flachennutzung, Bodenverdichtung, ggf. Voll- und Teilversiegelung.

Von den Bauarbeiten verursachte visuelle und akustische Storreize kobnnen insbesondere bei emp-
findlichen Arten Flucht- und Meidungsreaktionen auslésen, die zu einem temporaren Verlust oder
der Einschréankung der Nutzbarkeit von Rast-, Nahrungs- und Mausergebieten fiihren kdnnen.

Fur Larm (insb. Verkehrslarm) wurde fur Gastvogel des Offenlands und der Gewasser bisher kein
kritischer Schallpegel definiert. Die Reichweite der akustischen Storwirkungen kann daher in den
Storradius der optischen Scheucheffekte eingeschlossen werden. Potenzielle Stérungen durch
Larm sind demzufolge nur von geringer Bedeutung.

Die visuelle Storwirkung insbesondere durch sich bewegende Menschen, Maschinen und Fahr-
zeuge (Pontons, Arbeitsschiff, Fahrbetrieb etc.) ist dagegen von grolRerer Bedeutung, denn Gast-
vogel nehmen Gefahren in erster Linie optisch wahr. Auch spielt die Art und Weise der Bewegung
eine Rolle. Plétzliche und rasche Bewegungen sowie Objekte, die sich auf die Gastvdgel zu bewe-
gen, l6sen friihere und starkere Fluchtreaktionen aus. Stationdre Arbeitspontons und Schiffe, die
langsam und parallel zu rastenden Gastvogel-Trupps fahren, entfalten dagegen eine vergleichs-
weise geringe Storwirkung. Wahrend der NFB zur Kabelanbindung des Offshore-Windparks alpha
ventus im Rickseitenwatt von Norderney wurde festgestellt, dass die Gastvdgel auf den Wattfla-
chen unterschiedliche Abstande zum Verlegeponton einhielten. Wahrend beispielsweise Knutt und
Alpenstrandlaufer wenige Meter vom Verlegeponton entfernt der Nahrungssuche nachgingen, hielt
beispielsweise der GroRRe Brachvogel immer einen Abstand von ca. 150 m ein. Insgesamt ist also
zu bericksichtigen, dass die Abstande, die die Vogel halten bzw. die Distanz, ab der Reaktionen
gezeigt werden, erstens von der artspezifischen Empfindlichkeit und zweitens von der Art der Sto6-
rung (z.B. Geschwindigkeit und Bewegungsweise von Fahrzeugen/Menschen) abhangen. Als
,worst case” wird fliir Seetaucher eine Storzone von 2.000 m, fur mausernde Eiderenten eine Stor-
zone von 1.000 m und fur alle anderen Gastvogelarten sowie Eiderenten au3erhalb der Mauserzeit
eine Stérzone von 500 m angenommen.

Fur eine mogliche Betroffenheit der Arten sind insbesondere die Rastplatze grofl3erer Rastvogel-
trupps in der Umgebung des Vorhabens von Bedeutung. GréRere und damit relevante Trupps
wertbestimmender Gastvogel wurden im generellen Wirkbereich fir 55 Arten bzw. Art-/Standort-
kombinationen festgestellt (Vorkommen von mindestens 1% der im Vogelschutzgebiet rastenden
Individuen in einem Bauabschnitt). Bei der Beurteilung der Betroffenheit der Arten wurden neben
der Anzahl im Untersuchungsgebiet registrierter Individuen bzw. deren Anteil am Schutzgebiet
auch die artspezifischen Verhaltensweisen (Fluchtdistanzen) sowie der generelle Erhaltungszu-
stand bzw. Bestandstrends der Arten beriicksichtigt. Da diese Informationen je nach Art sehr un-
terschiedlich sind, sich beispielsweise einige Arten zwar sehr haufig im Storbereich aufhielten, aber
eine geringe Fluchtdistanz hatten, wurde von der Vorhabentragerin ein Punktesystem entwickelt,
um die vom Vorhaben mdglicherweise erheblich betroffenen Arten zu ermitteln und deren Beein-
trachtigung im Detail zu priifen. Im Ergebnis der nach Uberzeugung der Planfeststellungsbehorde
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methodisch und fachlich stimmigen Herleitung wurden insgesamt neun Arten identifiziert, fir die
erhebliche Beeintrachtigungen mdoglich sind (GroRer Brachvogel, Eiderente, Brandgans, Silber-
mowe, Fluss- und Brandseeschwalbe, Kiebitzregenpfeifer, Austernfischer und Alpenstrandlaufer).
Abschlieend wurde noch die Bedeutung des Rastgebietes flr eine Art als zusatzliche Aspekt be-
ricksichtigt. Hat ein Gebiet nicht mindestens landesweite Bedeutung flr eine Art, kann fir diese
Art davon ausgegangen werden, dass sich die Tiere bei Stérungen in andere Gebiete verlagern
konnen. Im vorliegen Fall trifft dies auf die Arten Eiderente und Flussseeschwalbe zu. Bei Gebieten
mit internationaler Bedeutung fir eine Art erfolgt eine artbezogene Betrachtung auch dann, wenn
Sie nach dem oben beschriebenen Punktesystem nicht zu den potenziell erheblich betroffenen
Arten gehort. Unter Beriicksichtigung diese Zusatzkriterium fallt auch der Loffler in die Gruppe der
potenziell erheblich betroffenen Arten.

Im Ergebnis der sich an dieser Vorabschichtung anschlieRenden Untersuchung wurde festgestellt,
dass bei allen detailliert untersuchten acht Arten keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten
sind (vgl. im Einzelnen die Ausfilhrungen in Kap. 8.2.5.2.1 der Anlage 10.3). Das im Detail betrach-
tet Artenspektrum reprasentiert unterschiedliche und fiir das Untersuchungsgebiet charakteristi-
sche Artengruppen (u. a. Watvogel, Méwen, Seeschwalben und Loffler). Es ist daher davon aus-
zugehen, dass auch fir die anderen im Untersuchungsgebiet vorkommende Arten mit geringerer
Bedeutung fur das Gebiet, geringerer Empfindlichkeit und/oder geringerer Naturschutzrelevanz
keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten sind.

Das Vorhaben LanWin5 (NOR-13-1) fihrt demnach zu keinen erheblichen Beeintréachtigungen der
fur die Gastvogelbestéande wertbestimmenden Arten des Vogelschutzgebietes.

Als spezielle Erhaltungsziele flr Gastvogel werden in Anlage 5 IV des NWattNPG benannt:

[...] " 4. Besondere Erhaltungsziele fiir Lebensrdume und Arten der Wattgebiete einschliel3lich der
Astuare [...]

e ) ,Stérungsarme Brut- und Rastgebiete fir charakteristische Brut- und Gastvogelarten der
Strande und Diinen wie Seeregenpfeifer, Zwergseeschwalbe, Grol3er Brachvogel, Eider-
ente, Brandgans.

6. Besondere Erhaltungsziele fiir Lebensrdume und Arten der Strénde und Diinen [...]

e b) Stérungsarme Brut- und Rastgebiete fur charakteristische Brut- und Gastvogelarten der
Strande und Diinen wie Seeregenpfeifer, Zwergseeschwalbe, Grol3er Brachvogel, Eider-
ente, Brandgans, Steinschmatzer. Dies beinhaltet geeignete Vegetations- und Bodenstruk-
turen wie z. B. vegetationsarme Schillbanke sowie das Fehlen von nicht natirlicherweise
vorkommen-den Pradatoren.

8. Besondere Erhaltungsziele fiir Lebensraume und Arten des Griinlands

o ,Stérungsarme Brut- und Rastgebiete fur charakteristische Brut- und Gastvogelarten des
Griinlands wie Uferschnepfe, Rotschenkel, Blassgans..”[...]

Beeintrachtigungen der durch die Erhaltungsziele genannten Anforderungen ergeben sich vorha-
benbedingt nicht. Dies wird wie folgt begriindet:

e Aufgrund der Begrenzung der zeitlichen und raumlichen Vorhabenwirkungen bleibt eine
dauerhafte Erreichbarkeit von (Teil-)Habitaten gewahrleistet.
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o Es verbleiben grof3flachige, stérungsarme Bereiche auch wahrend der Bautatigkeiten.

e Fur den Fortbestand der Population wichtige Bereiche liegen in ausreichender Entfernung
zu den Bautatigkeiten.

Insgesamt kénnen vorhabenbedingt erhebliche Beeintrachtigungen auf Erhaltungsziele und maf3-
gebliche Bestandteile des Vogelschutzgebietes aufgrund der begrenzten raumlichen und zeitlichen
Auswirkungen ausgeschlossen werden. Der langfristige Fortbestand wird vorhabenbedingt nicht
gefahrdet. Die Struktur des Bestandes, die erforderlichen Funktionen der Habitate sowie die Wie-
derherstellungsmdglichkeit der Habitate bleiben gewahrt. Das natirliche Verbreitungsgebiet der
Gastvogel nimmt vorhabenbedingt nicht ab. Der Zustand der Population der Arten wird nicht ver-
schlechtert.

Beurteilung der Auswirkungen auf die allgemeinen Erhaltungsziele

Nachfolgend werden abschlieRend die allgemeinen Erhaltungsziele des Gebietes betrachtet. Fir
das VS-Gebiet ,Niedersachsisches Wattenmeer und angrenzendes Kistenmeer® werden die all-
gemeinen Erhaltungsziele nach Anlage 5 IV NWattNPG zitiert.

V. Beschreibung der Erhaltungsziele fur das Natura 2000-Gebiet

[...] 2. Allgemeine Erhaltungsziele fiir Arten geman Anhang Il der Richtlinie 92/43/EWG einschliel3-
lich der charakteristischen Arten der Lebensraumtypen

a) langfristig lebensfahige, im Rahmen der natiirlichen Schwankungen stabile Populationen
b) keine Abnahme des natirlichen Verbreitungsgebietes

c) geeignete Lebensraume fir alle Lebensphasen wie Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Durchzug,
Rast, Uberwinterung und Nahrungssuche von ausreichender GroRe sowie der Moglichkeit unbe-
hinderter Wander- und Wechselbewegungen zwischen den Teillebensraumen, auch in der Umge-
bung des Nationalparks*

Bezogen auf die allgemeinen Erhaltungsziele kommt es zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen.
Es sind keine Wirkungen mit Einfluss auf Populationsebene oder das natirliche Verbreitungsgebiet
zu erwarten. Darlber hinaus ist vorhabenbedingt keine Verkleinerung von Fortpflanzungs-, Auf-
zuchts-, Mauser-, Durchzugs-, Rast-, Uberwinterungs- und Nahrungshabitaten wertbestimmender
Arten zu erwarten, ebenso ist keine dauerhafte Behinderung von Wander- und Wechselbewegun-
gen zu erwarten.

Beurteilung der Auswirkungen unter Berlicksichtigung anderer Projekte und Plane

Es ist zu untersuchen, ob und inwieweit die Wirkungen anderer Plane und Projekte in das VS-
Gebiet hineinreichen und ggf. summativ mit dem hier zu beurteilenden Vorhaben auf vorhabenbe-
dingt beeinflusste maRgebliche Bestandteile wirken kdnnten.

Durch die Installation der Trasse LanWin5 (NOR-13-1) zwischen dem Festland und Baltrum ist mit
Auswirkungen auf die wertgebenden die wertgebenden Brut- und Gastvdgel in drei aufeinander-
folgenden Jahren zu rechnen. Durch die Beriicksichtigung der weiteren summativ zu betrachten-
den Folgeprojekte im Baltrum Korridor (NOR-9-2, NOR-9-3, NOR-12-1 und NOR-11-2) werden
Bautétigkeiten von insgesamt sieben Jahren erwartet. Es ist mit wiederkehrenden Auswirkungen
auf wertgebende Brutvogelarten (insbesondere Strandbriiter) sowie auf Gastvdgel zu rechnen.
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Aufgrund der raumlichen Begrenzung (HDD-Baustellen) sowie des Wanderbaustellencharakters
der Kabelinstallation kénnen die Flachen direkt nach Beendigung der Bautatigkeit und nach der
Demobilisierung je ONAS wieder genutzt werden. Die Arten werden dann nicht mehr baubedingt
gestort. Allerdings verstetigen sich diese Stérungen Uber sieben Jahre und betreffen u. a. die Ru-
hezone 1/20 im Inselwatt. Ferner fiihren die Beeintrachtigungen des LRT 1140 als Nahrungshabitat
Zu einem langeren Entzug dieser Funktion fir die Dauer der Regenerationszeit. Dieses betrifft im
Worst Case und ohne Berticksichtigung der kurzzeitigen Regenerationszeiten von rund zwei Jah-
ren rund 46 ha infolge der baubedingten Eingriffe in Watt-Biotope im Bezugsraum und in der
Summe aller finf ONAS.

Bezogen auf die wertgebende Brutvogelarten gemaf Artikel 4, Abs. 1 und Artikel 4, Abs. 2 der VS-
RL (insbesondere Strandbrtiter) ist unter Berticksichtigung der Schadensbegrenzungsmafinahme
V2, die perspektivisch fir alle ONAS in dem Bereich bis zum Bauende in sieben Jahren gilt, nicht
mit einer Verstetigung der Wirkungen zu rechnen. Das nattrliche Verbreitungsgebiet der Brutvogel
nimmt vorhabenbedingt nicht ab. Der Zustand der Population der Arten wird nicht verschlechtert.
Das Vorhaben steht den Erhaltungszielen nicht entgegen. Auch unter Berlcksichtigung der Wie-
derholung der Bautatigkeiten am Nordstrand kénnen aufgrund der begrenzten rdumlichen und v.
a. zeitlichen Auswirkungen erhebliche Beeintrachtigungen fur Brutvdogel und insbesondere der
Strandbriter somit auch im Zusammenwirken ausgeschlossen werden.

Fur die Gastvogel gemald Artikel 4 Abs. 1 und Artikel 4 Abs. 2 der VS-RL ergeben sich lber die
mindestens siebenjahrige Bauperiode zusammen wiederkehrende und sich langfristig versteti-
gende gleichgerichtete Beeintrachtigungen (gleiche Wirkungen) innerhalb des Betrachtungsrau-
mes des Baltrum-Korridors. Diese Verstetigung filhrt zu wiederkehrenden Uberpragungen in Teil-
flachen und sind daher auch vorsorglich im gesamten Betrachtungsraum anzunehmen. Es kann
daher eine erhebliche Beeintrachtigung durch eine langfristige (wenn auch nicht dauerhafte) Ab-
nahme der Naturlichkeit (Naturn&he) nicht sicher ausgeschlossen werden. Fir die Gastvogel kann
somit nicht sicher ausgeschlossen werden, dass es zu erheblichen Beeintrachtigungen im Zusam-
menwirken kommt. Hierbei kommt es nicht auf einzelne Arten an, weil das geltende Erhaltungsziel
,bedeutendes Brut-, Rast- und Nahrungsgebiet fur Wat- und Wasservégel” vor allem fur die Ruhe-
zonen und insbesondere fur die Ruhezone 1/20 nicht mehr sicher raumlich und funktional gewahrt
bleibt. Weil Ruhe- und Zwischenzonen im raumlich-funktionalen Zusammenhang stehen, ist der
gesamte Betrachtungsraum erheblich betroffen, denn alle baubedingten Stérungen im Zusammen-
wirken betreffen Gastvégel Uber sieben Jahre hintereinander und damit das o0.g. Erhaltungsziel.

Fazit

Im Zusammenwirken mit den in die Untersuchung summativer Effekte einbezogenen Projekte im
Baltrum-Korridor fuhren allein die gleichgerichtet wirkenden weiteren Projekte zur Netzanbindung
Uber diesen Korridor insgesamt zu erheblichen Beeintrachtigungen des VS-Gebiets in seiner ko-
harenten Bedeutung als Teilgebiet. Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgebietes in seinen
fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maRRgeblichen Bestandteilen (hier Gastvogel) kon-
nen nicht sicher ausgeschlossen werden.

Ausnahme
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Ergibt die Prufung der Vertraglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeintrachtigungen des
Gebiets in seinen fir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteilen flh-
ren kann, ist es unzulassig (8 34 Abs. 2 BNatSchG). Abweichend von § 34 Abs. 2 BNatSchG darf
ein Projekt gem. § 34 Abs. 3 BNatSchG nur zugelassen oder durchgefihrt werden, soweit es aus
zwingenden Griunden des Uberwiegenden offentlichen Interesses, einschlie3lich solcher sozialer
oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten
Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeintrachtigungen zu erreichen, nicht gegeben
sind.

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Abweichungsprifung geman § 34 Abs. 3 BNatSchG
gelangt die Planfeststellungsbehdrde zu dem Ergebnis, dass die Kabelverlegung tber die Nor-
derney-Trasse zulassig ist.

Zwingend sind Griinde des 6ffentlichen Interesses, wenn sie einem durch Vernunft und Verantwor-
tungsbewusstsein geleiteten staatlichen Handeln entsprechen. Damit die Griinde des 6ffentlichen
Interesses gegeniiber dem Belang des Gebietsschutzes Uberwiegen, missen daflr keine Sach-
zwange und unausweichliche Notwendigkeiten vorliegen (BVerwG Urteil vom 12.03.2008, 9 A
3.06, Rn. 153).

Gemal § 43 Abs. 3a S. 1 EnWG liegen Errichtung und Betrieb von Hochspannungsleitungen nach
§ 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 4 im Uberragenden o6ffentlichen Interesse, die Errichtung und Betrieb
dieser Anlagen dient auch der offentlichen Sicherheit. Diese gesetzliche Festlegung ful3t auf der
Erwéagung, dass nach der Rechtsprechung des BVerfG eine staatliche Verpflichtung besteht, den
Ubergang zur Klimaneutralitat rechtzeitig einzuleiten. Das Gewicht des in Art. 20a GG enthaltenen
Klimaschutzgebots wird durch das Gebot der intertemporalen Freiheitssicherung und gleichgela-
gerter Schutzpflichten aus den Grundrechten verstarkt und darf aufgrund dieses hohen Gewichts
nicht als ein Belang unter vielen behandelt werden. Mit fortschreitendem Klimawandel gewinnt das
Klimaschutzgebot weiter an Gewicht*. Die durch das Vorhaben anzuschlieRende Windpark-Fla-
che liegt gem. § 1 Abs. 3 WindSeeG ebenfalls im tUberragenden offentlichen Interesse und dient
der offentlichen Sicherheit, Ziel ist es gem. § 1 Abs. 2 WindSeeG, die installierte Leistung von
Windenergieanlagen auf See, die an das Netz angeschlossen werden, auf insgesamt mindestens
30 Gigawatt bis zum Jahr 2030, auf insgesamt mindestens 40 Gigawatt bis zum Jahr 2035 und auf
insgesamt mindestens 70 Gigawatt bis zum Jahr 2045 zu steigern. Diese Steigerung soll kosten-
effizient und unter Beruicksichtigung der fiir die Abnahme, Ubertragung und Verteilung des Stroms
erforderlichen Netzkapazitaten erfolgen.

Die Uberwindung des offentlichen Interesses an der Errichtung und Betrieb von in § 43 Abs. 3a S.
1 EnWG genannten Vorhaben kommt daher nur in atypischen Konstellationen in Betracht, nadmlich
wenn die entgegenstehenden 6ffentlichen und privaten Interessen mit einem vergleichbaren ver-
fassungsrechtlichen Rang geschiitzt sind*. die hier jedoch nicht ersichtlich sind. Vielmehr ist hier
zu bertcksichtigen, dass die erhebliche Beeintrachtigung des VS-Gebiets nicht durch das hiesige
Vorhaben allein, sondern im Zusammenwirken mit den in die Untersuchung summativer Effekte
einbezogenen Projekte nicht sicher ausgeschlossen werden kénnen. Die weiteren Offshore-Anbin-
dungssysteme, die Uber Baltrum gefiihrt werden, liegen jedoch ebenso gem. 8 43 Abs. 3a S. 1

39 BT-Drs. 20/9187, S. 156 f.
40 BT-Drs. 20/9187, S. 157.
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EnWG im offentlichen Interesse und dienen der 6ffentlichen Sicherheit. Die Biindelung mehrerer
Trassen im Baltrum-Korridor verfolgt auch das Ziel, dem Grundsatz der Raumordnung aus Ab-
schnitt 4.2.2 Ziff. 11 S. 1 des LROP zu bertcksichtigen, um durch raumliche Konzentration und
Bundelung mogliche Beeintrachtigungen zu minimieren.

Alternativen sind nicht ersichtlich, da aufgrund der r&umlichen Ausdehnung des VS-Gebiets eine
Realisierung der Windparks in der Nordsee nebst Anbindung ohne Querung des VS-Gebiets prak-
tisch nicht mdglich und daher alternativlos ist. Auch ist die Anschlussverpflichtung der anbindungs-
verpflichteten Ubertragungsnetzbetreiber gem. § 17d EnWG zu beriicksichtigen, mithin ist die Vor-
habentragerin zur Umsetzung des hiesigen Vorhabens aufgrund der Aufnahme in den Flachenent-
wicklungsplan verpflichtet.

Zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes ,Natura 2000“ sind notwendige Mal3nhahmen vor-
zusehen, vgl. § 34 Abs. 5 BNatSchG. Diese sind hier mit der Koharenzsicherungsmaflinahme auf
Baltrum angeordnet (vgl. Ziff. 1.4.6.1.2). Die Anforderung des § 34 Abs. 5 BNatSchG ist damit
ebenfalls erfillt.

2.2.2.10.2.1.3 EU-Vogelschutzgebiet ,,Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und E-
sens” (DE 2309-431, landesinterne Nr. V63)

Das VS-Gebiet ist im Zustéandigkeitsbereich der Landkreise Wittmund und Aurich als Landschafts-
schutzgebiet (LSG) ausgewiesen. Der dort formulierte Schutzzweck dient ausdriicklich auch der
Umsetzung der EU-Vogelschutzrichtlinie. Das VSG ist somit nationalrechtlich gesichert. Im dem
vom Vorhaben LanWin5 (NOR-13-1) betroffenen Teilbereich im LK Aurich ist die ,Verordnung vom
22.09.2011 Uber das Landschaftsschutzgebiet ,Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und E-
sens” fur den Bereich der Stadt Norden, der Samtgemeinde Hage, Gemeinde Dornum, Gemeinde
GroRheide im Landkreis Aurich“ mafigebend.

In der durchgefuhrten Vertraglichkeitsprifung fir das insgesamt ca. 8.070 ha umfassende Vogel-
schutzgebiet erfolgt die Prufung der Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen der
im Plangebiet vorkommenden wertbestimmenden Vogelarten. Im Einzelnen handelt es sich dabei
um folgende Arten:

Wertbestimmende Vogelarten nach Artikel 4 Abs. 1 (Anhang 1) der Vogelschutzrichtlinie:

e Weil3stern-Blaukehlchen — als Brutvogel wertbestimmend
¢ Wiesenweihe — als Brutvogel wertbestimmend

e WeiRwangengans — als Gastvogel wertbestimmend

e Goldregenpfeifer — als Gastvogel wertbestimmend

Wertbestimmende Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 der VVogelschutzrichtlinie:

e Schilfrohrsdnger — als Brutvogel wertbestimmend
e Groler Brachvogel — als Gastvogel wertbestimmend

e Lachmowe — als Gastvogel wertbestimmend
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e Sturmmoéwe — als Gastvogel wertbestimmend

Bewertung der Auswirkungen auf die Brutvogel

Die Auswirkungen auf Brutvogel ergeben sich im Wesentlichen aus den Bauaktivitaten in den Bau-
abschnitten 1 und 2. In diesem Zusammenhang sind nach Art und Umfang maf3geblich:

e Flacheninanspruchnahme durch BE-Flache, Rohrbauflache, Rohrlaufbahn und Zuwegung

o Visuelle Effekte durch Anwesenheit von Menschen und Baumaschinen im Brutgebietsum-
feld

e Schallimmissionen in der Bauphase durch Baumaschinen und Fahrzeuge im Brutgebiets-
umfeld

¢ Lichtemissionen durch die Baustelle.

Vorrangig ist der voriibergehende Lebensraumverlust durch die Flacheninanspruchnahme bzw.
die Einschréankung der Lebensraumnutzung aufgrund akustischer und visueller Wirkungen im Um-
kreis der Bauarbeiten zu bertcksichtigen. Es wird angenommen, dass innerhalb einer Stérzone
von 500 m Auswirkungen auf Brutvdgel auftreten kénnen.

Auswirkungen auf Brutvégel sind vor allem dort zu erwarten, wo Brutplatze (Nester, Gelege) von
Vogeln liegen. Dies trifft auf binnendeichs gelegene Flachen des Festlands zu, die nicht periodisch
Uberflutet werden. Das Watt wird jedoch von einigen Arten als Nahrungsraum wahrend der Brut-
saison genutzt und bt deshalb im Umfeld der Brutplatze ebenfalls eine wichtige Lebensraumfunk-
tion aus.

Die Unterquerungen der Hauptdeichlinie im Anlandungsbereich erfolgen mittels HDD-Bohrungen.
Dafir sind zwei Baustellen erforderlich: im Anlandungsbereich sudlich des Hauptdeichs bei Dor-
numergrode (innerhalb des Vogelschutzgebietes V 63) und auRendeichs im Watt bei Dornumersiel
(auRRerhalb des Vogelschutzgebietes V 63). Die Bohrungen erfolgen vom Festland aus.

Aus den Projekten NOR-9-3, NOR-9-2 und NOR-12-1 sind die Baustelleneinrichtungsflache bin-
nendeichs grof3tenteils vorhanden. Eine Erweiterung findet ab dem 15.07. statt. Zu dieser Zeit ist
die Hauptbrutzeit abgeschlossen. Durch die vorangegangenen Baumaf3nahmen ist im direkten
Umfeld mit keinen Bruten zu rechnen, da die Baumaflinahmen bzw. die BE-Flache als Vergramung
fungieren. Der Storradius der Baustelle vergréfert sich durch die Erweiterung geringfligig. Ein Aus-
weichen vom Austernfischer, der zu dieser Zeit ggf. noch Junge fihren kénnte, ist problemlos még-
lich. Durch die Bauzeitenregelung (Baubeginn ab dem 01.06.) sind Stérungen des Brutgeschaftes
am Ende der Hauptbrutzeit zu erwarten. Die Mehrzahl der Arten wird die erste Brut beendet, die
Brutaktivitdten jedoch noch nicht abgeschlossen haben, so dass es zu Auswirkungen auf Indivi-
duen durch den Baubetrieb kommen kann. Es kann zu visuellen und akustischen Stérreizen und
zu Verlust oder Verlagerung von Nahrungsrdumen durch Flacheninanspruchnahme kommen.
Durch die Rohrbauarbeiten ab 15.04. sind Stérungen des Brutgeschaftes innerhalb der Hauptbrut-
zeit im Bereich der Rohrbauflache zu erwarten. Von der Rohrbauflache werden die vormontierten
Kabelschutzrohre tber eine sogenannte Rohrlaufbahn (bzw. alternative Rohrlaufbahn) tGber den
Deich und das Deichvorland bis in den Wattbereich gezogen. Dieses wird auch bereits vor dem
sonst fur den Bereich Dornum geltenden Bauzeitenfenster ab dem 01.06. erfolgen. Die Nutzung
der Rohrlaufbahn (bzw. der alternativen) Rohrlaufbahn erfolgt erst nach Kontrolle und Freigabe
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(bzw. Nichtfreigabe) durch die NFB. Auf dem Bereich der Rohrlaufbahn wird zudem das Schilf
kurzgehalten, sodass es nicht zu Bruten von Schilfbritern in diesem Abschnitt kommen kann (vgl.
Anlage 8.2, Malinahmenblatt 8 (V2)).

Durch den Baustellenbetrieb auf der BE-Flache und der Zuwegung sind Auswirkungen durch Sto-
rungen auf die umliegenden Bruten von Austernfischer, Kiebitz, Blaukehlchen, Schafstelze, Schilf-
und Teichrohrséanger moglich. Zudem kdnnen die Stérungen von Vogeln wahrend des Brutge-
schafts durch Larmimmissionen bei gewissen schallempfindlichen Arten zu Maskierungen der Rufe
zur Brutzeit mit der mdglichen Folge des Verhungerns/der Tétung von Jungvdogeln fiihren. Zudem
konnen schallempfindliche Arten, sowohl Adulte als auch Kuken, aufgrund von Larm einem erhoh-
ten Pradationsrisiko ausgesetzt sein. Die Arten Austernfischer und Kiebitz weisen laut Garniel &
Mierwald (2010)** ein erhthtes Pradationsrisiko aufgrund von Larm bei einem kritischen Pegel von
55 dB(A) auf. Es werden jedoch mindestens 5,2 m hohe Schallschutzmal3hahmen installiert (An-
lage 11.2 und Anlage 8.2, Malinahme V5), die den Larmpegel im Nahbereich ausreichend redu-
zieren. In Schilfsaumen an Graben und in Gehdlzen an Wegen kdnnen auch nach dem 01.06. noch
Bruten von Blaukehlchen und Schilfrohrsénger stattfinden. Der Bereich binnendeichs ist durch
menschliche Aktivitaten (Freizeit, Landwirtschaft etc.) bereits vorbelastet. Den Bereich aul3en-
deichs schirmt der Landesschutzdeich von Wirkungen der Baustelle ab. In der unmittelbaren Um-
gebung der einzurichtenden Rohrbauflache befinden sich Graben mit Schilfréhricht. In diesen Réh-
richten briten Blaukehlchen, Teich- und Schilfrohrsénger. Die Brutreviere dieser wertbestimmen-
den Arten haben teilweise einen geringen Abstand zur Rohrbauflache bzw. zur BE-Flache. Da die
Einrichtung der Flachen schon vor der Brutzeit im Januar/Februar erfolgen soll, wird nicht davon
ausgegangen, dass Brutplatze durch die Bauarbeiten zerstort werden kdnnen. Singvogel zeigen
eine geringe oder sehr geringe Gefahrdung durch Stérungen (Bernotat & Dierschke 2021)*?. Auch
wenn es sich im Falle von Blaukehlchen und Schilfrohrsanger um weniger stérempfindliche Arten
mit relativ geringen Fluchtdistanzen handelt (Blaukehlchen 30 m, Schilfrohrs&nger 20 m), ist es
dennoch moglich, dass bei sehr geringen Absténden durch vor allem visuelle Stérreize und ggf.
auch durch Larm einzelne Paare Teile ihres Brutvogellebensraumes nicht mehr oder nur einge-
schrankt nutzen kdnnen. Auch ist nicht ganzlich auszuschlie3en, dass in der Folge einzelne Bruten
abgebrochen werden. Den Nachbritern steht eine grof3ere Auswahl an geeigneten Brutrevieren
zur Verfligung, da die Brutsaison der meisten, ggf. konkurrierenden, Individuen bereits abgeschlos-
sen ist.

Nach Bernotat & Dierschke (2021)* weist der Kiebitz eine hohe und der Austernfischer eine mitt-
lere Gefahrdung gegentber stdrungsbedingter Mortalitat auf. Der Baubetrieb auf der HDD-Bau-
stelle beginnt am 01.06. Zu dieser Zeit hat der Kiebitz bereits seine Brut abgeschlossen und der
Abzug setzt bereits ein, bzw. die erfolglosen Paare sind zu diesem Zeitpunkt bereits abgezogen

41 Garniel, A., Mierwald, U., 2010. Arbeitshilfe Vogel und StralRenverkehr. Kieler Institut fiir Landschaftséko-
logie (KIfL), Kiel.

42 Bernotat, D., Dierschke, V. (2021). Ubergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalitat wildlebender
Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. Teil I1.6: Arbeitshilfe zur Bewertung stérungsbedingter Brut-
ausfalle bei Vogeln am Beispiel baubedingter Stérwirkungen, 4. Fassung, Stand 31.08.2021.

43 Bernotat, D., Dierschke, V. (2021). Ubergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalitat wildlebender
Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. Teil I1.6: Arbeitshilfe zur Bewertung stérungsbedingter Brut-
ausfalle bei Vogeln am Beispiel baubedingter Stérwirkungen, 4. Fassung, Stand 31.08.2021.
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(Andretzke et al. 2005)**. Austernfischer haben zu diesem Zeitpunkt (ab 01.06.) oft Junge, kdnnen
aber noch auf dem Gelege briiten (Andretzke et al. 2005)*. Die Jungtiere kdnnen mit den Altvogeln
den Storradius von 100 m verlassen. Auch wenn Austernfischer geringe Storradien haben, ist es
nicht ausgeschlossen, dass Bruten aufgegeben werden kénnen. Die Arbeiten an der Rohrbaufla-
che beginnen teilweise jedoch schon am 15.04., so dass Stoérungen durch sie wahrend der Haupt-
brutzeit méglich sind. Es bestehen jedoch ausreichend Ausweichméglichkeiten, so dass es zu ei-
nem kleinraumigen Flachenverlust fur Brutvogel kommt, aber zu keiner Schadigung von Gelegen
oder Kiiken. Hierbei sind einerseits die Salzwiesen im angrenzenden Vogelschutzgebiet zu nennen
(,Niedersachsisches Wattenmeer und angrenzendes Kustenmeer®, DE 2210-401, landesinterne
Nr. VO1) als auch die westlich und suidlich angrenzende Acker und Felder im Vogelschutzgebiet
,Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und Esens®, DE 2309-431, landesinterne Nr. V63).
Diese Gebiete sind alle im Umkreis von 500 m gelegen. Fir nichtfligge Vogel stehen Ausweich-
flachen auf derselben Ackerparzellen zur Verfligung oder ein Ausweichen nach Westen ist tber
weniger tiefe und verschilfte Graben mdglich.

Als spezielle Erhaltungsziele fur die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen betroffenen Brutvo-
gelarten sind in der LSG-Verordnung des Landkreises Aurich benannt:
Weil3sterniges Blaukehlchen (Luscinia svecica cyanecula) — als Brutvogel wertbestimmend

e Erhalt und Neuschaffung strukturreicher Grinland-Grabenareale und Acker-Grabenareale
mit hohem Anteil an Rdéhrichtbiotopen

e Erhaltung und Schaffung von Rohrichtbestédnden an Still- und Flie3gewassern sowie Gra-
ben und an sonstigen feuchten Bereichen als Niststandort, auch mit einzelnen Gehdlzen

e FoOrderung von schitter bewachsenen Flachen zur Nahrungssuche

e Forderung von UnterhaltungsmafBnahmen an den Be- und Entwéasserungssystemen in der
Acker- und Grunlandmarsch unter Beriicksichtigung der Habitatanspriiche der Art: beson-
ders wertvolle Altschilfgraben sollten von einer R&umung verschont bleiben, zumindest je-
doch nur im Abstand von mehreren Jahren alternierend und dabei auf3erhalb der Brutzeit
(Ende Marz bis Ende Juli) gerdumt werden.

Schilfrohrsanger (Acrecephalus schoenobaenus) — als Brutvogel wertbestimmend

e Erhalt und Entwicklung von Roéhrichtbestanden an Stil-l und FlieBgewassern und Graben in
strukturreichen Acker-Griinland-Bereichen

¢ Erhalt und Schaffung eines strukturreichen Grabensystems

o Forderung der wechselseitigen GewasserunterhaltungsmalRnahmen aufRerhalb der Brut-
zeiten (April bis Juli).

44 Andretzke, H., Schikore, T., Schréder, K. (2005). Artsteckbriefe, in: Stidbeck et al. (Hrsg.): Methodenstan-
dards zur Erfassung der Brutvégel Deutschlands. Mugler Druck-Service, Radolfzell, S. 135-695.
45 Andretzke, H., Schikore, T., Schréder, K. (2005). Artsteckbriefe, in: Stidbeck et al. (Hrsg.): Methodenstan-
dards zur Erfassung der Brutvégel Deutschlands. Mugler Druck-Service, Radolfzell, S. 135-695.



ﬂ% Niederséachsische Landesbehorde fir StraRenbau und Verkehr Planfeststellungsbeschluss vom 04.03.2026
p) MaRnahme: Netzanbindung LanWin5 Seetrasse

Seite 146 von 237

Die Auswirkungen auf Brutvogel sind in einem Jahr Bauzeit auf eine kurze Zeit begrenzt. Die Bau-
zeit liegt innerhalb der Hauptbrutzeit. Beeintrachtigungen der durch die Erhaltungsziele genannten
Anforderungen ergeben sich vorhabenbedingt nicht. Dies wird wie folgt begriindet:

e Aufgrund der Begrenzung der zeitlichen und raumlichen Vorhabenwirkungen bleibt eine
dauerhafte Erreichbarkeit von (Teil-) Habitaten gewahrleistet.

o Es verbleiben grofiflachige, stérungsarme Nahrungsbereiche auch wahrend der Bautatig-
keiten. Es bestehen Ausweichmdglichkeiten.

e Fur den Fortbestand der Population wichtige Bereiche liegen in ausreichender Entfernung
zu den Bautatigkeiten und die Population bleibt damit gesichert.

Aufgrund der Begrenzung der zeitlichen und rdumlichen Vorhabenwirkungen auf nur wenige Indi-
viduen bleibt eine dauerhafte Erreichbarkeit von (Teil-) Habitaten gewdahrleistet. Es verbleiben
grof¥flachige, stérungsarme Bereiche auch wahrend der Bautatigkeiten. Fir den Fortbestand der
Population wichtige Bereiche liegen in ausreichender Entfernung zu den Bautétigkeiten. Dadurch
sind erhebliche Beeintrachtigungen ausgeschlossen. Auch unter Berticksichtigung der Wiederho-
lung der Bautatigkeiten in sieben Jahren kdnnen aufgrund der begrenzten raumlichen und v. a.
zeitlichen Auswirkungen erheblich negative Auswirkungen auf Brutvogel ausgeschlossen werden.
Es verbleiben ausreichend grof3e Ausweichmdglichkeiten.

Bewertung der Auswirkungen auf die Gastvogel

Die vorhabenbedingten Auswirkungen auf wertbestimmende Gastvigel ergeben sich im Wesentli-
chen aus den Bauaktivitdten. In diesem Zusammenhang sind nach Art und Umfang maf3geblich:

e Licht- und Gerauschemissionen (Luft), visuelle Wahrnehmung von Baufahrzeugen (An- und
Abtransport), Baupersonal

e Flachennutzung.

Von den Bauarbeiten verursachte visuelle und akustische Stdrreize kobnnen insbesondere bei emp-
findlichen Arten Flucht- und Meidungsreaktionen auslésen, die zu einem temporaren Verlust oder
der Einschrankung der Nutzbarkeit von Rast-, Nahrungs- und Mausergebieten fihren kénnen.

Fur Larm (insb. Verkehrslarm) wurde fiir Gastvogel des Offenlandes und der Gewasser bisher kein
kritischer Schallpegel definiert. Die Reichweite der akustischen Stérwirkungen kann daher in den
Storradius der optischen Scheucheffekte eingeschlossen werden. Potenzielle Stérungen durch
Larm sind demzufolge nur von geringer Bedeutung.

Die visuelle Storwirkung insbesondere durch sich bewegende Menschen, Maschinen und Fahr-
zeuge ist dagegen von grol3erer Bedeutung, denn Gastvogel nehmen Gefahren in erster Linie op-
tisch wahr. Auch spielt die Art und Weise der Bewegung eine Rolle. Pl6tzliche und rasche Bewe-
gungen sowie Objekte, die sich auf die Gastvogel zu bewegen, I6sen friihere und starkere Flucht-
reaktionen aus.

Die Unterquerungen der Hauptdeichlinie im Anlandungsbereich erfolgen mittels HDD-Bohrungen.
Dafur sind zwei Baustellen erforderlich: im Anlandungsbereich sudlich des Hauptdeichs bei Dor-
numergrode (innerhalb des Vogelschutzgebietes V 63) und auf3endeichs im Watt bei Dornume-
rgrode (aul3erhalb des Vogelschutzgebietes V 63). Die Bohrungen erfolgen vom Festland aus.
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Durch Baggerfahrzeuge und Personenverkehr kann es vor allem durch visuelle Unruhe aber auch
durch Larm zu Beeintrachtigungen von Gastvégeln kommen. Die Tiere meiden bestimmte Berei-
che, zeigen Stressreaktionen oder fliegen ab. Die HDD-Baustelle in Dornumergrode liegt zwischen
Seedeich und zweiter Deichlinie. Im vorgesehen Bauzeitenfenster zwischen dem 01.06. und dem
30.09. (Rdumung ggf. im Oktober) ist nicht mit einem bedeutsamen Gastvogel-Vorkommen zu
rechnen. Es sind insofern keine erheblichen Auswirkungen (durch visuelle und akustische Stor-
reize) auf die wertbestimmenden Gastvogelarten des Vogelschutzgebietes zu erwarten.

Als spezielle Erhaltungsziele fur die (potenziell) betroffenen Rastvogelarten sind in der LSG-Ver-
ordnung des Landkreises Aurich benannt:

Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) — als Gastvogel wertbestimmend

e Erhalt der unzerschnittenen, grof3rAumig offenen Acker-Griinlandkomplexe mit freien Sicht-
verhéltnissen

e Erhalt von feuchten kurzrasigen Grinlandflachen
WeilBwangengans (Branta leucopsis) — als Gastvogel wertbestimmend

e Erhalt der unzerschnittenen, grof3raumig offenen Grinlandkomplexe mit freien Sichtverhalt-
nissen

e Erhalt und Schaffung von kurzrasigen Grinlandflachen als Nahrungshabitat fir rastende
und Uberwinternde Voégel (v. a. deichnahes Griinland)

e Sicherung von storungsfreien Schlafgewéassern im Umfeld der Nahrungsgebiete
e Erhalt freier Flugkorridore zu umliegenden Rastgebieten der Géanse
GrolRRer Brachvogel (Numenius arquata) — als Gastvogel wertbestimmend

e Erhalt der unzerschnittenen, grof3raumig offenen Acker-Grunlandkomplexe mit freien Sicht-
verhaltnissen

¢ Erhalt und Entwicklung von feuchten bis nassen Grinlandflachen

e Bereitstellung ungestorter Ruhe- und Hochwasserrastplatze
Lachmowe (Larus ridibundus) — als Gastvogel wertbestimmend

e Erhalt von feuchten bis nassen Grinlandflachen

e Erhalt der offenen Griinlandkomplexe

e Erhalt und Entwicklung von Feuchtgebieten aller Art mit Flachwasser und Schlammzonen
sowie offenen Wasserflachen

¢ Erhalt und Schaffung ausreichend beruhigter Rast- und Nahrungshabitate
e Schutz vor Vergramungsmalnahmen in Rasthabitaten
e Jagdruhe

Sturmmowe (Larus canus) — als Gastvogel wertbestimmend

e Erhalt von offenen Griinland- und Ackerlandschaften
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e Erhalt von Feuchtgebieten aller Art mit Flachwasser- und Schlammzonen sowie offenen
Wasserflachen

e Erhalt und Schaffung ausreichend beruhigter Rast- und Nahrungshabitate

Die Auswirkungen auf Gastvdgel sind auf eine jeweils kurze Zeit begrenzt und damit als voriber-
gehend einzustufen. Auch unter Bertucksichtigung der Wiederholung der Bautatigkeiten in sieben
Jahren kénnen aufgrund der begrenzten rdumlichen und v. a. zeitlichen Auswirkungen erheblich
negative Auswirkungen auf Gastvigel ausgeschlossen werden. Es verbleiben ausreichend grof3e
Ausweichmaoglichkeiten.

Beeintrachtigungen der durch die Erhaltungsziele genannten Anforderungen ergeben sich vorha-
benbedingt nicht. Dies wird wie folgt begriindet:

e Aufgrund der Begrenzung der zeitlichen und raumlichen Vorhabenwirkungen bleibt eine
dauerhafte Erreichbarkeit von (Teil-) Habitaten gewahrleistet.

e Es verbleiben grof3flachige, stérungsarme Bereiche auch wahrend der Bautatigkeiten.

e Fur den Fortbestand der Population wichtige Bereiche liegen in ausreichender Entfernung
zu den Bautatigkeiten.

Insgesamt kénnen vorhabenbedingt erhebliche Beeintrachtigungen von Gastvdgeln aufgrund der
rdumlich und zeitlich begrenzten Wirkungen des Vorhabens ausgeschlossen werden. Der langfris-
tige Fortbestand wird vorhabenbedingt nicht gefahrdet. Die Struktur des Bestandes, die erforderli-
chen Funktionen der Habitate sowie die Wiederherstellungsmdglichkeit der Habitate bleiben ge-
wahrt. Das natirliche Verbreitungsgebiet der Gastvégel nimmt vorhabenbedingt nicht ab. Der Zu-
stand der Population der Arten wird nicht verschlechtert.

Im Ergebnis der Vertraglichkeitsuntersuchung zum Vorhaben ist festzustellen, dass Beeintrachti-
gungen der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzwecks des VS-Gebietes auszuschlie3en sind. Es ist
auszuschlieRen, dass das Gebiet als solches beeintrachtigt wird. Die Funktionen des Gebietes
innerhalb des Netzes Natura 2000 bleiben sicher gewahrleistet.

Beurteilung der Auswirkungen auf die allgemeinen Erhaltungsziele

Nachfolgend werden abschlieRend die allgemeinen Erhaltungsziele des Gebietes betrachtet. Fir
das VS-Gebiet ,Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und Esens® werden die allgemeinen
Erhaltungsziele gem. 8 2 Abs. 6 der LSG-Verordnung zitiert.

,Weitere Erhaltungsziele sind:

- Erhalt der weitrdumigen, unverbauten und unzerschnittenen, offenen Landschaft mit freien
Sichtverhaltnissen die Erhaltung unverbauter Korridore zwischen dem Watt und Binnenlandfla-
chen, sowie zwischen benachbarten dhnlich strukturierten Landschaftsraumen auf dem Fest-
land,

- die Erhaltung der grof3tmoglichen Stérungsfreiheit,

- keine Erh6hung des Ackeranteils
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- Erhaltung grof3flachiger und offener Rastgebiete fir durchziehende Vogelarten in einem engen
raumlichen Zusammenhang mit den Nahrungsgebieten im Wattenmeer und angrenzender ge-
eigneter Landschaftsraume auf dem Festland sowie die Sicherung der Marschenbereiche mit
ihrer besonderen Eigenart, Vielfalt und Schénheit,

- Erhalt und Entwicklung stérungsfreier ausreichend grof3er Brut-, Rast- und Nahrungsraume der
wertbestimmenden und der in Anlage 1 genannten Arten

- Erhalt des Grunlandes, Forderung der Umwandlung von Acker in Grinland,

- Forderung der extensiven Grunlandbewirtschaftung mit hohen Grundwasserstanden,
- Erhalt und Wiederherstellung strukturreicher Grabensysteme mit Rohrichtbestanden,
- die Erhaltung von Brut- und Nahrungsflachen mit hoher Bodenfeuchtigkeit.

- Sicherung und Entwicklung der Stillgewasser als bedeutsame Brut-, Rast- und Nahrungsbio-
tope fiir die Vogelwelt.*”

Bezogen auf die allgemeinen Erhaltungsziele kommt es zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen.
Die in den Erhaltungszielen genannten Strukturen werden nicht dauerhaft in Anspruch genommen.
Die durch das Vorhaben bewirkten Stérungen sind nur von kurzer Dauer und zudem lokal be-
schrankt. Auch sind auf Dauer keine Verkleinerung von Brut-, Rast-, und Nahrungshabitaten wert-
bestimmender Arten zu erwarten. Freie Sichtverhaltnisse werden erhalten und, wenn tberhaupt,
nur temporar und geringfligig in Deichnahe gestort.

Beurteilung der Auswirkungen unter Beriicksichtigung anderer Projekte und Plane

Es ist zu untersuchen, ob und inwieweit die Wirkungen anderer Plane und Projekte in das VS-
Gebiet hineinreichen und ggf. summativ mit dem hier zu beurteilenden Vorhaben auf vorhabenbe-
dingt beeinflusste maRgebliche Bestandteile wirken kdnnten.

Zunachst ist festzustellen, dass alle seeseitigen Mal3nahmen aufgrund der abschirmenden Wir-
kungen des Landesschutzdeiches nicht in das binnendeichs liegende Schutzgebiet hineinwirken.
Das bedeutet, dass mit Ausnahme geplanter Deichverstarkungen keine weiteren Plane und Pro-
jekte summativ relevant sind. Ein Zusammenwirken besteht daher mit diesem Projekt und allen
weiteren geplanten ONAS im Abschnitt der BE-Flachen binnendeichs und Deichverstarkungen, die
vor allem bautechnisch nach Siiden, also landseitig erfolgen werden. Dieses gilt fir den Baltrum-
Korridor wie gleichermaf3en fir den Norderney II-Korridor. Die Mal3nahmen im Norderney |l-Korri-
dor liegen mit 11 km Entfernung jedoch zu weit entfernt, um bezogen auf baubedingte Stérungen
summativ binnendeichs zu wirken.

Durch das Vorhaben LanWin5 (NOR-13-1) erfolgt eine Inanspruchnahme der landseitigen Flachen
bei Dornumergrode. Die fir NOR-13-1 einzurichtende BE-Flache mit Rohrbauflache inklusive der
Rohrlaufbahn bzw. der alternativen Rohrlaufbahn) und der Baustral3e wurde bereits fir die Projekte
NOR-9-3 und NOR-9-2 genutzt und kann auch zeitgleich mit dem Vorhaben von NOR-11-2 genutzt
werden. Die BE-Flache muss jedoch in dstliche Richtung erweitert werden. Es werden bisher nicht
in Anspruch genommene Flachen beansprucht. Die Funktionen dieser landseitigen Flachen haben
keinen raumlich-funktionalen Zusammenhang mit den als VS-Gebiet ,Niedersachsisches Watten-
meer und angrenzendes Kistenmeer® au3endeichs geschitzten Flachen im Nationalpark.
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Die Auswirkungen auf Brutvogel (z. B. Weil3sterniges Blaukehlchen und Schilfrohrsénger, deren
Brutplatze z. T. dicht an der Baustelle liegen) sind jahrlich wiederkehrend, jedoch raumlich und
zeitlich begrenzt (lokale Maf3nahme) und daher von geringer Intensitat. Bei den Brutvdgeln kdnnen
einzelne Individuen betroffen sein, die einen sehr geringen Anteil an der Gesamt-Brutpopulation
im Bezugsraum binnendeichs haben. Vor Baubeginn erfolgt eine Freigabe im Ergebnis einer Kon-
trolle auf noch aktives Brutgeschehen.

Gastvogel werden den Nahbereich der Baustellen ggf. meiden. Ausweichmdglichkeiten sind aus-
reichend vorhanden. Sie kénnen beispielsweise — je hach Bewirtschaftungsform — auf die Wiesen
und Acker im Vogelschutzgebiet ausweichen, die siidlich oder westlich angrenzen.

Auch unter Berlcksichtigung der Wiederholung der Bautatigkeiten in sieben Jahren kénnen auf-
grund der begrenzten raumlichen und v. a. zeitlichen Auswirkungen erheblich negative Auswirkun-
gen auf Brut- und Gastvogel ausgeschlossen werden. Es verbleiben ausreichend grof3e Ausweich-
maglichkeiten. Alle bauzeitlich genutzten Flachen kénnen nach Beendigung der Bautatigkeit wie-
der genutzt werden.

Fazit

Die Schutz- und Vermeidungsmaf3hahmen des Vorhabens sind geeignet, erhebliche Beeintrachti-
gungen von Strukturen und Funktionen zu verhindern, die fur den Schutzzweck und Erhaltungs-
ziele von V63 binnendeichs von Bedeutung sind. Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgebie-
tes in seinen fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteilen kdnnen
ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der maf3geblichen Bestandteile sind, auch im Zusammenwir-
ken mit anderen Planen und Projekten, keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. Hiermit wird
entschieden, dass das Vorhaben mit den Erhaltungszielen des Gebietes von gemeinschaftlicher
Bedeutung ,Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und Esens® vertraglich ist. Einer Ausnah-
meprifung und -erteilung bedarf es nicht.

2.2.2.10.2.2 Nationale Schutzgebiete

Im Wirkraum der planfestgestellten MalRnahmen befinden sich das Landschaftsschutzgebiet ,Ost-
friesische Seemarsch zwischen Norden und Esens® (LSG AUR 029), der Nationalpark ,Nieder-
sachsisches Wattenmeer” und das Biospharenreservat ,Niedersachsisches Wattenmeer®. Das Bi-
osphérenreservat umfasst derzeit mit einer grol3en Kern- und Pflegezone das Gebiet des gleich-
namigen Nationalparks.

2.2.2.10.2.2.1 Landschaftsschutzgebiet ,,Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und
Esens*

Das durch die Verordnung vom 22.09.2011 Uber das Landschaftsschutzgebiet ,Ostfriesische See-
marsch zwischen Norden und Esens* fur den Bereich der Stadt Norden, der Samtgemeinde Hage,
Gemeinde Dornum, Gemeinde GroRRheide im Landkreis Aurich festgesetzte Landschaftsschutzge-
biet (LSG) umfasst landwirtschaftlich genutzte, weitgehend offene und geholzfreie sowie nur sehr
dinn besiedelte Marschflachen. Es grenzt im Norden — nur vom Hauptdeich getrennt — unmittelbar
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an den Nationalpark ,Niedersachsisches Wattenmeer®, der sich in Teilbereichen mit einem Saum
aus Sommerpoldern dem Hauptdeich anschlief3t.

Innerhalb und direkt angrenzend an die nordliche Schutzgebietsgrenze des LSG liegt die BE-Fla-
che Dornumergrode. Die im Zuge des Vorhabens im LSG durchzufihrenden MalRhahmen stehen
nach Ansicht der Planfeststellungsbehdrde nicht vollsténdig im Einklang mit den Schutzvorschrif-
ten der Verordnung. Hinsichtlich der in § 3 der LSG-VO festgeschriebenen und der von der Vorha-
bentragerin identifizierten potenziell vom Vorhaben betroffenen Verbote (vgl. Anlage 10.1, Kap.
5.2.1) stellt die Planfeststellungsbehdrde Folgendes fest:

e Nach 8§ 3 Abs. 1 LSG-VO sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes
verandern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.

Das Verbot des § 3 Abs. 1 LSG-VO sieht die Planfeststellungsbehdrde als nicht betroffen an. Mit
der Verlegung der Erdkabelleitung gehen binnendeichs keine Handlungen einher, die geeignet
sind, den Charakter des Gebietes nachhaltig zu verdndern. Nach Abschluss der Bauarbeiten wer-
den die beanspruchten Flachen rekultiviert und der Ausgangszustand wiederhergestellt. Im Rah-
men der Natura 2000 Vertraglichkeitsprifung fur das durch das LSG nationalrechtlich gesicherte
EU-Vogelschutzgebiet ,Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und Esens” (DE 2309-431, lan-
desinterne Nr. V63) wurden zudem festgestellt, dass erhebliche Beeintrachtigungen des Schutz-
gebietes in seinen fir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteilen aus-
geschlossen werden kdnnen.

e Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 LSG-VO ist es verboten, Anlagen aller Art zu errichten, auch soweit
hierfiir keine 6ffentlich-rechtliche Genehmigung erforderlich ist, das gilt ebenfalls fur Wer-
beeinrichtungen, Jagd- und Geratehutten, Hinweisschilder oder Tafeln soweit sie nicht dem
Schutz des LSG oder zur saisonalen Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte dienen
oder sich auf den Verkehr beziehen, als Ortshinweise benétigt werden oder Wohn- und
Gewerbebezeichnungen an den Wohn- oder Betriebsstétten darstellen

Bei der Netzanbindungsleitung LanWin5 (NOR-13-1) handelt es sich nach Ansicht der Planfest-
stellungsbehdrde um eine Anlage im Sinne des 8 3 Abs. 1 Nr. 1 LSG-VO. Die Leitung wird als
erdverlegte Leitung nach Abschluss der Arbeiten nicht landschaftspragend in Erscheinung treten.
Die Planfeststellungsbehorde sieht den Verbotstatbestand dennoch vorsorglich als erfullt an.

e Nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 LSG-VO ist es verboten, die Bodengestalt (Oberflachenrelief) durch
Abgraben oder Aufschitten zu verdndern

Im Zuge der Herstellung der im LSG gelegenen BE-Flache erfolgen Bodenarbeiten inkl. Abtrag
und Umlagerung sowie Einbringen von Schotter und Sand. Der Oberboden wird voriibergehend
auf einer Oberbodenmiete zwischengelagert. Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt die Entfer-
nung der Fremdmaterialien und der lagegetreue Einbau des Oberbodens., sodass der urspringli-
che Zustand wiederhergestellt wird. Die Planfeststellungsbehdrde sieht den Verbotstatbestand
dennoch voriibergehend als erflllt an.

e Nach 8 3 Abs. 1 Nr. 5 LSG-VO ist es verboten, oberirdische Versorgungsleitungen herzu-
stellen oder zu verlegen
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Oberirdische Versorgungsleitungen werden innerhalb der BE-Flache verlegt und nach Abschluss
der Bauarbeiten vollstandig zurtickgebaut. Die Planfeststellungsbehérde sieht den Verbotstatbe-
stand dennoch vorubergehend als erfullt an.

e Nach 8§ 3 Abs. 1 Nr. 6 LSG-VO ist es verboten, Stral3en oder Wege neu herzustellen oder
bisher unbefestigte Wege auszubauen, soweit dadurch neue durchgangige Verbindungs-
wege geschaffen werden

Als Zuwegung zwischen o6ffentlichen Verkehrswegen und Baustelle wird eine temporéar befestigte
(geschotterte) Baustral3e hergestellt. Diese wird hach Abschluss der Bauarbeiten vollstéandig zu-
rickgebaut und der urspriingliche Zustand wiederhergestellt. Es werden keine neuen durchgangi-
gen Verbindungswege geschaffen. Die Planfeststellungsbehdrde sieht den Verbotstatbestand da-
her nicht als erflillt an.

e Nach 8 3 Abs. 1 Nr. 7 LSG-VO ist es verboten, auf nicht dem 6ffentlichen Verkehr gewid-
meten Stral3en, Wegen, Platzen oder Flachen mit Kraftfahrzeugen aller Art zu fahren oder
Kraftfahrzeuge dort abzustellen, auer wenn es der ordnungsgemafien und rechtmaRigen
Nutzung dient

Fur die Baustellenversorgung werden sowohl 6éffentliche Verkehrswege genutzt als auch temporar
befestigte (geschotterte) BaustraRe auf nicht dem 6ffentlichen Verkehr gewidmeten Flachen her-
gestellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt der vollstandige Rickbau der temporaren
BaustralRen. Die Planfeststellungsbehorde sieht den Verbotstatbestand dennoch voriibergehend
als erfullt an.

e Nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 LSG-VO ist es verboten, Gewasser und sonstige Feuchtbiotope zu
beseitigen oder zu verandern

Im Zuge der Herstellung der im LSG gelegenen BE Flache werden Entwéasserungsgraben temporar
verrohrt. Die Funktion der Graben bleibt bestehen. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die
Graben wieder in den urspringlichen Zustand versetzt. Die Planfeststellungsbehdrde sieht den
Verbotstatbestand dennoch voriibergehend als erflllt an.

e Nach § 3 Abs. 1 Nr. 14 LSG-VO ist es verboten, wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur
durch Larm oder auf andere Weise zu stéren; die Stérungen dirfen insbesondere nicht die
in 8§ 2 Abs. 5 genannten Vogelarten vergramen oder belastigen.

Durch die Herstellung, Einrichtung und den Betrieb der Baustellenflachen inkl. Zuwegung ist mit
Stérungen durch Larm und visuelle Wirkungen zu rechnen. Die Planfeststellungsbehdrde sieht den
Verbotstatbestand daher voriibergehend als erfiillt an.

Alle weiteren Schutzvorschriften der LSG-VO sind nach Ansicht der Planfeststellungsbehérde nicht
betroffen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Leitungsvorhaben im Landschaftsschutzgebiet ein-
zelne Schutzbestimmungen der Schutzgebietsverordnung beriihrt. Zu beriicksichtigen ist jedoch,
dass eine Inanspruchnahme des LSG nicht vermeidbar ist. Das Schutzgebiet verlauft in West-Ost-
Richtung entlang des Hauptdeiches von Norddeich im Westen bis Neuharlingersiel im Osten und
muss von der zum Netzverknipfungspunkt Unterweser verlaufenden Leitungstrasse gequert wer-
den. Nach Beendigung der Arbeit wird der bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen geman
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ihres Ausgangszustands wiederhergestellt. Es verbleiben keine nachteiligen Beeintrachtigungen
des Gebietscharakters oder des besonderen Schutzzweckes.

Vor diesem Hintergrund kann fir den Bau und den Betrieb einer £525 kV-Gleichstromleitung Lan-
Win5 (NOR-13-1) nach 8§ 3 Abs. 2 der LSG-VO eine Ausnahme von den Verboten des § 3 Abs. 1
Nr. 1, 3,5, 7, 11 und 14 der LSG-VO erteilt werden.

2.2.2.10.2.2.2 Nationalpark ,,Niedersachsisches Wattenmeer*

Die Verlegung des Seekabels im Gebiet des Nationalparks ,Niedersachsisches Wattenmeer* erflillt
sowohl das in der Ruhe- als auch der Zwischenzone des Nationalparks geltende Zerstérungs-,
Beschadigungs- und Verédnderungsverbot (88 6 und 12 NWattNPG). Die Kabelverlegung gehort
weder zum abschlieBenden Katalog der freigestellten MaBhahmen nach § 16 NWattNPG noch zu
den in den 88 7 bis 11 und 16 sowie den in der Anlage 1 des NWattNPG genannten erlaubten
Handlungen oder den Ausnahmetatbestanden nach § 12 Abs. 2 u. 3 NWattNPG.

Dieser Planfeststellungsbeschluss ersetzt die Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 17
NWattNPG.

Die Voraussetzungen fiir eine Befreiung nach § 67 BNatSchG i.V.m. § 17 NWattNPG liegen vor,
da das Vorhaben aus Griinden des Uberwiegenden offentlichen Interesses, welches in der Férde-
rung regenerativer Energien als Teil der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und deren planeri-
schen Konkretisierung liegt, notwendig ist. Auf die Ausfiihrungen zur Planrechtfertigung (siehe Ziff.
2.2.2.1) sowie die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Vorschriften des § 34 BNatSchG (siehe
Ziff. 2.2.2.10.2.1) wird verwiesen.

2.2.2.10.2.2.3 Biospharenreservat ,Niedersachsisches Wattenmeer*

Die Flache und die Schutzziele des Biospharenreservats ,Niedersachsisches Wattenmeer” ent-
sprechen denen des gleichnamigen Nationalparks. Die mdglichen Beeintréchtigungen des Schutz-
gebietes sind in den Antragsunterlagen dargelegt und in diesem Planfeststellungsbeschluss be-
ricksichtigt.

Der vorliegende Beschluss ersetzt die Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 17 NWatt-
NPG (vgl. Ziff. 4.6). Auf die zuvor dargestellten Befreiungsvoraussetzungen wird verwiesen.

2.2.2.10.2.3 Sonstige Schutzgebiete
2.2.2.10.2.3.1 UNESCO-Weltnaturerbe

Am 26. Juni 2009 hat die UNESCO das Deutsch-Niederlandische Wattenmeer als Weltnaturerbe-
statte anerkannt. Das Wattenmeer ist eines der grof3ten gezeitenabhéngigen Feuchtgebiete der
Welt und besitzt als Rastgebiet fur Zugvogel globale Bedeutung. Es weist zudem eine aul3erge-
wohnlich gro3e Artenvielfalt und eine 6kologische und geomorphologische Bedeutung auf.
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In Bezug auf das geplante Vorhaben LanWin5 (NOR-13-1) besteht keine rechtliche Anforderung
einer Prifung von Auswirkungen fiir das Weltnaturerbe; es bedarf auch keiner Information der U-
NESCO. Fir die Erreichung des Zwecks der Welterbe Konvention sind im Einzelfall die jeweils
geltenden naturschutz-rechtlichen Bestimmungen des Bundes bzw. landesrechtliche Bestimmun-
gen mal3geblich. Da der Nationalpark Wattenmeer auch das nationale Schutzregime fir die jewei-
ligen FFH- und Vogelschutzgebiete darstellt, basiert der Schutz des UNESCO-Welterbes Watten-
meer und der Schutz der FFH- und Vogelschutzgebiete auf derselben Grundlage. Eine umfangli-
che Untersuchung der Vorhabenwirkungen auf vorkommende Arten, Schutzgebiete sowie bioti-
sche und abiotische Schutzguter ist in den von der Vorhabentragerin vorgelegten Antragsunterla-
gen (insb. Anlagen 10.1 und 10.3) erfolgt. Den Anforderungen an eine Prifung mit Bezug zum
Weltnaturerbe sind somit zur Uberzeugung der Planfeststellungsbehérde ausfiihrlich geniige ge-
tan.

Die Prifung der Vereinbarkeit des geplanten Vorhabens LanWin5 (NOR-13-1) mit bestehenden
Schutzregimen - insbesondere mit den Erhaltungszielen und maf3geblichen Bestandteilen der ent-
sprechenden Natura 2000 Schutzgebietskulisse ergab in summativen Betrachtung mit allen in Balt-
rum-Korridor zu realisierenden Netzanbindungsprojekten erhebliche Beeintrachtigungen der au-
Rendeichs gelegenen Natura 2000-Gebiete (EU-Vogelschutzgebiet ,Niedersachsisches Watten-
meer und angrenzendes Kistenmeer® und FFH-Gebiet ,Nationalpark Niedersachsisches Watten-
meer®). Infolgedessen wurde eine koharenzsichernde Mallnahme festgelegt, s. o.

Trotz der vorriibergehenden erheblichen Beeintrachtigungen der Natura 2000-Gebiete kann nicht
von einer Anderung des Schutzstatus des Wattenmeeres gegeniiber dem bestehenden Schutzre-
gime, insbesondere durch Nationalparkgesetz, FFH- und Vogelschutzrichtlinie, Wasserrahmen-
und Meeresstrategierahmenrichtlinie, ausgegangen werden. Die Bedeutung des UNESCO-Welt-
erbes Wattenmeer und damit der Status werden vorhabenbedingt nicht verandert. Das UNESCO-
Weltnaturerbe Wattenmeer wird durch die Umsetzung der Netzanbindungsprojekte nicht geféahr-
det. Insbesondere ist eine Aberkennung dieses Status auch deshalb nicht zu befiirchten, weil es
generell nicht als gefahrdet eingestuft ist.*®

2.2.2.10.2.3.2  Trilaterale Wattenmeerkoopreration

Den Wattenmeerplan 2010 sowie die ihm zugrundeliegende Gemeinsame Erklarung zum Schutz
des Wattenmeeres*’ der trilateralen Wattenmeerkooperation zwischen Danemark, Deutschland
und den Niederlanden hat die Planfeststellungsbehdrde in ihrer Abwagung bericksichtigt.

Wattenmeerplan und Gemeinsame Erklarung zum Schutz des Wattenmeeres beinhalten volker-
rechtliche Absichtserklarungen zum Schutz des Wattenmeeres als Okosystem sowie seines land-
schaftlichen und kulturellen Erbes, die insbesondere verschiedene umweltpolitische EU-Rechts-
akte, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie und Wasserrahmenrichtlinie, mitgliedstaatliche Natur-
schutzgebiete sowie sonstige volkerrechtliche Vertrage (z. B. die Ramsar-Konvention) in einer in-
tegrierten Verwaltung erfassen sollen. Auf Basis dieser Rechtsakte beinhaltet der Wattenmeerplan

46 Vgl. http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=86.
47 https://lwww.bmuv.de/download/gemeinsame-erklaerungen-zum-schutz-des-wattenmeeres
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diverse Zielsetzungen. Die Ziele des Wattenmeerplans bewirken ausweislich der Nr. 3 der Einlei-
tung des Wattenmeerplans (Seite 7) keine rechtliche Verbindlichkeit.

Das Erreichen der daraus resultierenden unverbindlichen volkerrechtlichen Zielsetzungen wird
durch die festgestellte Planung lediglich unwesentlich beeintrachtigt. Die Planfeststellungsbehérde
sieht diesen Belang als so geringfiigig an, dass er das Abwagungsergebnis nicht verandert.

2.2.2.10.24 Gesetzlich geschitzte Biotope

Gemalf 8§ 30 Abs. 1 BNatSchG sind bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere
Bedeutung als Biotope haben, gesetzlich geschitzt. Der Schutz erstreckt sich auf die in 8 30
Abs. 2 BNatSchG aufgefiihrten Biotoptypen. Nach 8 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG sind Handlungen,
die zu einer Zerstorung oder einer sonstigen erheblichen Beeintrachtigung dieser Biotope filhren
kdnnen, verboten. In 8 24 Abs. 2 NNatSchG i. V. m. § 30 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG wird der Schutz
auf einige weitere Biotoptypen bezogen.

Durch das Vorhaben kommt es im Wattbereich (Bauabschnitt 2) zur Inanspruchnahme von gesetz-
lich geschitzten Biotopen im Umfang von ca. 7,8 ha. Die Betroffenheit ist auf die Inanspruchnahme
der nachfolgenden aufgefiihrten gesetzlich geschuitzten zurtickzufihren:

o Kistenwattpriel (KPK) auf 565 m?2

o KWK (Klstenwatt ohne Vegetation hdherer Pflanzen) auf 3.500 m?

o KWKs (Kustenwatt ohne Vegetation héherer Pflanzen / Sandwatt) auf 46.860 m?

o KWKu (Kistenwatt ohne Vegetation hdherer Pflanzen / Mischwatt) auf 23.488 m2

o KWM (Salz-/Brackwasserwatt mit Muschelbank der Pazifischen Auster) auf 3.481 m?2

Die betroffenen Flachen der gesetzlich geschitzten Biotope in den BA 2 werden sich zumeist kurz-
bis mittelfristig vollst&ndig selbst regenerieren, da die erheblichen Beeintrachtigungen voriberge-
hend und die Schadigung der Strukturen und Funktionen (Sediment-Benthos-Geflige) reversibel
sind. Nur an der BE-Flache im Dornumergroder Kistenwatt (Biotop KWKu) wird die Beeintrachti-
gung langfristig (>5 Jahre) bestehen. Dennoch wird sich auch hier der natirliche Zustand nach
Beendigung der BaumaRnahmen wiederherstellen

Grund hierflr ist die Einrichtung der BE-Flachen im Kisten- und Inselwatt, deren Flachen zumin-
dest teilweise auch durch die Folgeprojekte in Anspruch genommen werden. Nach Abschluss der
Bauarbeiten kénnen sich auch diese Flachen kurzfristig innerhalb von maximal drei Jahren voll-
standig selbst regenerieren. Die Inanspruchnahme der gesetzlich geschitzten Biotope ist unver-
meidbar, da die Leitung als Erdleitung ausgefiihrt werden muss. Die tatsachliche Inanspruchnahme
ist allerdings auf das mindestens erforderliche Maf3 beschrankt.

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen geht die Planfeststellungsbehdrde von einer Wieder-
herstellbarkeit der Werte und Funktionen der betroffenen Biotope in einem Zeitraum von hiéchstens
25 Jahren und damit von einer Ausgleichbarkeit der betroffenen Funktionen und Werte aus (vgl.
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NLT 2011, Rn. 52).“8 Nach Uberzeugung der Planfeststellungsbehérde liegen damit die Voraus-
setzungen fur die Erteilung einer Ausnahme nach 8§ 30 Abs. 3 BNatSchG vor, die mit diesem Plan-
feststellungsbeschluss erteilt wird.

2.2.210.3 Artenschutz
2.2.2.10.3.1 Rechtliche Grundlagen unter Berucksichtigung von § 43m EnWG

Grundlage des besonderen Artenschutzrechts der 88 44 ff. BNatSchG sind die sog. Zugriffsverbote
nach 8 44 Abs. 1 BNatSchG. Gemal3 § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, (1.) wildlebenden
Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstdren
(kurz: Totungs- und Verletzungsverbot), (2.) wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und
der europaischen Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs-
und Wanderungszeiten erheblich zu stéren (kurz: Stérungsverbot) oder (3.) Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten Arten aus der Natur zu entneh-
men, zu beschadigen oder zu zerstoren (kurz: Verbot der Zer-stérung von Lebensstatten) oder (4.)
wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstoren (kurz: Entnahme-
verbot fur Pflanzen).

Des Weiteren ist auf 8 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG zu verweisen, wonach in Féllen einer
Betroffenheit der Arten kein Verstol3 gegen das lebensstittenbezogene Zugriffsverbot des § 44
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vorliegt, soweit die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-
ben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatte im raumlichen Zusammenhang weiter-hin erfillt
wird. Dies kann auch durch vorgezogene Ausgleichsmalinahmen (auch ,CEF-MalRnahmen® ge-
nannt) nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG gewabhrleistet werden.

Um die Verbotstatbestande zu prufen und erforderlichenfalls Vermeidungs- und CEF-Maflinahmen
zu entwickeln, wird im Planfeststellungsverfahren regelmafig ein Artenschutzfachbeitrag erarbeitet
und von der Planfeststellungsbehdrde gepruft.

Die Vorschrift des § 43m EnWG wirkt in dieses Regelungsgeflige ein. Wenn sie — wie im vor-
liegenden Verfahren — anwendbar ist, ist gem. § 43m Abs. 1 Satz 1 EnWG von einer Prifung des
Artenschutzes nach den Vorschriften des 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG abzusehen. Nach § 43m Abs. 2
Satz 1 EnWG stellt die zustandige Behorde aber sicher, dass auf Grundlage der vorhandenen
Daten geeignete und verhaltnismaiige Minderungsmalinahmen ergriffen werden, um die Einhal-
tung der Vorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu gewaéhrleisten, soweit solche Malinahmen
verfligbar und geeignete Daten vorhanden sind. Demnach ist zwar keine Priifung der artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestdénde mehr erforderlich, aber die zusténdige Behorde hat, um die Einhal-
tung der Verbotstatbestdnde dennoch zu gewahrleisten, aufgrund vorhandener Daten geeignete
und verhaltnisméaRige Minderungsmal3inahmen festzulegen.

48 Niedersachsischer Landkreistag (NLT): Hochstspannungsfreileitungen und Naturschutz, Hinweise zur An-
wendung der Eingriffsregelung beim Bau von Hoch- und Hochstspannungsfreileitungen und Erdkabeln,
2011.
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Ungeachtet dessen ist nach § 43m Abs. 2 Satz 2-7 EnWG ein finanzieller Ausgleich fiir nationale
Artenhilfsprogramme nach § 45d Abs. 1 BNatSchG zu zahlen, mit denen der Erhaltungszustand
der betroffenen Arten gesichert oder verbessert wird.

2.2.2.10.3.2 Sicherstellung geeigneter und verhaltnismafliger Minderungsmalflinahmen
auf der Grundlage vorhandener Daten

Die Planfeststellungsbehdrde hat demnach sichergestellt, dass auf der Grundlage der vorhande-
nen Daten geeignete und verhaltnismaRige Minderungsmafinahmen ergriffen werden, um die Vo-
raussetzungen des 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG zu gewahrleisten, soweit solche Maflihahmen verfigbar
und geeignete Daten vorhanden sind.

Die Vorhabentragerin hat im Rahmen der Planunterlagen auch eine Artenschutzfachliche Betrach-
tung (Anlage 10.2) erstellt, da die Vorschrift des § 43m EnWG erst nach Erstellung der Unterlagen
auf das Vorhaben anwendbar wurde. Ein solche Artenschutzfachliche Betrachtung wére nach der
Neuregelung des § 43m EnWG nicht in Ganze notwendig gewesen. Dabei ist insbesondere die
detaillierte Prifung der Verbotstatbestdande nach § 43m Abs. 1 Satz 1 EnWG entfallen. Fir die
Artenschutzprifung weiter von Relevanz ist jedoch die Auswertung der vorhandenen Daten hin-
sichtlich der Betroffenheit/Relevanz der Arten, da lediglich anhand der Betroffenheit der Arten die
entsprechenden MinderungsmalRnahmen, die in § 43m Abs. 2 Satz 1 EnWG vorgesehen sind,
ermittelt werden kénnen.

MinderungsmalRnahmen im Sinne von § 43m Abs. 2 Satz 1 EnWG sind in der nachfolgenden Ta-
belle aufgefuhrt (siehe Anlage 8.1, Kap. 4.2 und Anlage 8.2).

Nr.* | MaR- Bezeichnung der Mainahme Ziele
nahme
1 S1 Implementierung einer naturschutzfachli- | SchutzmaRnahme zur Uber-

chen Baubegleitung (NFB) als Vorkehrung | wachung der umweltbezoge-
zur Vermeidung und zur Dokumentation | nen und naturschutzrechtlich
von Beeintrachtigungen und Umweltscha- | begriindeten Genehmigungs-
den wahrend des Bauablaufs inkl. erforder- | auflagen und Nebenbestim-
lichen Erfassungen, Monitoring und Fla- | mungen, insbesondere der
chenfreigaben. Auflagen zu Vermeidung
nachteiliger Wirkungen, in An-
lehnung an AHO Schriften-
reihe Nr. 27 ,Umweltbaube-
gleitung® Stand Mai 2018,
Kap. 7. Die MalRnahme um-
fasst keine Aufgaben einer
bodenkundlichen Baubeglei-
tung.

4 S4 SchutzmaBhahmen wahrend der Bauaus- | Allgemeine Vorkehrungen zur
fihrung im 24-stiindigen Betrieb. Vermeidung von Beeintrachti-
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gungen nachtaktiver flugfahi-
ger Tiere bei nachtlichem
Baubetrieb mit Baustellenbe-
leuchtung.

V2

Schutz von Brutvigeln

1. Strandbriter (insbesondere Zwergsee-
schwalbe, Sandregenpfeifer)

Zum Schutz von Standbritern am Nord-
strand von Baltrum wird/werden in Abstim-
mung zwischen NLPV und NFB:

- festgelegt, ob eine Anlandung tber den
technisch bevorzugten Ostteil des
Strandes erfolgen kann. Zudem wird
die Route der Transportwege festge-
legt.

- die genaue Lage der Kabelschutzrohre
(KSR) zur Zwischenlagerung festge-
legt. Hierbei ist eine Verschiebung von
Teilsticken nach Nord méglich.

- vor Baubeginn gesicherte /abgesperrte
Brutbereiche angeboten.

2. Brutvogel im Bereich der Anlandung

Zum Schutz von Brutvogeln wird der Be-
reich der geplanten Rohrlaufbahn (Anlan-
dung nérdlich der BE-Flache bis zur Watt-
kante) durch die NFB auf Brutbesatz kon-
trolliert. Eine Nutzung der Rohrlaufbahn
kann nur nach Freigabe durch die NFB er-
folgen. Es werden keine Vergramungs-
maflnahmen durchgefiihrt. Sollte die Frei-
gabe verwehrt werden, ist die technisch un-
gunstigere alternative Rohrlaufbahn zu nut-
zen.

Generell droht im Falle von Gelegen auf
oder in unmittelbarerer Umgebung von Vor-
habenflachen ein Baustopp, sollten Kon-
flikte nicht vermieden werden kdnnen.

VermeidungsmalRhahme Re-
levanz: Artenschutz / EU- Vo-
gelschutz.

11

V5

Vermeidung von Schallemissionen

VermeidungsmaflRnahme zum
Schutz von Meeressaugern




ﬂ% Niederséachsische Landesbehorde fir StraRenbau und Verkehr Planfeststellungsbeschluss vom 04.03.2026
p) MaRnahme: Netzanbindung LanWin5 Seetrasse

Seite 159 von 237

Der Einbau der BaugrubenumschlieBung | und Fischen sowie Brut- und
erfolgt durch Einvibrieren oder durch ein | Gastvogeln.
vergleichbar larmminimierendes Verfahren.

Die Arbeiten sind mdglichst in der NW-
Wasserphase durchzufihren.

Die landseitige BE-Flache ist mit einer
Larmschutzwand zu versehen.

14 V8 Zum Schutz von Seehundbestanden in BA | Vermeidungsmalnahme zum
2 sind Liegeplatze von Seehunden in még- | Schutz von Seehunden wéh-
lichst grof3er Entfernung zu umfahren. | rend der Ruhezeit.
Schiffsbewegungen innerhalb der der Stor-
zone von 1.000 m sind auf ein technisch
unbedingt erforderliches Mindestmald zu
beschranken. Die Geschwindigkeit ist stets
zu drosseln, da ansonsten von erheblichen
Stdrungen auszugehen ist.

20 E4 KoharenzsicherungsmalRhahme Gleichzeitig  Vermeidungs-
malnahme zum Schutz von
Seehunden, sowie Brut- und
Gastvogeln.

Schaffung und Sicherung geschutzter
Rastgebiete fur Gastvogel und Schaffung
ungestorter Rickzugsgebiete bzw. Liege-
platze fur Seehunde.

* Nummer des MalRhahmenblattes laut Anlage 8.2 / S = SchutzmalRhahmen; V = Vermeidungs-
mafinahme

222104 Wasserrahmenrichtlinie/Meeresstrategierahmenrichtlinie
2.2.2104.1 Belange der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Zu den zwingenden wasserrechtlichen Vorschriften, die bei der Planfeststellung zu berticksichtigen
sind, gehoéren auch die in 88 27 und 47 WHG festgelegten Bewirtschaftungsziele fur oberirdische
Gewasser und das Grundwasser, die die entsprechenden Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie
(Art. 4 Abs. 1 WRRL) in deutsches Recht umsetzen.*® Wie sich aus dem Fachbeitrag zur Wasser-
rahmenrichtlinie (Anlage 10.4) Uberzeugend ergibt, sind die planfestgestellten Mal3hahmen sowohl
mit dem wasserrechtlichen Verschlechterungsverbot als auch mit dem wasserrechtlichen Verbes-
serungsgebot vereinbar.

Im Rahmen des Netzanbindungsprojektes LanWin5(NOR-13-1 ist die Verlegung und der Betrieb
einer £525 kV-Gleichstromleitung von der Konverterplattform NOR-13-1 bis zum Netzverknip-
fungspunkt Rastede geplant. Gegenstand dieses Verfahrens und damit Betrachtungsgegenstand
ist der Abschnitt Kiistenmeer, der vom Schnittpunkt der Trasse mit der 12-sm-Grenze im Norden
bis zum Anlandungspunkt Dornumergrode reicht. Die Netzanbindung erfolgt tGiber im Boden bzw.

49 BVerwG, Urteil vom 9. Februar 2017 — 7 A 2/15 —, juris, Rn. 478, BVerwGE 158, 1-142.
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im Gewassergrund verlegte Seekabel. Im Trassenbereich liegt die Insel Baltrum, die mittels HDD-
Bohrung geschlossen (unter-)gequert wird.

Das Vorhaben LanWin5 (NOR-13-1) befindet sich in der Flussgebietseinheit ,Ems* und innerhalb
des Bearbeitungsgebiets ,Untere Ems®. Es erstreckt sich vom Festland durch das Wattenmeer bis
hin zur seeseitigen Hoheitsgrenze. Die im Bereich des Vorhabens vorkommenden Oberflachen-
wasserkorper (OWK) gehéren zum Teil zu den Hoheitsgewéassern gem. 8 7 Abs. 5 Satz 2 WHG.
Folgende OWK sind vorhabenbedingt zu bertcksichtigen:

e Euhalines Wattenmeer der Ems (Wasserkorper-1D: N2-3100-01)
¢ Euhalines offenes Kiistengewasser der Ems (Wasserkdrper-ID: N1-3100-01)
o Kistenmeer Ems (Wasserkorper-1D: NO-3900)

Die landseitige BE-Flache Dornumergrode liegt zudem im Einzugsgebiet des OWK Donumersieler
Tief (DE_RW_DENI_06011). Vorhabenbedingte Auswirkungen auf diesen OWK sind jedoch aus-
geschlossen, da es zu keinen Eingriffen in den OWK oder dessen Grabensystemen kommt und
keinerlei Einleitungen o.4. erfolgen. Eine Beeintrachtigung der Bewirtschaftungsziele ist auch ohne
nahere Betrachtung auszuschliel3en.

Alle OWK sind als natirliche Gewasser eingestuft. Der dkologische und chemische Zustand der
OWK ist in der Bewirtschaftungsplanung® wie folgt bewertet:

Oberflachenwasserkérper Okologischer Zustand Chemischer Zu-
stand

Euhalines Wattenmeer der | unbefriedigend nicht gut

Ems

Euhalines offenes Kustenge- | schlecht nicht gut

wasser der Ems

Kistenmeer Ems keine Einstufung (Der OWK liegt aul3erhalb der 1- | nicht gut
sm-Grenze, so dass ausschlieRlich der chemische
Zustand zu bewerten ist.

Im Fachbeitrag wird, differenziert nach den zu beriicksichtigenden OWK, gepriift, ob das Vorhaben
mit den mafgeblichen Bewirtschaftungszielen (Verschlechterungsverbot, Verbesserungsgebot)
gem. 8 27 WHG vereinbar ist.

Die Vorhabentragerin kommt unter Betrachtung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Be-
wirtschaftungsziele zu dem Ergebnis, dass durch das planfestgestellte Vorhaben keine Ver-
schlechterung des 6kologischen Zustands sowie des chemischen Zustands der zu bericksichti-
genden Kistengewasser zu prognostizieren ist. Vorhabenbedingte Auswirkungen, die zum Nicht-
erreichen des guten dkologischen Zustands oder zum Nichterreichen des guten chemischen Zu-
stands fuhren kdnnten, sind ebenfalls nicht zu erwarten.

50 Internationaler Bewirtschaftungsplan nach Artikel 13 Wasserrahmenrichtlinie fiir die Flussgebietseinheit
Ems. Bewirtschaftungszeitraum 2021 - 2027. Flussgebietsgemeinschaft Ems, Meppen.
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Im Bereich des Vorhabens befinden sich die Grundwasserkérper (GWK) ,Norderland/Harlinger
Land“ (DE_GB_DENI 39 08; GroéRe: ca. 780 km? im BA 1 und der GWK ,Baltrum®
(DE_GB_DENI_39_04; Grole: ca. 7 km?) im BA 3. Fur beide GWK wird der mengenmafiige und
der chemische Zustand mit ,gut* bewertet. Auch fir das Grundwasser werden im Wasserhaus-
haltsgesetz entsprechende Bewirtschaftungsziele benannt (8§ 47 WHG). Das Grundwasser ist dem-
nach so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung seines mengenmafigen und seines che-
mischen Zustands vermieden wird, alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schad-
stoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden
und ein guter mengenmalfiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die im Zusammenhang mit dem Grundwasser relevanten Vor-
habenwirkungen (v.a. lokale, temporare Versiegelung durch BE-Flachen und temporére Wasser-
haltung in den Baugruben) nicht geeignet sind, Qualitat und Quantitat des Grundwassers nachteilig
zu verandern. Eine vorhabenbedingte Verschlechterung des mengenmafigen und chemischen
Zustands der GWK sowie eine Gefahrdung der Zielerreichung des guten mengenmafRigen und
chemischen Zustands kénnen damit von vornherein ausgeschlossen werden. Ebenso sind vorha-
benbedingt keine ansteigenden Schadstofftrends in den GWK zu erwarten.

Auf Grundlage dieser gutachterlichen Annahmen kommt die Planfeststellungsbehdrde zu dem Ent-
schluss, dass das Vorhaben den Bewirtschaftungszielen gem. 88 27 und 47 WHG nicht wider-
spricht.

2.2.2.10.4.2 Belange der Meeresstrategierahmenrichtlinie (MSRL)

Mit der Europaischen Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL 2008/56/EG) wurde ein Rahmen
geschaffen, ,innerhalb dessen die Mitgliedsstaaten die notwendigen Mallnahmen ergreifen, um
spatestens bis zum Jahr 2020 einen guten Zustand der Meeresumwelt zu erreichen oder zu erhal-
ten“. Die Richtlinie wurde auf Bundesebene im Wasserhaushaltsgesetz in nationales Recht umge-
setzt (vgl. § 45a ff. WHG). Meeresgewasser sind gem. § 45a Abs. 1 WHG so zu bewirtschaften,
dass

e eine Verschlechterung ihres Zustands vermieden wird“ und
e ,ein guter Zustand erhalten oder spatestens bis zum 31. Dezember 2020 erreicht wird®.
Zur Erreichung dieser Bewirtschaftungsziele sind gem. § 45 Abs. 2 WHG insbesondere

o ,MeeresOkosysteme zu schiitzen und zu erhalten und in Gebieten, in denen sie geschadigt
wurden, wiederherzustellen®,

e ,vom Menschen verursachte Eintrage von Stoffen und Energie, einschliellich Larm, in die
Meeresgewasser schrittweise zu vermeiden und zu vermindern mit dem Ziel, signifikante
nachteilige Auswirkungen auf die Meeresdkosysteme, die biologische Vielfalt, die mensch-
liche Gesundheit und die zuldssige Nutzung des Meeres auszuschliefen“ und

e ,bestehende und kinftige Mdglichkeiten der nachhaltigen Meeresnutzung zu erhalten oder
zu schaffen®.
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Zum Geltungsbereich der Bewirtschaftungsziele fir Meeresgewésser gem. § 45a ff. WHG gehéren
,<die Kistengewasser sowie die Gewasser im Bereich der deutschen ausschlielRlichen Wirtschafts-
zone und des Festlandsockels, jeweils einschlief3lich des Meeresgrundes und des Meeresunter-
grundes” (§ 3 Abs. 2a WHG).

Das Vorhaben LanWin5 (NOR-13-1) betrifft Meeresgewasser noérdlich von der Anlandung Dornu-
mergrode bis zum Eintritt in die AWZ im Gate N-Ill. Dazu gehdren die Kiistengewasser im Sinne
der WRRL (vgl. Anlage 10.4). Nach den Vorgaben des Artikels 9 MSRL Abs. 1 bzw. § 45d WHG
wird der gute Zustand der Meeresgewasser anhand von elf ,qualitativen Deskriptoren® (Anhang 1
MSRL) festgelegt. Im Beschluss der Europaischen Kommission 2017/848/EU®! erfolgt eine Zuord-
nung der Deskriptoren zu den wichtigsten Belastungen und Wirkungen (Belastungsdeskriptoren)
bzw. Eigenschaften und Merkmalen (Zustandsdeskriptoren).

Da durch das Vorhaben bau-, anlage- und betriebsbedingt physikalische Eigenschaften des Mee-
resgewassers im Geltungsbereich der MSRL verandert werden kdnnen, ist zu prufen, ob

o der Umweltzustand der Meeresgewasser vorhabenbedingt verschlechtert wird, oder/und
e die Umweltziele fur die Meeresgewasser vorhabenbedingt gefahrdet werden.

Der Umweltzustand der zu berucksichtigenden Meeresgewasser wird im Fachbeitrag zur Mee-
resstrategie-Rahmenrichtlinie anhand der potenziell vom Vorhaben betroffenen qualitativen De-
skriptoren beschrieben (s. Anlage 10.5, Kap. 6).

Ausgehend von den im UVP-Bericht ermittelten Auswirkungen mit Relevanz fur die wesentlichen
Eigenschaften und Merkmale sowie Belastungen wird eine Bewertung vorgenommen, in der die
voraussichtlichen Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele ,Vermeidung der Verschlechterung
des Zustands der Meeresgewasser“ sowie ,Erreichung eines guten Zustands der Meeresgewas-
ser‘ abgeschatzt werden. Grundlage der Beurteilung sind die durch die relevanten Wirkfaktoren
hervorgerufenen Auswirkungen auf die potenziell betroffenen Belastungs- und Zustandsdeskripto-
ren (Verschlechterungsverbot) bzw. auf den geman Art. 9 MSRL in BMU (2012)°? definierten guten
Umweltzustand fur das deutsche Nordseegebiet (Verbesserungsgebot).

Nach den Ergebnissen der gutachterlichen Bewertungen ist durch das Vorhaben LanWin5 (NOR-
13-1) nicht mit einer Verschlechterung des Zustands der Meeresgewasser zu rechnen. Des Wei-
teren sind keine vorhabenbedingten Veranderungen zu erwarten, die die Zielerreichung (guter Zu-
stand der Meeresgewasser) erschweren.

Auf Grundlage dieser gutachterlichen Aussagen kommt die Planfeststellungsbehérde zu dem Er-
gebnis, dass das Vorhaben den Bewirtschaftungszielen gem. § 45a Abs. 1 Nr. 1 und 2 WHG nicht
widerspricht.

51 Beschluss (EU) 2017/848 der Kommission vom 17. Mai 2017 zur Festlegung der Kriterien und methodi-
schen Standards fur die Beschreibung eines guten Umweltzustands von Meeresgewdassern und von Spezi-
fikationen und standardisierten Verfahren fiir die Uberwachung und Bewertung sowie zur Aufhebung des
Beschlusses 2010/477/EU

52 BMU (2012): Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. Beschreibung eines guten Umweltzu-
stands fur die deutsche Nordsee nach Artikel 9 Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. Bundesministerium fur
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bonn.
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2.2.2.11 Klimaschutz

Dem Vorhaben der Errichtung und des Betriebs der 525-kV-Gleichstromleitung LanWin5 (NOR-
13-1) See einschlieBlich der Ubrigen beantragten MafRnahmen stehen die Aspekte des globalen
Klimaschutzes und der Klimavertraglichkeit nicht entgegen. Diese Aspekte musste die Planfest-
stellungsbehorde bei ihrer Entscheidung tber die Planfeststellung des Vorhabens berticksichtigen.
Dies ergibt sich nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Urteil vom
04.05.2022, 9 A 7/21, aus Art. 20a GG i. V. m. § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG.

Nach § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG haben die Trager 6ffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und
Entscheidungen den Zweck dieses Gesetzes und die zu seiner Erfiilllung festgelegten Ziele zu
bertcksichtigen. Dieses Gebot konkretisiert die allgemeine Vorbildfunktion der 6ffentlichen Hand
und soll nach dem Willen des Gesetzgebers bei allen Planungen und Entscheidungen zum Tragen
kommen, soweit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Entscheidungsspielraume bestehen, ,ins-
besondere, soweit die zugrunde liegenden Vorschriften bestimmte Entscheidungen vom Vorliegen
von '6ffentlichen Interessen' oder 'vom Wohl der Allgemeinheit' abhangig machen, wenn sie den
zustandigen Stellen Planungsaufgaben geben oder Abwagungs-, Beurteilungs- und Ermessens-
spielraume zuweisen“*3. Nach MaRgabe dieser Vorschrift sind dort, wo materielles Bundesrecht
auslegungsbedirftige Rechtsbegriffe verwendet oder Planungs-, Beurteilungs- oder Ermessens-
spielrdume konstituiert, nunmehr der Zweck und die Ziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG)
als (mit-)entscheidungserhebliche Gesichtspunkte in die Abwagungen einzustellen. Damit findet
das Bericksichtigungsgebot des § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG auch im Rahmen des Fachplanungs-
rechts — zum Beispiel auf ein dem Transport von Strom dienendes Kabel — Anwendung®*.

Nach dem Willen des Gesetzgebers dient § 13 Abs. 1 KSG allerdings dazu, querschnittsartig Re-
gelungsliicken zu schlieRen. Dies versteht die Rechtsprechung dahingehend, dass das Berlick-
sichtigungsgebot eingreift, soweit die Fachgesetze die Berlicksichtigung des Klimaschutzes nicht
ausdrticklich vorschreiben.®® Nachdem das Energiewirtschaftsrecht ausweislich § 1 Abs. 1 EnWG
unter anderem auf die umweltvertragliche und treibhausgasneutrale leitungsgebundene Versor-
gung der Allgemeinheit zielt, hat der Gesetzgeber den Klimaschutz in Bezug auf Treibhaus-
gasemissionen im energiewirtschaftsrechtlichen Fachplanungsrecht bereits berticksichtigt. Die
vom Gesetzgeber mit § 13 Abs. 1 KSG adressierte Regelungsliicke besteht daher nach Auffassung
der Planfeststellungsbehérde in Bezug auf das hier zu betrachtende Vorhaben nicht.

Vorsorglich hat die Planfeststellungsbehdrde den globalen Klimaschutz und die Klimaschutzziele
des KSG im Rahmen der planerischen Gesamtabwagung nach § 43 Abs. 3 EnWG berticksichtigt.
Konkret waren nach dem Wortlaut von 8 13 Abs. 1 KSG der Zweck des Gesetzes und die zu seiner
Erflllung festgelegten Ziele zu berticksichtigen. Weitere ausdriickliche Anforderungen und Vorga-
ben zur Art und Weise der Umsetzung dieser Verpflichtung in einem Planfeststellungsverfahren
enthalt das KSG nicht. Das Berlicksichtigungsgebot des § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG erfordert daher,
die Auswirkungen der Planungsentscheidung auf den Klimaschutz — bezogen auf die in 8§ 1 und

53 BT-Drs. 19/14337 S. 36.

54 Siehe BVerwG, Urt. v. 04.05.2022 - 9 A 7.21, juris, Rn. 62.
5 BT-Drs. 19/14337 S. 36

% BVerwG, Urt. v. 04.05.2022 - 9 A 7.21, Rn. 86.
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3 KSG konkretisierten nationalen Klimaschutzziele — zu ermitteln und die Ermittlungsergebnisse in
die Entscheidungsfindung einzustellen.®’

Danach geht es um die dem KSG zugrundeliegende Verpflichtung nach dem Pariser Ubereinkom-
men, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter zwei Grad Celsius und
moglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenuber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen sowie die
Treibhausgasemissionen entsprechend den in § 3 KSG festgeschriebenen Vorgaben zu mindern.
Die in § 1 Satz 3 KSG genannte Temperaturschwelle ist dabei, wie das Bundesverfassungsgericht
in seinem sogenannten Klimabeschluss klargestellt hat, als verfassungsrechtlich maf3gebliche
Konkretisierung des Klimaschutzziels des Grundgesetzes anzusehen.®® Dementsprechend muss
bei den Planungen und Entscheidungen die Frage in den Blick genommen werden, ob und inwie-
weit diese Planungen und Entscheidungen Einfluss auf die Treibhausgasemissionen haben und
die Erreichung der Klimaziele gefahrden kénnen.%°

Zur Erfullung der Anforderungen des klimaschutzrechtlichen Berlicksichtigungsgebots muss die
Planfeststellungsbehérde mit einem — bezogen auf die konkret in Rede stehende Planungssitua-
tion — vertretbaren Aufwand ermitteln, welche CO-relevanten Auswirkungen das Vorhaben hat
und welche Folgen sich daraus fiir die Klimaziele des KSG ergeben.®°

Nach 8§ 3 Abs. 1 KSG werden die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 schritt-
weise bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent (Nr. 1) und bis zum Jahr 2040 um mindestens
88 Prozent gemindert (Nr. 2). Bis zum Jahr 2045 werden die Treibhausgasemissionen gemaf § 3
Abs. 2 Satz 1 KSG so weit gemindert, dass Netto-Treibhausgasneutralitat erreicht wird. Nach dem
Jahr 2050 sollen negative Treibhausgasemissionen erreicht werden (8 3 Abs. 2 Satz 1 KSG). Ge-
maf § 4 Abs. 1 KSG werden nach Sektoren geordnet jahrliche Minderungsziele und Jahresemis-
sionsmengen festgelegt; die Einzelheiten ergeben sich aus Anlage 1 bzw. Anlage 2 des KSG.
Insgesamt betreffen die bauzeitlich mit der Verlegung der Leitung einhergehenden CO2-Emissio-
nen insbesondere die in Anlage 1 KSG genannten Sektoren ,Industrie® (Nr. 2 zur Anlage 1), ,Ver-
kehr (Nr. 4 zur Anlage 1) sowie ,Abfallwirtschaft und Sonstiges* (Nr. 6 zur Anlage 1). Die etwaigen
betrieblichen Emissionen waren dem Sektor ,Energiewirtschaft* (Nr. 1 zur Anlage 1) zuzuordnen.

Die klimaschutzrechtliche Berticksichtigungspflicht ist allerdings sektorentibergreifend im Sinne ei-
ner Gesamtbilanz zu verstehen. Klimarelevant sind nicht nur die in 8§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis
6 KSG genannten Sektoren, die als potentiell emissionsverursachende Sektoren den Minderungs-
zielen des 8§ 3 KSG unterworfen sind, sondern alle in Anlage 1 des KSG genannten Sektoren und
damit auch der positiv fir die Gesamtbilanz wirkende Beitrag des Sektors Landnutzung, Landnut-
zungsanderung und Forstwirtschaft nach § 3a KSG (Nr. 7 der Anlage 1 zum Gesetz). Dieser ist
daher in den Blick zu nehmen, wenn Klimasenken durch ein Vorhaben beeintrachtigt oder zerstort
werden. Darlber hinaus dirfen im Rahmen der Abwagung Auswirkungen des einen auf den ande-
ren Sektor nicht ausgeblendet werden. Sinn und Zweck des Beriicksichtigungsgebots wiirden ver-
fehlt, wenn sich die Betrachtung nur auf einen Ausschnitt beschranken wirde, selbst wenn dies
der Teilbereich mit der konkret grof3ten Klimarelevanz sein mag. Es ist zwar nicht geboten, dass

57 BVerwG, Urt. v. 04.05.2022 -9 A 7.21, Rn. 63 u. 71.

58 BVerfG, Beschluss vom 24. Méarz 2021 - 1 BvR 2656/18, 1 BvVR 78, 96 und 288/20 - BVerfGE 157, 30 Rn.
2009.

59 Zum Vorstehenden siehe BVerwG, Urt. v. 04.05.2022 -9 A 7.21, Rn. 78.

60 Siehe BVerwG, Urt. v. 04.05.2022 —9 A 7.21, Rn. 80 u. 82.
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die Verwaltung aufwéndige Ermittlungen zu klimarelevanten Auswirkungen anstellt, sie darf aber
andererseits auch nicht die Augen vor erkennbaren Klimafolgen verschlieRen.5!

Nationales und in 8 3 KSG verankertes Ziel ist die Minimierung der Treibhausgasemissionen mit
dem finalen Ziel negativer Treibhausgasemissionen. Zentraler Eckpfeiler zur Erreichung dieser
Zielsetzung in der Energiewirtschaft ist der stetige und zuverlassige Ausbau der erneuerbaren
Energien und die schrittweise Beendigung der Kohleverstromung sowie die Steigerung der Ener-
gieeffizienz in der Energiewirtschaft selbst und den Nachfragesektoren (Klimaschutzprogramm
2030, S. 31). Das vorliegend planfestgestellte Vorhaben dient dieser Zielsetzung unmittelbar und
steht ihr nicht entgegen, da Strom aus erneuerbaren Energien nutzbar gemacht werden soll (siehe
Einzelheiten im Rahmen der Planrechtfertigung).

Die bauliche Errichtung der Vorhaben kann nicht ohne Treibhausgasemissionen verwirklicht wer-
den. Bauzeitliche vorhabenbedingte Treibhausgasemissionen resultieren etwa aus dem Zu- und
Abtransport von Baumaterialien und -maschinen, dem Einsatz von Baumaschinen bzw. aus dem
Baustellen- und Lieferverkehr sowie den Bauarbeiten selbst und der Lagerung von Bau- und Erd-
materialien. Es wird zu Staubentwicklungen und Schadstoffemissionen kommen, die temporar
sektorale kleinklimatische bzw. lufthygienische Auswirkungen hervorrufen kénnen. Mittelbare
Emissionen entstehen im Zuge der Produktion der Leitung, der Erzeugung sonstiger fir die Lei-
tungsverlegung eingesetzter Baustoffe sowie der Herstellung der zur Verlegung der Leitung beno-
tigten Maschinen und Fahrzeuge.

Eine exakte mengenmafige Quantifizierung der bauzeitlich prognostisch vorhabenbedingt hervor-
gerufenen Treibhausgasemissionen ware nur mit einem unverhaltnismaiig hohen Aufwand ver-
bunden, der nach dem Verstandnis der Planfeststellungsbehdrde auch nach MaRgabe der Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht gefordert ist. Zwar halt das Bundesverwaltungs-
gericht die zustandige Behdrde grundsatzlich fur verpflichtet, die zu erwartende Menge an Treib-
hausgasen, welche aufgrund des Projekts emittiert werden, zu ermitteln. Bei einem unverhaltnis-
maRigen Ermittlungsaufwand kommt allerdings eine Schatzung in Betracht.®? Vor dem Hintergrund
dieser Rechtsprechung hat die Planfeststellungsbehérde die Vorhabentragerin dazu aufgefordert,
die vorhabenbedingten aus dem Neubau und Betrieb der 525-kV-Gleichstromleitung LanWin5
(NOR-13-1) fur den Seeabschnitt resultierenden CO,-Emissionen abzuschéatzen. Im Rahmen ihrer
vorsorglichen Abschéatzung hat die Vorhabentragerin der Planfeststellungsbehdrde mit E-Mail vom
11.03.2024 Angaben zu den Auswirkungen des Vorhabens mit Blick auf den Benzin-, Diesel-,
Strom- und Heizoélverbrauch mitgeteilt. Aus diesen Angaben errechnet sich ein geschatztes CO;
Emissionsaquivalent von 2.151 t CO; fur die HDD-Bohrungen und 4.163 t CO: fuir die Seekabel-
verlegung.

Aus Sicht der Planfeststellungsbehdrde ist diese Schatzung der Vorhabentragerin zu den durch
den Baustellen- und Lieferverkehr hervorgerufenen COz-Emissionen nachvollziehbar und plausi-
bel. Diese seitens der Vorhabentréagerin geschatzten, allein die Bauphase betreffenden CO2-Emis-
sionen der Leitung, Abschnitt See, fallen im Verhaltnis zu den zulassigen Jahresemissionsmengen
des 8 4 KSG i. V. m. Anlage 2 zum KSG praktisch nicht ins Gewicht.®® Prognostisch gilt dies auch,

61 Siehe BVerwG, Urt. v. 04.05.2022 —9 A 7.21, Rn. 84.

62 BVerwG, Beschl. v. 22.06.2023 — 7 VR 3.23, BeckRS 2023, 19712, Rn. 39.

63 Zur Zulassigkeit dieser Erwagung siehe im Hinblick auf LNG-Anbindungsleitungen siehe BVerwG, Beschl.
v. 15.092023 — 7 V 6.23, juris, Rn. 44.
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wenn man die aus den weiteren Abschnitten des Vorhabens geschatzten CO,-Emissionen, die sich
in entsprechenden GréfZenordnungen abhangig von der Abschnittslange bewegen, hinzurechnet.

Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Neubau und der Betrieb der 525-kV-Gleichstromleitung Lan-
Win5 (NOR-13-1) Abschnitt See im Vergleich zu dhnlichen Leitungen mit tberdurchschnittlich ho-
hen Treibhausgasemissionen verbunden sein wird. Es handelt sich bei den Vorhaben unter Be-
ricksichtigung der Lange und Transportkapazitat der Leitung, des benétigten Baumaterials, der
eingesetzten Maschinen und Baustellenfahrzeugen um eine ,normale“ Errichtung einer neuen
Stromleitung. FUr eine gegenteilige Beurteilung fehlt es aus Sicht der Planfeststellungsbehérde an
greifbaren Anhaltspunkten.

Neben den durch den Baustellen- und Lieferverkehr hervorgerufenen CO,-Emissionen werden vor-
habenbedingt die Eingriffe in CO..Senken betrachtet. Walder werden im hier gegenstandlichen
Abschnitt nicht gerodet. Eine Betroffenheit von Seegraswiesen, die ebenfalls leistungsfahig CO
speichern kénnen, ist nicht gegeben.

Diese Einschatzung ist nach Sichtweise der Planfeststellungsbehérde nachvollziehbar und plausi-
bel. Auch insoweit ist nicht ersichtlich, dass der Neubau und der Betrieb der 525-kV-Gleichstrom-
leitung LanWin5 (NOR-13-1) im Seeabschnitt im Vergleich zu &hnlichen Leitungen mit tberdurch-
schnittlich hohen Treibhausgasemissionen verbunden sein wird. Es handelt sich bei den Vorhaben
unter Berlcksichtigung der Lange und Transportkapazitdt um eine ,normale“ Errichtung einer
neuen Stromleitung. Auch hier fehlt es aus Sicht der Planfeststellungsbehotrde an greifbaren An-
haltspunkten flr eine gegenteilige Beurteilung.

In der Betriebsphase ist der Transport des Stroms durch die unterirdisch verlegte Leitung fur sich
genommen vollstandig emissionsfrei. Insoweit sind die Vorhaben in der Betriebsphase im engeren
Sinne mit keinen Treibhausgasemissionen verbunden. Ob und inwieweit bei der Erzeugung der
Energie fur den Transport Treibhausgasemissionen entstehen, ist fur die Planfeststellungsbehdrde
mit vertretbarem Aufwand nicht feststellbar. Sie geht davon aus, dass der fiir den Leitungstransport
von Elektrizitat erforderliche Energieeinsatz innerhalb des Sektors Energiewirtschaft so gering ist,
dass er die Erreichung der Minderungsziele in Bezug auf die fir diesen Sektor geltenden Jahres-
emissionsmengen nach § 4 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit der Anlage 2 des KSG nicht in Frage
stellt. Im Ubrigen legt sie ihrer Entscheidung zugrunde, dass auch diese Energieerzeugung ihrer-
seits den Minderungsanforderungen des KSG unterliegt und daher zunehmend ohne Treibhaus-
gasemissionen stattfinden wird. Daher steht auch der Leitungsbetrieb den gesetzlichen Zielen des
KSG nicht entgegen.

Das Vorhaben LanWin5 (NOR-13-1) ermdglicht die Zunahme einer CO»-freien Stromversorgung,
indem es dazu beitragt, den Anteil fossiler Energietrdger am deutschen Strommix sukzessive zu
reduzieren und den weiterhin bestehenden Bedarf durch die Gewinnung erneuerbarer Windener-
gie zu decken. Angesichts des wachsenden Anteils erneuerbarer Energien, die héufig nicht dort
erzeugt werden, wo der Strombedarf am gré3ten ist, nimmt der Bedarf an Uberregionalem Strom-
transport zu. Das gegenstandliche Vorhaben dient damit nicht nur der Anbindung, sondern ist
ebenfalls notwendig, um die Verteilung erneuerbarer Energien, in diesem Fall der in der Nordsee
gewonnenen Windenergie, zu gewahrleisten. Damit werden durch das hiesige Vorhaben zugleich
die nationalen Klimaschutzziele der Bundesrepublik Deutschland umgesetzt.
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Zu welchem Zweck der mit der Leitung transportierte Strom durch die Verbraucher zu einem spé-
teren Zeitpunkt verwendet wird und mit welchen CO»-Emissionen diese an die Transportphase
anschlieRenden Nutzungen der Verbraucher verbunden sind, kann im Planfeststellungsverfahren
bereits aus tatsachlichen Grinden nicht prognostisch ermittelt werden. Ungeachtet dessen sind
nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bei Energietransportleitungen diejeni-
gen Tatigkeiten, die die Verbraucher zu einem spateren Zeitpunkt mit der Energie (z.B. Strom oder
Gas) ausuben, nicht mit in die Klimabilanz nach § 13 Abs. 1 KSG einzustellen. Derartigen mittel-
baren Auswirkungen fehlt der durch § 43 Abs. 3 EnWG erforderliche Vorhabenbezug und sind da-
her im Zuge der planerischen Abwagung nicht betrachtungsrelevant.

§ 13 Abs. 1 Satz 1 KSG formuliert eine Bericksichtigungspflicht, aber keine gesteigerte Beach-
tenspflicht und ist nicht im Sinne eines Optimierungsgebots zu verstehen. Es ist nicht Aufgabe der
Planfeststellungsbehérde und liegt auch nicht in ihren rechtlichen wie tatsachlichen Méglichkeiten,
im Rahmen der Zulassung des Vorhabens weitreichende Erwagungen zur zukinftigen Energie-
und Stromversorgung in der Bundesrepublik Deutschland unter Beachtung der sonstigen gesetzli-
chen Ziele des § 1 Abs. 1 EnWG zu treffen.

Eine Vorrangstellung des Klimaschutzgebots gegeniiber anderen Verfassungsrechtsgttern und
Verfassungsprinzipien gegentber anderen Belangen lasst sich im Ubrigen weder aus Art. 20a GG
noch aus § 13 KSG und auch nicht aus dem Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsge-
richts ableiten. § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG gebietet demnach das Einstellen der ermittelten klimarele-
vanten Auswirkungen in die Abwagung ohne gesetzlich vorgegebene Gewichtung oder Bindungs-
wirkung. MaRgebend sind die tats&chlichen Umstande des Einzelfalls, nach denen sich gegebe-
nenfalls auch kontrare abwagungsrelevante Belange und Interessen durchsetzen kénnen.®®

Aul3er Frage steht, dass die Vorhaben bauzeitlich sowohl unmittelbar als auch mittelbar Treibhaus-
gasemissionen hervorrufen. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme ermdglicht das Vorhaben die
Zunahme einer CO,-freien Stromversorgung, indem es dazu beitragt, den Anteil fossiler Energie-
trdger am deutschen Strommix sukzessive zu reduzieren und den weiterhin bestehenden Bedarf
durch die Gewinnung erneuerbarer Windenergie zu decken. Der Anteil der unter CO,-Emissions-
gesichtspunkten vorteilhaften erneuerbaren Energien am Primérenergieverbrauch lag in Deutsch-
land im Jahr 2023 bei lediglich 19,4 %, (siehe https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/pri-
maerenergieverbrauch#primarenergieverbrauch-nach-energietragern, abgerufen am 05.02.2025).
Dieser Anteil der erneuerbaren Energiequellen am Primarenergieverbrauch Deutschlands soll in
den kommenden Jahren deutlich steigen. Hierzu leistet das Vorhaben nach Inbetriebnahme einen
gewichtigen Beitrag. Vor diesem Hintergrund misst die Planfeststellungsbehorde den lediglich auf
die Phase der Bauausfilhrung unweigerlich entstehenden Treibhausgasemissionen im Vergleich
zur (weitgehend) CO.-freien Betriebshase der Leitung in der Abwégung ein geringeres Gewicht
bei.

Insgesamt wird der Neubau und der Betrieb der 525-kV-Gleichstromleitung LanWin5 (NOR-13-1)
im Seeabschnitt nach Fertigstellung und Inbetriebnahme zur Reduzierung von CO»-Emissionen
der Bundesrepublik Deutschland beitragen. Zu bertcksichtigen ist, dass den vorhabenbedingt bau-
zeitlichen Treibhausgasemissionen im Vergleich zum durch den Gesetzgeber in § 1 Abs. 1 EnWG

64 BVerwG, Beschl. v. 22.06.2023 — 7 VR 3.23, BeckRS 2023, 19712, Rn. 45.
65 Sijehe dazu BVerwG, Urt. v. 04.05.2022 -9 A 7.21, Rn. 85 - 87.
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definierten Ziel einer moglichst sicheren, preisgunstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten, um-
weltvertraglichen und treibhausgasneutralen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit
mit Elektrizitat, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruhen soll, kein absoluter Vorrang
zukommt. Die mit dem EnWG verfolgte Sicherstellung der Energieversorgung durch geeignete
MalRnahmen, wie zum Beispiel die Errichtung oder Erweiterung von Energieanlagen, ist eine 6f-
fentliche Aufgabe von gré3ter Bedeutung. Die Energieversorgung ist eine Leistung, derer der Bur-
ger zur Sicherung einer menschenwirdigen Existenz unumganglich bedarf.®® Diese verfassungs-
rechtliche Bedeutung der Sicherstellung der Energieversorgung kommt in der Abwagung mit der
Staatszielbestimmung des Art. 20a GG kein von vornherein geringerem Gewicht zu, sondern stellt
ein mindestens gleichrangiges Verfassungsziel dar.

Nicht zuletzt in Anbetracht der Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist die Bundes-
republik Deutschland in den kommenden Jahren nach Auffassung der Planfeststellungsbehérde
mehr denn je darauf angewiesen, zur Aufrechterhaltung der flir das menschliche Existenzminimum
unabdingbaren Energieversorgung samtliche zur Verfliigung stehenden Energietradger mit einem
moglichst geringen CO-Fu3abdruck zum Zwecke der Versorgung der Allgemeinheit mit Energie
Zu nutzen bzw. dafur die notwendige technische Infrastruktur zu schaffen und zu erhalten. Zur
Erreichung dieses Ziels leistet der Neubau und der Betrieb der gegenstandlichen Leitung einen
wesentlichen Beitrag. Das Vorhaben LanWin5 (NOR-13-1) dient nicht nur der Anbindung von Offs-
hore-Windparkflachen, sondern ist ebenfalls notwendig, um die Verteilung erneuerbarer Energien,
in diesem Fall der in der Nordsee gewonnenen Windenergie, zu gewahrleisten. Unter Beriicksich-
tigung der nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ebenfalls erheblichen Be-
deutung der mdglichst sicheren, preisgtnstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten, umweltver-
traglichen und treibhausgasneutralen Versorgung mit Elektrizitat fir das Wohl der Allgemeinheit
sind die Vorhaben in der Gesamtabwagung mit den nach Art. 20a GG i. V. m. § 13 Abs. 1
Satz 1 KSG in die Abwégung einzustellenden Belangen des globalen Klimaschutzes und der Kili-
mavertraglichkeit vereinbar.

Eine dartiberhinausgehende Abwéagung und Berlcksichtigung von Klimabelangen ist nicht gebo-
ten. Insbesondere finden die Bestimmungen in § 13 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 KSG auf den vorlie-
genden Beschluss zur Planfeststellung des Neubaus und des Betriebs der 525-kV-Gleichstromlei-
tung LanWin5 (NOR-13-1) im Seeabschnitt keine Anwendung. Beide genannte Vorschriften betref-
fen, auch soweit sie den Begriff der ,Planung® verwenden — nur MalRnahmen und Entscheidungen
im direkten Zusammenhang mit Investitions- und Beschaffungsvorgéngen. Sie dienen dem Zweck,
bei Beschaffungen der éffentlichen Hand bestimmte Prif-, Berlicksichtigungs- und Bevorzugungs-
pflichten zu Gunsten klimafreundlicher Leistungen zu implementieren und zu strukturieren. Um
derartige Konzeptions- und Strukturierungsprozess im Vorfeld von Beschaffungen geht es bei ei-
nem Planfeststellungsbeschluss, der lediglich Baurecht begriindet, selbst allerdings weder eine
Investitions- oder Beschaffungsmafinahme darstellt oder eine solche — insoweit anders als die
Ausfuhrungsplanung — unmittelbar vorbereitet, jedoch nicht. Aus den genannten Griinden gelten
die Vorgaben nach § 13 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 KSG nicht fiir Planfeststellungsbeschliisse.®’

66 BVerfG, Beschl. v. 10.09.2008, 1 BvR 1914/02, juris, Rn. 12; BVerfG, Beschl. v. 20.03.1984, 1 BvL 28/82,
BVerfGE 66, 248, 259.
67 Siehe zum Vorstehenden BVerwG, Urt. v. 04.05.2022 — 9 A 7.21, Rn. 79.



ﬂ% Niederséachsische Landesbehorde fir StraRenbau und Verkehr Planfeststellungsbeschluss vom 04.03.2026
p) MaRnahme: Netzanbindung LanWin5 Seetrasse

Seite 169 von 237

22212 Eigentum

Fur den Schutz der Leitung ist die Einrichtung eines Schutzbereiches beidseitig zur Leitungsachse
erforderlich. Der Schutzbereich, auch Dienstbarkeitsstreifen genannt, stellt eine vom Bau Uber den
Betrieb bis zum Ruckbau der Leitung dauerhaft in Anspruch zunehmende Flache dar. Der Grund-
stuckseigentimer behalt sein Eigentum.

Zur dauerhaften, eigentimerunabhéngigen rechtlichen Sicherung der Leitung ist die Eintragung
einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit in Abteilung 1l des jeweiligen Grundbuches erfor-
derlich. Die Dienstbarkeit gestattet der Vorhabentragerin den Bau und den Betrieb der Leitung. Die
Eintragung erfolgt fir den von der Leitung in Anspruch genommenen Schutzbereich und fur dau-
erhafte Zuwegungen.

Die Dienstbarkeit gestattet der Vorhabentrégerin oder von ihr beauftragten Dritten die Verlegung,
den Betrieb und die Instandhaltung von erdverlegten Leitungen. Erfasst wird insoweit die Inan-
spruchnahme des Grundstiickes u. a. durch Betreten und Befahren zur Vermessung, Baugrund-
untersuchung, Durchfihrung der Baumafinahmen und samtliche Nebentatigkeiten wahrend des
Leitungsbaus sowie die Nutzung des Grundsttickes wahrend des Leitungsbetriebes fiur Begehun-
gen und Befahrungen zu Kontrollzwecken, Inspektions- und Instandsetzungs-arbeiten.

Eigentumsrechtliche Beschrankungen ergeben sich zudem daraus, dass vom Grundstiickseigen-
timer oder Nutzungsberechtigtem alle MaRhahmen zu unterlassen sind, die den Bestand oder den
Betrieb der Leitungen gefahrden oder beeintrdchtigen kénnen. Es dirfen keine Baulichkeiten er-
richtet oder tief wurzelnde Anpflanzungen vorgenommen werden. Leitungsgefahrdende Baume
und Straucher dirfen nicht im Schutzbereich der Leitung belassen werden. Die Vorhabentragerin
oder von ihr beauftragte Dritte sind berechtigt, etwaigen auf dem Grund-stlick stehenden Wald im
Schutzbereich abzutreiben und diesen Bereich von Bewuchs freizuhalten. Darliber hinaus werden
Grundsttcksflachen im Zuge der BaumalRnahme temporér als BE-Flachen, Lagerplatze und Zu-
wegungen in Anspruch genommen.

Die Inanspruchnahme von in Privateigentum stehenden Flachen ist gerechtfertigt und in diesem
Umfang angemessen, denn die PlanmafRnahme ist nach Abwagung aller von dem Vorhaben be-
rihrten offentlichen und privaten Belange zulassig und dient dem Allgemeinwohl. Der festgestellte
Eingriff in das Privateigentum durch die Mal3nahme hélt sich in einem planerisch unvermeidbaren
Umfang. Der Planfeststellungsbeschluss beinhaltet zwar die sog. enteignungsrechtliche Vorwir-
kung gem. § 45 Abs. 1 Nr. 1 EnWG, die Enteignung inklusive Entschadigung im Nichteinigungsfall
ist jedoch einem gesonderten Enteignungsverfahren gemaR dem NEG vorbehalten. Die Planfest-
stellung regelt nur die 6ffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen den Beteiligten. Bestehende
Eigentumsverhaltnisse werden durch diese Planfeststellung selbst nicht verandert und sind daher
auch nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Diese Planfeststellung ersetzt deshalb nicht die Zustim-
mung der Grundstiickseigentiimer zur Benutzung ihrer Grundstiicke, soweit diese Zustimmung er-
forderlich ist.

22213 Tourismus

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlief3lich der ggf. notwendigen
Folgemalinahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berlhrten 6ffentlichen Belange
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festgestellt. Demnach sind alle sonstigen Belange, auch der Tourismus in die Abwagung einzu-
stellen.

Eine dauerhafte Beeintrachtigung des Tourismus durch die geplante Gleichstromleitung ist nicht
zu befurchten. Nach der Herstellung wird im Betrieb der Leitung die erholungsgebende Funktion
nicht beeintrachtigt werden.

In der Bauphase sind Stérungen auf den Zuwegungen und im Baustellenbereich durch den Bau-
stellenverkehr und Larm moglich.

Ebenfalls kann es durch die Inanspruchnahme von Flachen zu Beeintrachtigungen kommen. Diese
Storungen und Beeintrachtigungen wahrend der Bauphase sind jedoch von temporérem Charak-
ter.

Die Planfeststellungsbehdrde geht davon aus, dass objektiv verniinftig denkende Touristen die
Beeintrachtigungen wahrend der Bauarbeiten trotz der temporaren landschaftsbildbeeintrachtigen-
den Wirkungen und der Stérungen durch den Baubetrieb in dem Bewusstsein akzeptieren, dass
diese dazu beitragen, die aus regenerativen Quellen gewonnene Energie zum Verbraucher zu
bringen und somit die Bauarbeiten mindestens als insoweit ,notwendiges Ubel“ betrachten.®®

Weiter ist hinsichtlich méglicherweise denkbarer Auswirkungen fiir die touristischen Betriebe zu
berlcksichtigen, dass die Betriebe einen Schutz nur insoweit geniel3en, als sie Inhaber einer
Rechtsstellung sind, d.h. soweit sie gegen Beeintrachtigungen eines eingerichteten und ausgeib-
ten Gewerbebetriebes rechtlich abgesichert sind. BlofRe objektiv-rechtlich nicht geschitzte Er-
werbsmadoglichkeiten, Gewinnaussichten, Hoffnungen und Chancen fallen nicht darunter. Auch tat-
sachliche Gegebenheiten, wie die bestehenden Geschaftsverbindungen, Stammgaste oder eine
bestimmte Marktstellung sind nicht grundrechtlich geschiitzt.®®

Hinsichtlich der Schallimmissionen wird die Vorhabentragerin durch geeignete aktive Schallschutz-
mafinahmen die Immissionsrichtwerte fir allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete sowie
Campingbetriebe und im AulRenbereich die Richtwerte von Misch- und Dorfgebieten zur Tag- und
Nachtzeit einhalten. Auch hinsichtlich Staub- und Lichtimmissionen und der Baustellenverkehre
hat die Vorhabentragerin geeignete Malinahmen zu ergreifen. Entsprechende Nebenbestimmun-
gen sind unter Ziff. 1.4.3 Bestandteil dieses Beschlusses.

Durch die Nebenbestimmungen kénnen (temporére) Beeintrachtigungen auf ein zumutbares Maf3
reduziert werden.

Demgegentber geht die Planfeststellungsbehdrde davon aus, dass es keine betriebs- oder anla-
gebedingten Auswirkungen des Vorhabens auf den Tourismus gibt. Hinweise auf Gegenteiliges
sind nicht ersichtlich, insbesondere haben sich dazu keine Anhaltspunkte fir vorangegangene Lei-
tungsvorhaben lber Norderney ergeben.

Die Planfeststellungsbehdrde nimmt zuletzt auch in den Blick, dass von Baltrum aus sowohl in
sudlicher als auch nérdlicher Richtung Windkraftanlagen zu sehen sind, die in der Nacht durch
Lichter sichtbar sind. Gleichwohl geht die Planfeststellungsbehtrde davon aus, dass die Sichtbar-
keit dieser Anlagen fur das hiesige Planfeststellungsverfahren kein besonderes Gewicht hat, denn

68 \/gl. OVG des Saarlandes, Urteil vom 31.03.1992, 7 M 1/89.
69 \V/gl. BVerfG, Beschluss vom 04.10.1991, 1 BvR 314/90, NJW 1992, 1878.
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die Windkraftanlagen sind nicht Gegenstand des hiesigen Verfahrens und es ist nicht erkennbar,
durch welche MalRnahmen die Vorhabentragerin auf die Sichtbarkeit der Windkraftanlagen und
damit verbundenen Akzeptanzfragen Einfluss nehmen kdnnte. Andere Faktoren wie Servicequali-
tat oder touristische Infrastruktur sind fir die Bewertung einer Urlaubsregion bedeutsamer.

Auch ist die Vorhabentragerin gem. Ziff. 1.4.6.11 verpflichtet, die ¢rtliche Bevolkerung sowie Gaste
des Nationalparks Uber das Vorhaben und die damit verbundenen Vorkehrungen zum Schutz der
Natur sowie die festgesetzten Kompensationsmafinahmen zu informieren. Diese Vorgabe dient
auch den Belangen des Tourismus, da durch ausreichende Informationen tber das Vorhaben Ver-
standnis fur die Beeintrachtigungen hervorgerufen werden kann, wenn das Vorhaben wie hier vor-
liegend einer auf erneuerbaren Energien beruhenden Energieversorgung dient.

Vor diesem Hintergrund stehen touristische Belange der Verwirklichung des Netzanbindungssys-
tems nicht entgegen. Auch insoweit kann das Vorhaben zugelassen werden.

2.2.3 Gesamtabwagung
2231 Anforderungen des Abwagungsgebots

Nach § 43 Abs. 3 Satz 1 EnWG sind bei der Planfeststellung die vom Vorhaben berthrten offentli-
chen und privaten Belange einschlie3lich der Umweltvertraglichkeit im Rahmen der Abwagung zu
bertcksichtigen. Die hiernach gebotene Abwagung erfordert es zunachst, samtliche relevanten
offentlichen und privaten Belange im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens nach § 73 VwVfG
ordnungsgemal zu ermitteln und entsprechend ihrer rechtlichen und tatsachlichen Bedeutung
sachgerecht zu gewichten. Diese Priifung hat in der erforderlichen Weise stattgefunden, wie sich
insbesondere aus der Ziff. 2.2.2 des begriindenden Teils des Beschlusses ersehen lasst.

Das Abwagungsgebot des 8§ 43 Abs. 3 EnWG verlangt als planungsrechtliche Auspragung des
Verhaltnismagigkeitsprinzips, die umfassend ermittelten und in ihrer rechtlichen und tatsachlichen
Bedeutung ordnungsgeman bewerteten Belange in Beziehung zu setzen und gemalR ihrem Ge-
wicht gegen- und untereinander abzuwagen. In diesem Rahmen ist es gerechtfertigt, einzelne von
der Planung beriihrte Belange entsprechend ihrem Gewicht gegeniiber anderen vorzuziehen und
andere Belange in sachlich gerechtfertigter Weise auch zuriickzustellen. Das jeweilige Vorhaben
muss in einer Weise geplant und ausgestaltet werden, die allen betroffenen Belangen angemessen
Rechnung tragt und die zurlickgestellten Belange nicht starker als der Sache nach gerechtfertigt
beeintrachtigt.

Diese Abwégung ist eine der zentralen Aufgaben der Planfeststellungsbehérde und von ihr selbst
nach Abschluss aller vorbereitenden Verfahrensschritte und nach der Beteiligung der betroffenen
Offentlichkeit sowie der Trager o6ffentlicher Belange auf der Grundlage des im Planfeststellungs-
verfahren vollstandig ermittelten Sachverhalts vorzunehmen. Sie beschrankt sich dabei nicht auf
die von den Einwendern oder in den Stellungnahmen zur Sprache gebrachten Aspekte, sondern
hat sdmtliche Aspekte des Vorhabens, die nach Lage der Dinge Relevanz haben, in den Blick zu
nehmen und im Rahmen der Abwagung ihrem tatsdchlichen Gewicht entsprechend zu beriicksich-
tigen. Die Planfeststellungsbehérde trifft dabei in eigener Verantwortung eine originare Abwa-
gungsentscheidung und beschrénkt sich nicht auf eine blo3e Bewertung des vorliegenden Antrags
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auf Planfeststellung. Dementsprechend kommt ihr ein eigener planerischer Gestaltungsspielraum
zu.

Nach § 43 Abs. 3c EnWG sind bei der Planfeststellung von Vorhaben nach 8 43 Abs. 1 Satz 1
Nrn. 1 bis 4 EnNWG bei der Abwéagung nach § 43 Abs. 3 EnWG insbesondere folgende Belange mit
besonderem Gewicht zu berlcksichtigen:

1. eine mdglichst frihzeitige Inbetriebnahme des Vorhabens,

2. ein moglichst geradliniger Verlauf zwischen dem Anfangs- und dem Endpunkt des Vorha-
bens,

3. moglichst wirtschaftliche Errichtung und ein moglichst wirtschaftlicher Betrieb des Vorha-
bens.

Diesen Anforderungen wird der mit diesem Beschluss festgestellte und mit Schutzvorkehrungen
und Nebenbestimmungen versehene Plan im vollen Umfang gerecht. Die Planfeststellungsbe-
horde ist bei der gebotenen Abwagung der vom Vorhaben bertihrten Belange zu dem Ergebnis
gelangt, dass die mit dem Vorhaben verfolgten offentlichen Interessen an einer nachhaltig gesi-
cherten Energieversorgung wegen ihrer ganz erheblichen Bedeutung fir die Allgemeinheit gegen-
Uber den verschiedenen gegenlaufigen Interessen Vorrang geniel3en. Die in der Planung von der
Vorhabentragerin entwickelte Vorzugslésung beriicksichtigt die gegenléaufigen Interessen bei der
technischen Ausgestaltung ebenso wie bei der Wahl der rdumlichen Vorzugstrasse. Die Umwelt-
auswirkungen wurden ebenso wie negative Auswirkungen auf andere betroffene Belange umfas-
send gewidrdigt, bei der Ausgestaltung des Vorhabens berticksichtigt und durch geeignete und
angemessene Regelungen (Schutzvorkehrungen und Nebenbestimmungen) so gering wie mdglich
gehalten. Alle nach Lage der Dinge in die Abwégung einzubeziehenden Gesichtspunkte wurden
bertcksichtigt und mit ihrem jeweiligen Gewicht gewtirdigt, so dass eine entsprechende Ausgewo-
genheit des Planes sichergestellt ist. Die dem Plan entgegenstehenden Interessen haben nicht ein
solches Gewicht und sind auch nicht von derartiger Intensitét, dass sie das erhebliche &ffentliche
Interesse an dem Bauvorhaben Uberwinden konnten.

2.2.3.2 Vorhabenalternativen

Aufgrund des der Planfeststellungsbehérde im energiewirtschaftlichen Planfeststellungsverfahren
zukommenden Abwagungs- und Gestaltungsspielraums wurden technische Leitungsvarianten und
raumliche Trassenvarianten sowie auch die Null-Variante geprift und betrachtet. Dabei wurde ins-
besondere die mit Gesetz zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vor-
gaben und zur Anderung weiterer energierechtlicher Vorschriften (BGBI. 2023 | Nr. 405 v.
28.12.2023) in § 43 Abs. 3b EnNWG neu eingefiigte Abwagungsdirektive beriicksichtigt.

Weder in technischer noch in rdumlicher Hinsicht sprechen abwéagungsrelevante Belange fiir eine
anderweitige Ausfiihrung bzw. Trassenfihrung der Leitungen. Die planfestgestellte Vorzugstrasse
ist sowohl unter technischen Gesichtspunkten als auch beztiglich ihres Verlaufs gegeniiber sons-
tigen Vorhabenalternativen vorzugswirdig. Dies gilt auch unter Beriicksichtigung des
§ 43m EnWG, vgl. Ziff. 2.2.2.4.2.
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2233 Vorrang der offentlichen Interessen an der Planung

Die mit der Planung verfolgten offentlichen Interessen sind gemaR § 43 Abs. 3 EnWG mit den
ubrigen betroffenen Interessen gegen- und untereinander gerecht abzuwégen. Dabei muss jeder
abwagungserhebliche Belang seinem tatsachlichen Gewicht entsprechend in die Abwagung ein-
bezogen werden. In dieser Abwagung lassen sich zwar nicht sdmtliche Belange gleichermal3en
durchsetzen; es darf aber kein Belang entgegen seinem tatséchlichen Gewicht zurlickgesetzt oder
in unzumutbarer, unverhaltnismalfiger Weise benachteiligt werden.

Wie bereits oben dargelegt, gelangt die Planfeststellungsbehorde bei der pflichtgemalen Abwa-
gung zu dem Ergebnis, dass die fir die Vorhaben sprechenden 6ffentlichen Belange gewichtiger
sind als die gegen die Vorhaben sprechenden 6ffentlichen Belange und die privaten Belange von
Betroffenen. Dies gilt auch, wenn alle gegenlaufigen Belange mit inrem tatséchlichen Gewicht zu-
sammengefasst und den fir die Vorhaben streitenden Belangen gegenubergestellt werden. Diese
Feststellung beruht auf folgenden Erwagungen:

Das durch den vorliegenden Bescheid planfestgestellte Vorhaben ist ein wesentlicher Bestandteil
des groRrdumigen Stromnetzausbaus, der im Zuge der Neuausrichtung der Energieversorgung in
Deutschland insbesondere im Hinblick auf den Ausbau erneuerbarer Energiequellen erforderlich
ist. Die besondere Bedeutung, die gerade diesem Vorhaben beizumessen ist, kommt auch in sei-
ner Bestatigung im Netzentwicklungsplan durch die Bundesnetzagentur zum Ausdruck. Man
konnte zwar einwenden, dass erst die Aufnahme in den Bundesbedarfsplan des BBPIG das Uber-
ragende offentliche Interesse an diesem Vorhaben begriinden kénnte. Dem steht jedoch entgegen,
dass kaum ein Offshore-Anbindungssystem in das BBPIG aufgenommen wird, vielmehr sind dort
nur einzelne Offshore-Anbindungssysteme aufgefiihrt, wahrend das Gros trotz wiederholter Besta-
tigung im NEP nicht in das BBPIG uberfuhrt wird. Auch die Pflicht der regelzonenverantwortlichen
Ubertragungsnetzbetreiber aus § 17d EnWG, die Offshore-Anbindungssysteme entsprechend den
Vorgaben aus dem Offshore-Netzwicklungsplan sowie des Flachenentwicklungsplans umzuset-
zen, spricht fur eine erhebliche Bedeutung der Offshore-Anbindungssysteme. Als wesentliche Vo-
raussetzung fur eine Umstellung der Energieversorgung auf klimaneutrale Energiequellen ist der
Netzausbau praktisch unverzichtbar. Vorhaben, die diesem Ziel dienen, sind deshalb mit einem
erheblichen Gewicht in die Abwagung einzustellen. Die entgegenstehenden Interessen mussen,
soweit ihnen nicht in der Planung Rechnung getragen werden kann, hinter diesen Belangen zu-
rickstehen.

Daneben sprechen die Belange des Klimaschutzes im Ergebnis fur die Realisierung des Vorha-
bens, weil die positiven klimabezogenen Auswirkungen des Vorhabens die temporar wahrend der
Bauphase klimaschadlichen Wirkungen deutlich tGiberwiegen. Die Belange des Klimaschutzes wer-
den dementsprechend zugunsten der Vorhaben in die Gesamtabwagung eingestellt.

Die gemalfl} 8§ 43 Abs. 3c EnWG als mit besonderem Gewicht zubertcksichtigenden Belange be-
grinden ebenfalls ein erhebliches 6ffentliches Interesse an der Errichtung und dem Betrieb der
Vorhaben.

Gemal} dem aktuellen Netzentwicklungsplan soll das Gesamtvorhaben LanWin5 (NOR-13-1) im
Jahr 2031 in Betrieb gehen. Die fristgerechte Inbetriebnahme dient dem rechtzeitigen Netzan-
schluss der Windparkflache N-12.1. Zwischen dem Erlass des vorliegenden Planfeststellungsbe-
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schlusses und der voraussichtlichen Inbetriebnahme liegen wenige Jahre. Die beschleunigte Pla-
nung und Umsetzung sind vor dem Hintergrund der Bedeutung des Vorhabens fiir eine sichere,
klimafreundliche und kostengtinstige Stromversorgung gerechtfertigt. Es besteht ein Giberragendes
offentliches Interesse an einer moglichst friihzeitigen Inbetriebnahme der Vorhaben. Dieses Inte-
resse stellt die Planfeststellungsbehdrde, wie durch § 43 Abs. 3c Nr. 1 EnNWG gefordert, mit ent-
sprechendem Gewicht in die Gesamtabwagung ein.

Auch der Trassenverlauf der Leitung tragt dem Interesse an einem mdoglichst geradlinigen Verlauf
zwischen Anfangs- und Endpunkt Rechnung, § 43 Abs. 3c Nr. 2 EnWG. Bei der Planung der Tras-
senfuhrung wurde als Planungsgrundsatz ein moglichst geradliniger Verlauf mit dem Ziel des ge-
ringsten Eingriffs in Umwelt und Natur zugrunde gelegt. GroRRere weitraumigere Verschwenkungen,
die zu einem langeren Leitungsverlauf gefuhrt hatte, sieht der planfestgestellte Verlauf der Leitung
nicht vor.

Des Weiteren sprechen auch das in § 43 Abs. 3c Nr. 3 EnNWG definierte Interesse an einer mog-
lichst wirtschaftlichen Errichtung und an einem maoglichst wirtschaftlichen Betrieb der Vorhaben fiir
deren Planfeststellung. Der planfestgestellte Trassenverlauf der gefihrten Leitung vermeidet un-
notige groRrdumige Bewegungen, welche die Leitungstrasse erheblich vergroRern wirde. Auch
erm@glicht die Trassenwahl eine Parallelfihrung von bis zu funf Anbindungssystemen und die
Nutzbarmachung einzelner Baustellenflachen fur die Errichtung aller fiinf Systeme. Die Ergebnisse
dieser Prifung und Bewertung sind in die Planung der Trassenfiihrung eingeflossen und werden
mit entsprechendem Gewicht in der Gesamtabwagung berticksichtigt. Insofern ist der durch diesen
Beschluss festgestellte Verlauf der Leistung auch aus wirtschaftlichen Aspekten insgesamt als vor-
teilhafte Lésung anzusehen.

2234 Gegenlaufige Interessen des Umwelt-, Natur- und Gewasserschutzes

Die Vorhaben berihren notwendigerweise Belange der Umwelt, insbesondere des Natur- und Ge-
wasserschutzes. Das gilt sowohl fiir die Bauphase, in der es um die Verlegung des Seekabels
geht, die insb. mit Bodeneingriffen, Flacheninanspruchnahmen sowie Beeintrachtigungen der Mee-
resgewasser und des Wattes verbunden sind, als auch fur die Betriebsphase, die mit Eingriffen in
Belange des Naturschutzes durch die Warmeentwicklung des Meeres der Seekabel verbunden
sind. Art und Umfang der Inanspruchnahme von Umweltgitern sind in den Umweltunterlagen im
Einzelnen n&her dargestellt. Hierauf kann Bezug genommen werden (vgl. Anlage 10 der Planun-
terlagen).

Das Vorhaben LanWin5 (NOR-13-1) gentigt auch den umweltrechtlichen Anforderungen. Mit di-
versen SchutzmaRnahmen wird sichergestellt, dass die Belange des Naturschutzes, des Gewas-
serschutzes und allgemein des Umweltschutzes wahrend der Bauphase und wéhrend des Betriebs
so weit wie moglich gewahrt bleiben. Soweit erforderlich, wird durch die im vorliegenden Beschluss
angeordneten Inhalts- und Nebenbestimmungen sichergestellt, dass die Einschrankungen so ge-
ring wie moglich gehalten werden. Unter Berlcksichtigung der planfestgestellten Vermeidungs-
und Minderungsmaf3nahmen und insbesondere der Trassenfuhrung besteht keine Besorgnis er-
heblicher Beeintrachtigungen von Natura 2000-Gebieten. Die Anforderungen des Artenschutz-
rechts werden nach MaRRgabe des § 43m EnWG ebenfalls erfillt. Die mit dem Vorhaben dennoch
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einhergehenden Eingriffe in Natur und Landschaft kdnnen ausgeglichen bzw. kompensiert werden.
Gewasserschutzbelange stehen der Zulassung der Vorhaben ebenfalls nicht entgegen.

Soweit trotz der Bemiihungen um Vermeidung, Ausgleich und sonstige Kompensationen Beein-
trachtigungen der Umwelt, insbesondere von Natur und Landschaft, Boden und Gewassern auf-
treten werden, missen sie im Rahmen der planerischen Abwagung gegentiber den oben darge-
stellten Zielen und Interessen, die mit dem Vorhaben verfolgt werden, zurticktreten.

2235 Gegenlaufige Interessen der Strom- und Schifffahrtspolizei

Das planfestgestellte Vorhaben berihrt auch Belange der Strom- und Schifffahrtspolizei. Dies gilt
sowohl fur die Bauphase, in der es um die Verlegung des Seekabels geht und damit unter anderem
die uneingeschrankte Befahrbarkeit der Wasserstral3en beeintréchtigt, als auch fur die Betriebs-
phase, in welcher beispielsweise Reparaturarbeiten oder MalBhahmen aufgrund Minderiberde-
ckungen ebenfalls die uneingeschrankte Befahrbarkeit der Wasserstral3en beeintrachtigt. Den
strom- und schifffahrtspolizeilichen Belangen wurden durch die Nebenbestimmungen unter 1.4.9
Rechnung getragen.

Sofern dartber hinaus Beeintrachtigungen verbleiben, sind diese mit einem derart geringen Ge-
wicht, dass sie im Rahmen der planerischen Abwagung gegeniiber den oben dargestellten Zielen
und Interessen, die mit dem Vorhaben verbunden sind, zurlicktreten.

2236 Gegenlaufige Interessen des Grundeigentums und der Landwirtschaft

Die planfestgestellten Vorhaben erfordern die Inanspruchnahme von privatem Grundeigentum, ins-
besondere von Flachen, die landwirtschaftlich genutzt werden. Die dauerhafte Inanspruchnahme
bezieht sich vor allem auf den notwendigen Schutzstreifen der verlegten Leitung und die hiermit
verbundenen Nutzungsbeschrankungen. Auf den Flachen, auf denen KompensationsmalRnahmen
zum Ausgleich des Eingriffes in Natur und Landschaft vorgesehen sind, wird das Eigentum eben-
falls dauerhaft belastet. Dariiber hinaus missen weitere in privater Hand befindliche Flachen im
Zuge der Bauphase (einschlie3lich der Errichtung von Provisorien) voribergehend in Anspruch
genommen werden.

Die Inanspruchnahme fremden Eigentums ist fir die leitungsgebundene Energieversorgung un-
umganglich. Die Inanspruchnahme wahrend der Bauphase ist temporarer Natur. Durch Nebenbe-
stimmungen ist sichergestellt, dass die Einschrdnkungen durch die Errichtung so gering wie mog-
lich bleiben. Nach Beendigung der Baumafnahmen wird der vorherige Zustand wiederhergestellt.
Wahrend der Baumaflnahmen entstehende Schaden sind auszugleichen. Nach Abschluss der
BaumafRnahmen verbleiben dauerhafte Einschrankungen lediglich im Bereich des Schutzstreifens.
Die mit den Vorhaben in der temporaren Errichtungsphase verbundenen Eingriffe in 6ffentliche
Belange und private Rechtspositionen bzw. Interessen und die nach der Errichtung verbleibenden
Einschrankungen der Betriebsphase aufgrund des Schutzstreifenerfordernisses sind angesichts
des o6ffentlichen Zwecks, der mit dem Vorhaben verfolgt wird, gerechtfertigt und zulassig. Dies gilt
auch in Wirdigung der enteignungsrechtlichen Vorwirkung des Planfeststellungsbeschlusses.
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Die damit ergebenden Beeintrachtigungen der Eigentimer mussen von den Betroffenen im Inte-
resse der mit dem Vorhaben verfolgten offentlichen Belange hingenommen werden. Sie werden —
sofern keine Einigung mit der Vorhabentragerin Uber Entschadigungsleistungen erzielt werden
kann — im nachfolgenden Enteignungsverfahren zu berilicksichtigen sein.

2237 Gegenlaufige Interessen anderer Leitungstrager und Infrastrukturbetreiber

Im Zuge der Errichtung und des Betriebs der Leitung LanWin5 (NOR-13-1) kann es zu voriberge-
henden Beeintrachtigungen der Betreiber von anderen Leitungen und Infrastruktureinrichtungen
kommen. Die diesbeziiglichen Beeintrachtigungen werden durch die Planung der Vorhabentrage-
rin, die die Betroffenheit von Belangen sonstiger Leitungstrager und Infrastrukturbetreibern beriick-
sichtigt, in engen Grenzen gehalten. Erganzend sind unter Ziff. 1.4.15 Nebenbestimmungen vor-
gesehen, die den von den Betreibern der betreffenden Einrichtungen im Rahmen des Beteiligungs-
verfahrens erbetenen Vorkehrungen so weit als méglich Rechnung tragen. Etwaige verbleibende
voruibergehende Beeintrachtigungen missen von diesen hingenommen werden, weil sie zur Um-
setzung des Vorhabens unerlasslich sind und aus Grinden des vorrangigen offentlichen Interes-
ses an dem planfestgestellten Neubau zuriicktreten missen.

2238 Zuriickstellung gegenlaufiger Interessen im Ubrigen

Auch soweit die Vorhaben noch weitere gegenlaufige Interessen von Betroffenen berthrt, die vor-
stehend im Rahmen der Gesamtabwagung keine spezielle Wirdigung erfahren haben, kann die-
sen jedenfalls kein derart grof3es Gewicht beigemessen werden, dass die mit dem Vorhaben ver-
folgten offentlichen Interessen im Range zurlicktreten mussten. Angesichts des erheblichen Ge-
wichts dieser mit den planfestgestellten Mal3nahmen verfolgten 6ffentlichen Interessen ist weder
ersichtlich noch vorstellbar, dass gegenlaufige Interessen im Range vorgehen kdnnten. Ungeach-
tet dessen kann fir die Prifung und Abwagung der durch die Vorhaben berihrten 6ffentlichen und
privaten Belange auf die obigen Ausflihrungen unter 2.2.2 verwiesen werden.

Die Vorhaben werden daher in Abwagung aller bertihrten Belange planfestgestellt, da sie aus zwin-
genden Grinden des Uberwiegenden offentlichen Interesses unter Beachtung der betroffenen Be-
lange im Rahmen der planerischen Gestaltungsfreiheit verninftigerweise geboten sind.

Die Gesamtabwagung fiihrt zu dem Ergebnis, dass Errichtung und Betrieb beider Vorhaben im
Landabschnitt Nord mit den festgesetzten Mal3gaben zugelassen werden kénnen, da die Vorteile,
die mit dem Leitungsbau fiir die Energieversorgung erreicht werden, die Nachteile tberwiegen. Der
Plan war daher festzustellen.

2.3 Stellungnahmen der Trager 6ffentlicher Belange

Das Vorhaben ist mit den Tragern offentlicher Belange abgestimmt. Die Forderungen, Anregungen
und Hinweise der Fachbehotrden bericksichtigt die Planfeststellungsbehdrde so weit wie mdglich
oder stellt deren Beachtung durch die Inhalts- und Nebenbestimmungen sowie Zusagen dieses
Beschlusses (siehe Ziff. 1.4 und 1.5) sicher.
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2.3.1 Gemeinde Baltrum

Die Gemeinde Baltrum stimme, wie auch bei LanWin1l, BalWin3 und BalWin4, nach ausfuhrlicher
Beratung in den Gremien den vorgeschlagenen KompensationsmafRnahmen nicht zu. Wie bereits
im Raumordnungsverfahren erklart, stehe die Gemeinde Baltrum klar zur Energiewende. Da die
Insel fast ausschliel3lich vom Fremdenverkehr lebe, sei eine klare Forderung, dass die Kompensa-
tionsmalRnahmen auch auf der Insel erfolgen missten. Die Gemeinde habe einen Vorschlagska-
talog fur ebensolche MalRnahmen erstellt und vorgelegt, um auch eine Akzeptanz der Malinahmen
in der Bevélkerung und den zahlreichen Inselgasten zu ermdglichen.

Hierzu erwidert die Vorhabentragerin, dass gemalR der Eingriffsregelung nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz im Rahmen von KompensationsmafRnahmen beeintréchtigte Funktionen des Natur-
haushaltes, die durch die Kabelverlegung entstehen, gleichartig/gleichwertig wiederhergestellt
werden mussen. Dies bedeutet, dass MalRihahmen direkt auf den Naturhaushalt wirken missen
und nicht durch Malinahmen umgesetzt werden konnen, die zu einer Verbesserung der 6rtlichen
Infrastruktur o.a. fuhren.

Der sog. Katastrophenweg sei, wie die Bezeichnung schon aussage, fir die Versogung der Insel
bei besonderen Lagen unerlasslich und auch fir die touristische Nutzung geniele er einen hohen
Stellenwert. Durch die vorgesehene Veranderung (Einbau von Flutmulden usw.) des Weges be-
firchte die Gemeinde eine Auskolkung, wodurch der Weg instabil werden kénne und eine Nutzung
nicht mehr moglich sei. Wahrend einer Infoveranstaltung sei erlautert worden, dass der Weg jahr-
lich derzeit etwa 16-mal, nach der vorgesehenen MalRnahme etwa 56-mal Uberflutet werde, sodass
der Weg nicht mehr im jetzigen Mal3e nutzbar sein werde. Auch sei ungeklart, wer fir eine sich
hieraus ergebende Instandsetzung zustéandig sei. Die Gemeinde Baltrum habe durch einen ge-
schlossenen Wegevertrag mit dem Land Niedersachsen die Verkehrssicherungs- und Unterhal-
tungspflicht fur diverse Wander- und Freizeitwege auf der Insel, die im Eigentum des Landes ste-
hen, tbernommen. Auch eine Unterhaltung dirfte nach einer Schaffung von Mulden zu erhebli-
chem Mehraufwand fiihren. AuRerdem werde eine haufigere Uberflutung des Bolzplaztes beim
Niedersachssichen Turnerbund (NTB) und des dort verlaufenden Wanderweges beflirchtet, was
zu einer Nutzungseinschrankung fithre. Durch die mdgliche Einschrankung in der Nutzung der
Wege wirden sich Nutzer Ausweichstrecken suchen, was zu einem unkontrollieren Betreten der
Wiesen und DiUnen fuhren werde.

Die Planfeststellungsbehdrde weist darauf hin, dass im Vorhaben LanWin5 die Salzwiesenrenatu-
rierung auf Baltrum nicht als Kompensationsmafinahme vorgesehen ist, vgl. Ziff. 1.4.6.1.1 lit. f) und
g)Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. .

Ein weiterer entscheidender Punkt sei auch, dass im Falle einer Zustimmung eine planerische
Feststellung dieser MalRnahme erfolge und somit kiinftig keine Anderungen, wie z.B. Erhéhungen
von Wegen mehr mdglich sein konnten. Hierzu sei keinerlei Aussage getroffen worden. Die Ge-
meinde Baltrum schlagt vor, den Katastrophenweg im 0dstlichen Teil zu erhéhen und fir die ent-
sprechende Nutzung auszubauen oder zu ertiichtigen. Hierdurch wiirde man erreichen, dass eine
Nutzung erheblich verbessert, die Nutzer sich an den Wegeverlauf halten, eine Nutzung mit Fahr-
zeugen verbessert und die Akzeptanz bei den Gasten und in der Bevélkerung fur eine solche Kom-
pensierung positiv gesehen wurde. Zur vorgesehenen Kompensation der vorhandenen Jagdhutte
habe sich der Rat der Gemeinde Baltrum nach einer ausfiihrlichen Diskussion einstimmig dem
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Erhalt der Jagdhiitte zugestimmt, wenn das vorhandene Gehege zurlickgebaut werde und die
Hutte auch als Informationspunkt flr Besucherinnen und Besucher des Nationalparks diene. Hier-
durch kénne der Neubau einer Infohltte am sog. ,Katastrophenweg® entfallen. Die vorgeschlagene
KompensationsmalRnahme zum Rickbau der Jagdhutte, wie auch die Verdnderung des sog. Ka-
tastrophenweges, werde daher von der Gemeinde Baltrum abgelehnt.

Die Planfeststellungsbehdrde weist darauf hin, dass im Vorhaben LanWin5 der Riickbau der Jagd-
hitte nicht als Kompensationsmafinahme vorgesehen ist, vgl. Ziff. 1.4.6.1.1 lit. f) und g)Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. .

Weiterer Regelungsbedarf besteht insoweit nicht.

2.3.2 Landkreis Aurich

Die Untere Naturschutzbehdrde des Landkreises Aurich gibt in ihrer Stellungnahme an, dass die
im LBP genannten Vermeidungs- und KompensationsmafRnahmen (Anlage 8.2) vollumfanglich
umzusetzen seien. Die Anlage 8.2 ist planfestgestellt, siehe Ziff. 1.2.1, und entsprechend umzu-
setzen.

Der Forderung der Unteren Naturschutzbehoérde nach woéchentlichen Berichten der naturschutz-
fachlichen Baubegleitung wurde unter Ziff. 1.4.6.9.2 Rechnung getragen.

Der LK Aurich gibt an, dass die Belange des Landkreises lediglich im Bereich der BE-Flache Dor-
numergrode tangiert werden, die Herrichtung sei bereits Anfang 2024 in enger Abstimmung mit der
UNB begonnen worden.

Die Immissionsschutzbehdrde des Landkreises Aurich weist darauf hin, dass die Schallschutzmal3-
nahmen des schalltechnischen Gutachtens des Akustikbiiros Oldenburg vom 04.09.2023, Gutach-
ten-Nr. 2023/0119B (Schallgutachten Dornumergrode) umzusetzen bzw. einzuhalten seien. Dies
sagt die Vorhabentragerin zu. Zudem verweist die Planfeststellungsbehoérde auf Ziff. 1.4.3 sowie
2.2.2.5.

Seitens der Unteren Bodenschutzbehoérde bestiinden gegen die geplante Baumaflinahme aus bo-
denschutzfachlicher Sicht keine Bedenken, wenn die Nebenbestimmungen unter Ziff. 1.4.7.1 sowie
1.4.10.1 eingehalten werden.

Aus wasserrechtlicher Sicht bestiinden seitens des Landkreises Aurich ebenfalls keine Bedenken
gegen das Vorhaben, wenn die Nebenbestimmungen unter Ziff. 1.4.10 eingehalten werden.

Der Landkreis Aurich erklart als Untere Deichbehdrde, dass gegen die Kreuzung der Hauptdeich-
linie und des vorgelagerten Sommerdeiches bei Dornumergrode, sowie der Deichschutzzone bzw.
des Deichvorlandes mittels HDD Bohrung in einer Tiefe von ca. 32,00 m unter Deichkrone keine
Bedenken bestehen wiirden.

Die Vorhabentragerin hat die Hinweise des Landkreises Aurich zur Kenntnis genommen. Sie
stimmt den Nebenbestimmungen der Unteren Deichschutzbehérde, der Unteren Wasserschutzbe-
horde, der Unteren Naturschutzbehérde sowie der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehérde dem
Grunde nach zu. Folgende Punkte merkt die Vorhabentragerin an:
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Der Landkreis Aurich als untere Deichbehdtrde hat die Benennung eines standig verantwortlichen
Ansprechpartners unter Angabe von Adresse, Telefon- und Mobilfunknummer gefordert. Die Er-
reichbarkeit miusse jederzeit, auch an arbeitsfreien Tagen (Wochenende, Feiertage) sichergestellt
sein. Dem stimmt die Vorhabentragerin zu, allerdings mit der Einschrankung, dass aufgrund der
zeitlichen Dauer der Bauarbeiten durchgehend Uber bis zu 6 Monate (24/7) mehrere Personen
benannt werden.

Ferner weil3t der Landkreis Aurich als Untere Deichbehdrde darauf hin, dass Arbeiten im Bereich
des Hauptdeiches und des Deichvorlandes ausschliefZlich in der Zeit vom 15.04. bis 15.09. eines
jeden Jahres zulassig seien. Sofern eine Uberschreitung des Zeitfensters unabdingbar sei, misse
dies dem Landkreis Aurich zwei Wochen vorher unter Vorlage eines Notfallplans mitgeteilt werden.
Erst nach Freigabe durch den Landkreis Aurich dirfe der urspringlich festgesetzte Zeitrahmen
Uberschritten werden. Die Vorhabentragerin erwidert darauf, dass sich die Bauzeit fur die Herstel-
lung der HDD im Inselbereich vom 01.04. bis zum 31.10. erstrecke. Die genauen Arbeiten wirden
im Rahmen der jeweiligen Ausfiihrungsplanung detailliert beschrieben werden.

Sodann fuihrt der Landkreis Aurich als untere Deichbehérde zur Rohrlaufbahn aus. Diese sei fri-
hestens zum 15.04. einzurichten und spatestens zum 15.09. eines jeden Jahres vollstandig zu-
rickzubauen. Die Alternativroute mit Verwendung eines Autokrans dirfe zudem maximal vom
15.05. bis zum 15.09. genutzt werden. Die Vorhabentragerin hat dies zur Kenntnis genommen.
Falls Kabelschutzrohre nach dem 15. September Gber den Deich zu transportieren seien, misse
hierflir eine alternative Rohrlaufbahn im Westen genutzt werden solle. Diese deichschutzzeitbe-
dingte alternative Rohrlaufbahn dirfe jedoch nicht mit der brutvogelgeschehen induzierten alterna-
tiven Rohrlaufbahn verwechselt werden.

Die deichschutzzeitbedingte alternative Rohrlaufbahn sehe folgendes Vorgehen vor:

Zunachst solle das Kabelschutzrohr Uiber die bereits urspringlich beantragte Strecke das Flurstiick
28/5 verlassen und dann auf dem Deichverteidigungsweg auf den Flurstiicken 26, 45/2, 14/3 noch
weiter in Richtung Westen Uber die optionale Zuwegung gezogen werden. Die Kabelschutzrohre
wuirden auf der optionalen Zuwegung so weit in Richtung Westen gezogen, dass sich das 6stliche
Ende des Rohrstrangs westlich des Uber den Deich filhrenden Weges befinde. Dann werde der
Rohrstrang zurlick in Richtung Nord-Osten auf dem bereits vorhandenen Weg tber den Deich
transportiert. Die Rohrlaufbahn misse voraussichtlich je Rohrstrang fur 1-2 Tage genutzt werden
und bringe ggf. eine temporare Sperrung des Deichverteidigungsweges mit sich. Im Bereich un-
mittelbar nordlich des Deiches weise der Weg eine enge Kurve auf. Da diese Kurve enger sei als
der Biegeradius des Kabelschutzrohres, hebe an dieser Stelle ein Bagger das Kabelschutzrohr an,
um den Winkel zu vergréfZern. Ab hier ist das Vorgehen identisch mit dem Vorgehen bei der brut-
vogelgescheheninduzierten Alternative.

Ferner fuhrt der Landkreis Aurich zum Holzsteg aus. Dieser durfe frihestens ab dem 15.04. eines
jeden Jahres errichtet und spatestens bis zum 15.09. eines jeden Jahres zurlickgebaut werden.
Eine Verlangerung dieses Zeitraums (bis zum 30.09) sei nur unter Vorlage eines entsprechenden
Notfallkonzeptes mdoglich.

Die Vorhabentréagerin erwidert, dass ein Rickbau des Steges bis zum 15.09. nicht méglich sei, da
dieser als Zuwegung fur die Demobilisation der wattseitigen BE-Flache bis zuletzt genutzt werden
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misse. Die Wettersituation werde standig beobachtet, sodass auf angekiindigte Hochwasserer-
eignisse reagiert werden kénne. Ein Notfallkonzept fir den Riuckbau des oberirdischen Teils des
Steges sei erstellt worden.

Auf die Forderung, die Deichkreuzung mdglichst rechtwinklig zur Deichachse anzulegen, erwidert
die Vorhabentragerin, dass die Kreuzungen der Deichachse gemaf} den Planungen in den An-
tragsunterlagen durchgefiihrt werden. Eine rechtwinklige Kreuzung sei aufgrund der Lage der Aus-
und Eintrittspunkte nicht génzlich moglich.

Des Weiteren erwidert die Vorhabentragerin hinsichtlich der Forderung, dass der unbefestigte
Deich unter keinen Umstanden befahren oder zum Lagern benutzt werden dirfe, dass die Rollb6-
cke im Bereich des Deiches mit einem Minibagger, der Giber Kunststoffplatten auf den Deich fahre,
ausgebracht werden wirde. Weiterhin sei notwendig, dass Zugseile mit Technik hin- und hergezo-
gen werden missten. Dabei werde man aulRerste Umsicht zum Schutz der Grasnarbe walten las-
sen.

Die Vorhabentragerin fihrt zum Kabelschutzrohrtransport aus, sofern der Transport der Kabel-
schutzrohre tber den Deich nach dem 15. September erforderlich werden sollte, werde hierfiir die
westliche, befestigte Alternativroute genutzt (s. LBP, Anl. 8.1 S. 48).

Der Regelung zur Befahrbarkeit der Zufahrtsstral3e von der zweiten Deichlinie bis zur Baustellen-
zufahrt im Bereich Dornumergrode stimme die Vorhabentragerin mit der Einschrankung zu, dass
ein Abschnitt des Deichverteidigungsweges phasenweise aufgrund des Verbringens des Kabel-
schutzrohres ins Watt nicht passierbar sei; dies komme in einem Baujahr voraussichtlich acht Mal
fur jeweils ein bis hochstens zwei Tage vor. Sollte es zur Situation kommen, dass dringende ho-
heitliche Aufgaben wahrgenommen werden mussen, sei dies jedoch zu jedem Zeitpunkt méglich.

Aus Sicht der Planfeststellungsbehotrde besteht insoweit kein weitere Klarungsbedarf.

2.3.3 Niedersachsischer Landesbetrieb fiir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Natur-
schutz (NLWKN)

Der Niedersachsische Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (NLWKN)
geht davon aus, dass die in den Planunterlagen fir das Vorhaben ,LanWin5 (NOR-13-1)“ genann-
ten Bohrungen bzw. Anlagen zur gemeinsam nutzbaren Rickspulleitung sowie die Dalbenreihe
zur Aufnahme des Steges im Wattbereich bei Baltrum bereits im Rahmen der Planfeststellungs-
verfahren fur die Systeme NOR-9-2, NOR-9-3 bzw. NOR-12-1 zugelassen und im Zuge der Bau-
arbeiten dieser Systeme realisiert werden.

Sodann wird ausgefuhrt, welche Aufgabenbereiche beim NLWKN durch das Vorhaben berihrt
sind. AnschlieBend nehmen die einzelnen Geschéftsbereiche/Betriebsstellen des NLWKN Stellung
zum Vorhaben LanWin5 (NOR-13-1).

Die Planfeststellungsbehdrde verweist im Allgemeinen auf die Nebenbestimmungen im verfligen-
den Teil sowie auf die Ausfihrungen im begriindenden Teil oben. Im Besonderen ist auf folgende
Punkte einzugehen:
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Zu den Ausfuhrungen des Geschaftsbereiches VI der Direktion bezgl. der Verlegetiefe verweist die
Planfeststellungsbehérde auf die Nebenbestimmung unter Ziff. 1.4.5, die im Rahmen des Planfest-
stellungsverfahrens zu LanWinl See abgestimmt worden sind.

Bezuglich der Ausfihrungen des Geschéftsbereichs Ill der Betriebsstelle Norden (Forschungs-
stelle Kuste) erwidert die Vorhabentréagerin, dass eine zweite morphologische Studie fur alle finf
Baltrum-Systeme aufgrund der Nebenbestimmungen in den Planfeststellungsbeschlissen zu
NOR-9-3 und NOR-9-2 Seeseite beauftragt worden ist. Die ersten Ergebnisse der Studie wurden
mit der NLPV, dem WSA und dem NLWKN im September 2025 besprochen. Im Rahmen des Be-
hordentermins mit NLWKN und NLPV am 10.11.2025 erklarte die Vorhabentragerin, dass die Stu-
die mittlerweile vorliege. Was im Zuge von LanWinl besprochen wurde, gelte diesbeztglich fir alle
funf Baltrum-Vorhaben.

Der Gewasserkundliche Landesdienst (GLD) teilt mit, dass grundséatzlich keine Bedenken bestiin-
den, da wesentliche Auswirkungen auf den Wasserhaushalt nicht zu erwarten seien und die Pla-
nungen den Bewirtschaftungszielen der WRRL nicht entgegenstehen wiirden. Jedoch seien einige
Punkte zu beachten.

Der GLD weist darauf hin, dass eine dauerhafte Mindesttberdeckung von 1,50 m auf der gesamten
Strecke einzuhalten ist. Um dies zu gewabhrleisten, ist die Verlegetiefe an den Angaben der Refe-
renztopographie (Morphologische Studie, Anlage 11.3 zum Vorhaben) auszurichten. Im Rahmen
der Erstellung der Ausfuhrungsunterlagen ist eine Aktualisierung der morphologischen Studie vor-
zunehmen, um anhand aktuellster selbst- und fremderhobener Daten (nicht alter als 2 Jahre) die
Verlegetiefe fur die unterschiedlichen Bauabschnittsbereiche gemeinsam mit dem NLWKN und der
Nationalparkverwaltung festzulegen. Im Rahmen der ersten Planéanderung im Vorhaben LanWinl
Seeseite (Az.: 4151-05020-235-1) wurden mit den Fachbehdrden die Formulierung der Nebenbe-
stimmung zur Verlegetiefe abgestimmt. Diese gelten ebenfalls flir das hiesige Vorhaben LanWin5
(NOR-13-1). Die Planfeststellungsbehorde verweist insoweit auf Ziff. 1.4.5.1.

Der GLD weist weiter daraufhin, dass das 2K-Kriterium bei einer Mindestiiberdeckung des Kabel-
systems von 1,5 m bei einem Leiterquerschnitt von 2.500 mm? gemaf der Anlage 11-01 ,Erwar-
mungs- und Magnetfeldberechnung® teilweise nur mit geringen Reserven eingehalten (max. Auf-
punkterwarmung 1,682 K) werden konne. Daher sei eine dauerhafte Einhaltung der geforderten
Mindestiiberdeckung und in Folge auch die Einhaltung des 2K-Kriteriums sicherzustellen. Dies hat
die Vorhabentragerin zur Kenntnis genommen.

Weiter fordert der GLD die baubegleitende Kontrolle der Verlegetiefe, da die nachtragliche Tiefer-
legung oft scheitere. Mindertiefen seien den Behdrden kurzfristig mitzuteilen; ein entsprechendes
Konzept zur Beschreibung und Umsetzung geeigneter Malnahmen zur Behebung der Beeintréach-
tigungen sei zu erarbeiten. Auch missten nach Ende der Bauarbeiten dem NLWKN (Direktion GB
VI, Standort Oldenburg, Betriebsstelle Aurich GB IIl und Betriebsstelle Norden GB I, 1l und Il (For-
schungsstelle Kiste)) Bestandspléane der eingebauten Kabel sowie der eingebauten Schutzrohre
mit Nachweisen der Bauzeit, des katastergenauen eingemessenen Kabelverlaufs und der Verle-
getiefen in mMNHN sowie der Bathymetrie (absolute Verlegetiefe) vorgelegt werden. Die Vorhaben-
tragerin hat dies zur Kenntnis genommen; die Planfeststellungsbehodrde verweist auf die oben auf-
gefiihrten Nebenbestimmungen unter Ziff. 1.4.6.1.9.
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Der GLD fordert weiter, um die dauerhafte Mindestuberdeckung von 1,50 m gewéhrleisten zu kon-
nen, dass sich die Verlegetiefe an den Angaben der Referenztopographie (morphologische Studie,
Anlage 11.03 zum Vorhaben) auszurichten habe. Im Rahmen der Erstellung der Ausfiihrungsun-
terlagen sei ein Abgleich mit der aktuellen Bathymetrie anhand aktuellster méglichst hochaufge-
|0ster selbst- und fremderhobener Daten (nicht alter als 2 Jahre) vorzunehmen und die Verlegetiefe
gegebenenfalls fir die unterschiedlichen Bauabschnittsbereiche anzupassen sowie mit dem
NLWKN und der NLPV abzustimmen.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass eine Aktualisierung der morphologischen Studie nur dann
sinnvoll sein kdnne, wenn neue Daten vorlagen. Die morphologische Studie wurde im Jahr 2025
fir den gesamten Baltrum-Korridor aktualisiert. Sofern bis zwei Jahre vor der Erstellung der Bau-
ausfiihrungsplanung des Vorhabens LanWin5 (NOR-13-1) keine neuen Daten vorlagen, sei eine
erneute Aktualisierung der Studie aus Sicht der Vorhabentragerin nicht zielfUhrend. Die Vorhaben-
tragerin beabsichtige keine zusétzlichen Datenerhebungen zu diesem Zweck. Zudem weist die
Vorhabentragerin darauf hin, dass es nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Bauausfiih-
rungsplanung mdéglich sei, neue Erkenntnisse zur Morphologie bei der technischen Planung zu
bertcksichtigen.

Die Planfeststellungsbehotrde ordnet diesbeziiglich an, dass im Rahmen der Ausfihrungsplanung
die Morphologische Studie (vgl. Ziff. 1.4.5.1 lit. b)) zu aktualisieren ist, damit anhand einer Daten-
grundlage, die nicht &lter als zwei Jahre ist, die Verlegetiefe gemeinsam mit NLPV und NLWKN
festgelegt werden kann. Der Vortrag der Vorhabentragerin, dass man im Falle von Aktualisierun-
gen keinen Erkenntnisgewinn erwartet, wird zuriickgewiesen. Insbesondere fir die Bereiche, in
denen bei einer dauerhaften Mindesttiberdeckung von 1,5m beim gewahlten Leiterquerschnitt das
2K-Kriterium nur knapp eingehalten wird, ist es aus Perspektive der Planfeststellungsbehdrde un-
abdingbar, die Datengrundlage mdglichst aktuell zu halten, um Minderiberdeckungen zu vermei-
den. Denn die Erfahrungen aus friheren Projekten haben gezeigt, dass das nachtrégliche Tiefer-
legen von Kabeln nicht in jedem Fall méglich ist bzw. erfolgreich durchgefiihrt werden kann. Wenn
jedoch ,Korrekturen“ der dauerhaften Uberdeckung ausgeschlossen sind, ist sicherzustellen, dass
die Verlegetiefe derart gewahlt wird, um Mindertberdeckungen sicher auszuschliel3en.

Ferner fordert der GLD, dass In den Trassenabschnitten, in denen eine tiefe Rinne gequert werde,
der zukinftige Verschwenkungsbereich der Rinne innerhalb der Lebens- bzw. Nutzungsdauer der
Anlage mit Hilfe einer Prognose der morphologischen Stabilitdt abzuschatzen sei.

Diesbeziglich erwidert die Vorhabentragerin, dass aus der bereits vorliegenden morphologischen
Studie hervorgehe, dass das Baltrumer Wattfahrwasser weitgehend lagestabil sei.

Zu den angesprochenen Messungenauigkeiten erwidert die Vorhabentragerin, dass bei der Wahl
der Verlegetiefe in der Regel auf die nachsthdhere volle Zahl aufgerundet werde. Dementspre-
chend sei unwahrscheinlichen Messungenauigkeiten ausreichend begegnet. Dem schliel3t sich die
Planfeststellungsbehérde an.

Des Weiteren bittet der GLD bei der MalRnahme V4 des LBP um eine ergédnzende Erfassung der
Bestande nach Durchfiihrung der Bauarbeiten, damit ein unmittelbarer Vorher-Nachher-Vergleich
im Rahmen des Seegrasmonitorings Uberhaupt mdglich ist. Ferner bittet der GLD um die Auf-
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nahme des Geschéftsbereichs 3, Aufgabenbereich 4 der Betriebsstelle Brake-Oldenburg (im Fol-
genden: GB 3.4 Brake-Oldenburg), in die Abstimmungen und Informationsflisse zu dieser Malf3-
nahme im LBP, da dessen Belange aufgrund des Bezugs zur QK gemal WRRL betroffen sind.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass die Erfahrungen aus den benachbarten Projekten gezeigt ha-
ben, dass auf den betroffenen Vorhabenflachen kein Seegrasvorkommen festgestellt wurde. Den-
noch stimmt sie dem Vorschlag zu, das Seegrasmonitoring auch unmittelbar nach Abschluss der
Bauarbeiten durchzufiihren. Diese Nachher-Erfassung kann im Rahmen der naturschutzfachlichen
Baubegleitung erfolgen — analog zur Vorgehensweise vor Baubeginn durch die NFB. Die Planfest-
stellungsbehorde verweist aus Ziff. 1.4.6.10.1 d).

Der GLD fiihrt weiter aus, dass in der Ubersicht der Wirkfaktoren (Tabelle 5-2, S. 51) beim Wirk-
faktor W3b ,Flachennutzung, Bodenverdichtung, ggf. Voll- oder Teilversiegelung® die oben be-
schriebene Beeintrachtigung von Seegras und somit der QK Makrophyten nicht bertcksichtigt
werde. Hierzu fuhrt die Vorhabentragerin aus, dass sich dieser Wirkfaktor auf Beeintréachtigungen
Uber dem Wasser (oberhalb MThw) bzw. an Land beziehe und somit nicht auf die QK Makrophyten
zutreffe (vgl. Unterlage 10.1, Tabelle 4-1).

Der GLD fuhrt aus, dass bedingt durch das angenommene Trockenfallen der gesamten Verlege-
einheit GUber den Zeitraum einer Niedrigwasserphase innerhalb der Muschelbank stidlich und nérd-
lich des Baltrumer Wattfahrwassers letale Schadigungen der dort sitzenden Muscheln entstiinden.
Fur das nordliche Wattfahrwasser wirde eine Flache mit einer LaAnge von 25 m und einer Breite
von 5 m angenommen. Es handle sich an dieser Stelle um eine Verwechslung der nérdlich gele-
genen Muschelbank mit der stidlichen Muschelbank. Der GLD gehe davon aus, dass sich die Aus-
fihrungen in der Unterlage auf die sldlich gelegene Muschelbank bezégen, was auch zu der Dar-
stellung in Abbildung 2-2 im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LW4_08 1 LBP,
LW5 08 1 LBP S. 32) passe.

Die Vorhabentragerin hat darauf erwidert, dass es sich bei den angegebenen 25 m Lange und 5m
Breite um die offene Verlegung mittels Wattbagger im Falle von LanWin 4 handele; hier komme die
Barge noch gar nicht zum Einsatz. Bei LanWin5 sei dagegen gar keine Muschelbank durch eine
offene Verlegung mittels Wattbagger betroffen. Das Trockenfallen der Barge (schwimmende Ver-
legeeinheit) werde somit — wie auch auf S.65 des FB WRRL zutreffend beschrieben — auf der
sudlich gelegenen Muschelbank betrachtet und im LBP im Rahmen einer Worst-Case-Betrachtung
mit einem dreimaligen Trockenfallen (LanWin4) bzw. einmaligen Trockenfallen (LanWin5) bilan-
Ziert.

Im Behdérdentermin vom 10.11.2025 mit NLPV und NLWKN erlauterte die Vorhabentragerin in die-
sem Zusammenhang, dass nordlich der Barge im Trassenbereich von LanWin 4 ein kleiner Bereich
der Muschelbank liege. Zur Notwendigkeit der offenen Kabelverlegung erklarte die Vorhabentra-
gerin, dass diese zum einen durch die niedrigen Wasserstande im Baltrumer Wattfahrwasser be-
grindet sei, die eine schiffsgestitzte Verlegung von drei Kabeln je System auf ganzer Strecke nicht
ermoglichen. Zum anderen mussten die Kabel nach den HDD-Bohrungen raumlich wieder zusam-
mengefihrt werden.

Die in diesem Zusammenhang beabsichtigen MinimierungsmafRnahmen (Reduzierung des Einsat-
zes von Seitenankern im Mischwatt oder im Bereich von Muschelbanken auf ein erforderliches
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Mindestmal® sowie die MaRnahme V9 des LBP) wirden vom GLD grundsétzlich befurwortet wer-
den. Daneben werde jedoch ein Regenerationsmonitoring angeregt, die Machbarkeit und prakti-
sche Umsetzung einer lokalen Umsiedlung der Miesmuschelbanke im Bereich der bestehenden
Bank sowie eine Zwischenlagerung der Hartsubstratstrukturen zur spéateren Wiederausbringung
im gerdumten Trassenverlauf zu prifen. Der GLD ginge davon aus, dass eine Wiederbesiedlung
des gestorten Bereichs der Miesmuschelbank (25 m Lange, 5 m Breite) erfolgreicher und schneller
verlaufen wirde als eine Verfillung mit lockeren Sedimenten oder natirliche Zusedimentierung
nach der Kabelverlegung. Zudem bleibe unklar, wie sich der ostliche Bereich der Muschelbank
durch die Trassenverlegung entwickeln wiirde, da der abgegrenzte Bereich exponierter lage und
morphodynamische Veranderungen das Fortbestehen der Flache gefahrden kénnten. Schlief3lich
hat der GLD um Einbeziehung des GB 3.4 Brake-Oldenburg in die Abstimmungen sowie um Infor-
mationen zu dieser MalRBnahme im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) gebeten, da des-
sen Belange im Bezug zur Qualitatskomponente gemafld WRRL betroffen seien.

Die Vorhabentragerin erwidert hierzu, eine Umsiedlung oder Zwischenlagerung der Miesmuschel-
béanke bedurfe einer vorherigen fachlichen und behérdlichen Abstimmung mit NLWKN und NLPV
— insbesondere hinsichtlich Machbarkeit, 6kologischer Sinnhaftigkeit und naturschutzfachlicher
Ziele. Eine Umsetzung ohne abgestimmtes Konzept ware im sensiblen Nationalparkgebiet nicht
zielfuhrend. Die MaRhahme sei daher aus praktischer und 6kologischer Sicht kritisch zu bewerten
und nur nach sorgfaltiger Prifung vorzunehmen.

Die Planfeststellungsbehorde teilt die Einschatzung der Vorhabentragerin, dass die vom GLD an-
geregte Umsiedlung bzw. Zwischenlagerung von Miesmuschelb&nken im sensiblen Bereich des
Nationalparks fachlich und praktisch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist. Miesmuschel-
banke stellen komplexe, standortgebundene Lebensgemeinschaften mit hoher 6kologischer Be-
deutung dar, deren Struktur und Funktion von spezifischen hydrodynamischen und sedimentologi-
schen Bedingungen abhangen. Eine technische Umsiedlung kann diese Standortbedingungen nur
unzureichend abbilden und birgt das Risiko, dass die betroffenen Bestande geschwécht oder dau-
erhaft geschadigt werden, ohne dass ein gesicherter 6kologischer Nutzen entsteht.

Vor diesem Hintergrund folgt die Planfeststellungsbehdrde der Argumentation der Vorhabentrage-
rin, dass eine Umsiedlung oder Zwischenlagerung nur auf Grundlage eines fachlich abgestimmten,
wissenschaftlich fundierten Konzeptes in Betracht kommen kénnte. Ein solches Konzept liegt der-
zeit nicht vor. Auch die Erfahrungen aus dem Muschelbankmonitoring im Wattenmeer zeigen, dass
Muschelbanke als biogene Hartsubstratstrukturen zwar von hoher naturschutzfachlicher Relevanz
sind, ihre Entwicklung jedoch durch natirliche Schwankungen und standortspezifische Faktoren
gepragt ist, die sich planerisch nur begrenzt steuern lassen. Unter diesen Bedingungen wére die
Festlegung einer Umsiedlung als verbindliche Minimierungsmafnahme mit einem nicht vertretba-
ren fachlichen Risiko behaftet.

Demgegenuber wird positiv gewtrdigt, dass die Vorhabentragerin durch die vorgesehenen Mini-
mierungsmaflnahmen (insbesondere die Reduzierung des Seitenankereinsatzes und die raumli-
che Beschréankung der Eingriffe) bereits eine deutliche Eingriffsminimierung vorsieht und zusatzlich
ein Regenerationsmonitoring der betroffenen Bereiche anbietet. Dieses Monitoring ermdglicht es,
die Entwicklung der Muschelbé&nke nach Abschluss der Bauarbeiten belastbar zu dokumentieren
und gegebenenfalls zu einem spateren Zeitpunkt — auf gesicherter Datengrundlage — weitere fach-
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liche Schritte zu prifen. Aus Sicht der Planfeststellungsbehorde stellt dieser Ansatz einen verhalt-
nismafigen und fachlich verantwortbaren Weg dar, der dem hohen Schutzanspruch des National-
parks Rechnung tragt, ohne 6kologisch und praktisch nicht hinreichend abgesicherte Umsiedlungs-
mafinahmen verbindlich vorzugeben.

Die Planfeststellungsbehorde gelangt daher zu dem Ergebnis, dass die von der Vorhabentrégerin
vorgeschlagenen Minimierungs- und MonitoringmalBnahmen derzeit gegentber einer Umsiedlung
oder Zwischenlagerung der Miesmuschelbanke zu bevorzugen sind. Eine Verpflichtung zur Um-
siedlung wird vor diesem Hintergrund im Rahmen der Planfeststellung nicht aufgenommen; viel-
mehr wird auf die konsequente Umsetzung der MinimierungsmafRnahmen sowie auf eine sorgfal-
tige naturschutzfachliche Begleitung und Auswertung der Regenerationsprozesse abgestellt.

Der GLD hat ferner ausdriicklich auf die besondere Bedeutung der begrenzten Suldwasservorkom-
men auf den Inseln hingewiesen. Jegliche Beeintrachtigungen in Qualitat und Menge seien zu ver-
meiden. Die Vorhabentragerin erwidert, hierzu seien im Jahr 2023 geoelektrische Untersuchungen
auf der Insel Baltrum zur Lage der SuRwasserlinse durchgefiihrt worden. Mit den durchgefiihrten
geoelektrischen Untersuchungen konne die Lage der StiRwasserlinse mit guter Genauigkeit verifi-
ziert werden. Die urspringliche Aussage, dass von den Horizontalbohrungen keinerlei Einfluss auf
die Suwasserlinse zu erwarten sei, werde durch die neuen Ergebnisse gestiitzt. Eine Beeintrach-
tigung des Vorranggebiets Trinkwassergewinnung sei somit ausgeschlossen.

Der GB 4 (Naturschutz) der Betriebsstelle Brake-Oldenburg betont die Bedeutung der dauerhaften
Verlegetiefe von 1,5m, um die Einhaltung des 2 K-Kriteriums ohne betriebsbegleitende Untersu-
chungen zu gewahrleisten. Die Bedeutung des 2 K-Kriteriums ist bereits oben ausreichend darge-
stellt und beriicksichtigt worden; es wird auch auf die Nebenbestimmung unter Ziff. 1.4.6.10.2 ver-
wiesen.

Hinsichtlich der Eingriffsregelung stellt der GB 4 fest, dass sich die Methodik der Eingriffshilanzie-
rung am Orientierungsrahmen Naturschutz (IBL 2012) orientiere und tUbersichtlich sowie nachvoll-
ziehbar dargelegt sei. Der fir den Zustandigkeitsbereich des NLWKN im LBP danach ermittelte
Kompensationsumfang fur LanWin5 (NOR-13-1) von ca. 2,25 ha sei somit nachvollziehbar.

Zum Gesetzlichen Biotopschutz erklart der GB 4, dass im Bereich der Kabeltrasse keine Vorkom-
men von gesetzlich geschitzten Biotopen vorliegen wirden und insofern den Antragsunterlagen
zugestimmt werden kénne.

Der Geschaftsbereichs 4 (Naturschutz) der Betriebsstelle Brake-Oldenburg des NLWKN fihrt zur
Kompensation aus, dass In den Antragsunterlagen keine Begriindung erfolge, warum fur LanWin5
eine Realkompensation (Ausgleich / Ersatz) nicht moglich sein solle. Der erfolgte Hinweis auf eine
Ersatzzahlung sei ebenfalls unzureichend und unvollstandig. Der NLWKN sei in diesem Zusam-
menhang vorab nicht befragt worden. Damit wiirden seitens der Vorhabentréagerin die naturschutz-
fachlichen / -rechtlichen Anforderungen zur Eingriffsregelung / Kompensation nicht erfillt und
mussten daher noch vorgelegt werden.

Im Behérdentermin vom 10.11.2025 mit NLPV und NLWKN wurde der aktuelle Stand zur Kompen-
sation besprochen. Das Vorhaben LanWin5 (NOR-13-1) kann vollstdndig im Rahmen einer Real-
kompensation, tiber Kompensationsflachen des NLPV am stidlichen Jadebusen fir Salzwiesenre-
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naturierung kompensiert werden. Da noch keine nahere Planung steht, sondern lediglich die Kon-
zeptionierung vorliegt, erfolgt die Festsetzung der Kompensation Uber einen Vorbehalt (vgl. Ziff.
1.6.2).

Zum Einwand des Warmemonitorings des Geschaftsbereiches 4 (Naturschutz) verweist die Plan-
feststellungsbehérde auf Ziff. 1.4.6.10.2.

Bezuglich der Eingriffsbilanzierung fir die Kampfmittelerkundung bzw. -beseitigung hat der GB 4
aufgrund fruherer Erfahrungen mit Ausfihrungsschwierigkeiten eine Darlegung und Festhaltung
der Grundlagen in einem MaRRhahmenblatt gefordert.

Die Vorhabentragerin erwidert dazu, die UXO-Untersuchung im Watt aller finf Baltrum-Projekte
(BalWin4 (NOR-9-3), BalWin3 (NOR-9-2), LanWinl (NOR-12-1), LanWin4 (NOR-11-2), LanWin5
(NOR-13-1)) sei im Jahr 2024 und 2025 durchgefuhrt worden. Ab 2026 wirden die aus den UXO-
Kampagnen 2024 und 2025 resultierenden Verdachtsobjekte angefahren und gegebenenfalls ge-
borgen. Die ID&C-Kampagnen wirden voraussichtlich nicht fur alle funf Projekte gemeinsam
durchgefuhrt, sondern aufgrund verschiedener Auftragnehmer auf mindestens zwei Kampagnen
verteilt werden. Eine zeitgleiche Untersuchung mehrerer Trassen kdnne hierbei nicht ausgeschlos-
sen werden, da der Baubeginn von zwei Projekten im Jahr 2027 liege und die ID&C-Kampagne
somit in 2026 abgeschlossen werden musse. Die Anzahl und Positionen seien aktuell noch Ge-
genstand der Auswertung. Nach jetzigem Kenntnisstand fielen die Anzahl zu untersuchender Ob-
jekte jedoch weitaus geringer aus als befiirchtet. Es wirde von ungefahr 60 zu untersuchenden
Objekten auf den insgesamt fnf Trassen innerhalb der 12-Seemeilenzone ausgegangen werden.

Im Rahmen des Behordentermins am 10.11.2025 mit NLWKN und NLPV erlauterte die Vorhaben-
tragerin den aktuellen Sachstand. Der Survey sei final in der Auswertung. Zwei Trassen wirden
direkt von der Vorhabentragerin tibernommen werden, die restlichen von einem Generalunterneh-
mer. Die Aufteilung beruhe auf dem Auftragsvolumen und der projektbezogenen Buchung der Kos-
ten. Die genauere Planung sei noch unklar, werde aber mit NLWKN und NLPV abgestimmt bzw.
rechtzeitig vor Beginn eingereicht. Es wurde darauf hingewiesen, dass zwei unterschiedliche Aus-
fuhrungsplanungen zu Verzégerungen bei der Einarbeitung in die Unterlagen fiihren kénnen und
die Unterlagen daher besser einheitlich eingereicht werden sollten. Eine Zusammenfiihrung der
Ausfiihrungsplanung zu den UXO-MaRnahmen, bei Uberschneidungen werde seitens NLKWN,
falls es praktisch méglich sei, begrif3t.

Weiterer Regelungsbedarf besteht insoweit nicht.

Fur das MalRnahmenblatt LanWin5 — E1 (Kompensation) + EZ1 (Ersatzzahlung) stimme er den
bisherigen Fassungen nicht zu, da Darstellung und Begrindung im LBP unvollstandig und nicht
nachvollziehbar seien.

Die Planfeststellungsbehérde verweist in diesem Zusammenhang erneut auf den Behdrdentermin
vom 10.11.2025 in der die Kompensationsfragen fir LanWin5 einvernehmlich geldst werden konn-
ten. So erfolgt die Kompensation fur LanWin5 im Rahmen einer Realkompensation tiber Kompen-
sationsflachen des NLPV am stidlichen Jadebusen fur Salzwiesenrenaturierung. Auf den Vorbehalt
unter Ziff. 1.6.2 wird Bezug genommen.

Der Geschéftsbereich 2 (Planung und Bau wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewasser) der Be-
triebsstelle Norden nimmt zu dem Vorhaben wie folgt Stellung:
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Die Benutzung des Schutzstreifens im Bereich der Schutzdiinen und des Strandes sowie in einem
Korridor von bis zu 300 m sudlich der Baltrumer Wattseitenkante und 600 m ndrdlich des Haupt-
deichs misse jederzeit ganzjahrig moglich sein, damit die vom NLWKN wahrgenommenen hoheit-
lichen Aufgaben sowie Aufgaben des Ubergeordneten 6ffentlichen Interesses uneingeschrankt
wahrgenommen werden kdnnten.

Hierzu erwidert die Vorhabentragerin (in Bezug auf die Insel Baltrum), dass die HDD-Austritts-
punkte sehr nah am Dunengtirtel platziert seien, um die ohnehin sehr grof3e Bohrungslange von
Uber 1800 m nicht zuséatzlich zu verlangern und um Hochwassersicherheit anzustreben, erscheine
es aus Sicht der Vorhabentréagerin schwierig, zwischen BE-Flache und Diinengurtel eine Passier-
barkeit wahrend der Bauarbeiten zu gewahrleisten. Gleichwohl muss die Vorhabentragerin Trans-
portfahrten zur BE-Flache bewerkstelligen kbnnen. Somit sei grundsétzlich eine Durchfahrbarkeit
gegeben und aus Sicht der Vorhabentréagerin in Abstimmung und Abhangigkeit der Passierbarkeit
(Kabelschutzrohr-Einzug) mit ihr auch fir den NLWKN moglich. In Bezug auf den Anlandungsbe-
reich des Deichverteidigungsweges, des Deiches und des Deichvorlandes einschlief3lich des Deck-
werkes werde es aufgrund des Schutzrohrtransportes zu tageweisen Sperrungen kommen kénnen.
Dennoch erscheine eine Durchfahrbarkeit in Abhangigkeit des Fortschritts des Bohrvorgangs mog-
lich und aus Sicht der Vorhabentréagerin in Abstimmung mit NLWKN bzw. der Deichacht méglich.

Im Rahmen des Behordentermins vom 10.11.2025 forderte der NLWKN, dass MalRnahmen des
Klstenschutzes und die Schadstoffunfallbekampfung auch im Bereich des Schutzstreifens jeder-
zeit mdglich sein missen. Die Vorhabentragerin erlautert, dass fur den Kabeleinzug zeitlich be-
grenzte Sperrungen unvermeidbar seien, sagt jedoch zu, dass man diese Sperrungen dem
NLWKN anzeigen werde und im Fall, dass der NLWKN fiir Malnahmen des Kistenschutzes und
die Schadstoffunfallbekampfung zwingend die Schutzstreifen-Flachen nutzen musse, dies auch
ermdgliche. Die Planfeststellungsbehoérde verweist auf die Nebenbestimmungen 1.4.8.2.1 lit. h) bis
K).

Der GB 2 fiihrt ferner aus, dass im Erlauterungsbericht eine Muffe am Nordstrand erwahnt werde.
Zu diesen Bauwerken finden sich im Erlauterungsbericht oder Bauwerksverzeichnis (Anlage 6)
keine weiteren Angaben. Fir diese Muffe sei jeweils die gleiche Befahrbarkeit (vgl. Ziff. 1.4.8.2.1
lit. j)) zu gewahrleisten. Eine zeichnerische Darstellung dieser Muffen mit Hohenangaben sei nach-
zureichen. Dem GB 1 und dem GB 2 der NLWKN-Betriebsstelle Norden seien neben Hoéheninfor-
mationen auch die Koordinaten der Ausdehnung der Muffen zur Verfigung zu stellen.

Die Vorhabentragerin sagt zu, die entsprechenden Angaben zur Muffe (zeichnerische Darstellung
mit Héheninformationen sowie die Koordinaten der Ausdehnung) im Zuge der Bauausfuhrungspla-
nung zu erstellen und dem NLWKN vor Baubeginn vorzulegen.

Weiter fordert der GB 2, dass das Kabel orthogonal zur MThw-Linie verlegt werden miisse, damit
das Kabel bei Freilegung einfach und schnell gesichert werden kdnne. Ebenso werde so weniger
Flache beansprucht.

Die Vorhabentréagerin erklart hierzu, dass die Kabeltrassen sich im 50 Grad Winkel auf die MThw-
Linie zubewegen wirden und weist die Forderung nach einer Anpassung des Trassenverlaufs zu-
rick. Hierdurch wirde der Knickpunkt der Leitung im Gezeitenbereich liegen. Dieser Knickpunkt
sei fur die in diesem Bereich einzusetzenden Geratschaften mit einem héheren technischen Um-
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setzungsrisiko verbunden als eine geradlinige Verlegung. Zudem wurde die Verschwenkung Rich-
tung Norden das gesamte Trassenbtindel in flachere Bereiche verschieben und damit die Kabel-
verlegung in diesem Bereich erschweren.

Der Geschéftsbereich 1 (Betrieb und Unterhaltung landeseigener Gewdasser und Anlagen) der Be-
triebsstelle Norden gehe davon aus, dass Hauptdeiche, das Deichvorland oder Deichschutzzonen
von der BaumafRnahme nicht betroffen seien.

Die Vorhabentragerin stellt klar, dass fur Transporte (z. B. Baumaterial mit Pferdefuhrwerk) fiir die
Umsetzung der KompensationsmalRnahme Hauptdeich, Deichvorland oder Deichschutzzonen auf
Baltrum betroffen seien. Die Abstimmung mit den zustandigen Fachbehodrden erfolge im Rahmen
der Erarbeitung der Bauausfiihrungsplanung.

Weiter geht der GB 1 davon aus, dass der Katastrophenweg ggf. fu3laufig oder mit dem Fahrrad
als Zuwegung genutzt werde, aber mit Ausnahme der KompensationsmafRhahme nicht mit moto-
risierten Fahrzeugen/ Pferdekutschen.

Die Vorhabentragerin erlautert, da sich die Umsetzung der Kompensationsmafnahme auf Flachen
beiderseits der Katastrophenweges erstreckte, wirden Bagger zumindest kurzzeitig auf dem Weg
fahren mussen. FUr den Antransport der Baugerate werde eine Anlandung lber das Ostende der
Insel gepruft. Weiteres Material kdnne mit Pferdekutschen angeliefert werden, ebenso der Trans-
port von Baumaterialien, Diesel etc.

Der GB 1 geht ferner davon aus, dass die Schutzdiinen im Rahmen der Baumalnahme nicht be-
fahren werden, mit Ausnahme bei Entwicklung von Ausblésern. Dies bestétigt die Vorhabentrage-
rin.

AuRerdem fuhrt der GB 1 aus, dass das Bauzeitenfenster fir die BaumaRnahme auf Baltrum fir
den schutzdiinenrelevanten Bereich mit dem 01.04. bis 31.10. angegeben sei und damit in die
sturmflutgefahrdete Zeit (15.09. bis 15.04. des Folgejahres) reiche. Der Trager der Deicherhaltung
und Schutzdiinensicherung weist darauf hin, dass in der sturmflutgefahrdeten Zeit mit einer Hau-
fung leichter Sturmfluten, aber auch mit schweren und sehr schweren Sturmfluten zu rechnen sei.
Gegen eine Durchfiihrung der BaumalRnahme in der sturmflutgefdhrdeten Zeit bestehen erhebliche
Bedenken, da eine Gefahrdung der Hauptdeiche und Schutzdiinen nicht ausgeschlossen werden
kénne.

Die Vorhabentragerin erklart hierzu, dass im Falle vorhergesagter Sturmfluten von MThw + 1,25 m
und mehr, die BE-Flachen komplett gerdumt werden wiirden. Die Gerdte und Materialien wirden
entweder im Bereich der Dinenaufgange zwischengelagert oder auf Schiffe verbracht und in einen
Hafen gefahren werden. Die Baugruben wirden gereinigt und die Bohrldcher mit vorgehaltener
Dammer (Drillmix 160 oder vergleichbar) verschlossen werden. Eventuell am Strand zwischenge-
lagerte Schutzrohre wiirden wahrend der Lagerung gegen Auftreiben und Verdriften gesichert wer-
den, sodass sie auch den Belastungen einer schweren Sturmflut standhalten. Der genaue Ablauf
der Sicherungsmal3nahmen wirde in einem Notfallplan entsprechend den Nebenbestimmungen
beschrieben werden. Die Vorhabentrégerin verweist hierzu auf das mit dem Stellungnehmer abge-
stimmte Notfallkonzept fir die HDD-Maflinahmen der Projekte BalWin4 und BalWin3.
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Die Planfeststellungsbehorde ordnet die Vorlage von Notfallplanen beim NLWKN fiir die Zeit vom
15.09. bis zum 15.04. des Folgejahres mit den vom NLWKN geforderten Inhalten verpflichtend
unter Ziff. 1.4.8.2.2 an. Weiterer Regelungsbedarf besteht an dieser Stelle nicht.

Im Behdrdentermin vom 10.11.2025 mit NLWKN und NLPV wurde seitens NLWKN gefordert, die
Notfallplane mit geniigend Vorlauf einzureichen. Die Vorhabentrégerin plane, die Notfallpléane zu-
sammen mit der Ausfihrungsplanung im Januar einzureichen. Die Umsetzung des Notfallplans
habe Anfang Oktober nicht funktioniert. Laut der Vorhabentragerin beruhte dies auf Unsicherheiten
bei den Wasserstandsmeldungen, sodass nicht rechtzeitig gehandelt werden konnte. Die Meldun-
gen seien grenzwertig gewesen und wurden, bevor die Vorhabentragerin handeln konnte, abge-
schwacht. Laut NLWKN seien die Regelungen bei entsprechenden Sturmwarnungen eindeutig,
und dennoch seien Dinge verdriftet. Laut TenneT werde in Zukunft anders mit dem Plan umgegan-
gen, sodass Verdriftungen und daraus entstehende Schaden vermieden werden kénnten.

Seitens des GB 1 bestiinden gegen die geplante Mal3nhahme dartiber hinaus keine grundsatzlichen
Bedenken, wenn sich durch die Baumalinahme, die bauliche Anlage selbst und die spatere Nut-
zung der gesamten Anlage keine Beeintrachtigungen fur die Kistenschutzanlagen ergeben. Um
diese auszuschlie3en, sind die diesbezlglichen Nebenbestimmungen einzuhalten.

Ferner fordert der GB 1 AB 1.1 (Festland), dass der Ruckbau aller fir die Versorgung der BE-
Flachen angelegten Zuwegungen vor Beginn der sturmflutgefahrdeten Zeit zu erfolgen habe. Dem
kdnne die Vorhabentragerin nicht ganzlich zustimmen. So hatten die Erfahrungen aus dem Baujahr
2024 (Anlandungsbohrungen von BalWin4 und BalWin3) gezeigt, dass es nicht moglich sei, alle
Arbeiten vollsténdig bis zum 15. September abzuschlie3en. Die Planfeststellungsbehérde verweist
bezlglich des Riickbaus auf die Nebenbestimmungen unter Ziff. 1.4.8.2.2.2 und Ziff. 1.4.8.2.2.3.
Weiterer Regelungsbedarf besteht nicht.

Die Nebenbestimmungen des NLWKN aus dem Nebenbestimmungskatalog sind mit folgenden
Ausnahmen in den Beschluss aufgenommen worden:

Die Planfeststellungsbehdrde folgt der Vorhabentréagerin, dass die Angabe der Gau3-Kruger- Ko-
ordinaten nicht erforderlich ist.

Die Vorhabentragerin fuhrt zur Kabelverlegung im Sublitoral aus, dass ein geeignetes Verfahren
verwendet werde, nicht zwangslaufig SLB. Nach jetzigem Planungsstand sei vorgesehen, Near-
shore und Offshore jeweils im selben Jahr umzusetzen, eine Garantie gabe es jedoch aufgrund
diverser Themen (Lieferprobleme, Wetter, andere nicht vorhersehbare Ereignisse) nicht. Fur die
Vorhabentragerin sei es nicht nachvollziehbar, warum der Bau von Abschnitt 4 (Flachwasser) und
Abschnitt 5 (Tiefwasser) zwingend im gleichen Jahr stattfinden misse, wenn das PLB-Verfahren
zum Einsatz kommen sollte. PLB-Verfahren bedeute, dass die Kabelverlegung in zwei Schritten
stattfindet. Im ersten Schritt werde das Kabel auf dem Boden abgelegt, im zweiten Schritt werde
es von einem anderen Tool in den Boden eingebracht. Dem gegeniiber stehe das SLB-Verfahren,
bei dem ein Tool das Kabel ablegt und gleichzeitig auch schon direkt in den Boden einbringt. Zwi-
schen Bauabschnitt 4 und Bauabschnitt 5 befinde sich eine Muffe. Wie das Kabel in den Bauab-
schnitten jeweils eingebracht werde (SLB oder PLB), habe keinen Einfluss darauf, wie lange das
Kabelende am Ort der Muffe auf dem Boden abliegt. Die Nebenbestimmung Ziff. 1.4.6.3.3 lit. e)
wurde entsprechend dem Planfeststellungsbeschluss zu LanWinl Seeseite angepasst.
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Die Nebenbestimmung zum Einsatz von Kettenfahrzeugen (vgl. Ziff. 1.4.6.3.5 lit. a)) wurde auf-
grund der Erwiderung der Vorhabentragerin analog zu LanWinl Seeseite abgeéndert, dass das
Mischwatt im Ausnahmefall und auf Basis der abgestimmten Ausfihrungsplanung befahren wer-
den darf.

Die Nebenbestimmung zum Personenverkehr durch Watt- und Dunenbereiche (vgl. Ziff. 1.4.6.4.4
lit. @)) wurde aufgrund der Erwiderung der Vorhabentragerin analog zu LanWinl Seeseite abgean-
dert, dass ein temporérer Steg neben der vorhandenen Steinlahnung zu nutzen ist.

Die Vorhabentréagerin erwidert zu der Nebenbestimmung bzgl. der Abstimmung des Leistungsver-
zeichnisses fur die Ausschreibung der NFB mit dem NLWKN und der NLPV (vgl. Ziff. 1.4.6.9.1.2
lit. d), dass dies nicht ganz die Realitat abbilde, denn die NFB werde lange vor Erhalt des PFB und
somit vor Erhalt der Nebenbestimmungen ausgeschrieben und beauftragt. Die Leistungen der NFB
beginnen bereits vor dem Bau, da sie die Bauausfuhrungsplanung begleiten solle.

Zur Erfassung der betriebsbedingten Auswirkungen durch Erw&rmung des Bodens hélt der GB 4
ein betriebsbegleitendes Warmemonitoring im Sublitoral fir erforderlich, sofern bei Inbetriebnahme
des Anbindungssystems noch keine abschlieRenden Ergebnisse des betriebsbegleitenden War-
memonitorings fir andere Kabelanbindungen vorliegen sollten.

Die Vorhabentragerin halt demgegentiber die Ergebnisse aus dem Warmemonitoring zu DolWin2
und in Blisum fir hinreichend belastbar.

Die Planfeststellungsbehérde ordnet ein Betriebsbegleitendes Warmemonitoring unter Ziff.
1.4.6.10.2 an. Auf dieses kann ggf. verzichtet werden, sofern zum einem der Nachweis erbracht
wurde, dass fiir ein vergleichbares System bei Einhaltung der dauerhaften Uberdeckung von 1,5
m das 2 K-Kriterium gewahrt wurde. Zum anderen muss die Vorhabentragerin darlegen, dass fir
das hier gegenstéandliche Vorhaben die Eingangsparameter zur rechnerischen Bestimmung der
Erwarmung vergleichbar mit denen des Vergleichsvorhabens sind, beispielsweise durch Vergleich
der Warmeleitfahigkeit des Bodens. Da eine finale Entscheidung hierzu noch nicht méglich war,
wird diese Entscheidung der Planfeststellungsbehérde vorbehalten. Diese wird sich vor Entschei-
dung mit NLWKN und NLPV hierzu abstimmen.

Zur Nebenbestimmung 1.4.6.10.3 fuhrt die Vorhabentragerin in ihrer Erwiderung aus, dass in den
ersten funf Betriebsjahren jahrlich und im Anschluss nach Abstimmung schiffsbasierte Untersu-
chungen bei Hochwasser und LiDAR-Befliegungen bei Niedrigwasser durchgefiihrt werden, um
morphologische Veranderungen im Strand- und Wattgebiet zu erfassen.

Weiterer Regelungsbedarf besteht nicht.

234 Nationalparkverwaltung Niedersachsisches Wattenmeer (NLPV)

Die NLPV teilt in ihrer Stellungnahme mit, dass es bis auf abweichende Bauzeiten keine wesentli-
chen Unterschiede zu den Vorhaben BalWin 3 und 4 sowie LanWinl gébe, die nicht Uber die Ne-
benstimmungen zu den abzustimmenden Ausfihrungsplanungen fir HDD und Kabellegung gere-
gelt und behandelt werden kénnten.

Beziglich des Hinweises der NLPV zum Ruckbau der Dalben verweist die Planfeststellungsbe-
horde auf Ziff. 1.4.9.3.3 lit. g).
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Weiter fuhrt die NLPV aus, dass in den Unterlagen noch davon ausgegangen werde, dass eine
gesonderte Bohrung fur die Ruckspulleitung bei Dornumergrode bereits fir Balwin 3, BalWin 4
und die Leerrohrmitnahme LanWinl in 2024 erfolgte. Da diese Bohrung jedoch nicht erfolgreich
war, sei eine temporare oberirdische Riicksplilleitung verlegt worden, die bereits wieder zurtickge-
baut sei. Das bedeutet, dass die Bohrung fir die Ruckspulleitung im Festlandsbereich fir lediglich
2 Bohrungen des Projekts LanWinl und die 6 Bohrungen fiir LanWin4 und 5 durchgefiihrt werden
musste. Da alle 8 noch ausstehenden Bohrungen der drei Projekte in 2028 durchgefuhrt werden
sollen, gehe die NLPV davon aus, dass an der Festlandskiiste das erste regulédre Kabelschutzrohr
als Ruckspulleitung und entsprechende MinimierungsmalRnahme zur Vermeidung einer erneuten
oberirdischen Rulckspulleitung genutzt werden kénne. Die Vorhabentragerin fuhrt aus, dass die
urspringlich fur BalWin3, BalwWin4 und LanWinl vorgesehene gesonderte Bohrung im Sommer
2024 nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte, sodass eine temporare oberirdische Ruck-
spulleitung verlegt wurde, die inzwischen vollstandig zuriickgebaut worden sei. In die bestehenden
Kabelschutzrohre von BalWin4 und BalWin3 wirden im Rahmen der Wattkabelkampagnen in den
Jahren 2026 und 2027 die Kabel eingezogen. Der Kabeleinzug fur LanWinl ist erst fur das Jahr
2029 und die Anlandungsbohrungen fiir 2028 geplant. Folglich sei das Kabelschutzrohr zum Zeit-
punkt der Bohrungen noch leer und kénne als Rickspulleitung genutzt werden. Der vorgeschlage-
nen Minimierungsmafinahme kdénne daher zugestimmt werden. Sofern alle Bohrungen wie geplant
vor der Wattkabelkampagne von LanWinl abgeschlossen werden, sei eine erneute oberirdische
Rucksplleitung nicht erforderlich.

Die NLPV fuhrt weiter aus, dass die Bauzeitenregelung fur die Wattkabel abweichend von den
bisher beantragen ONAS Uber Baltrum fiir Lanwin4 von Mai bis Juli und fiir LanWin5 im Anschluss
von Juli bis September des Jahres 2030 geplant sei. Vor dem Hintergrund, dass beide Wattkabel-
legungen von unterschiedlichen Generalunternehmen und Baufirmen ausgefihrt werden sollen,
bestiinden seitens der NLPV erhebliche Zweifel, dass dies fristgerecht gelingen kénne. Hierzu er-
widert die Vorhabentragerin, dass die geplante zeitliche Staffelung der Wattkabelverlegungen fir
LanWin4 (Mai bis Juli) und LanWin5 (Juli bis September) im Jahr 2030 sich aus baulogistischen
Erfordernissen ergebe. Eine gleichzeitige Durchflihrung beider Malinahmen sei nicht mdglich, da
sich die Arbeiten raumlich Giberschneiden wirden und sich die eingesetzten Gerate und Teams
gegenseitig behindern kénnten. Die Staffelung sei daher zwingend notwendig, um einen reibungs-
losen Ablauf der Bauarbeiten zu gewahrleisten. Die Ausfuhrung durch unterschiedliche General-
unternehmen werde bei der Planung berlicksichtigt. Der genaue Bauzeitenplan werde im weiteren
Projektverlauf bis zur Umsetzung in 2030 konkretisiert und abgestimmt. Dabei wiirden auch die
Schnittstellen zwischen den beteiligten Unternehmen sowie die logistischen Anforderungen detail-
liert betrachtet. Die bisherigen Erfahrungen aus den Nachbarprojekten im Baltrum-Korridor wirden
eine wertvolle Grundlage bieten, um einen realistischen und belastbaren Zeitplan zu entwickeln.
Die bis dahin gewonnenen Erfahrungswerte wirden aktiv in die weitere Planung einflieRen und
helfen, potenzielle Risiken friihzeitig zu erkennen und zu minimieren. Im Behdrdentermin mit NLPV
und NLWKN am 10.11.2025 wurde das Bauzeitenfenster ebenfalls thematisiert. TenneT gehe da-
von aus, dass beide Kabelverlegungen in einem Jahr méglich seien. Die beiden Projekte sollen
zeitversetzt realisiert werden und im Optimalfall wére das erste Projekt (ab Mai) abgeschlossen,
wenn das zweite (ab Juli) beginne. Eventuell nétige Bauzeitenverlangerungen wirden maglichst
frihzeitig beantragt. Seitens NLPV werde viel Puffer und in Folge dessen ein vorzeitiges Bauende
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begrufdt, wobei auch die Auswirkungen auf die Natur insgesamt beurteilt werden kdnnten. Bei star-
ken Verzoégerungen bei LanWin4, kdnnten die beiden Projekte jedoch nicht getauscht werden. Die
NLStBV begrufdt die Puffer im Bauzeitenfenster. Sie weist daraufhin, dass darauf geachtet wird,
dass samtliche bendtigten Materialien und Equipment rechtzeitig zur Verfligung stehen.

AuBerdem wirden aus Sicht der NLPV die aktuellen Untersuchungen durch BIOS bereits eine
Beeintrachtigung der Seehundliegeplatze durch die Bautatigkeiten andeuten. An dem als obligat
betrachteten Liegeplatz an der Dornumer Balje wurden wéhrend der Arbeiten fir die Festlands-
HDD in 2024 nur an zwei von vier Erfassungsfliigen Seehunde festgestellt. An den anderen beiden
Erfassungstagen sei hingegen der vormals als fakultativ bezeichnete Liegeplatz am Baltrumer
Wattfahrwasser genutzt worden. Die Datenlage und Bewertung der UVS sollte um diese zwischen-
zeitlich erhobenen Daten und um die Erfassungen aus dem Seehunds-Wirkungsmonitoring der
Anlandungsbohrungen 2024 erganzt werden. Die Vorhabentragerin erwidert, dass in der UVB ein
Luftbild und weitere Befliegungsdaten der NLPV ausgewertet und deren Ergebnisse in die Unter-
lagen einbezogen worden seien. Zudem seien aktuelle Luftbilder der Vorhabentragerin ausgewer-
tet worden, um die Lage von Seehundliegeplatzen bestmaoglich zu lokalisieren. Die bei der Antrag-
stellung zur Verfligung stehenden Daten wirden sehr dhnliche Anzahlen von Seehunden an den-
selben Stellen im Wattenmeer wiedergeben, v.a. an der Dornumer und der Baltrumer Balje. Die
Vorhabentragerin gehe generell von einer hohen Anzahl Robben im Gebiet aus und auch von Lie-
geplatzen im gestorten Bereich. Durch die Berucksichtigung der Ergebnisse der Untersuchungen
durch BIOS oder aus dem baubegleitenden Monitoring ergebe sich jedoch kein zuséatzlicher Er-
kenntnisgewinn zu den in den Antragsunterlagen dargestellten Daten und prognostizierten Auswir-
kungen. Durch den regelmafigen Schiffsverkehr werde es zu Stérungen und der zeitweiligen Auf-
gabe vieler der angestammten Liegeplatze kommen. Von einer Gewdhnung kénne in einem ge-
wissen Grad ausgegangen werden, jedoch wiirden viele der bisher genutzten Liegeplatze fir die
Dauer der Baustelleneinrichtung und der HDD-Bohrungen (01.04. — 31.10.) nicht nutzbar sein. Zu-
dem werde nach Beendigung der Bauarbeiten keine Nachwirkung auf Robben erwartet. Die See-
hunde wirden unterschiedliche Liegeplatze innerhalb des Untersuchungsgebietes aufsuchen,
nichts anderes werde auch durch die BIOS-Erfassungen belegt. An 2 der 4 Erfassungstage befan-
den sich bis zu 44 Seehunde auf dem Hauptliegeplatz 1, an den anderen beiden Erfassungstagen
lagen bis zu 45 Seehunde am Hauptliegeplatz 2, wobei am Nebenliegeplatz nur insg. 4 Individuen
an einem Tag festgestellt wurden. Das baubegleitende Monitoring hat im Jahr 2024 wahrend der
Bautatigkeiten im Dornumer Watt und im Jahr 2025 (bis zum 15.05.2025) wahrend der Bautétig-
keiten im Baltrumer Watt in Einzelfallen ein mdglicherweise durch das Vorhaben ausgelostes
Fluchtverhalten von Seehunden feststellen kénnen. Dies entspreche den in der UVB (Anlage 10.1)
prognostizierten Auswirkungen.

Die Planfeststellungsbehdrde verweist auf die planfestgestellte Vermeidungsmafinahme V8 zum
Schutz von Seehunden wahrend der Ruhezeit, mit der in BA 2 Liegeplatze von Seehunden in
maglichst groRer Entfernung zu umfahren sind. Schiffsbewegungen innerhalb der der Stérzone
von 1.000 m sind auf ein technisch unbedingt erforderliches Mindestmal3 zu beschranken. Zudem
ist die Geschwindigkeit ist stets zu drosseln.

Die NLPV fuhrt weiter aus, dass zu den HDD fir die Inselquerung in 2025 (und voraussichtlich
auch 2026) seitens der Vorhabentréagerin vorgesehen sei, den Anlegeplatz vom Wattriicken stdlich
der Insel an die Nordseite des Baltrumer Wattfahrwassers zu verlegen, was unter baulogistischen
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Erwagungen vernlnftig erscheine. Dieser liege dann aber kaum noch 100 m von dem Liegeplatz
auf der Suidseite des Fahrwassers entfernt. Durch die in 2026 umfangreichen Baustellenverkehre
fur die Insel-HDD und auch in Verbindung mit den Kabelverlegungen in den Folgejahren sei nach
Auffassung der NLPV somit eine Entwertung des Liegeplatzes keinesfalls auszuschliel3en. Der
Liegeplatz an der Dornumer Balje werde dagegen, neben den eigentlichen Kabellegungen, die
ebenfalls im Minimum ca. 100m am Liegeplatz vorbeifiihren, hauptsachlich durch eine Vielzahl an
Material- und Schutzrohrtransporten fur die Festlands- und Inselbohrungen sowie das Zwischen-
parken der Rohre beeintrachtigt werden. Der Parkbereich und die Transportstrecke wirden bis an
den Liegeplatz heranreichen.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass die Verlegung des Anlegepontons von der Std- auf die Nord-
seite des Baltrumer Wattfahrwassers aus baulogistischen Griinden erfolge und fir die Durchfuh-
rung der HDD-Bohrungen technisch erforderlich sei. Sie stimmt der NLPV zu, dass sich der neue
Standort in unmittelbarer Nahe zu bestehenden Seehundliegeplatzen befinde und daher nicht als
Maflnahme zur Vermeidung von Stérungen im Sinne des Artenschutzes gewertet werden kénne.
Zudem seien wahrend der besonders arbeitsintensiven Phasen der HDD-Bohrungen sowie der
anschlieRenden Kabelverlegungen temporare Einschrankungen in der Nutzbarkeit der Seehund-
liegeplatze innerhalb der 1.000 m-Stérzone nicht auszuschliel3en. Jedoch seien diese Beeintrach-
tigungen zeitlich begrenzt und durch begleitende MalZnahmen tberwacht und dokumentiert.

Die NLPV befiirchte, dass die Regelung der VermeidungsmalRnahme V8, Schiffsbewegungen in-
nerhalb einer Stérzone von 1.000 m auf ein technisch erforderliches Mindestmaf zu beschranken,
kaum Wirkung entfalten dirfte, da die baubedingten Schiffsbewegungen sich in weit geringeren
Abstanden abspielen wirden. Daher erwarte die NLPV durch die NFB ein engmaschiges Wir-
kungsmonitoring und eine Uberwachung noch auszuarbeitender, stérungsmindernder Verkehrsre-
gelungen im Umfeld beider Liegeplatze. Auch nach dem Ende aller Bautatigkeiten auf dem Balt-
rum-Korridor sei eine Fortfiihrung des Seehundsmonitorings als Regenerationsmonitoring tber 1-
2 Saisons erforderlich, um annahernd beurteilen zu kénnen, ob nachteilige Wirkungen auf die See-
hunde bzw. die Nutzungsmuster an beiden Liegeplatzen tatsachlich nur voriibergehender Natur
seien.

Zum geforderten Monitoring verweist die Planfeststellungsbehérde auf die Nebenbestimmung un-
ter Ziffer 1.4.6.10.1 lit. a) mit der auch Seehunde im Umfeld der Baumafinahmen zu erfassen und
zu bewerten sind.

Die Vorhabentragerin ist offen gegeniiber der Forderung eines Regenerationsmonitorings tber 1-
2 Saisons nach Abschluss der Bauarbeiten.

AulRRerdem fuhrt die NLPV an, dass die fortpflanzungsbiologische Bewertung der Seehundsliege-
platze (UVS, Kap. 7.1.2.2, N2000-VS, Kap. 8.1.6.3, Summation Kap. 4.1) nicht geteilt werde. Fur
Seehunde sei eine Niedrigwasserphase ausreichend, um Nachwuchs zu gebéren, da die jungen
Seehunde (im Gegensatz zu den Kegelrobben) direkt nach ihrer Geburt schwimmen kénnen. Da-
her schlieRe eine regelmaRige Uberspiilung der Liegeplatze ihre Funktion als Wurfplatz nicht von
vornherein aus. Vielmehr deute die Anwesenheit von bis zu 36 Jungtieren im Juni 2022 auf einen
maglichen Wurfplatz dort (oder in direkter Umgebung) hin. Ob die Anwesenheit von Jungtieren
gleichzeitig bedeute, dass es sich um einen Wurfplatz handele, sei den Daten jedoch nicht zu
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entnehmen. Der Hinweis in der Vermeidungsmaflnahme V8, die NFB achte auf verlassene Jung-
tiere und melde diese der Seehundaufzuchtstation, konnte zu einer Entnahme von Heulern und
damit zu Pflegefallen flihren. Die NLPV betont, wenn die BaumafRnahmen zum Verlassen der Jung-
tiere durch Elterntiere fihren, so seien bereits dadurch erhebliche Beeintrachtigungen entstanden.

Aus Sicht der Vorhabentragerin sei weiterhin fraglich, ob von Wurfplatzen innerhalb des UGs aus-
gegangen werden misse. Sie gehe nicht davon aus, dass die vorhabenbedingten Wirkungen zu
einem Verlassen der Jungtiere durch ihre Eltern fihren wirden, sofern in der Nahe der bestehen-
den Baustelle Junge geworfen werden wirden.

Nach Ansicht der NLPV deuten die bisherigen Ergebnisse und die Beschreibungen an, dass die
FFH-Erheblichkeit des Eingriffes mindestens in der Kumulation gegeben sei. Das bestétige aus
hiesiger Sicht die Notwendigkeit einer auch fur die Seehunde wirkenden Koh&renzmaflnahme
durch die Beruhigung des Ostendes der Insel als potenziell geeignetem Ausweich-Liegeplatz.

Die Vorhabentragerin widerspreche der Schlussfolgerung der NLPV nicht, dass erhebliche Beein-
trachtigungen unter Berlicksichtigung weiterer Projekte sicher auszuschlieRen seien. Sie verweist
auf den Fachbeitrag zur N2000 (Anlage 10.3), Kapitel 8.1.9: "Im Ergebnis der Summationsprifung,
kénnen erhebliche Beeintrachtigungen im Sinne von § 34 Abs. 2 BNatSchG fiir das FFH-Gebiet
,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer® in seinen fir die Erhaltungsziele oder den Schutz-
zweck maRgeblichen Bestandteilen unter Bezug auf die Anhang Il-Art Seehunde nicht sicher aus-
geschlossen werden. Diese vorsorgliche Bewertung betreffe den Betrachtungsraum zwischen Balt-
rum und Anlandung (Bauabschnitt 2)."

Die Planfeststellungsbehorde verweist auf die die planfestgestellte Koharenzsicherungsmali-
nahme E4 (MaRnahmenblatt 20, Anl. 8.2), mit der zum Schutz von Liegeplatzen als bedeutender
Teillebensraum von Seehunden am Ostende der Insel Baltrum ein Bereich gegen Betretung abge-
sperrt wird.

Die Planfeststellungsbehdrde verweist beziiglich der Seehunde auf die Ausfihrungen unter Ziffer
2.2.2.10.2.1.1 sowie 2.2.2.10.3.2.

Bezuglich des Schweinswals habe die NLPV Bedenken, dass der gesamte Untersuchungsraum
keine Bedeutung fur die Reproduktion haben solle. Mit dem Sylter AufZenriff und Borkum Riffgrund
seien besonders wichtige Kalbungsgebiete identifiziert worden, doch wirden junge Schweinswale
in der gesamten Nordsee auftreten, dies zeige auch Peschko et al. 2016 sowie die jahrlichen Mo-
nitorings des BfN und die alle sechs Jahre stattfindenden SCANS-Untersuchungen.

Die Vorhabentrager bestreite nicht, dass im UG Schweinswale mit Kalbern vorkommen kénnen.
Jedoch kodnnten anhand der vorliegenden Daten keine Erkenntnisse bezuglich einer fortpflan-
zungsbiologischen Bedeutung des UG entnommen werden. Im Zuge der Umweltbaubegleitung der
Vorhaben BalWin 3 und BalWin 4 sei im Jahr 2025 ein Schweinswal mit einem Kalb im Fahrwasser
vor Langeoog vorbeischwimmend gesichtet worden. Der Bereich nordlich der ostfriesischen Inseln
wird bei Peschko et al. 2016 nicht als potenziell bedeutsames Fortpflanzungsgebiet erwahnt. Auch
die Erfassungen von Nachtsheim et al. 2024 zeigen fir das UG in den Jahren 2021 und 2023 keine
Mutter-Kalb- Paare. Weiter dstlich und nordlich des UG (jenseits der 12sm- Grenze) wurden ein-
zelne Mutter-Kalb-Paare erfasst. Aus fachgutachterlicher Sicht konne daher anhand der vorliegen-
den Datenlage keine fortpflanzungsbiologische Bedeutung des UG erkannt werden. Vorhabenbe-
dingte Auswirkungen, die zu einer Beeintrachtigung moglicherweise vorkommender Kélber im UG
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(sowohl in Bauabschnitt 2 oder 4) fuhren kdnnten, seien aus Sicht der Vorhabentragerin ausge-
schlossen.

Zudem fuhrt die NLPV aus, wirden sich Schweinswale besonders empfindlich gegen Stérungen
durch Schiffe zeigen. Gewdhnungseffekte — zumindest in einer GrolRenordnung, dass die Verhal-
tensreaktionen sich nennenswert geandert hatten - wurden nicht festgestellt (Dyndo et al. 2015).
Daher sei anders als in Kapitel 7.1.5.2.1, UVS, dargestellt, trotz starker Vorbelastung nicht von
Gewohnungseffekten auszugehen. Da der Schiffsverkehr fir den Schweinswal eine herausra-
gende Beeintrachtigung darstelle, sei es umso schwerwiegender, dass UXO-Untersuchungen vor
Baubeginn gar nicht in der Auswirkungsprognose betrachtet wurden. Besonders Sub-Bottom-Pro-
filer (SBP), die wahrend der Baugrunduntersuchungen eingesetzt werden, emittieren hochfrequen-
ten Unterwasserschall im Horbereich des Schweinswales in erheblicher Lautstarke. Sie verstarken
die Scheuchwirkungen von Arbeitsschiffen erheblich. Auch im Betrieb musse die Verlegetiefe der
Kabel —nicht nur auf dem Baltrum-Korridor- regelméaRig geprift werden, was zu weiteren Stérungen
durch schiffsgestitzte Surveys fiihre.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass Verhaltensreaktionen von Schweinswalen gegentiber Schif-
fen nicht ausgeschlossen seien. Der Begriff "Gewohnungseffekt" sei nicht gut gewahlt, vielmehr
sei gemeint, dass die Schweinswale durch die Vorbelastung des vorherrschenden Schiffsverkehrs
den Bereich eher vermehrt meiden, da sie gegeniiber Schiffen sensibel reagieren. Die Vorhaben-
tragerin habe fur die UXO-Untersuchungen aller funf Baltrum-Projekte eine Ausnahme/Befreiung
geman 8§ 67 Abs. 1 BNatSchG bzw. § 17 NWattNPG fiir Kampfmitteluntersuchungen (sog. UXO-
Survey) bei der NLPV beantragt und im Juni 2024 erhalten. In diesem Zuge wurde das Erfordernis
begrindet und Minimierungsmafinahmen wurden abgestimmt.

Die Planfeststellungsbehdrde verweist auf die Ausfihrungen zum Schweinswal unter Ziffer
2.2.2.10.2.1.1. Weiteren Regelungsbedarf sieht sie hier nicht.

Weiter fuhrt die NLPV aus, dass im Sublitoral seien nicht nur die Anzahl der Rote Listen-Arten und
deren bestandiges Vorkommen zu bewerten, sondern auch ihre Wertigkeit in der Roten Liste. Hier-
bei sei besonders die Anwesenheit der Kleinen Sattelmuschel (Heteranomia squamula) hervorzu-
heben, die in der Roten Liste in der Kategorie 0, also als ausgestorben oder verschollen gefiihrt
wird. Unter Bericksichtigung der hochsten Gefahrdungskategorie und der beschriebenen Charak-
teristika weise der Bereich trotz gewisser Vorbelastungen und des Fehlens von KGS-Griinden
nach hiesiger Bewertung eine besondere Bedeutung auf und ist um eine Wertstufe (4 statt 3) hoher
anzusetzen (vgl. Anlage 10.1, Kap. 7.5.4.2).

Die Vorhabentragerin erwidert, dass die gewéhlte Bewertungsmethodik, die schon fir diverse an-
dere Projekte im Kiistenmeer angewendet wurde, keine Hoherstufung in Wertstufe 4 hergebe. Der
Einwand sei nachvollziehbar, aber selbst, wenn die Bestandsbewertung hochgestuft wirde, andere
sich nichts an der Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Makrozoobenthos.

Die Planfeststellungsbehdrde verweist auf die Ausfihrungen zum Makrozoobenthos unter Ziffer
2.2.2.10.2.1.1.

Zur Eingriffskompensation fuhrt die Vorhabentragerin aus, dass fiur das Vorhaben LanWin5 im
Kompensationspool Norderland-Westernel3mersommerpolder Ost (WeNeSoPo) nicht mehr aus-
reichend Flachen fir den Kompensationsbedarf von 8,99 ha zur Verfiigung stehen. 5,4 ha konnten
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aus dem Restkontingent im Kompensationspool Norderland-Westernel3mersommerpolder Ost
(WeNeSoPo) bedient werden. Fur die Gbrigen rund 3,6 ha sei der weitere Umgang noch zu klaren.

Im Behordengesprach vom 10.11.2025 wurde sich darauf verstandigt, dass LanWin5 im Rahmen
einer Realkompensation tber Kompensationsflachen des NLPV am sldlichen Jadebusen fir Salz-
wiesenrenaturierung kompensiert werden kdnne.

Da noch keine ndhere Planung steht, sondern lediglich die Konzeptionierung wird die Kompensa-
tion in einer Nebenbestimmung vorbehalten. Siehe hierzu Ziffer 1.6.2. Im Ubrigen wird auf den
Behdrdentermin vom 10.11.2025 Bezug genommen.

Weiterer Regelungsbedarf besteht an dieser Stelle nicht.
2.3.5 Wasserstralien- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee (WSA Ems-Nordsee)

Das Wasserstraf3en- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee (WSA Ems-Nordsee) fordert, dass bei der
Verlegung des Seekabels Beeintrachtigungen des fir die Seeschifffahrt erforderlichen Zustands
der Bundeswasserstral3e sowie der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu verhiiten oder aus-
zugleichen sind. Sofern dies nicht moglich sei, dirfe die strom- und schifffahrtspolizeiliche Geneh-
migung nach 8§ 31 WaStrG versagt werden.

Im Konkreten leitet das WSA Ems-Nordsee zum Vorhaben folgende Ziele ab:

- Wahrend des Verlegevorgangs sei die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs zu
gewahrleisten. Insbesondere sei sicherzustellen, dass der Schiffsverkehr die Baustelle je-
derzeit sicher passieren kdonne. Gefahrdungen des Schiffsverkehrs seien auszuschliel3en.

- Das Kabel sei dauerhaft in einer aus Sicht der Schifffahrt hinreichenden Tiefenlage / Uber-
deckung einzubringen. Wechselwirkungen zwischen der Schifffahrt und dem Kabel muiss-
ten ausgeschlossen werden. Der Schutz der Schifffahrt vor Aufankerung sei zu gewahrleis-
ten.

- Die morphologische Dynamik sei bei der Verlegung und hinsichtlich einer nachhaltigen Tie-
fenlage / Uberdeckung des Kabels zu berticksichtigen.

- Einschrankungen bei der Unterhaltung der BundeswasserstralRen und des Betriebs fester
und schwimmender Schifffahrtszeichen miissten ausgeschlossen werden.

- Die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs und die Erhaltung der Bundeswasser-
stral3e in einem fr die Schifffahrt erforderlichen Zustand seien auch Voraussetzung fir den
Schutz der Meeresumwelt vor Schiffsunfallen und etwaigen Folgerisiken.

e Die Vorhabentragerin hat dies zur Kenntnis genommen.

Das WSA Ems-Nordsee kritisiert zum Erlauterungsbericht, dass dieser in technischer Hinsicht
noch keine verbindlichen Details zur Kabelverlegung umfasse. Konkrete Angaben, z. B. zu Verle-
gerichtung und zu eingesetzten Geraten wirden noch nicht gemacht und seien entsprechend in
der Ausfihrungsplanung darzulegen. Hierzu erwidert die Vorhabentragerin, dass konkrete Anga-
ben zur technischen Umsetzung im Rahmen der Ausfihrungsplanung gemacht werden wirden.
Aufgrund des langen zeitlichen Vorlaufes wegen der Horizontalbohrung ware eine Konkretisierung
dieser Angaben zum jetzigen Zeitpunkt nicht méglich.
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Weiter wird darauf hingewiesen, dass die Vorgaben zur Tiefenlage bzw. Oberdeckung eine Kern-
verpflichtung der Vorhabentragerin sei, deren Erfullung wesentliche Bedingung zum Ausraumen
der Versagensgriinde gemaf § 31 Absatz 5 WaStrG sei. Aus diesem Grunde sei es erforderlich,
die Vorgaben zur Tiefenlage bzw. Uberdeckung auch dann umzusetzen, wenn dies im Einzelfall
z.B. bei nicht spulbaren oder anderweitig ungunstigen Bodenverhaltnissen (z.B. durch geeignete
Vorbearbeitung der Kabeltrasse und durch Anwendung eines geeigneten Verlegeverfahrens) bzw.
anderen Hindernissen (z. B. durch fachgerechte Bergung bzw. Entsorgung oder Umgehung) be-
sondere MalRnahmen und/ oder einen erhéhten Aufwand bedinge. Eventuelle Baugrundrisiken gin-
gen ausschlief3lich zu Lasten der Vorhabentragerin.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass Baugrundrisiken auch durch umfangreiche Baugrunduntersu-
chungen nicht vollstandig auszuschlie3en seien. Sofern die zu erstellende Burial Assessment
Study (BAS) Anhaltspunkte auf Hindernisse oder nicht spulbare Boden liefere, so wirden geeig-
nete Mal3nahmen zur Trassenvorbereitung (z.B. Einsatz einer Frase) getroffen. Hindernisse wie
Out of Service Kabel wiirden vor Kabelverlegung geraumt werden.

Das WSA Ems-Nordsee fuhrt weiter aus, dass der grundsatzliche Ablauf der Kabelverlegung sich
nach den Erfordernissen der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs richten misse. Grund-
satzlich sei eine Verlegemethodik einzusetzen (Z. B. "Simultaneous Lay and Burial"), infolge derer
das Kabel sofort auf die vorgegebene Solltiefe eingebracht werde. In technischer Hinsicht misse
der Verlegevorgang auch bei Verwendung eines Post-Lay Burial-Verfahrens in gleicher Qualitat
(Tiefenlage, Verlegegeschwindigkeit) erfolgen. Die grundsatzliche Wahl des Verfahrens sei - ggf.
abschnittsweise - mit den zustdndigen Behérden vorweg rechtzeitig abzustimmen. Hinsichtlich des
Umgangs mit etwaigen Munitionsaltlasten seien die Meldewege zur WSV und die entsprechenden
Verantwortlichkeiten darzustellen.

Diesbeziglich erwidert die Vorhabentragerin, dass sie die ihr durch das mit der Kabelverlegung
beauftragte Unternehmen angebotenen Verlegetools und die damit verbundene Verlegemethode
basierend auf ihrer langjahrigen Erfahrung in der Kabelverlegung auf ihre Eignung hin prife. Das
beauftragte Unternehmen werde vertraglich verpflichtet, einen Nachweis Uber die Eignung des
oder der Verlegetools fir alle entsprechenden Verlegebereiche zu liefern. Grundlage dafiir wiirden
u.a. die zur Verfugung gestellten Baugrundinformationen darstellen. Im Ubrigen sei die Eignung
des Verlegeverfahrens auf Basis der Baugrunduntersuchungen abhangig von der richtigen Aus-
wahl des Verlegetools — aber nicht davon, ob das Kabel vor oder nach Auslegung eingespult werde.
Die Vorhabentragerin ist dabei der Meinung, dass derartige technische Details der Bauausfilhrung
grundsatzlich nicht Gegenstand eines Planfeststellungsbeschlusses seien. Es sei vorliegend nicht
erkennbar, dass die in Rede stehenden Fragen im Rahmen der Bauausflihrung nicht beherrschbar
waren. Die Vorhabentragerin verweist diesbezlglich auf zwei Urteile des Bundesverwaltungsge-
richtes (vgl. BVerwG NuR 1997, 503; BVerwG, Urteil vom 22.11.2016 - 9 A 25/15 und BVerwG
NuR 1995, 537; BVerwG, Urteil vom 22.11.2016 - 9 A 25/15).

Die Planfeststellungsbehotrde schliefl3t sich den Ausfiihrungen der Vorhabentragerin an. Techni-
sche Details in der Bauausfiihrung sind nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens.

Im Hinblick auf das Meldewesen (Mitteilungen und Nachweise) gegeniuber den Genehmigungsbe-
horden — so das WSA Ems-Nordsee — werde vor dem Hintergrund der Einbindung der WSV bei
der Ausfuhrungsplanung darauf hingewiesen, dass die WSV so friihzeitig einzubeziehen sei, dass
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die im Sinne der Sicherheit und Leichtigkeit der Schiffsverkehre erforderlichen Gestaltungsmal-
nahmen umgesetzt werden kénnten. Erganzend werde darauf hingewiesen, dass der Verkehr der
fur den Verlegevorgang eingesetzten Fahrzeuge auf den deutschen SeeschifffahrtsstralRen gemaf
§ 57 SeeSchStrO einer gesonderten schifffahrtspolizeilichen Genehmigung bedurfe. Eine solche
Genehmigung sei rechtzeitig beim Wasserstraf3en- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee zu
beantragen, werde unter Auflagen und Bedingungen erteilt und nicht in den Planfeststellungsbe-
schluss einkonzentriert.

Der Stellungnahme des WSA Ems-Nordsee ist ein Nebenbestimmungskatalog beigefiigt, den die
Planfeststellungsbehérde bei ihren Verfligungen bericksichtigt, soweit sich aus dem Folgenden
nichts anderes ergibt:

Die Vorhabentragerin sagt zu, die Ausfihrungsplanung zur Kabelverlegung entsprechend Ziff.
1.4.6.1.5.1 zu uUbermitteln.

Im Fall, dass durch die Arbeiten oder den Betrieb des Kabels Auskolkungen, Verflachungen oder
ahnliche Beeintrachtigungen der Wasserstral3e verursacht werden, darf das WSA Ems-Nordsee
nur im Fall der Gefahrdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs die Beseitigung
dieser Beeintrachtigungen verlangen (vgl. Ziff. 1.4.9.1 lit. b)). Eine Erweiterung der Anordnungsbe-
fugnis des WSA Ems-Nordsee ware unverhaltnismafiig. Die Forderung nach einer Abnahme wird
insoweit zurtickgewiesen, als dass die Inbetriebnahme von einer Zustimmung durch das WSA
Ems-Nordsee abhéngig gemacht wird. Die Planfeststellungsbehorde behélt sich die Zustimmung
zur Inbetriebnahme in Abstimmung mit dem WSA-Ems-Nordsee selbst vor (vgl. Ziff. 1.4.9.1 lit. ¢)).
Die Frist zur Vorlage der aufgefihrten Unterlagen wird entsprechend der Erwiderung der Vorha-
bentragerin auf drei Monate nach Abschluss der Arbeiten gesetzt, weil zu diesem Zeitpunkt die
Vorlage der Bestandspléane erwartbar ist.

Ein Vorbehalt zugunsten des WSA Ems-Nordsee zur Forderung des Riickbaus (Al.2 der Stellung-
nahme) ist zurlickzuweisen. Der Vorbehalt zugunsten der Planfeststellungsbehdérde ist unter 1.6.7
in ausreichendem Mal geregelt. Ein Vorbehalt zugunsten des WSA Ems-Nordsee wiirde einen
nach Rechtsprechung des BVerwG unzuldssigen Vorbehalt zugunsten Dritter bedeuten.

Das WSA fordert die Unterlagen fur die Abnahme spatestens vier Wochen nach Abschluss der
Arbeiten vorzulegen. Hierzu erwidert die Vorhabentragerin, dass die Bestandspléane erfahrungsge-
malf3 erst nach ca. drei Monaten Ubergeben werden und bietet an Kontrollberichte von Bauzwi-
schenstéanden auf Anfrage auch innerhalb der gewtinschten vier Wochen Gbergeben werden kénn-
ten. Zudem gehe die Vorhabentragerin davon aus, dass aufgrund der Auflagen (RegelmafRiiger
Tagesbericht Uber den Arbeitsfortschritt und die erreichten Verlegtiefen) die Information, die mit
Vorlage der Bestandsdokumentation erfolgen solle, bereits zumindest sektionsweise tber die ein-
zelnen Tagesberichte vorliegen. Die Planfeststellungsbehdrde hat die Nebenbestimmung entspre-
chend der Vorhabentragerin angepasst, siehe Ziff. 1.4.9.1 lit. c).

Bezlglich der Forderung des WSA Ems-Nordsee, die Vorhabentragerin habe alle Auflagen und
Bedingungen auf ihre Kosten zu erfiillen, wird auf Ziff. 5.4.1 verwiesen. Kostenregelungen sind
nicht Bestandteil der Planfeststellung.

Das WSA Ems-Nordsee fordert die Vorlage der Burial Assessment Study sechs Monate vor Beginn
der Verlegearbeiten einzureichen. Aus Sicht der Vorhabentragerin ist dieser Vorlauf zu grof3 ge-
wahlt, da zu diesem Zeitpunkt viele Einzelheiten, wie etwa Ankerpositionen, Schiffskataster, etc.
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oft noch nicht feststiinden. Drei Monate erscheinen laut Vorhabentragerin, wie in den anderen Pro-
jekten, geeigneter zu sei. Die Planfeststellungsbehdérde schlief3t sich der Vorhabentragerin an, die
Burial Assessment Study ist drei Monate vor Baubeginn einzureichen (vgl. Ziff. 1.4.6.1.5.3).

Die Vorgaben zur Ausfihrungsplanung werden im Wesentlichen angeordnet, auf einige Punkte ist
jedoch einzugehen:

Entsprechend der Forderung von NLPV und NLWKN wird fUr die gesamte Ausfihrungsplanung
eine Fristenvorgabe von 8 Wochen gewahlt. Ein Zustimmungsvorbehalt zugunsten Dritter fur die
Ausflhrungsplanung kann nicht angeordnet werden, daher obliegt die Freigabe der Ausfuihrungs-
planung der Planfeststellungsbehodrde, welche sich mit den Fachbehdrden — unter anderem dem
WSA Ems-Nordsee — ins Benehmen setzen wird.

o Die Planfeststellungsbehdrde folgt der Vorhabentragerin, dass die Angabe der Gaul3-Kri-
ger-Koordinaten nicht erforderlich ist.

Der Forderung nach einer Benennung einer verantwortlichen Person wird dem Grunde nach ent-
sprochen. Sofern die Vorhabentragerin aufgrund der zeitlichen Dauer der Bauarbeiten mehrere
Personen benennen méchte, so wird ihr aufgegeben, tber interne Mechanismen wie z.B. Rufum-
leitungen die leichte Erreichbarkeit der jeweils verantwortlichen Person sicherzustellen (vgl. Ziff.
1.4.6.1.6).

Die Vorgabe, dass die Vorhabentragerin Bodenverhaltnisse in geeigneter Form zu untersuchen
hat und dabei auch auf kleinrdumige Abweichungen und Problemstellen eingehen muss, wird als
Nebenbestimmung aufgenommen (vgl. 1.4.9.3.1 lit. d). Der entsprechende Einwand der Vorhaben-
tragerin wird zuriickgewiesen. Die Vorgabe einer kleinrAumigen Detektion hat in bisherigen Vorha-
ben eine hinreichende Ermittlung der Bodenverhéltnisse sichergestellt, ohne dass die jeweilige
Vorhabentragerin vor nicht zu bewéaltigende Aufgaben gestellt oder ibermafig belastet wurde. Die
Regelung ist verhaltnismafig, weil sie nach ihrem Sinn und Zweck lediglich verlangt, dass die Un-
tersuchungen, hinreichend, das heif3t in einem fir eine Verlegestudie nétigen MalRRe erfolgen. Das
kann erforderlichenfalls auch bedeuten, kleinraumige Betrachtungen vorzunehmen. Eine durchge-
hende punktgenaue Detektion geht damit nicht einher.

Zur Fixierung der Kabelenden fuihrt die Vorhabentragerin aus, dass die Kabelelenden, soweit mog-
lich mit einem sog. Clump-Weight fixiert werden, um Lagestabilitéat des geschnittenen OOS-Kabels
Zu gewabhrleisten.

Das WSA Ems-Nordsee weist zudem darauf hin, dass der Einsatz von Fahrzeugen, schwimmen-
den Geraten und sonstige MaRnahmen wahrend der Durchfiihrungszeit der Bergungsarbeiten, die
nicht im Rahmen der Antragsunterlagen aufgenommen worden sind und den Schiffsverkehr vo-
ribergehend beeintrachtigen kénnten, der vorherigen Genehmigung bedurfen.

Die Vorhabentragerin sieht demgegenuber kein weiteres Genehmigungserfordernis.

Die Planfeststellungsbehdrde folgt der Auffassung des WSA Ems-Nordsee. Die Zulassung aus
dem Planfeststellungsverfahren reicht nur soweit, wie in den Antragsunterlagen dargestellt, ent-
sprechendes gilt fuir die auf den Planfeststellungsbeschluss folgende Ausfihrungsplanung. Sofern
Fahrzeuge und Geratschaften bendtigt werden, die nicht bereits im Planfeststellungsverfahren
oder der Ausfuhrungsplanung dargestellt wurden, so erfasst die Genehmigungsreichweite dieser
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Entscheidungen diese Fahrzeuge und Geratschaften. Dementsprechend sind ggf. erforderliche
Genehmigungen bei den Fachbehérden einzuholen.

e Unter der Nebenbestimmung 1.4.9.7 werden Vorgaben zum Pre-Lay getroffen. Sofern die
Vorhabentragerin diese Maf3gaben als nicht zweckmalRig halt, wird der Einwand zurlickge-
wiesen. Denn der Pre-Lay kommt nicht pauschal zum Einsatz, sondern — entsprechend der
eigenen Vorstellung der Vorhabentragerin — nur an Stellen, in denen ansonsten ein Nicht-
Erreichen der erforderlichen Mindestverlegetiefe droht.

Das WSA Ems-Nordsee fordert ferner eine Verlegung des Seekabelsystems in einer Art und
Weise, dass bezogen auf verschiedene Abschnitte jeweils bestimmte Kabeltiefen und Uberdeckun-
gen dauerhaft eingehalten werden:

- im Verkehrstrennungsgebiet ,Terschelling German Bight (VTG TGB) min. 1,50 m,
- im Bereich des Baltrumer Wattfahrwassers min. 3 m,

- von der 8m bzw. 14m-Wasserlinie bis zum Verlassen der 12 sm-Zone min. 1,50 m,
- im Bereich von Prielen und Fahrwasser min. 2,00 m,

- im Ubrigen Wattgebiet min. 1,50 m.

Unter Berlcksichtigung der o. g. Punkte hat sich die Planfeststellungsbehérde dazu entschlossen
unter Ziff. 1.4.5.1 ein mehrstufiges System anzuordnen.

Ziel soll es sein, grundsatzlich eine dauerhafte Mindestliiberdeckung von 1,5 m zu erreichen, was
aus Grunden der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs sowie zur Einhaltung des 2 K-
Kriteriums notwendig ist.

Darlber hinaus werden in den o0.g. Bereichen abweichend tieferliegende dauerhafte Uberdeckun-
gen angeordnet, sofern diese technisch erreichbar und beziiglich der Verlegemethode umweltfach-
lich vertretbar sind. Sofern geringere dauerhafte Uberdeckungen im Rahmen der Ausfiihrungspla-
nung festgelegt werden, so hat die Vorhabentragerin im Benehmen mit dem WSA Ems-Nordsee
sowie der NLPV zusatzliche UberwachungsmaRnahmen vorzusehen. Die Festlegung der initialen
Verlegetiefe, die zur Erreichung der dauerhaften Mindestiberdeckung notwendig ist, erfolgt im
Rahmen der Ausfiihrungsplanung in Abstimmung zwischen der Vorhabentragerin, dem NLWKN
und der NLPV. Dieses Vorgehen ist aus Sicht der Planfeststellungsbehérde geboten, denn die
technische Machbarkeit ist eine zwingend einzuhaltende, &uRerste Grenze. Es kann nichts ange-
ordnet werden, was technisch nicht umzusetzen ist; andernfalls wiirde man von der Vorhabentra-
gerin Unma@gliches verlangen. Die Berlicksichtigung der umweltfachlichen Belange als zuséatzlicher
Faktor soll sicherstellen, dass bei der Wahl der Verlegemethode Belange des Umwelt- und Natur-
schutzes angemessen berticksichtigt werden. Es soll sichergestellt werden, dass es durch die
Wabhl der Verlegemethode zu keinen unverhaltnismafligen Eingriffen in den Meeresboden kommt.

Der Forderung des WSA Ems-Nordsee, vor und nach Durchfihrung der Verlegearbeiten mittels
Facherecholot mit max. 6-facher Uberdeckung aufzunehmen sowie die Auswertung dem WSA
Ems-Nordsee vorzulegen, ist unter Ziff. 1.4.9.3.1 lit. m) aufgenommen. Ebenda sind auch die ge-
forderten Fristenvorgaben zur Vorlage (spatestens 4 Wochen vor Baubeginn sowie 6 Wochen nach
Durchfiihrung der Bauarbeiten) aufgenommen worden. Gleichwohl wird bezugnehmend auf die
Erwiderung der Vorhabentrégerin angeordnet, dass — sofern innerhalb dieser Fristen ein finaler
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Bericht nicht vorliegt — vorab vorliegende Messergebnisse Ubermittelt und der finale Bericht nach-
gereicht werden muss.

Bezuglich der Forderung, es dirfen keine Arbeitsgeréate, Anlagenteile oder andere Gegenstande
in das Meer gelangen und auf dem Meeresgrund zurlickgelassen werden (siehe Ziff. 1.4.9.5 lit. f)),
erwidert die Vorhabentragerin, dass keine Geréate/Gegenstande eingesetzt werden, die auf dem
Meeresgrund verbleiben oder zuriickgelassen werden kénnten. Der Nachweis Uber die Reinheit
des Meeresbodens werde jedoch nicht in allen Bauabschnitten zwangslaufig tber Videoaufnah-
men oder SSS-Aufnahmen aus dem Post Installation Survey erbracht, sondern kénne unter Um-
standen auch Uber Protokolle erfolgen. In diesem Fall werde protokolliert, welche Gerate/Gegen-
stande Uber Bord gehen und welche wieder zurtick an Bord gehen. Wenn diese beiden Protokolle
Ubereinstimmen, sei davon auszugehen, dass nichts zuriickgelassen worden sei. Diesem Vorge-
hen stimmt die Planfeststellungsbehérde zu.

e Hinsichtlich der Dalbenreihe fordert das WSA Ems-Nordsee, dass die Dalbenreihe nur zur
temporaren Lagerung der Leerrohre bis zu deren Einbau genutzt werden dirfe und dass
wahrend des Zeitraums, in dem die Dalbenreihe am Rand des Fahrwassers positioniert sei,
ein Verkehrssicherungsfahrzeug vorgesehen werden musse.

o Die Vorhabentréagerin erwidert dazu, dass die Dalbenreihe zwingend nétig sei, um hiertiber
die Versorgungs- und Entsorgungsleitungen zwischen Arbeits- und Anlegepontons laufen
zu lassen sowie um einen tideunabhangigen Personalwechsel organisieren zu kénnen. Fer-
ner regt sie einen Verzicht auf das Verkehrssicherungsfahrzeug an, da die Dalbenreihe
aul3erhalb des Fahrwassers vorgesehen sei.

¢ Die Planfeststellungsbehdrde folgt der Forderung des WSA Ems-Nordsee und ordnet das
Vorsehen eines Verkehrssicherungsfahrzeugs fur den Zeitraum, in der die Dalbenreihe am
Rand des Fahrwassers positioniert ist, nach Abstimmung mit dem WSA Ems-Nordsee an.
Durch das Abstimmungserfordernis wird sichergestellt, dass ein Verkehrssicherungsfahr-
zeug nur dann notwendig ist, wenn die Dalbenreihe am Rand des Fahrwassers liegt. Sofern
die Distanz zum Fahrwasser ausreichend groR ist, dirfte ein Verkehrssicherungsfahrzeug
nicht erforderlich sein. Die fachliche Bewertung dieser Fachfrage soll dem WSA Ems-Nord-
see obliegen. Im Ubrigen wird die Forderung des WSA Ems-Nordsee zuriickgewiesen, da
die Vorhabentragerin nachvollziehbar den Sinn und Zweck der Dalbenreihe darstellt, die
Forderung des WSA Ems-Nordsee wirde die Versorgung der inselseitigen Baustellen tber
Geblihr gefahrden.

e Die Forderung des WSA Ems-Nordsee, die Dalbenreihe unmittelbar nach Einbau der
Schutzrohre zurlickzubauen, wird nicht entsprochen. Vielmehr soll die Dalbenreihe erst
nach Einbau der Schutzrohre fiir die letzten HDD-Bohrungen aller finf derzeit geplanten
ONAS, die uber Baltrum gefihrt werden, zuriickgebaut werden (vgl. Ziff. 1.4.6.4.6 lit. e,
1.4.9.3.3 g)).

Die Planfeststellungsbehdrde folgt dem Vorschlag der Vorhabentrdgerin und hat unter Ziff.
1.4.6.1.5.3 die Nebenbestimmung zum Ankerversetzplan mit den der Ausfihrungsplanung zusam-
mengefihrt.

Das WSA Ems-Nordsee fordert zudem, dass sofern bei den Bohrarbeiten Hindernisse auftreten
sollten, die nicht durchbohrt werden und einen Bohrstopp verursachen konnten, es unverziiglich
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zu informieren sei. Misse eine Hindernisbeseitigung von der Wasserseite her erfolgen, entscheide
das WSA Ems-Nordsee Uber den weiteren Fortgang der Bohrarbeiten und der Hindernisbeseiti-

gung.

Die Vorhabentragerin erwidert darauf, dass sie der Informationspflicht nachkommen werde. Jedoch
sei um einen Bohrdurchgang erfolgreich zu gestalten, eine kontinuierliche Durchfiihrung der
Bohrtatigkeit sehr wichtig. Aus diesem Grunde bestehe bei einer Entscheidungsfindung auf Seiten
der WSA das hohe Risiko, dass der Bohrkanal wieder in sich zusammenfalle und die Bohrung
damit neu gestartet werden musse. Dementsprechend kdnne eine Entscheidung in diesem Falle
nicht bei der WSA liegen, sondern bei der Vorhabentrégerin.

Die Planfeststellungsbehoérde erachtet es als erforderlich, dass die Entscheidung tber die Hinder-
nisbeseitigung in Abstimmung mit dem WSA Ems-Nordsee zu erfolgen hat. Auf Ziff. 1.4.6.4 wird
insoweit Bezug genommen.

Die Forderung des WSA Ems-Nordsee, es musse zur Verddmmung entstandener Hohlrdume zwi-
schen Mantelrohr und dem anstehenden Baugrund ein Zementdammer genutzt werden, wird zu-
rickgewiesen. Wie bereits in vorangegangenen Planfeststellungsbeschlissen wird die Verwen-
dung einer Verdammsuspension auf Bentonit-Basis angeordnet (vgl. Ziff. 1.4.9.8, 1.4.6.4.2 lit. a)).
Dies hat sich in der Vergangenheit bei anderen Vorhaben bewahrt. Die Planfeststellungsbehdrde
sieht keinen Anlass, hiervon abzuweichen. Zudem beschréankt die Planfeststellungsbehérde diese
Pflicht auf die HDD bei Dornumergrode.

Die Vorhabentragerin erklart dazu, dass es nicht geplant sei, die Inselbohrungen zu verdammen.
Aufgrund der gro3en Lange von ca. 1.800 m bestiinde ein zu groRes Risiko, dass das Verdamm-
gestange stecken bleibe, es sich um das Schutzrohr wickele und deshalb nicht mehr gezogen
werden kénne. AuRerdem bestehe bei den 1.800 m langen Bohrungen ein hohes Risiko, dass die
Verdammung wahrend des Rohreinzuges hart werde und der Einzug nicht mehr fortgesetzt werden
kénne.

Die Planfeststellungsbehorde folgt der Argumentation der Vorhabentragerin. Aus diesen Griinden
wird fur die Inselbohrungen keine Verdammung vorgesehen. Hinsichtlich der Verddmmung beim
Anlandungspunkt wird auf Ziff. 1.4.6.4.2 des Beschlusses verwiesen.

Bezuglich der Hinweise des WSA Ems-Nordsee zur Realkompensation wird auf die planfestge-
stellten MalRnahmenblatter, Anlage 8.2, verwiesen. Es sind ausschlie3lich Malinahmen geplant,
die auf der Insel Baltrum umgesetzt werden sollen, die Bundeswasserstral3e bzw. Seegebiete sind
hiervon nicht betroffen.

Weiterer Regelungsbedarf besteht nicht.

2.3.6 Bundesamt fur Schifffahrt und Hydrologie (BSH)

Das BSH gibt in seiner Stellungnahme an, dass ein rdumlicher Abgleich der beiden Projekte an-
hand der Planungen des Flachenentwicklungsplans (FEP) lediglich am Ubergang der AusschlieR3-
lichen Wirtschaftszone (AWZ) zum Kiistenmeer bzw. am Gate N-Ill moglich sei. Hier zeige sich,
dass die nachtraglich geschickten Geodaten mit dem Ubergabepunkt der vom FEP geplanten Tras-
sen fur das Anbindungssystem LanWin5 Ubereinstimmen.
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Beim Abgleich mit den Koordinaten der Trassenpositionsliste wirden sich jedoch Unstimmigkeiten
mit den Ubermittelten Geodaten und den Planungsdaten des FEPs zeigen. Fir LanWin5 werden
folgende Koordinaten fur die "12nm boundary" in Zeile 32 angegeben: in WGS84 fur X der Wert 7°
11,159' E und fir Y der Wert 53° 55,541' N und in UTM32 fiir X der Wert 380886,55 und fiir Y der
Wert 5976776,95 angegeben.

Ob die restlichen Koordinaten der jeweiligen Listen mit dem vom Land Niedersachsen geplanten
Verlauf im Kiistenmeer ebenfalls abweichen, konne nicht verifiziert werden. Eine Uberpriifung
werde insoweit angeregt.

Mit Schreiben vom 15.09.2025 hat die Vorhabentragerin auf die Stellungnahme des BSH erwidert.
Die in der Trassenpositionsliste angegebenen Koordinaten fur die Stelle, bei der die 12-Seemeilen-
Grenze von den Trassen gekreuzt werde, sei tatsachlich nicht korrekt. Die Koordinaten lagen kor-
rekterweise auf der Trasse, jedoch nicht auf der 12-Seemeilengrenze. Die weiteren Koordinaten
seien jedoch gepriift worden und korrekt.

Mit E-Mail vom 29.09.2025 wurde dem BSH die Erwiderung der Vorhabentrégerin zugesendet.
Weitere Anmerkungen des BSH bestanden insoweit nicht mehr.

Die Planfeststellungsbehdrde sieht den Sachverhalt damit als geklart an. Weiterer Regelungsbe-
darf besteht nicht.

2.3.7 Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr (BAIUDBw)

Der Trassenverlauf und somit die entsprechenden Bauarbeiten wiirden die Ubungsgebiete ED-D
44 und 46, sowie das Atrtillerieschiel3gebiet (ASG) Nordsee kreuzen. Die konkreten Zeitraume
(2028) fur geplante Bauarbeiten entlang der Trasse unterhalb der ED-D 44/ 46 und dem ASG
konnten den vorliegenden Unterlagen nicht enthommen werden. Zur Koordination der Arbeiten
innerhalb der Ubungsgebiete sei zwingend eine Anmeldung/ Abstimmung mit dem Zentrum Lufto-
perationen COSA PCA erforderlich.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass das hier gegenstandliche Planfeststellungsverfahren aus-
schlieBlich die Trasse im Kistenmeer (12-Seemeilenzone) umfasse. Die genannten Gebiete be-
fanden sich in der AWZ und sind daher vom hier gegenstéandlichen Antragsgegenstand nicht be-
troffen.

Weiterer Regelungsbedarf besteht insoweit nicht.

2.3.8 Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen fiihrt aus, dass die Belange der Fischerei durch die
geplante Verlegung des Seekabels betroffen seien, da das tberplante Gebiet sowohl von der Mu-
schel- als auch von der Kisten- und Krabbenfischerei genutzt werde. Der Verlauf der Trasse, im
Besonderem die Bauabschnitte 2, 4 und 5, quere Fanggebiete, welche von der Fischerei regelma-
3ig genutzt wiirden. Die Bauzeitfenster von Anfang Mai bis Ende September seien zum Teil in der
Hauptfangzeit der Kusten- und Krabbenfischerei. Weitere Beeintrachtigungen sehe die Landwirt-
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schaftskammer in den notwendigen Sperrungen aufgrund der Kabelverlegung selbst, den entste-
henden Sedimentfahnen und den damit einhergehenden Verunreinigungen der Fange sowie einer
moglichen Veranderung der befischbaren Vorkommen von Nordseekrabben wéhrend der Bauar-
beiten. Zudem befiirchte die Landwirtschaftskammer eine Uberforderung der Fischereihafen, wel-
che neben dem Fahrverkehr dann noch den zusatzlichen ,Bauverkehr” bewaltigen musse.

Dies hat die Vorhabentragerin zur Kenntnis genommen.
Unter Ziff. 1.4.12 lit. a) ist die geforderte Beteiligung der betroffenen Fischereibetriebe festgelegt.

Die Landwirtschaftskammer Niedersachen fuhrt weiter aus, dass direkte Verlegeverfahren, auf-
grund der Probleme in der Vergangenheit bei der Kabelverlegung in niedersachsischen Kiistenge-
wassern, zu bevorzugen seien. Dabei sei das Simultaneous Lay and Burial- Verfahren bei der
Kabelverlegung gegenuber dem Post-Lay-Burial-Verfahren fir die Fischerei mit deutlich weniger
Einschrankungen und Risiken behaftet.

Dieser Hinweis ist zurlickzuweisen, da das Post-Lay-Burial-Verfahren dem Stand der Technik ent-
spricht und sich bereits bewahrt hat. Generell ist festzuhalten, dass technische Details der Bau-
ausfuhrung nicht Gegenstand der Planfeststellung sind, sondern mit der Ausfihrungsplanung
(siehe Zziff. 1.4.6.1.5) festgelegt werden. Grundsatzlich missen zwar alle durch das planfestge-
stellte Vorhaben verursachten Probleme auch im Planfeststellungsbeschluss geldst werden. Je-
doch kann die technische Ausflihrungsplanung nach standiger Rechtsprechung aus der Planfest-
stellung ausgeklammert werden, wenn sie nach dem Stand der Technik beherrschbar ist, die ent-
sprechenden Vorgaben beachtet und keine abwagungsbeachtlichen Belange berihrt werden
(BVerwG, Urt. v. 11.10.2017 - 9 A 14/16 — BverwGE 160, 78 Rn. 114; Urt. v. 22.11.2016 - 9 A
25/15 — juris Rn. 34; Urt. v. 03.03.2011 - 9 A 8/10 - BVerwGE 139, 150 Rn. 50). Die Planfeststel-
lungsbehorde verweist auf Ziff. 1.4.6.1.5.1 mit der festgeschrieben ist, dass mit den Bauarbeiten
erst nach Zustimmung der Planfeststellungsbehdrde zur Ausfihrungsplanung im Benehmen mit
dem NLWKN, dem WSA Ems-Nordsee und der NLPV begonnen werden darf. In der Ausfihrungs-
planung ist gem. Ziff. 1.4.6.1.5.3 die Verlegemethode festzulegen ist sowie darzulegen, dass diese
das zum Zeitpunkt der Verlegung umweltschonendste Verfahren darstellt.

Die Vorhabentragerin stellt noch klar, dass die Eignung des Verlegeverfahrens auf Basis der Bau-
grunduntersuchungen abhangig von der richtigen Auswahl des Verlegetools sei, jedoch nicht da-
von, ob das Kabel wéhrend oder nach Auslegung eingespult werde. Ebenso hange die Auswabhl
des Verlegeverfahrens auch von der Marktverfligbarkeit ab. Die Vorhabentragerin werde das Ver-
legeverfahren wahlen, mit dem die Kabel auf die erforderliche Tiefe gebracht werden.

Weiterhin sei die behordlich geforderte Mindestuberdeckung von 1,5 m ebenfalls dringend einzu-
halten, da somit Gefahren fir die Schifffahrt und Fischerei minimiert werden wiirden. Der AulRer-
dem sollten die starken morphodynamischen Bereiche durch regelmafige Inspektionen friihzeitig
erkannt werden, um gegebenenfalls die Verlegetiefe anzupassen. Hierzu verweist die Planfeststel-
lungsbehérde auf hierzu Ziff. 1.4.5.1.

Die Landwirtschaftskammer weist weiter daraufhin, dass eine Uberfischbarkeit der Seekabel dau-
erhaft zu gewahrleisten sei. Nachspllarbeiten seien zu vermeiden. Zudem sollten Uberschittun-
gen zur Sicherung des Seekabels keinesfalls eingesetzt werden, damit der Trassenverlauf tUber-
fischbar bleibe. Dies habe die Vorhabentragerin zur Kenntnis genommen. Die Kabelverlegung sei
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so geplant, dass die Mindestiiberdeckung in jedem Fall eingehalten werde. Die Verlegetiefen wiir-
den sowohl unmittelbar nach der Seekabelverlegung als auch wahrend des Betriebs Uberpruft wer-
den. Sollte es zu Mindertberdeckungen kommen, werden ggf. MaRnahmen umgesetzt. Uberschit-
tungen seien ausschlie3lich in dem Bereich vorgesehen, wo vorhandene Gasleitungen gekreuzt
werden.

AuRerdem fordere die Landwirtschaftskammer Niedersachsen eine dauerhafte Uberwachung der
Betriebstemperatur des Seekabels zur Sicherstellung des 2 K-Kriteriums. Weiterhin sei ein Moni-
toring zu moglichen Uberschreitungen der maximalen Betriebstemperatur, auch wenn diese zeit-
lich begrenzt seien sowie die Uberwachung der moglichen Auswirkungen der Betriebstemperatur
des Seekabels wie auch des magnetischen Feldes auf das Sediment und die darin bzw. darauf
lebenden Organismen wiinschenswert. Hierzu verweist die Planfeststellungsbehorde auf Ziff.
1.4.6.10.2 mit der ein betriebsbegleitendes Warmemonitoring angeordnet wird. Unter Ziff.
1.4.6.10.2 lit. ¢) wird dargelegt, wann auf ein solches Warmemonitoring verzichtet werden kann.

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen bittet um rechtzeitige Beteiligung der Niederséachsi-
schen Muschelfischer GbR, sofern sich im Bereich des Trassenkorridors Jungmuscheln ansiedeln
sollten. Die Vorhabentréagerin stehe bereits im Kontakt mit der Niedersachsischen Muschelfischer
GbR.

Den Vorschlag der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, einige der durch die Arbeiten betroffe-
nen Fischereifahrzeuge fir die Verkehrssicherung und/oder Baustellensicherung bei den Verlege-
arbeiten einzusetzen, kénne die Vorhabentragerin nicht zusagen, da das durchfiihrende Unterneh-
men Uber die einzusetzenden Schiffe entscheidet.

Aus Sicht der Planfeststellungsbehodrde besteht insoweit kein weiterer Handlungsbedarf.

2.3.9 Landesamt fir Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen
(LGLN), Kampfmittelbeseitigungsdienst

Das Landesamt fir Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen -Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst- gibt in seiner Stellungnahme an, dass im zweiten Weltkrieg das heutige Gebiet des
Landes Niedersachsen vollstandig durch Kampfhandlungen betroffen gewesen sei und daher vor
geplanten Bodeneingriffen grundsatzlich eine Gefahrdungsbeurteilung hinsichtlich Kampfmittel
durchzufiihren sei. Eine MafRnahme der Gefahrenerforschung kdnne eine historische Erkundung
sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder fir die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmuni-
tion ausgewertet werden.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass im Jahr 2022 eine Luftbildauswertung beim LGLN in Auftrag
gegeben worden sei. Das Ergebnis der Luftausbildwertung zeige, dass auf den landseitigen Fla-
chen keine Kampfmittelbelastung zu erwarten sei. Uberdies habe die Vorhabentragerin ein Risk
Assessment hinsichtlich der Kampfmittelbelastung durchgefiuhrt. Als Folge dieser Bewertung wur-
den seeseitig 2024 Kampfmitteluntersuchungen auf der Trasse durchgefiihrt. Eine solche Kriegs-
luftbildauswertung sei bereits im Rahmen der vorangegangenen Projekte (BalWin4, BalWin3) fir
alle insgesamt von den fuinf Vorhaben (BalWin4, BalWin3, LanWinl, LanWin4, LanWin5) betroffe-
nen Flachen beauftragt und abgeschlossen.
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Seitens der Planfeststellungsbehoérde sind keine weiteren Regelungen erforderlich. Zum Umgang
mit Kampfmitteln sind entsprechende Nebenbestimmung unter Ziff. 1.4.6.13 sowie 1.4.7.2 aufge-
nommen worden.

2.3.10 Landesamt fir Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen
(LGLN), Festpunktfelder

Das Fachgebiet 232 - Festpunktfelder teilt mit, dass Festpunkte von dem Vorhaben nicht betroffen
seien.

2.3.11 Niedersachsisches Landesamt fir Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit (LAVES)

Aufgrund der seeseitigen Lage des Vorhabens seien die Belange des LAVES Dezernat Binnenfi-
scherei — Fischereikundlicher Dienst nicht betroffen.

2.3.12 Niederséchsisches Landesamt fir Denkmalpflege (NLD)

Das NLD auf3ert Bedenken, da laut den Planfeststellungsunterlagen die in und im Umfeld der tber-
planten Flache arch&aologischen Bodendenkmaéler nicht tangiert wirden, obwohl ihre genaue Aus-
dehnung vollig unklar sei. Neben der Fundstelle Baltrum FStNr. 3 seien weitere Fundstellen und
Objekte zu erwarten, z.B. Objekte in Zusammenhang mit Schifffahrt oder prahistorische Fundstel-
len unterschiedlicher Perioden. Die Kustenlinie habe bis in die friihe Neuzeit seewarts der heutigen
Kustenlinie gelegen und sei nach Ausweis der bekannten Fundstellen von der Eisenzeit bis in die
Neuzeit dicht besiedelt. Es sei davon auszugehen, dass die bis heute bekannten, meist nur zufallig
entdeckten Fundstellen nur ein Bruchteil der tatsachlich vorhandenen Fundstellen darstellen wiir-
den. Bei diesen Fundstellen handele es sich um Bodendenkmale, die durch das Nieders. Denk-
malschutzgesetz (NDSchG) geschiitzt sind.

Die Vorhabentragerin hat den Hinweis zur Kenntnis genommen und meldepflichtige Funde gemaf3
NDSchG entsprechend zu melden.

Weiter fihrt das NLD aus, dass samtliche Erdarbeiten einer denkmalrechtlichen Genehmigung
gem. 813 NDSchG bedurfen, die verwehrt werden oder mit Auflagen verbunden sein kdnne.

Die beantragten Netzanbindungssysteme enthalten die entsprechende denkmalrechtliche Geneh-
migung 813 NDSchG (Erdarbeiten) zur Vermeidung einer unkontrollierten Zerstérung von Kultur-
denkmalen nur unter Einhaltung nachstehender Auflagen und Hinweise.

Die Vorhabentragerin erkenne die Schutzwirdigkeit archaologischer Kulturdenkmale an.
Die Planfeststellungsbehérde verweist darauf, dass eine gesonderte denkmalrechtliche Genehmi-
gung gemal § 13 NDSchG im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens aufgrund der Konzentra-
tionswirkung des Planfeststellungsbeschlusses gemaf 8§ 75 Abs. 1 VwWVIG nicht erforderlich ist.

Der NLD fordere zudem einen archaologischen Fachbeitrag mit der Auswertung der Ergebnisse
der zentralen Flachenvoruntersuchung (BSH) in Bezug auf das Schutzgut Kulturelles Erbe. Der
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archaologische Fachbeitrag beinhalte die Beschreibung und Bewertung etwaiger auch im Sedi-
ment befindlicher Bodendenkmale, Bewertung der Wirkfaktoren, Vorschlage zur Vermeidung und
Minderung etwaiger Auswirkungen auf Schutzguter des kulturellen Erbes. Ein entsprechender
Standard musse auch fur den Bereich der 12sm-Zone gelten, fir den das Niederséchsische Denk-
malschutzgesetz (NDSchG) gelte.

Die Vorhabentrageirn fuhrt aus, dass ein archaologischer Fachbeitrag nach dem vom BSH fir
zentrale Voruntersuchungsflachen entwickelten Standard nicht vorgesehen sei. Die denkmalrecht-
lichen Belange wirden durch Umgehung bekannter Fundstellen im Rahmen des Planfeststellungs-
verfahrens bericksichtigt. Eine Auswertung der bereits erhobenen geophysikalischen Daten finde
im Zuge der Kampfmitteluntersuchung ohnehin statt. Sollten hierbei (oder bei der spateren Kabel-
verlegung) archéologische Funde am Seegrund entdeckt werden, wirden diese an Ort und Stelle
belassen, mithilfe des abgestimmten Formulars fur Zufallsfunde gemeldet und maéglichst durch
Micro-Routing umgangen werden.

Die Planfeststellungsbehdrde schliefdt sich der Argumentation der Vorhabentrégerin an. Ein archa-
ologischer Fachbeitrag wird nicht als erforderlich angesehen, da die Anforderungen des BSH aus-
schlieZlich fur die ausschlieBliche Wirtschaftszone (AWZ) gelte. Das hiesige Planfeststellungsver-
fahren LanWin5 im Abschnitt Seetrasse befindet sich in der 12-Seemeilen-Zone, in der das Nie-
derséchsische Denkmalschutzgesetz maf3geblich ist.

Weiter sei im Zuge des Planfeststellungsverfahrens ein besonderes Augenmerk auf eine qualifi-
Zierte Bestandsaufnahme der archéologischen Bodendenkmaler und auf die Feintrassierung der
Kabeltrassen zu richten. Fir eine qualifizierte Bestandserhebung seien im gesamten Trassenkor-
ridor geophysikalische Messungen durchzufihren, die beim Nachweis von Anomalien durch ge-
zielte Oberflachenbegehungen und Bohrungen ergénzt werden. Die geophysikalischen Surveys
missten zwingend von auf Unterwasserarchaologie spezialisierten Fachkraften oder einer hierauf
spezialisierten Fachfirma begleitet und ausgewertet werden. Nur auf der Grundlage einer fachge-
rechten archaologischen Auswertung geophysikalischer Daten kdnnten auch im Sediment befind-
liche Bodendenkmale erkannt, beschrieben und bewertet werden. Die Zerstérung des hochwerti-
gen Kulturgutes durch die mit der Leitungsverlegung verbundenen Erdarbeiten musse vermieden
und die bekannten und neu entdeckten Fundstellen bei der Planung der Feintrassierung entspre-
chend umfahren werden.

Hierzu fUhrt die Vorhabentrégerin aus, dass im Bereich der HDD-Bohrachsen bereits geophysika-
lische Untersuchungen mittels Magnetometer und elektrischer Widerstandsmessung durchgefihrt
worden. Daruber hinaus seien LIDAR-Befliegungen in den trockenfallenden Wattgebieten erfolgt.
Weitere geophysikalische Erfassungen im Baltrum-Korridor seien derzeit nicht vorgesehen. Sollten
hierdurch oder wahrend der Kabelinstallation Fundstellen entdeckt werden, so sei das weitere Vor-
gehen mit den Fachbehérden abzustimmen. Die Durchfihrung flachendeckender geophysikali-
scher Messungen zum genannten Zweck werde abgelehnt. Nordlich der Insel wurde entlang aller
funf Trassen des Baltrum-Korridors ein geophysikalischer Survey durchgefihrt. Stdlich der Insel
seien geophysikalische Untersuchungen (Magnetometer, elektrische Widerstandsmessung) im
Bereich der HDD-Bohrachsen sowie LIDAR-Befliegungen in den trockenfallenden Wattbereichen
durchgefuhrt worden. Eine weitergehende Erhebung sei nicht vorgesehen und entspréache auch
nicht dem umweltfachlichen Minimierungsgebot. Eine Auswertung der bereits erhobenen geophy-
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sikalischen Daten finde im Zuge der Kampfmitteluntersuchung ohnehin statt. Sollten hierbei archa-
ologische Funde am Seegrund entdeckt werden, wirden diese an Ort und Stelle belassen, mithilfe
des abgestimmten Formulars fir Zufallsfunde gemeldet und moglichst durch Micro-Routing um-
gangen. Es sei darauf hingewiesen, dass eine zuséatzliche Auswertung von geophysikalischen Da-
ten nicht zielfiilhrend wére. Die Daten der Kampfmitteluntersuchung hatten eine Auflosung von 30
cm, sodass diese Daten keine Moéglichkeit bieten wirden, kleine archaologische Funde vorab zu
erkennen. GroRRere archdologische Funde seien ggf. sichtbar. Die denkmalrechtlichen Anforderun-
gen wirden im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens berlcksichtigt. Eine zusatzliche fachar-
chéologische Begleitung geophysikalischer Surveys ist nicht erforderlich, da keine unmittelbare
Betroffenheit bekannter Bodendenkmale vorliege und eine Zufallsfundprozedur gemaR NDSchG
implementiert werde. Dieser Argumentation schlief3t sich die Vorhabentragerin an.

Die Vorhabentragerin hat auch den Hinweis, falls eine Erhaltung von archaologischen Bodendenk-
malen nicht mdglich sei, missten die betroffenen Bodendenkmaler fachgerecht archdologisch un-
tersucht und dokumentiert werden, zur Kenntnis genommen. Die Planfeststellungsbehérde ver-
weist auf Ziff. 1.4.14.

Um weiterhin eine Beeintrachtigung von bei der archaologischen Vorprospektion nicht endeckten
Bodendenkmalen auszuschliel3en, fordert das NLD, auch die Baumal3Bnahmen von arché&ologi-
schem Fachpersonal zubegleiten und zu Uberwachen lassen. Inshesondere misse die vor dem
Bau angesetzte Kampfmittelerkundung sowie eventuell folgende Raumarbeiten von archaologi-
schen Fachkraften begleitet werden. Zudem misse fir die Bauphase als Teil einer Verfahrensan-
weisung eine Zufallsfundprozedur erarbeitet werden. Informationen zu moglichen arch&ologischen
Zufallsfunden, sowie Kontaktdaten fur die Meldung solcher Funde missten auf den Baufahrzeugen
aushangen.

Die Vorhabentragerin erwidert, kleine archaologische Funde im Boden kénnten wéhrend der Ver-
legung nicht detektiert werden, auch nicht vom arch&ologischem Fachpersonal. Auf der Seetrasse
sei Uberwiegend ein Vibrations- oder Spllverfahren vorgesehen, sodass es wahrend der Verle-
gung keine Einsicht in den Kabelgraben gabe. Eine virtuelle Einsicht in den Boden mittels Kamera
am Verlegetool sei technisch nicht moglich. Bekannte groRere Funde kénnen in der Trasse aus-
geschlossen werden. Auf den Verlegeeinheiten sei zudem keine Kapazitat fur 1-2 zuséatzliche Per-
sonen (inklusive Ubernachtung und Verpflegung) vorgesehen. Das Baustellenpersonal werde
durch das von der Ostfriesischen Landschaft zur Verfligung gestellte Poster fiir das Thema sensi-
bilisiert. Insofern bei den Arbeiten archéologische Fundstellen detektiert werden, miussen diese
gemal NDSchG gemeldet und die Arbeiten im Bereich der Fundstellen mit dem Archaologischen
Dienst der Ostfriesischen Landschaft abgestimmt werden. Die Vorhabentragerin befinde sich be-
reits im Austausch mit der Ostfriesischen Landschaft (Arch&ologischer Dienst & Forschungsinsti-
tut) sowie dem Niedersachsischen Landesamt fir Denkmalpflege, um eine Prozedur flr archaolo-
gische Zufallsfunde abzustimmen, die projektibergreifend im niederséachsischen Kistenmeer An-
wendung finden soll.

Die Planfeststellungsbehdrde folgt der Argumentation der Vorhabentragerin, da bereits umfas-
sende geophysikalische Surveys (Magnetometer, Widerstandsmessung, LIDAR) entlang aller Balt-
rum-Trassen durchgefiihrt wurden und eine zusétzliche archaologische Vorab-Auswertung tech-
nisch nicht zielfihrend wére (Aufldsung der Kampfmitteldaten nur 30 cm).
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Kleine Funde sind bei Vibrations-/Spulverfahren ohnehin nicht detektierbar, grof3ere bekannte Ob-
jekte ausgeschlossen; eine etablierte Zufallsfundprozedur gemafl NDSchG mit Meldung an den
Archéologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft sowie Micro-Routing gewahrleistet hinrei-
chenden Schutz. Logistische Einschrankungen (keine Kapazitat auf Verlegeeinheiten) und Sensi-
bilisierung des Personals per Poster erfullen das Minimierungsgebot ohne physische Begleitung.

Im Ubrigen wird auf Ziff. 1.4.14 verwiesen.

2.3.13 Ostfriesische Landschaft

Seitens der Ostfriesischen Landschaft bestehen aus Sicht der archéaologischen Denkmalpflege
keine grundséatzlichen Bedenken. Im Verlauf der Seetrassen zwischen der Nordseeinsel Baltrum
und dem Anlandungspunkt Dornumergrode seien keine archaologischen Denkmaéler unmittelbar
betroffen.

Ferner fuhrt die Ostfriesische Landschaft aus, dass diese bereits im Rahmen des Raumordnungs-
verfahrens zum Anlandungskonzept Offshore 2030 eine Stellungnahme abgegeben habe. Hier sei
darauf hingewiesen worden, dass in dem als Baltrum-Korridor bezeichneten Korridor nur drei Fund-
stellen betroffen seien. Trotzdem sei auch diese Trasse fir das kulturelle Bodenarchiv als proble-
matisch anzusehen, da im Bereich des 0stlichen Baltrumer Inselwatts in den letzten Jahren ver-
starkt auch prahistorische Funde am Spulsaum aufgefunden worden seien. Dies deute darauf hin,
dass dort tiefere Schichten durch die gezeiten-bedingten Spilvorgange freigelegt werden wurden,
die so bisher noch nicht greifbar gewesen seien. Dies musse daher bei der Ausfiihrung der vorlie-
genden Trassenvariante zwingend Berucksichtigung finden. Die Vorhabentragerin hat den Hinweis
zur Kenntnis genommen und sagt zu, Zufallsfunde nach den Vorgaben des Niedersachsischen
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) zu melden. Die Planfeststellungsbehérde verweist auf Ziff.
1.4.14.

Die Ostfriesische Landschaft benennt in der Stellungnahme die bekannten Fundstellen. Diese hat
die Vorhabentragerin zur Kenntnis genommen. Sofern bekannte Fundstellen von den Arbeiten be-
troffen seien, werde die Vorhabentragerin sich hierzu mit der Ostfriesischen Landschaft abstim-
men.

Die benannte Fundstelle 2210/5:001 befinde sich auf der Trasse von LanWin5. Bei der Fundstelle
handele es sich um eine Sammlung Flintartefakte. Die Fundstelle werde jedoch im Rahmen der
Inselunterquerung in etwa 20 m Tiefe unterbohrt und sei von den Bauarbeiten daher nicht betroffen.

Die Vorhabentragerin fihrt aus, dass Funde dieser GroRe ohnehin geborgen werden wirden und
sich folglich nicht mehr vor Ort befanden. GréRRere Befunde (Bauwerke, Wracks, etc.) blieben vor
Ort. Bekannte Befunde dieser Gréf3enordnung gebe es im Bereich der Trasse jedoch nicht. Den-
noch werde das Baupersonal dafir sensibilisiert, bei der Einrichtung der Baustellenflache und wah-
rend der Bauarbeiten Ausschau zu halten und Funde ggf. gemal der abgestimmten Prozedur zu
melden.

Die Ostfriesische Landschaft flihrt weiter aus, dass aus dem niedersachsischen Wattenmeer im-
mer wieder archaologische Fundstiicke bekannt geworden seien, die von ehemaligen Ansiedlun-
gen stammen, aufgrund von Meeresspiegelschwankungen jedoch versunken seien. Mdgliche Aus-
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lAufer von Siedlungen oder noch unbekannte Siedlungen kénne es daher im gesamten ostfriesi-
schen Watt geben. Ungewothnliche Konzentrationen von Steinen, Scherben, Holzkohle oder Holz-
gegenstanden seien nach dem Denkmalschutzgesetz unbedingt meldepflichtig (813 NDSchG), da
es sich aufgrund der geologischen Rahmenbedingungen nur um menschliche Hinterlassenschaf-
ten handeln kénne. Die Vorhabentragerin nimmt diesen Hinweis zur Kenntnis. Sofern wahrend der
Umsetzung des Vorhabens gemal NDSchG meldepflichtige Funde vorgefunden werden, wiirden
diese gemeldet.

Die Ostfriesische Landschaft fihrt weiter aus, dass MalRnahmen und Techniken anzuwenden
seien, die die Vorhersagbarkeit weiterer Fundstellen verbessere. Zur Anwendung mussten gezielte
Oberflachenbegehungen, aber auch zerstérungsfreie Methoden der Geophysik wie Geomagnetik,
Georadar und elektrische Widerstandsmessungen kommen. Dadurch werde eine grundlegende
Datenbasis geschaffen, um die Umgehung von Fundstellen in den Korridoren im Zuge einer Fein-
trassierung Uberhaupt gewahrleisten zu kénnen. Diese Malinahmen: Oberflachenerfassung (Lidar-
Scan), Geophysik und Oberflachenbegehungen im Watt dienen der Beweissicherung vor dem ei-
gentlichen MalRnahmenbeginn. Die Vorhabentréagerin erwidert, dass im Bereich der HDD-Bohrach-
sen Untersuchungen mittels Magnetometer sowie elektrische Widerstandsmessungen vorgenom-
men worden seien. Im Bereich der trockenfallenden Wattgebiete seien LiDAR-Befliegungen durch-
gefuhrt worden. Daher lehne die Vorhabentragerin weitere geophysikalische oder geomagnetische
Untersuchungen im Baltrum-Korridor, zu diesem Zweck durchzufiihren, ab. Eine Auswertung der
bereits erhobenen geophysikalischen Daten finde im Zuge der Kampfmitteluntersuchung ohnehin
statt. Sollten hierbei (oder bei der spateren Kabelverlegung) archdologische Funde am Seegrund
entdeckt werden, wirden diese an Ort und Stelle belassen, mithilfe des abgestimmten Formulars
fur Zufallsfunde gemeldet und maoglichst durch Micro-Routing umgangen. Eine zusétzliche Aus-
wertung von geophysikalischen Daten sei nicht zielfihrend. Die Daten der Kampfmitteluntersu-
chung hatten eine Auflésung von 30 cm, sodass diese Daten keine Moglichkeit bieten, kleine ar-
chéaologische Funde vorab zu erkennen. Grdf3ere archaologische Funde (> 30 cm) sind ggf. sicht-
bar.

Die Ausfiihrungen der Vorhabentrégerin sind aus Sicht der Planfeststellungsbehdérde schlissig. Da
im Trassenverlauf von LanWin5 (NOR-13-1) grof3ere Fundstellen nicht zu erwarten sind, wird auf
die Nebenbestimmung unter Ziff. 1.4.14 verwiesen. Weiterer Regelungsbedarf besteht nicht, da
insoweit mit den MafRnahmen der Vorhabentragerin dem NDSchG hinreichend entsprochen wird.

Im Behoérdentermin am 08.12.2025 wurden die Belange der Ostfriesischen Landschaft nochmals
erortert. Ergebnis des Termins war, dass die Vorhabentragerin der Ostfriesischen Landschaft wei-
tere Daten zur Verfiigung stellt. Nach Auswertung der Daten hat die Ostfriesische Landschaft noch-
mals wie folgt Stellung genommen.

Die von der Vorhabentragerin zur Verfiigung gestellten Unterlagen seien mit Einschréankungen fiir
die Ostfriesische Landschaft verwendbar. Die Luftaufnahmen hétten fur den Aufgabenkern der
Ostfriesischen Landschaft keine weiteren Erkenntnisse ergeben. Die Rohdaten der geomagneti-
schen Befliegungen hingegen seien aus archéologischer Sicht aussageféhig. Auch wenn die vor-
handene Datenqualitat bzw. Datendichte eingeschrankt sei, seien geologische Strukturen im Un-
tergrund, die auf den Verlauf von beispielsweise Prielen hinweisen, erkennbar. Die Punktdichte der
Messdaten sei jedoch noch nicht ausreichend bzw. seien die Abstande zwischen den Messreihen
zu grof3.
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Die Messungen gaben Hinweise auf Bodenstrukturen und seien auch im Sinne einer archaologi-
schen Interpretation tauglich, jedoch musse die Datendichte optimiert werden. Zudem lagen nur
Daten fur die inselnahen Bereiche vor, nicht jedoch fiir den Verlauf der Trassen durch das Watten-
meer.

Die Ostfriesische Land gehe davon aus, dass grof3flachige Bodendenkmale, bei optimierter Daten-
qualitat, im niedersachsischen Wattenmeer erkennbar waren.

Die Planfeststellungsbehdrde folgt der Forderung nach zusatzlichen Prospektionen vor Baubeginn
nicht. Die vorliegenden geomagnetischen Daten genligen trotz begrenzter Punktdichte fiir eine
fachlich vertretbare Einschatzung der Untergrundverhaltnisse und liefern keine konkreten Ver-
dachtsmomente auf gro3flachige Bodendenkmaler, da erkannte geologische Strukturen typisch
sind und keine archaologische Relevanz belegen. Dieses Ergebnis wird auch durch die geringe
Anzahl an bekannten archéologischen Fundstellen im Trassenbereich bestatigt. Eine flachende-
ckende Neubefliegung des Trassenabschnitts im Wattenmeer wéare mit unverhaltnismaniig hohem
Aufwand verbunden und verst63t gegen den Grundsatz der proportionalen Datenerhebung im Um-
welt- und Planungsrecht, solange keine spezifischen Risiken vorliegen. Verbleibende Unsicherhei-
ten lassen sich durch die Nebenbestimmung unter Ziff. 1.4.14 sowie die archaologische Baube-
gleitung wahrend der Ausfilhrung ausreichend adressieren, was dem etablierten Vorgehen bei ver-
gleichbaren Leitungsprojekten entspricht. Der geforderte Lernprozess fiir zukiinftige Vorhaben ist
begrilRenswert, rechtfertigt aber keine rickwirkenden Anforderungen tber géngige Standards hin-
aus flr die Trassen im Baltrum-Korridor. Eine abweichende Entscheidung wiirde auch die recht-
zeitige Inbetriebnahme des Anbindungssystems geféhrden, da die Bauzeitenfenster aus Griinden
des Naturschutzes sowie des Deichschutzes und der Kiistenverteidigung stark begrenzt sind und
die rechtzeitige Inbetriebnahme auch eine Ausschopfung des Bauzeitenfensters erforderlich
macht. Eine vorhergehende Prospektion wirde die geplanten Arbeiten gefahrden und hat aus die-
sem Grunde keinen Eingang in den hiesigen Planfeststellungsbeschluss gefunden.

2.3.14 Landschafts- und Kulturverband Aurich

Der Landschafts- und Kulturverband Aurich gibt an, dass Verbandsanlagen betroffen seien. Die
Anlagen seien zum Wohle der Mitglieder zu schiitzen. Veranderungen der Anlagen seien nur mit
Zustimmung des Landschafts- und Kulturverbandes Aurich méglich. Umbau- und Reparaturarbei-
ten seien kostenpflichtig. Grundsatzliche Bedenken bestiinden jedoch nicht.

Die Vorhabentragerin hat die Hinweise zur Kenntnis genommen.

Die Planfeststellungsbehdrde verweist auf Ziff. 1.4.15.2 sowie Ziff. 5.4.1 bezgl. der Kostenregelun-
gen.

2.3.15 Niederséchsisches Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)

Das Landesamt fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) gibt in seiner Stellungnahme an, dass
durch das Plangebiet bzw. in unmittelbarer N&he dazu erdverlegte Gashochdruckleitungen bzw.
Rohrfernleitungen verlaufen wirden. Bei diesen Leitungen seien Schutzstreifen zu beachten, die
von jeglicher Bebauung und von tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs frei zu halten seien. Die Gassco
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AS, die die Europipe | und Il im Vorhabengebiet betreibt, wurde im Anhérungsverfahren beteiligt,
siehe Ziff. 2.3.24.10. Die Vorhabentréagerin gibt an, dass die beiden Pipelines Europipe 1 & 2 im
Bauabschnitt 5 gekreuzt werden. Hierzu werden rechtzeitig vor Installation die notwendigen Kreu-
zungsvertrage geschlossen. Im Ubrigen Verlauf der Seetrasse befanden sich die hier gegenstéand-
lichen ONAS mindestens 500m von den Pipelines entfernt.

Das LBEG gibt weiter an, dass durch die Errichtung von Stromtrassen und beim Bau von Trassen
zur Erdverkabelung sich grundséatzliche Gefahrdungspotentiale fir den Grund- und Trinkwasser-
schutz ergeben wirden. Mdéglich seien: Erdaufschlisse fir die Herstellung von Fundamenten, bei
der die grundwasserschitzenden Deckschichten vermindert wirden bzw. bei der das Grundwas-
ser moglicherweise aufgedeckt werde, erhdhte Nitrataustrage aus den Bodenmieten wahrend der
Bauphase, das Einbringen von Baustoffen bei der Herstellung von Fundamenten, die moglicher-
weise eine Belastung des Grundwassers verursachen, das Eindringen von Schadstoffen in den
Untergrund bzw. in das Grundwasser wahrend der Baumalinahmen, den Betrieb von Anlagen mit
wassergefahrdenden Stoffen (z.B. Transformatoren), die dauerhafte Verringerung der Schutzwir-
kung von Deckschichten im Bereich von Erdverkabelungstrassen.

Hierzu fihrt die Vorhabentragerin aus, dass die mdglichen Auswirkungen auf das Grundwasser im
Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie betrachtet worden seien. Negative Auswirkungen seien aus-
geschlossen worden. Bodenmieten wirden begriint, was Auswaschungen erheblich vermindere.
Es gilt das Null-Einleitungs-Prinzip, dessen Umsetzung von einer NFB kontrolliert und dokumentiert
werde. Die Planfeststellungsbehoérde verweist auf Ziff. 1.4.6.9.

Zusatzlich zu den Gefahrdungspotentialen kdnnten sich laut LBEG die Baumalnahmen durch evwitl.
notwendige Wasserhaltungen bei der Herstellung der Fundamente bzw. bei der Anlage von Tras-
sen zur Erdverkabelung auf den Grundwasserhaushalt auswirken. Das LBEG empfehle daher die
Erstellung eines hydrogeologischen Gutachtens.

Hierzu &uRRert die Vorhabentrégerin, dass im Herbst 2023 geoelektrische Untersuchungen auf Balt-
rum durchgefiihrt worden seien, um die Lage der StiRwasserlinse zu Uberprifen. Die Ergebnisse
stiitzen die Aussage, dass sich die StiRwasserlinse in sehr grofiem Abstand zum Trassenkorridor
befinde und von den Horizontalbohrungen keinerlei Einfluss auf die StlRwasserlinse zu erwarten
sei. Bei den Arbeiten fUr die Seetrasse gibt es grundsatzlich kaum Wasserhaltungen, die zudem
nicht im Bereich der Schutzzone lll, sondern im tidebeeinflussten Bereich lagen. Diese héatten somit
keinen Einfluss auf den Grundwasserhaushalt der Wasserschutzgebiete. Daher sei keine Notwen-
digkeit fur die Erstellung eines zusatzlichen hydrogeologischen Gutachtens gegeben.

Nach Prifung der in sich schlussigen und fachlich nicht zu beanstandenden Feststellungen der
Umweltvertraglichkeitsbetrachtung kommt die Planfeststellungsbehdrde zu dem Schluss, der Emp-
fehlung des LBEG, der Vorhabentragerin die Erstellung eines hydrogeologischen Gutachtens auf-
zugeben, nicht zu entsprechen.

Ebenso empfehle das LBEG ein geeignetes Beweissicherungskonzept vorzulegen und mit den
zustandigen Fach- und Genehmigungsbehorden abzustimmen. Hinweise zur Beweissicherung
fanden sich in GeoBerichte 15 sowie Geofakten 19 des LBEG. Hinweise zum Bodenschutz werden
in GeoBerichte 28 gegeben.

Die Vorhabentragerin hat diesen Hinweis zur Kenntnis genommen.
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Aus Sicht der Planfeststellungsbehorde ist ein solches Beweissicherungskonzept nicht erforder-
lich. Schon durch die Bodenkundliche Baubegleitung, welche durch das verbindlich angeordnete
MalRnahmenblatt S6 (vgl. Anl. 8.2, S. 12) implementiert wird, erfolgt eine Dokumentation zu Be-
weissicherungszwecken.

Weiter fordert das LBEG, dass das Schutzgut Boden in zu erarbeitenden Umweltberichten aus-
fuhrlich beschrieben und eine Bodenfunktionsbewertung entsprechend der im Bundes-Boden-
schutzgesetz (vgl. 8§ 2 BBodSchG) genannten Funktionen vorgenommen werde. Im Plangebiet be-
fanden sich laut den Daten des LBEG Suchrdume flr schutzwiirdige Béden entsprechend GeoBe-
richte 8 (Stand: 2019). Im Plangebiet handelt es sich um folgende Kategorien: Seltene Boden (ex-
pertenbasiert), Seltene Bdden (statistisch), extrem nasse Boden, extrem nasse Bbéden / salzreiche
Bdden, hohe - dulRerst hohe Bodenfruchtbarkeit. Daher sei die vollstandige Einstufung der Béden
in der UVB als Boden mit allgemeiner Bedeutung nicht nachvollziehbar. Gemafl dem Nds. Landes-
raumordnungsprogramm (LROP 3.1.1, 04) seien Bbden, welche die natirlichen Bodenfunktionen
und die Archivfunktion in besonderem MalR3e erfillen, vor MalRnahmen der Siedlungs- und Infra-
strukturentwicklung besonders zu schitzen.

Die Vorhabentragerin erwidert, da die Auswirkungen auf Meeresgrund im Sublitoral und auf Watt
im Eulitoral im Schutzgut Wasser, Teil Sedimente (Kapitel 12.3) behandelt werde, wiirden extrem
nasse und salzreiche Béden (BA 2) hier nicht betrachtet worden. Stattdessen konzentriere sich die
Bewertung des Schutzgutes Boden auf die BE-Flachen in Dornumergrode (BA 1) und am Baltru-
mer Nordstrand (BA 3). Die Béden mit hoher natlrlicher Bodenfruchtbarkeit sowie sulfatsaure Bo-
den (schwefelarmes, verbreitet kalkhaltiges Material) in der BE-Flache in BA 1 seien durch die
landwirtschaftliche Nutzung hinsichtlich des natirlichen Bodengefliges veréandert und fiihrten somit
zu einer Bewertung des Bestandes mit Wertstufe 3 (gem. Bewertungsmethodik in Tab. 11-1, S.
293, Anlage 10.1). Der seltene Boden "Mittlerer Strandboden mit Lockersyrosemauflage" sei
schutzwirdig und werde hier auch so eingestuft, jedoch vom Vorhaben nach aktuellen Kartierun-
gen (IBL Umweltplanung 2023) nicht beriihrt (vgl. S. 291 f., Anlage 10.1). Somit ergebe sich fur die
vom Vorhaben betroffenen Flachen eine Bestandsbewertung mit der Wertstufe 3.

Die Planfeststellungsbehotrde schliel3t sich der Einschatzung der Vorhabentragerin an und sieht
die Berucksichtigung des Bodenschutzes und nachvollziehbare Beschreibung und Bewertung in
Anlage 10.1, Kapitel 12.2 und 12.3 flr ausreichend an. Béden bzw. Sedimente und Wattmorpho-
logie besonderer Bedeutung sind nur im Bauabschnitt 2 (Eulitoral) betroffen.

Das LBEG fiihrt zudem aus, dass eine eingriffs- und funktionsbezogene Kompensation verbleiben-
der Bodenfunktionsbeeintrachtigungen durch geeignete Maflinahmen zur Verbesserung der Bo-
denfunktionen durchgefiihrt werden sollte (z.B. Entsiegelung, Renaturierung, Wiedervernassung).
Dementsprechend wird empfohlen, dass Bodenabtrag im Zuge dieser Malinahmen zu vermeiden
sei und MaBhahmen zu wahlen sind, die den natlrlichen Standortbedingungen entsprechen.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass das Schutzgut Boden in der Eingriffsbilanzierung beriicksich-
tigt wird. Durch die vorbehaltliche KompensationsmalRnahme (Realkompensation, vorzugsweise
Salzwiesenrenaturierung im sudlichen Jadebusen) besteht Aufwertungspotential in Bezug auf die
Naturlichkeit des Bodens, welcher momentan stark anthropogen geprégt ist (Boden allgemeiner
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Bedeutung). Durch eine Wiederherstellung eines nattrlichen Wasserhaushaltes wird die Naturlich-
keit der Boden gestarkt, wodurch eine Aufwertung zu erwarten ist (vgl. Ziffer 1.6.2 und Ziffer
2.2.2.10.1.3).

Die Planfeststellungsbehdrde schliel3t sich der Einschatzung der Vorhabentragerin an und sieht,
dass kein weiterer Kompensationsbedarf fir Bodenfunktionsbeeintréachtigungen verbleibt.

Diese Botden seien zudem empfindlich gegeniiber Bodenverdichtung, die durch geeignete Mal3-
nahmen zu vermeiden seien. Eine eingriffs- und funktionsbezogene Kompensation verbleibender
Bodenfunktionsbeeintrachtigungen sollte durch geeignete MalRnahmen zur Verbesserung der Bo-
denfunktionen durchgefiihrt werden (z.B. Entsiegelung, Renaturierung, Wiedervernassung). Das
LBEG empfehle den Bodenabtrag im Zuge dieser MalRnahmen zu vermeiden und MalRnahmen zu
wahlen, die den natirlichen Standortbedingungen entsprechen.

Die Vorhabentragerin fihrt aus, dass mit SchutzmaBnahme S2 allgemeine Vorkehrungen zur Ver-
meidung von Beeintrachtigungen des Bodens und der Vegetation beriicksichtigt werden wirden,
sowie mit SchutzmafBhahme S6 eine bodenkundliche Baubegleitung eingestetzt werde (vgl. An-
lage 8.2, MaRnahmenblatt 2 und 6). Das Schutzgut Boden werde in der Eingriffsbilanzierung be-
rticksichtigt. Durch die geplante Kompensationsmafinahme besteht Aufwertungspotential in Bezug
auf die Naturlichkeit des Bodens, welcher momentan stark anthropogen gepréagt sei (Boden allgem
Bedeutung). Durch eine Wiederherstellung eines natirlichen Wasserhaushaltes werde die Natir-
lichkeit der Boden gestarkt, wodurch eine Aufwertung zu erwarten sei (vgl. LBP, Anlage 8.2, E1).
Die Planfeststellungsbehdrde schliel3t sich den Ausflihrungen der Vorhabentragerin an und sieht
keinen weiteren Regelungsbedarf.

Falls im Plangebiet sulfatsaure Béden der niedersachsischen Kistengebiete im Rahmen der Vor-
erkundung angetroffen bzw. vermutet werden, so seien entsprechende Maflinahme zuergreifen.
Sulfatsaure Boden kénnen zu bedeutenden Problemen bei Bauvorhaben fihren. Ursache dieser
Probleme seien hohe, geogen bedingte Gehalte an reduzierten anorganischen Schwefelverbin-
dungen (v. a. Eisensulfide wie Pyrit) in den Bdden. Probleme treten dann auf, wenn diese z.B. im
Rahmen von Bauvorhaben entwéssert und/oder das Material aus dem naturlichen Verbund her-
ausgenommen werde. Bei der daraus resultierenden Bellftung des Bodens bzw. des Bodenmate-
rials werde Pyrit oxidiert und erhebliche Mengen an Sulfat und Saure (bis pH< 4 im Boden) werden
freigesetzt. Durch die Entwasserung und Umlagerung sulfatsaurer Boden ergeben sich erhebliche
Geféahrdungspotenziale fiir Boden, Wasser, Flora, Fauna und Bauwerke.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass es sich im Bereich der Vorhabenflache (BE Dornumergrode,
Bauabschnitt 1) nach aktuellem Kenntnisstand um schwefelarmes, verbreitet kalkhaltiges Boden-
material handele. Aufgrund dieser geochemischen Eigenschaften sei das Potenzial fur die Ausbil-
dung akut sulfatsaurer Boden als gering einzustufen. Im Rahmen der geotechnischen Vorerkun-
dung werde das anstehende Bodenmaterial grundsétzlich untersucht. Sollten sich dabei Hinweise
auf das Vorhandensein sulfatsaurer Boden ergeben, werden weiterfihrende Analysen durchge-
fuhrt. Bei einem Nachweis oder begriindeten Verdacht wiirden geeignete Malinahmen zur Vermei-
dung negativer Auswirkungen auf Boden, Wasser, Flora, Fauna und Bauwerke ergriffen. Im Be-
reich der Anlandung seien sechs geotechnische Lokationen untersucht worden. Die Sulfatgehalte
aller Aufschlusspunkte liegen deutlich unterhalb der kritischen Schwellenwerte, die auf ein Risiko



ﬂ% Niederséachsische Landesbehorde fir StraRenbau und Verkehr Planfeststellungsbeschluss vom 04.03.2026
p) MaRnahme: Netzanbindung LanWin5 Seetrasse

Seite 215 von 237

sulfatsaurer Boden hinweisen wirden. Die Bdden seien uberwiegend kalkhaltig bis schwach kalk-
haltig, was eine Pufferwirkung gegen Versauerung biete. Die Bdden seien nicht oder nur schwach
organisch, was das Risiko fur sulfatsauren Boden zusatzlich reduziert. Nach jetzigem Kenntnis-
stand scheinen besondere MaRhahmen im Umgang mit sulfatsauren Béden hier nicht notwendig
zu sein. Als praventive Schutzmafnahme werde eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) einge-
setzt, die sowohl in der Erstellung eines Bodenschutzkonzepts als auch beratend in der Ausfih-
rungsplanung eingebunden sei. Die BBB Ubernehme Uberdies die bodenkundliche Beweissiche-
rung, einschliel3lich der Dokumentation der Bodensituation und der Oberflachentopografie. Die
Planfeststellungsbehoérde schlief3t sich der Einschatzung der Vorhabentrégerin an und sieht keinen
Anlass weitergehende Malinahmen anzuordnen. Sie verweist auf Ziff. 1.4.7.1

Die Vorhabentréagerin hat den Hinweis auf die erschienenen LBEG Veroffentlichungen ,Sulfatsaure
Bdden in niedersachsischen Kiistengebieten* Geofakten 24 und ,Handlungsempfehlungen zur Be-
wertung und zum Umgang mit Bodenaushub aus (potenziell) sulfatsauren Sedimenten® Geofakten
25 sowie den Erlass ,Umlagerung von potentiell sulfatsauren Aushubmaterialien im Bereich des
niedersachsischen Kistenholozans* (RdErl. d. MU vom 12.02.2019) zur Kenntnis genommen.

Das LBEG flhrt weiter aus, dass es die vorgesehene bodenkundliche Baubegleitung begriife. Ziel
der bodenkundlichen Baubegleitung sei es, die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes im Rah-
men von BaumaRnahmen zu erfassen, zu bewerten und negative Auswirkungen auf das Schutzgut
Boden durch geeignete Mal3nahmen zu vermeiden. Konkret sollen negative stoffliche und boden-
physikalische Bodenveranderungen vermieden bzw. minimiert sowie natirliche Bodenfunktionen
wiederhergestellt oder erhalten werden. Als fachliche Grundlage sollte DIN 19639 (Bodenschutz
bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben), sowie DIN 18915 und DIN 19731 dienen. Diese
DIN-Normen sollten in MalRnahme S6 als Grundlage der Arbeiten der BBB und des Bodenschutz-
konzeptes benannt werden. Der Geobericht 28 Bodenschutz beim Bauen des LBEG dient zudem
als Leitfaden zu diesem Thema in Niedersachsen. Weitere Hinweise zur Vermeidung und Minde-
rung von Bodenbeeintrachtigungen sowie zur Wiederherstellung von Bodenfunktionen sind zudem
in Geofakt 31 Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungspraxis zu finden.

Die Planfeststellungsbehoérde weist darauf hin, dass aufgefiihrten Normen Bestandteil der plan-
festgestellten SchutzmalRnahme S 2 (Anlage 8.2, MaRhahmenblatt 2) und entsprechend anzuwen-
den sind.

Der Empfehlung des LBEG, ein Bodenschutzkonzept zu erstellen, stimmt die Vorhabentragerin zu.
Dies ist Bestandteil der MalBnhahme S6 (Anlage 8.2, Mal3Bhahmenblatt 6).

Das LBEG fuhrt zudem aus, um dauerhaft negative Auswirkungen auf die Béden zu vermeiden,
sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und Lagerflachen durch geeignete Maf3nah-
men (z.B. Uberfahrungsverbotszonen, Baggermatten) geschiitzt werden. Der Boden sollte im All-
gemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden in Bodenmieten
sollte ortsnah, schichtgetreu, in mdglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung geschiitzt
vorgenommen werden. Aul3erdem sollte das Vermischen von Béden verschiedener Herkunft oder
mit unterschiedlichen Eigenschaften vermieden werden. Auf verdichtungsempfindlichen Flachen
sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt wer-
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den. Besonders bei diesen Bdden sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden ge-
achtet werden, um Strukturschaden zu vermeiden. Hierzu wird auf die Schutzmaflinahme S2 (An-
lage 8.2, Mal3Bnahmenblatt 2) verwiesen.

Die Ubrigen Hinweise der Stellungnahme des LBEG hat die Vorhabentragerin zur Kenntnis genom-
men.

Aus Sicht der Planfeststellungsbehdrde gibt es hierzu keinen weiteren Regelungsbedarf.

2.3.16 Wasserschutzpolizeiinspektion

Die Wasserschutzpolizeiinspektion auf3ert keine Bedenken gegen das Vorhaben.

2.3.17 Deutscher Wetterdienst

Der Deutsche Wetterdienst hat keine Einwéande gegen das Vorhaben, da Standorte des Deutschen
Wetterdienstes nicht beeintrachtigt werden bzw. nicht betroffen seien.

2.3.18 Industrie- und Handelskammer fir Ostfriesland und Papenburg (IHK)

Seitens der IHK bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben.

2.3.19 Niedersachsische Muschelfischer GbR

Die Niedersachsische Muschelfischer GbR gibt in ihrer Stellungnahme an, dass es in Niedersach-
sen die genannten drei Miesmuschelbetriebe gebe, die seit Einfihrung der Kulturwirtschaft in den
1960er Jahren eine Kombination aus Wildmuschelfischerei und Kulturarbeit betreiben. Zunéachst
wird in der Stellungnahme eine allgemeine kurze Beschreibung der Miesmuschelfischerei darge-
legt.

Weiter wird dargelegt, dass die Muschelfischer tGber keinen Eingriff bzw. keine Baumafl3nahme,
welche Sedimentbewegungen zur Folge haben, gliicklich seien. Ihr Fangobjekt, die Miesmuschel,
sei ein ortsgebundenes, am Boden lebendes und filtrierendes Lebewesen, welches durch seine
Lebensweise stark bei erhdhter Sedimentfracht im Wasser in Mitleidenschaft gezogen werde.
Durch ihre Ortfestigkeit konnten Miesmuscheln bei unglinstigen Lebensbedingungen nicht auswei-
chen und seien direkt mit den Auswirkungen von BaumaRnahmen konfrontiert. Dies wéren bei
Sedimentaufwirbelungen oder -umlagerungen beispielsweise Strémungsveranderungen, erhéhte
Aufschlickung des Bodens, Tribung der Wassersaule mit verminderter Planktonbildung und er-
schwerte Nahrungsaufnahme durch Sediment im Wasser, welches letztendlich zu geringerem
Wachstum bis hin zum Absterben flhren kénne.

Drei Konfliktbereiche kdnnten bei der Verlegung der Kabeltrasse in Bezug auf die Muschelfischerei
ausgemacht werden: Einwirkung auf Bodenkulturen; Einwirkung auf Jungmuschelbestande, die
befischt werden kdnnten; Einwirkung auf Altbanke bzw. geschiitzte Monitoringstandorte.
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Im unmittelbaren Nah-Bereich des geplanten Trassenkorridors lagen keine Kulturflachen der Mu-
schelfischer. Bei der Querung dort befindlicher Altmuschelbanke sehe die Niedersachsische Mu-
schelfischer GbR, angesichts der Erfahrung mit der Regenerationsfahigkeit solcher Banke, keine
Schwierigkeiten.

Die durch den vom Landwirtschaftsministerium verabschiedeten "Bewirtschaftungsplan Miesmu-
schelfischerei im Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer 2019-2023" fiir die Muschelfische-
rei gesperrten Muschelstandorte l&gen z.T. im Planungsraum. Sie wirden die Grundlage fir ein
langjahriges Monitoring des Muschelbestandes bilden. Zur Fortfihrung des Monitorings sei eine
Absprache mit der Niedersachsischen Nationalparkverwaltung erforderlich.

Die Vorhabentragerin hat die Hinweise zur Kenntnis genommen. Sie befinde sich derzeit im Aus-
tausch mit der NLPV bezuglich eines Muschelmonitorings.

Im westlichen Bereich sidlich Langeoog lagen mehrere Muschelkulturen, die fir die Fischer wich-
tige Zuchtgebiete darstellen wiirden. Es muisse insoweit sichergestellt werden, dass keine Materi-
alverdriftung bzw. zusatzlicher Sedimenteintrag die Muscheln in diesem Bereich schadigen kénne.
Die Vorhabentragerin gibt in ihrer Erwiderung an, dass die Kabelverlegung stidlich von Baltrum mit
dem sog. Vibrations-/Hybridschwert durchgefiihrt werde, welches das aktuell schonendste Verfah-
ren fur die Kabelverlegung im Bereich des Eulitorals sei. Mit diesem Verfahren sei insgesamt von
als gering einzustufenden sowie auf den Nahbereich der geplanten MalRnhahme beschrénkten Se-
dimentaufwirbelungen auszugehen. Eine Beeintrachtigung von Muscheln durch erhdhte Sedimen-
tation sei unter Berlcksichtigung der vorherrschenden natirlichen Sedimentfracht somit nicht zu
erwarten. Mit der Bauausfuhrung seien keine zusétzlichen Sedimenteintrage verbunden. Die Kabel
wurden so tief in den Boden eingebracht werden, dass sie wahrend des Betriebs mindestens 1,5 m
tief im Wattboden lagen und es keine Konflikte zwischen der Sicherheit des Kabels und den ge-
nannten Fischereiaktivitdten geben kénne.

AbschlieRend bittet die Muschelfischer GbR um direkte Absprache zwischen der Vorhabentragerin
und den Fischern, um Probleme zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Die zu beriicksichtigenden Belange der Muschelfischerei sind unter Ziff. 1.4.12 erfasst. Hinsichtlich
des baubegleitenden Monitorings und den Auswirkungen auf die Muschelbanke wird auf Ziff.
1.4.6.10.1 lit. b) verwiesen

Die Muschelfischer GbR fordert zuletzt, dass die Vorhabentragerin fir Schaden am Kabel selbst
haften misse, die durch Fischereiaktivitaten entstehen kénnten.

Dem kann nicht entsprochen werden, da hierfiir eine Rechtsgrundlage fehilt.

Aus Sicht der Planfeststellungsbehdrde sind weitere Regelungen, nicht erforderlich.

2.3.20 Niedersachsische Landesbehdrde fir Stralenbau und Verkehr, Geschéafts-
bereich Aurich

Der Geschéftsbereich Aurich der Niedersachsischen Landesbehdrde fir Stral3enbau und Verkehr
teilt mit, dass die Belange der NLSTBV-GB Aurich im Bereich der verkehrlichen Erschliel3ung be-
rahrt werden wirden. Die verkehrliche ErschlieBung solle tber eine Zufahrt zur L 5 im Abschnitt
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40 bei Station 2453 (km 1,087) erfolgen. Hierfir sei bereits die erforderliche Sondernutzungser-
laubnis gem. 88 18 ff. Niederséchsisches Stral3engesetz (NStrG) erteilt worden.

Sofern fur die alternative ErschlieRung tber die GemeindestralRe Monchtrift zur L 5 der Knoten-
punkt L 5 / Monchtrift um- bzw. ausgebaut werden soll, sei diese MaRhahme mit den beteiligten
Stral3enbaulasttragern abzustimmen.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass ein Um- oder Ausbau der L 5 nicht geplant sei.

Regelungsbedarf seitens der Planfeststellungsbehdrde besteht nicht.

2.3.21 Landesfischereiverband Weser-Ems e.V.

Der Landesfischereiverband Weser Ems e.V. gibt in seiner Stellungnahme an, dass Belange der
Fischerei durch das Vorhaben betroffen seien, da das tberplante Gebiet sowohl von der Muschel-
als auch von der Kisten- und Krabbenfischerei genutzt werde. Der Verlauf der Trasse, im Beson-
derem die Bauabschnitte 2, 4 und 5, quere Fanggebiete, welche von der Fischerei regelmafiig
genutzt werden wirden. Die Hauptfangzeit der Kiisten- und Krabbenfischerei befande sich im ge-
planten Bauzeitenfester von Anfang Mai bis Ende September. Weitere Beeintrachtigungen bestan-
den in den notwendigen Sperrungen aufgrund der Kabelverlegung selbst, den entstehenden Sedi-
mentfahnen und den damit einhergehenden Verunreinigungen der Féange sowie einer mdglichen
Veranderung der befischbaren Vorkommen von Nordseekrabben wéhrend der Bauarbeiten. Zu-
dem werde eine Uberforderung der Fischereihafen, welche neben dem Fahrverkehr dann noch
den zusatzlichen ,Bauverkehr” bewaltigen mussen, beflirchtet.

Die Vorhabentréagerin hat die Hinweise zur Kenntnis genommen und wird die entsprechenden Be-
troffenen Uber die Bauzeiten 1,5-2 Monate vor Baubeginn informieren, siehe Ziff. 1.4.12 lit. a).

Der Landesfischereiverband Weser Ems e.V. fiihrt weiter aus, dass direkte Verlegeverfahren auf-
grund der Probleme in der Vergangenheit bei der Kabelverlegung in niedersachsischen Kistenge-
wassern zu bevorzugen seien. Dabei sei das Simultaneous Lay and Burial- Verfahren bei der Ka-
belverlegung gegentiber dem Post-Lay-Burial-Verfahren fir die Fischerei mit deutlich weniger Ein-
schrankungen und Risiken behaftet.

Dieser Hinweis ist zurlickzuweisen, da das Post-Lay-Burial-Verfahren dem Stand der Technik ent-
spricht und sich bereits bewahrt hat. Generell ist festzuhalten, dass technische Details der Bau-
ausfiihrung nicht Gegenstand der Planfeststellung sind, sondern mit der Ausfihrungsplanung
(siehe ziff. 1.4.6.1.5) festgelegt werden. Grundsatzlich missen zwar alle durch das planfestge-
stellte Vorhaben verursachten Probleme auch im Planfeststellungsbeschluss gelost werden. Je-
doch kann die technische Ausflihrungsplanung nach standiger Rechtsprechung aus der Planfest-
stellung ausgeklammert werden, wenn sie nach dem Stand der Technik beherrschbar ist, die ent-
sprechenden Vorgaben beachtet und keine abwéagungsbeachtlichen Belange beriihrt werden
(BVerwG, Urt. v. 11.10.2017 - 9 A 14/16 — BverwGE 160, 78 Rn. 114; Urt. v. 22.11.2016 - 9 A
25/15 — juris Rn. 34; Urt. v. 03.03.2011 - 9 A 8/10 - BVerwGE 139, 150 Rn. 50). Die Planfeststel-
lungsbehotrde verweist insoweit auf Ziff. 1.4.6.1.5.1 mit der festgeschrieben ist, dass mit den Bau-
arbeiten erst nach Zustimmung der Planfeststellungsbehorde zur Ausfiihrungsplanung im Beneh-
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men mit dem NLWKN, dem WSA Ems-Nordsee und der NLPV begonnen werden darf. In der Aus-
fuhrungsplanung ist gem. Ziff. 1.4.6.1.5.3 die Verlegemethode festzulegen sowie darzulegen, dass
diese das zum Zeitpunkt der Verlegung umweltschonendste Verfahren darstellt.

Die Vorhabentréagerin stellt noch klar, dass die Eignung des Verlegeverfahrens auf Basis der Bau-
grunduntersuchungen abhéngig von der richtigen Auswahl des Verlegetools sei, jedoch nicht da-
von, ob das Kabel wéhrend oder nach Auslegung eingespult werde. Ebenso hange die Auswabhl
des Verlegeverfahrens von der Marktverfiigbarkeit ab. Die Vorhabentrégerin werde das Verlege-
verfahren wahlen, mit dem die Kabel auf die erforderliche Tiefe gebracht werden kénne.

Weiterhin sei die behérdlich geforderte Mindestiiberdeckung von 1,5 m ebenfalls dringend einzu-
halten, da somit Gefahren fur die Schifffahrt und Fischerei minimiert werden wirden. AufRerdem
sollten die starken morphodynamischen Bereiche durch regelmé&Rige Inspektionen frihzeitig er-
kannt werden, um gegebenenfalls die Verlegetiefe anzupassen. Hierzu verweist die Planfeststel-
lungsbehérde auf hierzu Ziff. 1.4.5.1.

Der Landesfischereiverband weist weiter daraufhin, dass eine Uberfischbarkeit der Seekabel dau-
erhaft zu gewahrleisten sei. Nachspularbeiten seien zu vermeiden. Zudem durften Uberschittun-
gen zur Sicherung des Seekabels keinesfalls eingesetzt werden, damit der Trassenverlauf tber-
fischbar bleibe.

Dies hat die Vorhabentragerin zur Kenntnis genommen. Die Kabelverlegung sei so geplant, dass
die Mindestuberdeckung in jedem Fall eingehalten werde. Die Verlegetiefen wiirden sowohl unmit-
telbar nach der Seekabelverlegung als auch wéahrend des Betriebs Uberprift werden. Sollte es zu
Minderuiberdeckungen kommen, werden ggf. MaBnahmen umgesetzt. Uberschiittungen seien aus-
schlieZlich in dem Bereich vorgesehen, wo vorhandene Gasleitungen gekreuzt werden.

AuRerdem hat der Landesfischereiverband eine dauerhafte Uberwachung der Betriebstemperatur
des Seekabels zur Sicherstellung des 2 K-Kriteriums gefordert. Wiinschenswert sei ein Monitoring
zur Uberwachung moglicher Uberschreitungen der maximalen Betriebstemperatur, auch wenn
diese zeitlich begrenzt seien. Ferner die Uberwachung der méglichen Auswirkungen der Betriebs-
temperatur des Seekabels und des magnetischen Feldes auf das Sediment und die darin bzw.
darauf lebenden Organismen.

Diesbeziglich verweist die Planfeststellungsbehérde auf Ziff. 1.4.6.10.2 mit der ein betriebsbeglei-
tendes Warmemonitoring angeordnet wird. Unter Ziff. 1.4.6.10.2 lit. ¢) wird dargelegt, wann auf ein
solches Warmemonitoring verzichtet werden kann.

Zum Hinweis, dass in der Umweltvertraglichkeitsbetrachtung die Ergebnisse aus Schréter et. al.
2008 herangezogen worden seien, erwidert die Vorhabentragerin, dass der Verweis lediglich als
Einleitung zum Thema Vorbelastungen des Schutzgutes Fische und Rundmauler in der deutschen
Nordsee zu verstehen sei und vorhandene Belastungen aufliste. Im weiteren Verlauf des Kapitels
werde dann auf die Belastungen im Detail eingegangen und weitere Literatur hinzugezogen.

Der Landesfischereiverband bittet um rechtzeitige Beteiligung der Niedersachsischen Muschelfi-
scher GbR, sofern sich im Bereich des Trassenkorridors Jungmuscheln ansiedeln sollten.

Die Vorhabentragerin tragt insoweit vor, bereits im Kontakt mit der Niedersachsischen Muschelfi-
scher GbR zu sein
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Den Vorschlag des Landesfischereiverbandes, einige der durch die Arbeiten betroffenen Fische-
reifahrzeuge fur die Verkehrssicherung und/oder Baustellensicherung bei den Verlegearbeiten ein-
zusetzen, konnte die Vorhabentragerin nicht zusagen, da das durchfiihrende Unternehmen utber
die einzusetzenden Schiffe entscheide.

Weiterer Regelungsbedarf besteht aus Sicht der Planfeststellungsbehdrde nicht.

2.3.22 Deich- und Sielacht Harlinger Land

Die Hinweise der Deich- und Sielacht Harlinger Land haben unter Ziff. 1.4.8.1.2. Berlcksichtigung
gefunden.

Die Vorhabentragerin fihrt aus, dass entsprechende Gestattungsvertrage am 30.05.2024 ge-
schlossen worden seien.

2.3.23 Niederséchsische Landesforsten, Forstamt Neuenburg

Seitens der Niederséchsischen Landesforsten bestehen keine grundsatzlichen Bedenken gegen
die Planungen.

2.3.24 Leitungstrager
23.241 Amprion GmbH

Die Amprion GmbH hat mitgeteilt, dass Hochstspannungsleitungen des Unternehmens nicht be-
troffen seien.

2.3.24.2 Avacon Netz GmbH / DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG

Die DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG teilt in ihrer Stellungnahme mit, dass im Bereich
der geplanten MaRnahme keine Versorgungsanlagen der Avacon Netz GmbH, der Avacon Wasser
GmbH sowie der WEVG GmbH & Co KG betroffen sind.

2.3.243 Bunde-Etzel-Pipelinegesellschaft mbH & Co. KG (BEP)

Die Bunde-Etzel-Pipelinegesellschaft mbH & Co. KG gibt in ihrer Stellungnahem an, dass die Spei-
cheranbindungsleitung des Unternehmens nicht betroffen ist.

2.3.244 Deutsche Telekom Technik GmbH

Die Deutsche Telekom Technik GmbH gibt an, dass sich im Trassenverlauf der geplanten Hochst-
spannungsleitung insbesondere im Bereich vorhandener Stral3en und Wege Telekommunikations-
linien der Telekom beféanden, die gesichert und, soweit erforderlich, verandert oder verlegt werden
mussen. Die Vorhabentrégerin erwidert, dass die geplanten Kreuzungen mdglichst rechtwinklig
und mit einem lichten Abstand von mehreren Metern, deutlich mehr als 2,50 m, an den jeweiligen
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Kreuzungspunkten unterhalb der Strom- und Telekommunikationsleitungen der EWE Netz GmbH.
Telekommunikationsleitungen der Deutschen Telekom Technik GmbH seien nicht betroffen.

Die Deutsche Telekom fordert zudem, dass wenn von der geplanten Anlage Stérungen ausgehen
wurden, von der Vorhabentragerin sowohl fur die stérende als auch fir die gestorte Anlage ent-
sprechende Schutzvorkehrungen angebracht werden muissten. Entsprechende Kosten habe die
Vorhabentragerin zu tragen.

Zudem verweist die Deutsche Telekom in Bezug auf die Richtfunkstrecken auf die Richtfunk-Tras-
senauskunft. Ericsson hat in seiner Stellungnahme angegeben, dass Richtfunkverbindungend er
Ericsson sowie der Deutschen Telekom nicht betroffen seien, siehe Ziff. 2.3.24.5.

Die Auflagen der Deutschen Telekom sind unter Ziff. 1.4.15.5 aufgenommen.

Aus Sicht der Planfeststellungsbehdrde sind keine weiteren Regelungen erforderlich. Sie verweist
noch auf Ziff. 5.4.1, Kostenregelungen sind nicht Bestandteil der Planfeststellung.

2.3.245 Ericsson

Die Ericsson &uf3ert in Bezug auf ihr Richtfunknetz keine Einwé&nde. Dies gelte fur Richtfunkver-
bindungen des Ericsson — Netzes sowie flr Richtfunkverbindungen des Netzes der Deutschen
Telekom.

2.3.24.6 EWE Netz GmbH

Die EWE Netz GmbH gibt in ihrer Stellungnahme an, dass sich im Plangebiet bzw. in unmittelbarer
Néahe zum Plangebiet Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH befinden
wirden. Die Hinweise der EWE Netz GmbH sind unter Ziff. 1.4.15.4 erfasst.

Weitergehende Regelungen sind seitens der Planfeststellungsbehdrde nicht erforderlich.

23.247 ExxonMobil Produktion Deutschland GmbH (EMPG)

Anlagen der von der EMPG vertretenen Unternehmen sind nicht betroffen.

2.3.24.8 FERNLEITUNGS-BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH

Die im Zustandigkeitsbereich befindlichen Produktenfernleitungen der NATO und der Bundeswehr
seien vom Vorhaben nicht betroffen.

2.3.24.9 Gascade Gastransport GmbH

Im Bereich der geplanten MaRnhahme sind keine der Gascade Gastransport GmbH betreuten An-
lagen betroffen. Dies trifft ebenfalls auf die Anlagen der SEFE Energy GmbH und der NEL Gas-
transport GmbH zu.
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2.3.24.10 Gassco AS, Zweigniederlassung Deutschland

Die Gassco AS, Zweigniederlassung Deutschland teilt in ihrer Stellungnahme mit, dass die Trasse
im Sublitoral nérdlich Baltrums zunéchst parallel zu den bestehenden Ferngashochdruckleitungen
Europipe 1 und 2 verlaufe. Im Bereich der 20-m-Wassertiefenlinie kreuze die Trasse die beiden
Pipelines rechtwinklig (von Ost nach West).

Die Hinweise der Gassco AS sind unter Ziff. 1.4.15.3 enthalten.

Die Vorhabentréagerin hat die Hinweise zur Kenntnis genommen und stimmt diesen zu. Hinsichtlich
der rechtwinkligen Kreuzung der Pipelines fiihrt die Vorhabentragerin aus, dass geringfugige Ab-
weichungen von den geforderten 90 Grad nicht ausgeschlossen werden kdnnten. Die Kreuzung
werde mdglichst rechtwinklig geplant und umgesetzt. Dies soll im noch abzuschlieBenden Kreu-
zungsvertrag festgehalten werden. Bezlglich des Sicherheitsabstandes fiihrt die Vorhabentrage-
rin aus, dass im Bereich der Seetrasse dieser stets eingehalten werde. Lediglich im Bereich der
Kreuzung (ca. 11 km ndérdlich von Baltrum) werde dieser Abstand unterschritten. Hierzu werde die
Vorhabentragerin rechtzeitig vor der Kabelverlegung einen Kreuzungsvertrag mit der Gassco AS
abstimmen und abschliel3en.

Seitens der Planfeststellungsbehdrde sind keine weiteren Regelungen, als die unter Ziff. 1.4.15.3,
erforderlich.

2.3.2411 Gasunie Deutschland Transport Services GmbH

Anlagen der von der Gasunie Deutschland vertretenen Unternehmen sind nicht betroffen.

2.3.24.12 Nowega GmbH

Im Bereich der geplanten MafRnahme liegen keine Anlagen der Nowega GmbH und sind auch nicht
geplant.

23.24.13 Nowega GmbH (im Auftrag der Erdgas Minster GmbH)

Im Bereich des Vorhabens betreibt die Erdgas Miinster GmbH keine Anlagen, zurzeit bestehen
auch keine Planungsabsichten.

2.3.24.14 PLEdoc GmbH

Die PLEdoc GmbH hat im Auftrag der Open Grid Europe GmbH, Kokereigasnetz Ruhr GmbH,
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Nordbayern), Mittel-Europaische Gasleitungsgesell-
schaft mbH, Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH, Nordrheinische Erdgas-
transportleitungsgesellschaft mbH & Co.KG und der Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH eine
Stellungnahme abgegeben.

Im Bereich der geplanten MaRhahme seien keine von der Gesellschaft betreuten Anlagen betrof-
fen.
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Die PLEdoc GmbH weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass Leitungen der Gassco AS betrof-
fen seien. Die Gassco AS hat eine eigene Stellungnahme abgegeben, siehe Ziff. 2.3.24.10.

2.3.24.15 PLEdoc GmbH (im Auftrag der GasLINE GmbH)

Versorgungsleitungen der GasLINE GmbH sind im angezeigten Vorhabenbereich nicht betroffen.

2.3.24.16 Thyssengas GmbH

Anlagen der Thyssengas GmbH sind vom Vorhaben nicht betroffen.

2.3.24.17 Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

Im Bereich der geplanten MalRnahme liegen keine Telekommunikationsanlagen des Unterneh-
mens und sind derzeit nicht geplant.

2.3.24.18 Wintershall Dea Deutschland GmbH

Die Wintershall Dea Deutschland GmbH gibt in ihrer Stellungnahme an, dass der raumliche Gel-
tungsbereich Vorhabens auRerhalb ihrer 6ffentlich-rechtlich verliehenen Bergbauberechtigungen
nach Bundesberggesetz (BBergG) zur Gewinnung von Rohstoffen liege. Im Eigentum der Winters-
hall Dea Deutschland GmbH befindliche Bohrungen oder Anlagen seien von dem Vorhaben eben-
falls nicht betroffen. Daher bestiinden keine Bedenken bzgl. der Durchfiihrung des Vorhabens.

2.4 Anerkannte Vereinigungen

Das Landesbiiro Naturschutz Niedersachsen (LabiiN) auRert sich im hiesigen Verfahren stellver-
tretend fur die Verbande Anglerverband Niedersachsen (AVN) e.V., Bund fir Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND) Landesverband Niedersachsen e.V., Landesverband Birgerinitiativen
Umweltschutz (LBU) Niedersachsen e.V., Landesfischereiverband Weser-Ems (LfV) e.V., Landes-
jagerschaft Niedersachsen (UN) e.V., Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband Nie-
dersachsen e.V., Naturschutzverband Niedersachsen (NVN) e.V., sowie Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald Landesverband Niedersachsen e.V. (SDW).

Zunachst merkt das LaBUN an, dass die Planfeststellungsunterlagen fur nicht fachkundige Blirge-
rinnen und Burgerinnen schwer nachvollziehbar seien und auch Fachkundige eine lange Einarbei-
tungszeit bendtigen wirden. Die vorgelegten Planfeststellungsunterlagen entsprechen den fachli-
chen Anforderungen, der Einwand ist zurtickzuweisen.

Weiter fuhrt das LaBUN aus, dass es den Ausbau der erneuerbaren Energien, u.a. Offshore-Wind-
kraft begriufRe, allerdings wirden Bau, Betrieb und Wartung von Offshore-Windkraftanlagen und
ihrer Kabeltrassen Meeressauger, Vogel und Fische erheblich gefahrden. Kabeltrassen hatten gra-
vierende Auswirkungen auf das hoch empfindliche Wattenmeer, wie den Verlust stérungsarmer
unzerschnittener R&ume, Stérwirkungen auch anschlieRend wahrend der Betriebsphase der Ka-
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belsysteme durch notwendige Kontrollen, Monitorings und sonargestiitzte Vermessungen der Tie-
fenlagen der Kabel und mdgliche Reparaturarbeiten. Daher misse der Ausbau naturvertraglich
erfolgen. Die Ziele der EU-Vogelschutzrichtlinie (VS-RL), der EU-Flora-Fauna- Habitat-Richtlinie
(FFH-RL), der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) und des UNESCO Weltnaturerbes
seien zu beachten. Diese Ausflihrung ist korrekt.

Das LaBUN merkt an, dass die FFH-VU fur das Gebiet dem Ergebnis komme, dass in Summation
mit weiteren Kabelverlegungen sowie weiteren Vorhaben eine erhebliche Beeintrachtigung des
FFH-Gebietes nicht sicher ausgeschlossen werden kdnne, insbesondere fir Seehunde. Damit sei
das Vorhaben gem. 8§ 34 Abs. 2 BNatSchG unzulassig, da es zu erheblichen Beeintrachtigungen
des FFH-Gebietes fihren kénne. Diese Feststellung fehle in der Prifung. Mit den geplanten Koha-
renzmal3nahmen werde offensichtlich angenommen, dass die Ausnahmevoraussetzungen des
§ 34 Abs. 3 BNatSchG gegeben seien, die Prifung hierzu fehle. Es werde weder gepruft, ob das
Vorhaben aus zwingenden Griinden des tUberwiegenden offentlichen Interesses notwendig sei,
noch ob zumutbare Alternativen gegeben seien (8 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BNatSchG). Die Vorha-
bentragerin erwidert, dass das Vorhaben nicht unzulassig sei.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass zeitliche Alternativen nicht bestehen, da sich die arbeiten
sonst gegenseitig behindern wirden. Es wird auf Kapitel 10 der Anlage 10.3 "N2000-Vertraglich-
keitsuntersuchung" verwiesen, aus der die Abwagung beziiglich einer Ausnahme dargelegt wird.
Die Griunde des Uberwiegenden offentlichen Interesses und die fehlenden Alternativen sind im Er-
lauterungsbericht, Anlage 1, dargelegt. Daher ist aus gutachterlicher Sicht die ausnahmeweise
Zulassung von LanWin5 (NOR-13-1) gegeben, weil mit den genannten Koh&renzsicherungsmalfi-
nahmen das 6kologische Netz Natura 2000 weiterhin gewahrt bleibt und die vorsorglich festge-
stellte erhebliche Beeintrachtigung ein Ergebnis der Summation ist.

Die Planfeststellungsbehorde schliel3t sich den Ausfilhrungen der Vorhabentragerin an, dass nicht
von einer Unzul&ssigkeit des Vorhabens auszugehen ist.

Zur Kabelverlegung im Watt und die hierdurch ausgelésten Sedimentumlagerungen wird vom
LaBuN angemerkt, dass ein direkter Verlust von Bodenlebensgemeinschaften und bodennah le-
benden Fischen verursacht. Weiter wirden Eingriffe durch Kreuzungsbauwerke und Auswirkungen
in Kumulation mit den parallel verlaufenden Vorhaben, wie LanWin5 nicht betrachtet.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass Beeintrachtigungen des Makrozoobenthos und von Fischen
in den jeweiligen Auswirkungskapiteln dargelegt sind. Bezuglich der Kreuzungspunkte musse es
sich um ein Missverstandnis handeln, da nur im Bauabschnitt 5 Kreuzungsbauwerke errichtet wer-
den.

Die Planfeststellungsbehotrde sieht hier keinen zusatzlichen Regelungsbedarf.

Zudem werde angemerkt, dass keine anlagebedingten Wirkungen in Tabelle 18-2 des Umweltver-
traglichkeitsberichts beriicksichtigt und die Kreuzungsbauwerke nicht als anlagebedingte Wirkung
zu verstehen seien, weil sie nicht innerhalb der Schutzgebiete liegen. Das LaBuN kritisiert, dass
auf das Ausmal} der Versiegelung durch die Kreuzungsbauwerke in den Planunterlagen nicht ein-
gegangen wird und auch keine AusgleichsmalRnahmen vorgesehen seien.
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Die Vorhabentragerin erwidert, dass die Kreuzungsbauwerke in der UVB sowohl in Kapitel 4 als
anlagebedingte Wirkung als auch anschlieRend bei den einzelnen Schutzgutern, fir die diese Wir-
kung relevant ist, berticksichtigt werden. Im LBP werden die Kreuzungsbauwerke in Tabelle 6-2 in
der Eingriffshilanzierung bericksichtigt und die Eingriffe kompensiert. Zudem werden sie in den
Fachbeitragen zur WRRL und zur MSRL bewertet. In der Natura 2000-Vertraglichkeitsuntersu-
chung werden sie nicht bertcksichtigt, da die Kreuzungsbauwerke auf3erhalb der Schutzgebiete
liegen.

Die Planfeststellungsbehoérde sieht hier keinen weiteren Regelungsbedarf.

Das LaBUN beurteilt die Auswirkungen des Vorhabens auf die Muschelbénke abweichend von der
Vorhabentragerin als gro3 und fordert die Nachreichung von genaueren Angaben zum Ausmalf
der Auswirkungen sowie der Erholungsfahigkeit des Lebensraums, insbesondere im Hinblick auf
die Kumulierung mit denen anderer Vorhaben.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass die Intensitat der Auswirkungen als hoch bewertet, sie jedoch
nur Kleinraumig stattfinden und insgesamt mit mittel bewertet und die kumulierenden Auswirkungen
n in Kapitel 16.2 der UVB dargelegt werden.

Die Planfeststellungsbehdrde schliefdt sich den Ausfiihrungen der Vorhabentragerin an und sieht
hier keinen weiteren Regelungsbedarf.

Weiter fuhrt das LaBUN aus, dass die offene Bauweise und auch der Einbau der Baugrubenum-
schlieBung mittels Eindriicken oder Einvibrieren zu einer Umschichtung sowie Durchmischung der
Sedimente im Wattenmeer beitragt, die nicht ndher betrachtet wirden.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass die Auswirkungen durch den Einbau der Baugrubenumschlie-
Bung in Kapitel 7.5.5.2 der UVB betrachtet werden.

Die Planfeststellungsbehdrde sieht, dass fr Umschichtung und Durchmischung der Sedimente bei
der offenen Bauweise sowie beim Einbau der BaugrubenumschlieBung in Kapitel 7.5.5.2 der UVB
ausreichend betrachtet werden, es besteht kein weiterer Regelungsbedarf.

Die Anwendung des Worst-Case Prinzips bei Kenntnisllicken wird vom LaBUN positiv gesehen,
konne aber deren korrekte Anwendung nicht beurteilen.

Vorhabentragerin nimmt dies zur Kenntnis.

Die Planfeststellungsbehorde sieht hierzu keinen weiteren Regelungsbedarf., da die Anwendung
des Worst-Case Prinzips bei Kenntnisliicken zielfiihrend und konsequent angewendet wurde.

Das LaBUN merkt an, dass eine Auseinandersetzung mit der voraussichtlichen Entwicklung der
Umwelt bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens (Nullvariante) nicht wie angekiindigt auf Ebene der
Schutzguter erfolgt und die Ausfiihrungen in Kapitel 22.2 der UVB dazu unversténdlich und will-
kirlich seien.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass eine Behandlung auf Ebene der Schutzgiter zwar nicht erfolgt
sei, aber Aussage in Kapitel 22.2 der UVB dazu auseichen, da bis auf die Kreuzungsbauwerke die
Auswirkungen des Vorhabens bauzeitlich sowie voribergehend und reversibel sind.
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Der fortschreitende Ausbau der Offshore Windkraft erfordert die Anbindung und Weiterfiihrung der
Stromkabel von der 12-Seemeilen-Grenze zu den Netzverknipfungspunkten an Land. Eine Nicht-
durchfihrung des Vorhabens hatte den Rickbau der Offshore Windparks sowie der bereits verleg-
ten Kabel inklusive der damit zusammenhangenden Auswirkungen auf die Umwelt zur Folge und
stunde dem gesetzlich festgeschriebenen Ausbauziel der Offshore Windkraft entgegen. Die bean-
tragte Trassenvariante wird den gesetzlichen Vorgaben und dem Abwéagungsgebot gerecht. Mit
der Beibehaltung des Status quo wére das nicht der Fall

Die Planfeststellungsbehdrde schlief3t sich den Ausfiihrungen der Vorhabentragerin an und sieht
hier keinen weiteren Regelungsbedarf.

Das LaBUN merkt an, dass die Bestandserfassungen und Auswirkungen auf die Seehunde in Be-
zug auf die Nutzung der Umgebung der Insel Baltrum und Ausweichmdglichkeiten z. T. wider-
spruchlich seien und zu Uberprifen seien.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass durch die Seehunde auch vorbelasteten Liegeplatze genutzt
werden, da eine gewisse Gewthnung an den Verkehr erfolge, zudem werden die durch die Koha-
renzsicherungsmalRnahme Mallnahme E4 des LBP ungestérter Rickzugsgebiete bzw. Liege-
platze fir Seehunde geschaffen.

Die Planfeststellungsbehorde sieht hier keinen Bedarf zur weiteren Uberpriifung.

Das LaBUN merkt weiter an, dass die Bestandserfassungen und Auswirkungen auf die Schweins-
wale deutlich veraltet seien, da sie alter als funf Jahre sind und es einer Aktualisierung bedurfe.
Falls keine weiteren Untersuchungen angesetzt werden, sollte im Falle des Vorkommens des
Schweinswals mit dem Worst-Case Prinzip gearbeitet werden.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass sich auch unter Beriicksichtigung der aktuellen BfN-Monito-
ringergebnisse von Nachtsheim et al. 2024 (Monitoring von marinen Saugetieren in der Nord- und
Ostsee 2021 sowie 2023) kein anderes Bild der Schweinswalvorkommen im UG des Vorhabens
darstellt. Da die Genehmigungsbehdrde auf ein gesondertes Scopingverfahren verzichtet hat, weil
die Festlegungen aus den Vorgangerprojekten NOR-9-3 und NOR-9-2 auf das Vorhaben NOR-13-
1 Ubertragbar sind und die Datengrundlage zur Bestandsbeschreibung des Schweinsals im Sco-
ping zu NOR-9-3 und NOR-9-2 mit den Fachbehérden abgestimmt wurde, kann sie als ausreichend
zur Bewertung des Bestands erachtet werden. Auch bei der Annahme von Schweinswalvorkom-
men entlang der gesamten Trasse im Sinne des Worst-Case-Ansatzes und einer Hochstufung des
Bestandes in BA 2 auf Wertstufe 2 (Vorkommen von allgemeiner bis geringer Bedeutung), andert
sich nichts an der Prognose Uber die moglichen Auswirkungen des Vorhabens auf Schweinswale.

Die Planfeststellungsbehérde schlief3t sich dieser Auffassung an und sieht hier keinen Bedarf zur
Aktualisierung.

Das LaBUN bemerkt, dass ein Verweis auf die Auswertung der zum Teil in Form von GIS-Shape-
files vorliegenden Daten fir Seehunde, Kegelrobben und fir Schweinswale in Kapitel 7.1.1 fehle.

Die Vorhabentrégerin erwidert, dass in Kapitel 7.1.1 der UVB lediglich die genutzten Daten erwahnt
werden und die inhaltliche Bearbeitung der genannten Quellen dann entsprechend der Gliederung
im Kapitel 7.1.2 (Beschreibung des Bestandes) erfolgt.

Die Planfeststellungsbehdrde sieht hier keinen weiteren Regelungsbedarf.
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Das Thema der Ermittlung der Wertstufen (vgl. Tabelle 7-8 auf S 80 UVB) bei den Meeressaugern
sei nicht schlussig, die Gesamtbewertung mit Wertstufe 4 jedoch nicht in Frage gestellt. Hierzu
bittet das LabUiN um Anpassung der Bewertung fur den Schweinswal in eine hhere Wertstufe, da
die Bedeutung des Jagdgebiets fur die Erhaltung des Schweinswals in den Planungsunterlagen
deutlich unterschéatzt worden sei und der Verlust von Jagdgebieten Uber mehrere Jahre hinweg
erfolge.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass auch unter Beriicksichtigung der aktuellen BfN-Monitoringer-
gebnisse von Nachtsheim et al. 2024 (Monitoring von marinen Saugetieren in der Nord- und Ostsee
2021 sowie 2023) sich kein anderes Bild der Schweinswalvorkommen im UG des Vorhabens
ergibt. Auch die Verlegearbeiten der Kabel finden vorhabenbedingt jeweils Uber mehrere Wochen
in den Jahren 2029 (BA4+5) und 2030 (BA2) statt, jedoch nicht durchgehend Uber mehrere Jahre
hinweg.

Die Planfeststellungsbehdrde schlief3t sich dieser Auffassung an und erachtet die Bewertung der
Meeressauger fir schlissig.

Das LaBUN fordert, dass in Bezug auf die richtig angenommene Toleranzschwelle der Schweins-
wale vor irreversibler Schadigung des Gehors nicht erlautert werde, wie sich die Reduktion der
Gerauschbelastung mit der Distanz verhalt und warum ausgeschlossen werden kann, dass die o.
g. Grenzwerte der Gehdrschadigung der Schweinswale nicht tberschritten werden.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass davon ausgegangen werden kann, dass die Emissionswerte
der Baumaschinen im Watt (fur die keine Daten vorliegen) deutlich unter der zugrunde gelegten
Schallemission von 178 dB re 1 pPa in 1 m Entfernung, beruhend auf den Emissionsdaten eines
im Offshore-Bereich eingesetzten Ruttlers liegen, mit der Entfernung abnehmen und somit deutlich
unter dem Grenzwert von einem Schallereignispegel von 160 dB re 1 pPa? s bzw. Spitzenschall-
druckpegel von 190 DB re 1 pPa in 750 m Entfernung liegen.

Die Planfeststellungsbehdrde schliel3t sich den Ausfiihrungen der Vorhabentragerin an und erach-
tet, dass diese Einschatzung zutrifft.

Das LaBUN begruf3t das ,Ramp-Up"-Verfahren zum Schutz der Schweinswale, merkt jedoch an,
dass ein Gewdhnungseffekt geringerer Gerauschpegel schon nach wenigen Tagen eintreten kann.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass Rammungen der BaugrubenumschlieBung mdglichst wah-
rend Niedrigwasserphasen (3 Stunden vor bis 3 Stunden nach Niedrigwasser) und nur in Bauab-
schnitt 2 erfolgen. In den Bauabschnitten 4 und 5 sind keine Rammarbeiten vorgesehen. Aufgrund
der wenigen Tage, an denen Rammarbeiten stattfinden, der Installation wahrend Niedrigwasser-
zeiten (mit eingeschrankter Wassertiefe fur den Schweinswal) und der Verwendung von Kunststoff
statt Metall fiir die Senkkasten was zu geringeren Schallemissionen fiihrt, kommen Gewdhnungs-
effekte auf Schweinswale nicht zum Tragen.

Die Planfeststellungsbehdrde schlief3t sich den Ausfiihrungen der Vorhabentragerin an und erach-
tet, dass diese Einschétzung zutrifft.

Das LaBuN widerspricht der Aussage (S. 87 UVB) zur begrenzten Reichweite und Kurzfristigkeit
der zu erwartenden Schallemissionen, der vergleichsweise geringen Bedeutung des Gebietes fur
Robben und der geringen bis mittleren Schweinswaldichte. Eine Anderung des Verhaltens oder
eine Schadigung des Gehors des Schweinswals durch den zusatzlichen Schiffsverkehr oder den
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nicht einzuschétzenden Schalleintrag kdnne aber entsprechend der Aussage (S. 84 UVB) nicht
abschlie3end prognostiziert werden.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass es sich bei der Kabelverlegung im Sublitoral (S. 84 UVB) vor
allem um eine ,Wanderbaustelle® handelt und es von einer kurzfristigen lokalen Meidung der ver-
schiedenen BA auszugehen ist. Nachdem die Storung voriber ist, werden die Tiere die Bereiche
wieder uneingeschrankt nutzen. Der vom LaBUN zitierte Schalleintrag (S. 84 UVB) bezieht sich auf
den Bauabschnitt 2 (Eulitoral) und nicht auf das Sublitoral. Hier liegt eine Verwechslung vor.

Die Planfeststellungsbehdrde schliel3t sich den Ausfiihrungen der Vorhabentragerin an und erach-
tet, dass diese Einschétzung zutrifft.

Das LaBUN begrtif3t eine Einschréankung des tageszeitenbedingten Bauzeitenfensters auf die nied-
rigwassernahen Stunden, fordert aber eine Erlduterung der Formulierung ,.in der Regel im Zusam-
menhang mit den schallintensiven Arbeiten wahrend der Niedrigwasserphasen. Die Vorhabentra-
gerin erwidert, dass in Mal3nahme V5 beschrieben wird, dass ggf. erforderliche Impulsrammungen
nur bei moglichst geringem Wasserstand im Zeitraum von drei Stunden vor bis drei Stunden nach
dem Zeitpunkt des Tideniedrigwassers (bezogen auf den Pegel Norderney Riffgat) ausgefihrt wer-
den durfen. Die Planfeststellungsbehérde sieht hierbei keinen weiteren Regelbedarf.

Auf Grund des Alters der Daten zur Fischfauna von mehr als 5 Jahren fordert das LaBi eine Aktu-
alisierung.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass auch Daten von 2017, 2019 und 2023 verwendet wurden. Die
Genehmigungsbehorde hat auf ein gesondertes Scopingverfahren verzichtet, da die Festlegungen
aus den Vorgéngerprojekten NOR-9-3 und NOR-9-2 auf das Vorhaben NOR-13-1 Ubertragbar sind
Die Datengrundlage zur Bestandsbeschreibung der Fische wurde im Scoping zu NOR-9-3 und
NOR-9-2 mit den Fachbehoérden abgestimmt und als ausreichend zur Bewertung des Fischbe-
stands erachtet.

Die Planfeststellungsbehdrde schlief3t sich den Ausfiihrungen der Vorhabentragerin an und sieht
kein Erfordernis zur Aktualisierung.

Weiter wird ausgefuhrt, dass Daten Uber die Lokalisation von Brutpaaren aus vergangenen Jahren
nicht als Quelle fur die Brutplatzwahl des Jahres der Baustelleneinrichtung herangezogen werden
duarften.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass fiir die Erstellung der Antragsunterlagen nur die Auswertung
vorhandener Daten bleibt, da zukunftige Brutplatze nicht ermittelt werden kénnen. Es wurden Mal3-
nahmen zum Schutz von Brutvdgeln festgelegt (Anlage 8.2, V2, MaRnahmenblatt 8).

Die Planfeststellungsbehérde schliefdt sich den Ausfihrungen der Vorhabentragerin an.

Das LaBUuiN sieht die Notwendigkeit von Vergramungsmafnahmen fur Brutvbgel, um zu vermeiden,
dass sich Brutgelege auf dem Baugrund befinden und daher auf die ,alternative Rohrlaufbahn aus-
gewichen (V2, siehe Anlage 8.2)" werden muss (S. 61AFB).

Die Vorhabentragerin erwidert, dass in Abstimmung mit der NLPV keine Vergramungsmafnahmen
durchgefuhrt werden sollen, der Schutz der Brutvogel sei dennoch gewahrleistet und verweist dazu
auf Anlage 8.2, V2, Malznahmenblatt 8.

Die Planfeststellungsbehdrde schliel3t sich den Ausfihrungen der Vorhabentragerin an.
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Das LaBUN verweist auf unterschiedliche Aussagen zum Austernfischer als Brutvogel in der Ar-
tenschutzfachlichen Betrachtung (Anlage 10.2) und der UVB. So werde beschrieben, dass die art-
spezifische Fluchtdistanz von 200 m bei der Kartierung unterschritten wurde ohne, dass die Auf-
gabe einzelner Nester erfolgte. Dies wird weiter zur Annahme verwendet, dass durch die Wattbau-
stelle eine Stérung durch Unterschreitung der Fluchtdistanz nicht anzunehmen sei.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass Aussage in der UVB zutrifft und die Stérungen fir den Aus-
ternfischer als hoch zu bewerten ist. Unter Bertcksichtigung der VermeidungsmaRhahme V2 sowie
der SchutzmaRRnahme S1 (s. Anlage 8.2 LBP) wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass ein
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand eintritt.

Die Planfeststellungsbehotrde sieht hier ebenfalls, dass die fachkundig erhobenen Daten nur fir
eine Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen herangezogen werden.

Das LaBUN kritisiert, dass die Revierkartierung aus dem Jahr 2018 bereits Uber finf Jahre alt ist
und sich bis zur Baudurchfihrung weitere Brutplatze ergeben. Es werden aktuelle Kartierungen
gefordert.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass Revierkartierungen des NLWKN aus den Jahren 2018 bis
2022 verwendet werden (vgl. Kapitel 7.3.1 in der UVB).

Die Planfeststellungsbehorde sieht die Aktualitat der Daten als ausreichend an, eine Aktualisierung
ist nicht erforderlich.

Das LaBUN weist darauf hin, dass die VermeidungsmalRhahme V2 in Anlage 10.2 als ,V2 Mal3-
nahme zum Schutz von Gastvogeln", in Anlage 8.1 sowie Anlage 8.2 jedoch als ,V2 Schutz von
Brutvogeln" betitelt wird.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass Bezeichnung in Kapitel 5 der Anlage 10.2 falsch ist und korrekt
"MalRhahme zum Schutz von Brutvégeln™ heil3en muss.

Die Planfeststellungsbehdrde sieht hier keinen weiteren Regelungsbedarf, da in der zu verfligen-
den Anlage 8.2 die Bezeichnung der MalRnahme korrekt ist.

Das LaBiiN fordert die Vermeidungsmafinahme V2 Bauzeitenfenster ab dem 01.04. sowie ab dem
01.06 unbedingt auf den Zeitraum nach der Brutsaison (ab 01.09.) zu beschranken.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass es fir die beantragten Bauzeitenfenster zwingende techni-
sche Grunde gibt und moglicherweise vorkommende Stérungen von Brutvogeln durch das Vorha-
ben durch die MaRnahme V2 (vgl. Anlage 8.2) geregelt werden.

Die Planfeststellungsbehdrde schlief3t sich den Ausfiihrungen der Vorhabentragerin an und sieht
die Vorgaben der MaBhahme V2 als ausreichend zur Vermeidung an.

Die Koharenzmalinahme E4 wird positiv gesehen, eine Beschrénkung dieser Malinahme auf 9
Jahre wird aber angesichts der kumulativen Wirkungen der finf Gber Baltrum verlaufenden Pro-
jekte als zu gering betrachtet.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass die Dauer der Koharenzsicherungsmaflinahme an die Dauer
der vorhabenbedingten Beeintrachtigungen geknipft ist. Da durch die baubedingten Auswirkungen
Uber 7 Jahre keine dauerhaften Beeintrachtigungen zu befirchten sind, ist die angenommene Zeit-
spanne von 9 Jahren fachlich angemessen.
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Die Planfeststellungsbehdrde schlief3t sich dieser Einschatzung an.

Das LaBuUN bemerkt, dass beim Screening der Summationswirkungen erhebliche Beeintrachtigun-
gen hinsichtlich mehrerer Aspekte der Schutzziele nicht ausgeschlossen werden kénnen. Mal3nah-
men zur Vermeidung und Verminderung oder zum Ausgleich in Bezug auf die Schutzgebiete sind
nicht oder nicht hinreichend ersichtlich.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass Schutz- und Vermeidungsmafnahmen im LBP in Anlage 8.1
und 8.2 aufgefiihrt sind und die festgelegten MalRnahmen auch in der Natura 2000-Vertraglich-
keitsuntersuchung (s. Kapitel 6, Anlage 10.3) berlcksichtigt werden.

Die Planfeststellungsbehérde sieht hier keinen weiteren Regelungsbedarf, MaRhahmen zur Ver-
meidung und Verminderung oder zum Ausgleich in Bezug auf die Schutzgebiete sind hinreichend
ersichtlich.

Das LaBUN weist darauf hin, dass durch die Kabeltrasse auch im Betrieb Auswirkungen zu erwar-
ten sind und benennt hier Auswirkungen durch die Kreuzungsbauwerke und Emissionen der Kabel
durch Warme und elektromagnetische Felder. Es wird empfohlen Daten zur Erwarmung langfristig
durch das s.g. Cable-Earth-Verfahren an Bestandstrassen zu erheben, die sich bereits mehrere
Jahre in der Betriebsphase befinden.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass die Kreuzungsbauwerke in den Antragsunterlagen als anla-
gebedingte Auswirkungen betrachtet werden und mdgliche betriebsbedingte Auswirkungen durch
die geplanten Trassen in Kapitel 4 der UVB begriindet ausgeschlossen werden. Es wurden bereits
betriebsbegleitende Temperaturmonitorings an verschiedenen Offshore-Netzanbindungsleitungen
durchgeflhrt, deren Ergebnisse auf die hier gegenstandlichen Leitungen Ubertragbar sind.

Die Planfeststellungsbehdrde schliefdt sich den Ausfiihrungen der Vorhabentragerin an und sieht
hier keinen weiteren Bedarf fur ein Monitoring.

Das LaBUN verweist auf weiteren Forschungsbedarf, da neben der Bodenerwarmung auch die
elektromagnetischen Felder Einfluss auf das Jagdverhalten und die Orientierung von bodennah
lebenden Haien und Rochen sowie das Verhalten von Wanderfischarten haben kénnen.

Die Vorhabentragerin erwidert, dass die TenneT seit 2021 gemeinsam mit unabhangigen For-
schungsinstituten die moglichen Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf das Meeresleben
untersucht und erste Ergebnisse bislang keine signifikanten Verhaltensanderungen oder Populati-
onsauswirkungen zeigen.

Die Planfeststellungsbehérde schlief3t sich der Auffassung an, dass die bestehenden wissenschaft-
lichen Erkenntnisse und die technische Auslegung der Kabelsysteme keine erheblichen nachteili-
gen Auswirkungen auf marine Schutzgiter erwarten lassen.

Als Fazit sieht das LaBUN angesichts der aufgefihrten, mitunter schwerwiegenden Mangel der
Planung besonders im Bereich des Artenschutzes und der dazugehotrigen Mal3nahmenplanung
durch die Eingriffsregelung sowie aufgrund der Unvertraglichkeit mit dem FFH-Gebiet ,Niedersach-
sisches Wattenmeer" die Notwendigkeit einer Uberarbeitung der Planungsunterlagen

Die Vorhabentragerin erwidert, dass die Belange des Arten- und Habitatschutzes im Rahmen der
Planung umfassend berilicksichtigt wurden. Die Unterlagen enthalten detaillierte Erhebungen zur
betroffenen Flora und Fauna sowie eine Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf das
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FFH-Gebiet ,Niedersachsisches Wattenmeer®. Die Eingriffsregelung wurde unter Berucksichtigung
der geltenden naturschutzrechtlichen Vorgaben durchgefiihrt, und es wurden geeignete Vermei-
dungs-, Minderungs- und Kompensationsmafinahmen vorgesehen. Die in der Stellungnahme des
LabiN aufgefuhrten Kritikpunkte wurden zur Kenntnis genommen, stellen aus Sicht der Vorhaben-
tragerin jedoch keine grundlegenden Mangel dar, die eine vollstandige Uberarbeitung der Pla-
nungsunterlagen rechtfertigen wirden. Vielmehr handelt es sich um Aspekte, die im Rahmen der
weiteren fachlichen und behdrdlichen Abstimmung vertieft behandelt werden kénnen.

Die Planfeststellungsbehdrde schlief3t sich dieser Auffassung an und sieht keine Notwendigkeit
einer Uberarbeitung der Planungsunterlagen. Der Einwand ist zurtickzuweisen.

2.5 Kostenentscheidung

Die Vorhabentragerin tragt die Kosten des Verfahrens. Die Kostenentscheidung beruht auf 8§ 1,
3, 5, 9 und 13 NVwKostG, 8§ 1 Abs. 1 AIIGO sowie Nr. 27.1.14 der Anlage zu § 1 Abs. 1 AlIGO.
Uber die Hohe der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid.

3. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage
beim Bundesverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig erhoben werden. Eine Klage ware
gegen die Niederséchsische Landesbehorde fur StraRenbau und Verkehr, Géttinger Chaussee 76
A, 30453 Hannover zu richten.

Gemall § 43e Abs. 1 Satz 1 EnWG hat eine Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbe-
schluss keine aufschiebende Wirkung. Ein Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO auf Anordnung
der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage kann nur innerhalb eines Monats nach der Zu-
stellung des Planfeststellungsbeschlusses an das oben genannte Gericht gestellt und begriindet
werden. Treten spater Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung rechtferti-
gen, so kann der durch diesen Planfeststellungsbeschluss Beschwerte einen hierauf gestiitzten
Antrag nach 8 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO innerhalb einer Frist von einem Monat stellen. Die Frist
beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von den Tatsachen Kenntnis erlangt.

4. Eingeschlossene Erlaubnisse/dffentlich-rechtliche Geneh-
migungen
4.1 FFH-Abweichungsregime

Im Rahmen der Konzentrationswirkung dieses Planfeststellungsbeschlusses wird festgestellt, dass
eine Vertraglichkeitsprifung nach § 34 Abs. 2 BNatSchG ergeben hat, dass das Vorhaben zu er-
heblichen Beeintrachtigungen im FFH-Gebiet ,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer” so-
wie im EU-Vogelschutzgebiet ,Niedersachsisches Wattenmeer und angrenzendes Kustenmeer®
fuhrt. Unter gleichzeitiger Inanspruchnahme des FFH-Abweichungsregimes werden nach § 34 Abs.
3 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG die hierfur erforderlichen naturschutzrechtliche Ausnahme
erteilt.
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4.2 Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung

Im Rahmen der Konzentrationswirkung dieses Planfeststellungbeschlusses wird fiir die Benutzung
der hier gegenstandlichen Bundeswasserstral3e nach § 31 Abs. 4 WaStrG eine Genehmigung.

4.3 Gewasserausbau

Im Rahmen der Konzentrationswirkung dieses Planfeststellungbeschlusses wird der hier gegen-
standlichen Gewdasserausbau nach 88 67 Abs. 2 Satz 1, 68 Abs. 1 WHG zugelassen.

4.4 Anlagengenehmigung nach § 36 Abs. 1 WHGi.V.m. § 57 Abs. 1 Satz 1 NWG

Im Rahmen der Konzentrationswirkung dieses Planfeststellungbeschlusses wird nach § 36 Abs. 1
WHG i. V. m. § 57 Abs. 1 Satz 1 NWG eine Genehmigung erteilt.

4.5 denkmalschutzrechtliche Genehmigung

Im Rahmen der Konzentrationswirkung dieses Planfeststellungbeschlusses wird fir die hier ge-
genstandlichen MalBhahmen nach 88 2, 6, 13 und 14 NDSchG eine denkmalschutzrechtliche Ge-
nehmigung erteilt.

4.6 Befreiungen von den Verboten des NWattNPG

Im Rahmen der Konzentrationswirkung dieses Planfeststellungbeschlusses wird eine Befreiung
gem. 8 67 Abs. 1 BNatSchG i.V. m. 8§ 17 NWattNPG von den Verboten gem. 88 6 und 12 NWatt-
NPG fur den Nationalpark ,Niedersachsisches Wattenmeer” sowie das Biospharenreservat ,Nie-
dersachsisches Wattenmeer* erteilt.

4.7 Naturschutzrechtliche Genehmigungen

Im Rahmen der Konzentrationswirkung dieses Planfeststellungbeschlusses wird fir das Land-
schaftsschutzgebiet ,Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und Esens® nach 8§ 3 Abs. 2 der
LSG-VO eine Ausnahme von den Verboten des § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3, 5, 7, 11 und 14 der LSG-VO
erteilt.

4.8 Gesetzlich geschitzte Biotope

Durch das Vorhaben kommt es zu temporaren und dauerhaften Inanspruchnahmen und damit zu
einer Zerstérung von geschitzten Biotopen gemal3 § 30 Abs. 1 BNatSchG.

Fur die Zerstérung durch temporare Flacheninanspruchnahmen der gesetzlich geschiitzten Bio-
tope, die bedingt regenerationsfahig sind, ist eine Ausnahme nach MalRgabe des § 30 Abs. 3
BNatSchG vom Verbot des § 30 Abs. 2 BNatSchG mit dem Planfeststellungsbeschluss erteilt.
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4.9 deichbehd6rdliche Ausnahmegenehmigung

Im Rahmen der Konzentrationswirkung dieses Planfeststellungbeschlusses werden deichbehord-
liche Ausnahmegenehmigungen nach 88 14 Abs. 2, 15 Abs. 1, § 16 Abs. 2 und 20a NDG sowie 8
3 Abs. 1 der Verordnung Uber die Benutzung des Deichvorlandes zum Schutz der Hauptdeiche im
Landkreis Aurich (Deichvorlandverordnung) vom 20.09.2011 erteilt.

5. Hinweise
5.1 Hinweis zur Auslegung

Nach Ablauf von zwei Wochen seit der Zuganglichmachung auf der Internetseite der Planfeststel-
lungsbehorde gilt der Planfeststellungsbeschluss gegentber den Betroffenen und demjenigen, der
Einwendungen erhoben hat, als bekanntgegeben (8 43b Abs. 1 Nr. 3 S. 3 EnNWG).

Einem Betroffenen oder demjenigen, der Einwendungen erhoben hat, wird eine leicht zu errei-
chende Zugangsmdglichkeit zur Verfigung gestellt, wenn er oder sie wahrend der Dauer der Zu-
ganglichmachung ein entsprechendes Verlangen an die Planfeststellungsbehérde richtet (Nieder-
sachsische Landesbehdorde fir Strallenbau und Verkehr, Gottinger Chaussee 76A, 30453 Hanno-
ver, E-Mail: poststelle@nlstbv.niedersachsen.de oder Tel.: 0511 3034-01). In der Regel erfolgt dies
mit einem USB-Stick, auf dem der Beschluss mit Rechtsbehelfsbelehrung und der Plan gespeichert
sind.

Der Text dieser Bekanntmachung kann auf der Internetseite der NLStBV (https://planfeststel-
lung.strassenbau.niedersachsen.de/overview) eingesehen werden.

5.2 AuRerkrafttreten

Dieser Planfeststellungsbeschluss tritt gem. 8§ 43¢ Nr. 1 EnWG aul3er Kraft, wenn mit der Durch-
fuhrung des Planes nicht innerhalb von zehn Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen
worden ist, es sei denn, er wird vorher von der Planfeststellungsbehérde um hdchstens funf Jahre
verlangert.

5.3 Anderungen und Berichtigungen

Anderungen und Berichtigungen sind verbindlich und gelten vorrangig gegeniiber der urspriingli-
chen Fassung der Planunterlagen. Sie sind als Deckblatt gekennzeichnet. Soweit textliche Planan-
derungen und -ergénzungen sowie Nebenbestimmungen zeichnerisch in den Planunterlagen nicht
bertcksichtigt sind, sind die textlichen Regelungen zu beachten. Sollten textliche Angaben im Plan-
feststellungsbeschluss — insbesondere zu den in Anspruch zu nehmenden Flachen — im Wider-
spruch zu den festgestellten Planen und Verzeichnissen stehen, sind die Angaben in den festge-
stellten Unterlagen malRgebend.
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Offensichtliche Unrichtigkeiten (z.B. Schreibfehler) kdnnen durch die Planfeststellungsbehérde je-
derzeit berichtigt werden; bei berechtigtem Interesse eines an dem vorliegenden Planfeststellungs-
verfahren Beteiligten hat die genannte Behdrde solche zu berichtigen, ohne dass es hierzu jeweils
der Erhebung einer Klage bedarf (vgl. § 42 VwWVIG).

5.4 Sonstige Hinweise
54.1 Zivilrechtliche Beziehungen

Kostenregelungen, Schadenersatzleistungen, Nutzungs- und Gestattungsvertrage sowie Anpas-
sungsverpflichtungen sind nicht Gegenstand der Planfeststellung und zwischen den Beteiligten
gdf. in gesonderten Verfahren aul3erhalb der Planfeststellung zu regeln. Hierzu zéhlen auch evtl.
Mehrkosten der Unterhaltung von Dammen, der Gewasser und der Ufer, die auf das Planvorhaben
zurlickzuftihren sind.

5.4.2 Rechtsnormen

Die in diesem Planfeststellungsbeschluss genannten Rechtsnormen gelten in der zum Zeitpunkt
der Entscheidung jeweils geltenden Fassung.

5.4.3 Abklrzungsverzeichnis

Die Bedeutungen der im Planfeststellungsbeschluss verwendeten Abkiirzungen ergeben sich aus
dem anliegenden Abkirzungsverzeichnis.

Im Auftrage

Schneider
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Anlage: AbklUrzungsverzeichnis

°C

uT

8§

88
26.BImSchV

32.BImSchV

Abs.

AC

AlIGO

AVV Baularm

BA

BAS
BBPIG
BImSchG
BNatSchG
BVerwG
BVerwGE
bzw.

ca.

cm

DC

d.h.

DIN
DVGW
EEG
EnWG
etc.

EU

Grad Celsius
Mikrotesla
Paragraf
Paragrafen

26. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung Uber elektromagnetische Felder)

32. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung)

Absatz
Alternating Current — Wechselstrom
Allgemeine Gebuhrenordnung

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerau
schimmissionen —

Bauabschnitt

Burial Assessment Study
Bundesbedarfsplangesetz
Bundes-Immissionsschutzgesetz
Bundesnaturschutzgesetz
Bundesverwaltungsgericht
Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung
beziehungsweise

circa

Zentimeter

Direct Current — Gleichstrom

das heif3t

Deutsches Institut fir Normung

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
Gesetz fur den Vorrang Erneuerbarer Energien
Energiewirtschaftsgesetz

et cetera

Europaische Union
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evtl. eventuell

EWG Europaische Wirtschaftsgemeinschaft

FFH Flora-Fauna-Habitat

GB Geschéftsbereich

GG Grundgesetz

gaf. gegebenenfalls

GLD Gewasserkundlicher Landesdienst

GmbH Gesellschaft mit beschréankter Haftung

ha Hektar

HDD Horizontal Directional Drilling, Horizontalspllbohrverfahren
HGU Hochspannungsgleichstromiibertragung

IEC Internationale Elektrotechnische Kommission

i.vV.m. in Verbindung mit

K Kelvin, Temperaturdifferenz

Km Kilometer

KrwG Kreislaufwirtschaftsgesetz

KSG Bundes-Klimaschutzgesetz

kV Kilovolt

kV/m Kilovolt pro Meter

LAGA Landesarbeitsgemeinschaft Abfall

LAI Bund/Lander-Arbeitsgemeinschatft fir Immissionsschutz
LBEG Niedersachsisches Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie
LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan

LROP Landesraumordnungsprogramm

LSG Landschaftsschutzgebiet

m Meter

m?2 Quadratmeter

mind. mindestens

MSRL Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie

m.w.N. mit weiteren Nachweisen

NAGBNatSchG Niedersachsisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

NDG Niedersachsisches Deichgesetz
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Nds.
NDSchG
NEG
NFB
NLPV
NLWKN

NPNordSBefV

NStrG

NuR
NVwKostG
NVwVIG
NvVwZ
NWattPNG
NWG

0.g.
OGewV

ONAS
O-NEP
OoVvG
OwWP
PlanSiG
PLB

rd.

RL

Rn.
ROG

SBP

Niedersachsische(r/s)

Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz

Niedersachsisches Enteignungsgesetz

Naturschutzfachliche Baubegleitung

Nationalparkverwaltung “Niedersachsisches Wattenmeer”
Niederséchsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kiisten- und
Naturschutz

Verordnung Uber das Befahren der Bundeswasserstralen in Nationalparken
im Bereich der Nordsee

Niedersachsisches StralRengesetz

Natur und Recht, Zeitschrift

Niedersachsisches Verwaltungskostengesetz
Niedersachsisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Neue Zeitschrift fir Verwaltungsrecht

Gesetz Uber den Nationalpark ,Niedersachsisches Wattenmeer*
Niedersachsisches Wassergesetz

oben genannte(n)

Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser — Oberflachengewas
serverordnung

Offshore-Netzanbindungssystem
Offshore-Netzentwicklungsplan
Oberverwaltungsgericht
Offshore-Windpark
Planungssicherstellungsgesetz
Post Lay Burial

rund

Richtlinie

Randnummer
Raumordnungsgesetz

siehe

Satz/Seite

SubBottomProfolern
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SeeAnlIG Seeanlagengesetz

SeeSchStrO SeeschifffahrtsstraRen-Ordnung

sm Seemeilen

sog. sogenannte

t Tonnen

T Tesla

u.a. unter anderem

UmwRG Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz

Urt. Urteil

usw. und so weiter

u.u. unter Umstanden

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPG Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung

uw Umspannwerk

VGH Verwaltungsgerichtshof

V. vom

vgl. vergleiche

Vim Volt pro Meter

VO Verordnung

VSF Verkehrssicherungsschiff

VS-RL Vogelschutzrichtlinie

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung

VwVIG Verwaltungsverfahrensgesetz

WasStrG Bundeswasserstraliengesetz

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WRRL Richtlinie 2000/60/EG des Européaischen Parlaments und des Rates zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens fur Malnahmen
schaft im Bereich der Wasserpolitik

z.B. zum Beispiel

Ziff. Ziffer

ZustVO-Umwelt-
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Verordnung tber die Zustandigkeit auf den Gebieten des Arbeitsschutz-,

Arbeitsschutz Immissionsschutz-, Sprengstoff-, Gentechnik- und Strahlenschutzrechts

sowie anderen Rechtsgebieten



